Pirkimo sąlygų 4 priedas

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
Kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus prieš pasiūlymų eilės sudarymą (po vokų atplėšimo procedūros, įvertinus pasiūlymus), bus prašoma pateikti tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.  Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai gali būti išduoti ir po vokų atplėšimo, o juose nurodyti kvalifikacijos duomenys turi būti pateikiami už laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei tokiuose dokumentuose nurodoma jų galiojimo data.
Kartu su pasiūlymų Tiekėjas pateikia Tiekėjo deklaraciją, kurioje patvirtina, kad atitinka Pirkimo sąlygų nustatytus kvalifikacijos ir aplinkosaugos ir kokybės vadybos reikalavimus.


	Eil. Nr.
	

Kvalifikacijos reikalavimas
	Kvalifikaciją įrodantys dokumentai
	Kam taikomas reikalavimas

	1.
	Tiekėjas privalo turėti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – F-dujos) tvarkymo atestatą, suteikiantį teisę vykdyti stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šilumos siurblių, turinčių fluorintų dujų ir (ar) jų preparatų,  kuriose yra ne daugiau 30 kg F-dujų, montavimą.

	Pateikiamas Aplinkos apsaugos agentūros išduotas fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas, suteikiantis teisę vykdyti stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šilumos siurblių, turinčių fluorintų dujų ir (ar) jų preparatų, kuriose yra ne daugiau  30 kg F-dujų,  montavimą.

Tiekėjo pateiktas atestatas, aukščiau nurodytai veiklos rūšiai, suteikiantis teisę vykdyti nurodytų sistemų montavimą su šiose sistemose esančiu didesniu F-dujų kiekiu taip pat priimtinas.

	Tiekėjas ir (arba) tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai ar kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.

	2.
	Tiekėjas turi teisę atlikti elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbus
	Pateikiamas Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos išduotas atestatas
	Tiekėjas ir (arba) tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai ar kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.

	3.
	Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą (statinių grupė - negyvenamieji pastatai) šioms specialiųjų statybos darbų sritims:
- statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas;
	1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro, ar kitos atsakingos institucijos išduotas kvalifikacijos atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas. Teisės pripažinimo dokumentus užsienio tiekėjai gali pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo dienos4.
2) Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas specialistų sąrašas, nurodant jų vardus, pavardes, pareigas vykdant sutartį, darbo patirtį.
	Tiekėjas ir (arba) tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai ar kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.

Jei specialistas yra subtiekėjas, jis privalo būti įdarbintas pas tiekėją sutarties vykdymo laikotarpiu.

	
	KITI REIKALAVIMAI
	
	

	4.
	Tiekėjas, tiekėjų grupės narys (-iai), veikiantis (-ys) pagal jungtinės veiklos sutartį, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus Pirkimo sutarčiai vykdyti,  turi būti įdiegęs ir taikyti atliekamiems darbams aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones, kurios patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.
	EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.

Arba kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo“ 7 punkto reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus.
	Tiekėjas ir (arba) tiekėjų grupės nariai (kiekvienas tiekėjų grupės narys (-iai) pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti)

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

	5.
	Tiekėjas yra įdiegęs kokybės vadybos sistemos sertifikavimą pagal ISO 9001 standarto reikalavimus arba taiko kitas lygiavertes kokybės vadybos užtikrinimo priemones, kurios patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos kokybės vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus kokybės vadybos sistemos standartus.
	Pateikiamas LST EN ISO 9001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.
Arba kaip lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų kokybės vadybos priemonių aprašymą.
	Tiekėjas ir (arba) tiekėjų grupės nariai (kiekvienas tiekėjų grupės narys (-iai) pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti)

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų kokybės vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
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