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	UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“



	SUINTERESUOTIEMS ASMENIMS


	                            2025-02-27 Nr. EFĮ 25-01-04


UAB „Utenos šilumos tinklai“ atliekant supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu  „Elektrostatinio filtro garo katilo Nr. 3 Utenos katilinėje įrengimas 25-01“ (skelbimas CVP IS apie pirkimą paskelbtas 2025-02-14, pirkimo ID 1202803, toliau – Pirkimas), tiekėjas pateikė prašymus paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentus.
1. [bookmark: _Hlk190867572]Tiekėjo klausimas:
Techninės specifikacijos 4.5.11. punkte nustatyta, kad "Numatyti ir įrengti dūmų mėginių paėmimo vietas kietųjų dalelių koncentracijos nustatymui prieš EF ir po jo, mėginių ėmimo vietos turi atitikti „Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisyklės“ reikalavimus;"
Kadangi tai nėra galutinis išmetimo matavimo taškas, o tik skirtas pamatuoti ESF efektyvumui, ar pakanka, jog bus išlaikomi šių taisyklių reikalavimai tiesiems ruožams ir bus numatoma aikštelė su lipyne, bei rozete, bet nebus įrenginėjama sienutės, bei apsauga nuo kritulių? 
1. Atsakymas:
Galutinis degimo produktų ėminių išmetimo taškas – kamine. Prieš ir už ESF įrengti degimo produktų matavimo taškai skirti dūmų valymo įrenginių (ciklono ir ESF) efektyvumui matuoti, todėl pakaks išlaikyti taisyklių reikalavimus tiesiems ruožams, įrengti aikšteles, elektros maitinimo šaltinius.

2. Tiekėjo klausimas:
Techninės specifikacijos 4.12.1. punkte nustatyta "Jeigu esamo dūmsiurbio pajėgumų nepakanka, rangovas turi pakeisti esamą dūmsiurbį tinkamu. Perskaičiuoti ir pakeisti dūmsiurblio dažnio keitiklį, komutacinius aparatus ir kabelius.
Prašome pateikti esamo dūmsiurbio parametrus ir nurodyti, kokiu dažniu dirba esant sistemos nominaliam apkrovimui.
2. Atsakymas: 
Pagrindinio dūmsiurbio parametrai nurodyti Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“  1 priedo  3.3.5. p., esant nominaliam sistemos apkrovimui dūmsiurbis dirba 40-50 Hz dažniu.

3. Tiekėjo klausimas: 
Pirkimo sąlygų kvalifikacijos reikalavimų 3.6.3 ir 3.6.4 punktuose nustatyti analogiški reikalavimui specialistui: "Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas. Statinių grupė: negyvenami pastatai: gamybos, pramonės paskirties pastatai;", prašome patikslinti Pirkimo sąlygas, paliekant vieną iš šių punktų.



3. Atsakymas:
Pirkimo sąlygų 3.6.3 punkte ir Pirkimo sąlygų 4 priedo „Kvalifikacinių reikalavimų ir reikalavimų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams atitikties deklaracija“ 3.6.3 punkte įsivėlė redakcinė klaida (per klaidą nurodytas reikalaujamas specialistas kaip ir 3.6.4 punktuose). 
Svarbu paminėti, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymo forma“ 2b lentelėje nurodyti teisingi reikalaujami specialistai.
Patiksliname Pirkimo sąlygų 3.6.3 punktą taip:
„Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos  vadovo pareigas. Statinių grupė: negyvenami pastatai: gamybos, pramonės paskirties pastatai;“.
Patiksliname Pirkimo sąlygų 4 priedo „Kvalifikacinių reikalavimų ir reikalavimų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams atitikties deklaracija“ 3.6.3 punktą taip:
„Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas. Statinių grupė: negyvenami pastatai: gamybos, pramonės paskirties pastatai.“.

4. Tiekėjo klausimas:
„Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46 straipsnio pakeitimo įstatymas), kad „perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūrų, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 59 str. 1 d., šį reikalavimą turi taikyti ir visis perkantieji subjektai (toliau – perkančioji organizacija ir perkantysis subjektas kartu – pirkimo vykdytojas). Kadangi tai privalomas pašalinimo pagrindas, prašome atnaujinti EBVPD bei pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-03-12.“.
4. Atsakymas:
Patiksliname Pirkimo sąlygų 3.4 punkto pašalinimo pagrindų lentelę. Patiksliname Pirkimo sąlygų 3 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“. Pasiūlymų pateikimo terminas nenukeliamas.

5. Tiekėjo klausimas:
Pirkimo sąlygų 6.5.1. punkte nurodyta:
6.5. Tiekėjas netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų: 
6.5.1. pasiūlymo galiojimo laikotarpiu dalyvis atšaukia arba pakeičia savo pasiūlymą, galutinio pasiūlymo pateikimas nelaikomas pasiūlymo atšaukimu ar keitimu, tačiau galutinio pasiūlymo nepateikimas laikomas pasiūlymo atšaukimu, galutiniame pasiūlyme kainos, kuri yra didesnė negu derybų metu užfiksuota ir pasiūlyme nurodyta kaina, pateikimas laikomas pasiūlymo pakeitimu pagal pirkimo sąlygų 8.5-8.6 punkto tvarką ir sąlygas; 
Kadangi pirkimo sąlygose nėra 8.5. - 8.6. punktų , prašome patikslinti Pirkimo sąlygas, priešingu atveju, draudimo bendrovės atsisako į pasiūlymo užtikrinimą įtraukti šią sąlygą.“.

5. Atsakymas:
Patiksliname Pirkimo sąlygų 6.1 punktą ir jį išdėstome taip:
„6.5.1. pasiūlymo galiojimo laikotarpiu dalyvis atšaukia arba pakeičia savo pasiūlymą.“.

PRIDEDAMA:
1. Pirkimo sąlygos, aktuali redakcija;
2. Pirkimo sąlygų 3 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“, aktuali redakcija;
3. Pirkimo sąlygų 4 priedas „Kvalifikacinių reikalavimų ir reikalavimų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams atitikties deklaracija“, aktuali redakcija.“.
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