Teikiame atsakymus į gautus tiekėjo klausimus:
1) Jei vykdant darbus paaiškėtų, kad reikalingi papildomi grunto sausinimo darbai, kas atsakingas už šių kaštų apmokėjimą?
Atsakymas: Vadovautis darbų pirkimo sutarties bendrosios dalies 5 p.
2) Ar Rangovas gali nusimatyti galimybę dalinį sutarties vykdyti ar pilnos sutarties vykdymo stabdymą dėl užsitęsusių archeologinių tyrinėjimų ar ši rizika pilnai atitinka Rangovui ir tyrinėjimo trukmė įtakos galutiniam terminui neturės?
Atsakymas: Darbų atlikimo terminai gali būti stabdomi/pratęsiami Sutartyje nurodytais atvejais ir terminais.
3) Techninės specifikacijos 3.6 punkte nurodoma: Rekonstruojamuose tinkluose pakeisti defektuotus (iki 30 metrų) šilumos tinklų drenažo vamzdžius, kurių DN iki 150mm..
Prašome patikslinti/paaiškinti šį punktą. Kokie tinklai patenka? Prašome nurodyti, kur yra defektuoti šilumos tinklų drenažo vamzdžiai.
Atsakymas: Techninės specifikacijos 3.6 punkte nurodoma pakeisti šilumos tinklų drenažo vamzdžius, kurie yra visiškai susidėvėję ar sugadinti. Juos reikalinga pakeisti naujais PVC vamzdžiais. Maksimalus keičiamo drenažo vamzdžio ilgis – 30 metrų. Pažymime, kad šiuos vamzdžius būtina pakeisti tik tuo atveju, jei atkasus paaiškėja, kad esami drenažo vamzdžiai yra netinkami naudojimui ir nebeatlieka savo funkcijų.
4) Techninės specifikacijos 10.1. punkte nurodoma: Tiekėjas (Rangovas) prieš pateikdamas pasiūlymą privalo atidžiai išnagrinėti pirkimo dokumentus ir įvertinti viską, ko juose reikalaujama. Esant neaiškumams pirkimo dokumentuose Tiekėjas (Rangovas) privalo užduoti klausimus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Bet kokios klaidos ar prieštaravimai tarp skirtingų pirkimo dokumentų tenka tiekėjui (Rangovui). Specialiose sąlygose nurodomą, kad klausimai užduodami ne vėliau kaip 6 dienos iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Prašome patikslinti.
Atsakymas: Klausimai užduodami ne vėliau kaip 6 dienos iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

5) Dėl 4 pirkimo dalies: SKIRSTOMŲJŲ IR ĮVADINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ NUO DABRECENO G. 20 IKI DEBRECENO G. 26; NUO ŠT KAMEROS 2P-33-7-1 IKI DEBRECENO G. 14; NUO ŠT KAMEROS 2P-33-8 IKI DEBRECENO G. 10, 12 REKONSTRAVIMAS KLAIPĖDOS MIESTE.
Prašome patikslinti, kur yra taškas A. Pateiktoje schemoje nepažymėta.
Atsakymas: Teikiame schemą.
6) Prašome patikslinti, ar Rangovas tik pajungia į drenažo tinklus ar ir tikrina vėl remontuoja esamus D tinklus? Ar turi įsitikinti, kad jie veikiantys, ar juos išbandyti ar pan.?
Atsakymas: Tiekėjas(Rangovas)  techniniame-darbo projekte privalo numatyti šilumos tinklų aptarnavimo šulinių drenavimą į artimiausius esamus veikiančius (t.y. turi įsitikinti, kad veikiantys) lietaus nuotekų tinklus ar šilumos tinklų drenažo tinklus.
7) Ar medžių kirtimai yra suderinti apmokėti, ar Užsakovas pateiks Rangovui kirtimo leidimus? Taip pat jeigu vykdant darbus paaiškės, kad yra būtinybė kirsti medžius, kurie buvo nenurodyti pirkimo dokumentuose bei nepažymėti projekte, kas bus atsakingas už medžių kirtimo leidimo išėmimą ir apmokėjimą?
[bookmark: _Hlk191896449]Atsakymas: Tiekėjas (Rangovas) yra atsakingas už privalomųjų dokumentų paruošimą ir reikalingų leidimų darbams gavimą iki statybos darbų pradžios.

8) Kadangi Tiekėjas nevaldo tinklo ir neturi pakankamai informacijos prašome patikslinti:
• kokie yra prie rekonstruojamo šilumos tiekimo tinklo prijungtų pastatų šilumos energijos galios poreikiai rekonstrukcijos periodu,
Atsakymas: Pastatų, prijungtų prie rekonstruojamų šilumos tinklų, nešildymo sezono energijos galios poreikiai (max):
[bookmark: _Hlk192072959][bookmark: _Hlk192073183][bookmark: _Hlk192073065]Debreceno g. 56 – 80kW, Debreceno g. 58c – 50kW,  Debreceno g. 52 – 0kW, Debreceno g. 54 – 20kW, Debreceno g. 66 – 80kW, Debreceno g. 64 – 80kW, Debreceno g. 62 – 80kW, Taikos pr. 81 – 20kW, Taikos pr. 81a – 0kW, Debreceno g. 74 – 80kW, Debreceno g. 76 – 80kW, Debreceno g. 78 – 80kW, Debreceno g. 80 – 60kW, Debreceno g. 82 – 80kW, Debreceno g. 84 – 80kW, Debreceno g. 86 – 80kW, Debreceno g. 92 – 80kW, Debreceno g. 94 – 80kW, Debreceno g. 96 – 80kW, Debreceno g. 20 – 80kW, Debreceno g. 22 – 80kW, Debreceno g. 24 – 50kW, Debreceno g. 26 – 80kW, Debreceno g. 12 – 80kW, Debreceno g. 14 – 80kW, Debreceno g. 6 – 80kW, Debreceno g. 8 – 80kW, Debreceno g. 10 – 80kW, Šilutės pl. 44 – 80kW.
• taip pat pateikti galimus mobilios katilinės prijungimo prie rekonstruojamo tinklo taškus bei laikinos apvadinės trasos prijungimo schemą su nurodytais diametrais.
Atsakymas:  Tiekėjas(Rangovas) yra atsakingas už  paruošiamuosius statybos darbus, kuriuos rangovas privalo numatyti  pasirengimo statybai ir darbų organizavimo projekto dalyje bei statybos darbų technologiniame projekte.

• Taip pat prašome patikslinti laikinos apvadinės trasos reikalavimus techninei specifikacijai.
Atsakymas: Laikinų termofikacinio vandens linijų (šilumos tiekimui vartotojams tinklų rekonstrukcijos metu) gali būti naudojami plieniniai ar plastikiniai vamzdžiai, pritaikyti darbiniams šilumos tinklų parametrams: termofikacinio vandens slėgis – ne mažiau 7 bar, termofikacinio vandens temperatūra – ne mažiau +750C, šilumos izoliacija nebūtina.

9) Kas atsakingas už leidimą kasinėjimo darbams atlikti bei teritorijos atitvėrimui ir / ar eismo apribojimui? Ar Rangovas turi nusimatyti šiuos kaštus?
Atsakymas: Tiekėjas (Rangovas) yra atsakingas už privalomųjų dokumentų paruošimą ir reikalingų leidimų darbams gavimą iki statybos darbų pradžios, už  paruošiamuosius statybos darbus, kuriuos rangovas privalo numatyti  pasirengimo statybai ir darbų organizavimo projekto dalyje bei statybos darbų technologiniame projekte.

10) Ar vykstančios ekskursijos/renginiai neribos Rangovo vykdomų darbų? Jei numatyti ribojimai – prašome nurodyti terminus.
[bookmark: _Hlk191901973]Atsakymas:  Tiekėjas(Rangovas) yra atsakingas už  paruošiamuosius statybos darbus, kuriuos rangovas privalo numatyti  pasirengimo statybai ir darbų organizavimo projekto dalyje bei statybos darbų technologiniame projekte.

11) Jei vykdant kasimo darbus paaiškėtų kitokia faktinė situacija nei buvo nurodyta sąlygose, ar tai būtų laikoma papildomais darbais? Kaip tokios situacijos sprendžiamos, ir kieno atsakomybė būtų už papildomų darbų atlikimą?
[bookmark: _Hlk192077732]Atsakymas: Tiekėjas (rangovas) turi atlikti tokius darbus ir (arba) pateikti tokias medžiagas ir įrangą, kurios nėra konkrečiai nurodytos sutartyje, tačiau sutarties pagrindu gali būti pagrįstai laikomos būtinomis galutiniam darbų priėmimui, jeigu tokie darbai, įranga ir (arba) medžiagos buvo neaiškiai paminėti sutartyje. Tiekėjas (rangovas) teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuotos visos projekto vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai. Tiekėjas (rangovas) teikdamas pasiūlymą  prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

12) Prašome paaiškinti kvalifikacinį reikalavimą 2.1.2 ir 2.1.3 – 4 punkto reikalavimą:
-turintis teisę vadovauti/atlikti šilumos tinklų eksploatavimo (bandymo) arba įrengimo (bandymo) darbus.
Pažymime, kad statinio statybos darbų vadovai paprastai turi pažymėjimus vadovauti, kadangi vadovauti ir atlikti tai būtų du skirtingi pažymėjimai. Prašome patikslinti, ar statinio statybos vadovo pažymėjimas, suteikiantis teisę vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams būtų tinkamas tenkinti šį kvalifikacijos reikalavimą?
Atsakymas: Taip, statinio statybos vadovo pažymėjimas, suteikiantis teisę vadovauti šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN ir daugiau eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams atitiks kvalifikacijos reikalavimą.

13) Prašome patikslinti kvalifikacijos reikalavimą 2.1.1. punktą, ar gali būti siūlomas projektų vadovas atitinkantis keliamus reikalavimus?
Atsakymas: Tiekėjo siūlomas specialistas atitiks 2.1.1 punkto kvalifikacijos reikalavimus, jei šio specialisto turimas išsilavinimas/ institucijos išduotas atestatas ir jo veiklos patirtis atitinka nurodytus reikalavimus toms pirkimo dalims, kurioms tiekėjas pateiks savo pasiūlymą/-us.

14) Ar nėra jokių ribojimų kiek pirkimo dalių gali laimėti vienas Rangovas?
Atsakymas: Ribojimų nėra.

