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TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

Kannegiesser skalbimo, džiovinimo ir lyginimo įrangos serviso techninio aptarnavimo paslauga
1. Perkančioji organizacija: 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Kauno klinikos), juridinio asmens kodas 135163499, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Eivenių g. 2.
2. Pirkimo objekto apibūdinimas: 
Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Perkančioji organizacija numato įsigyti Kannegiesser skalbimo, džiovinimo ir lyginimo įrenginių remonto ir priežiūros paslaugą. Planuojama sudaryti  remonto ir priežiūros paslaugos pirkimo sutartį 24 mėn. laikotarpiui. Maksimali sutarties vertė 30.000,00 Eur su PVM.
3. Remonto ir priežiūros paslauga susideda iš: 
3.1. Atvykimas pagal iškvietimą;
3.2. Įrenginio gedimo nustatymas, diagnostika;
3.3. Remonto ir priežiūros paslaugų atlikimas.
4. Bendrieji reikalavimai remonto paslaugai:
4.1. Atvykimas pagal iškvietimą turi būti ne ilgesnis kaip 4 darbo valandos nuo iškvietimo laiko. Darbo laikas skaičiuojamas nuo 8:00 val. iki 18:00 val. (visos savaitės dienos, įskaitant savaitgalius ir šventes). Iškvietimas teikiamas sutartyje nurodytu elektroniniu paštu.
4.2. Atliekant 3 punkte nurodytas paslaugas, Paslaugos teikėjas surašo įrenginių gedimų defektinį aktą, kuriame privalo būti nurodyta: įrenginio modelis, gedimo nustatymo data, nustatyti įrenginio gedimai, reikiamų keisti įrenginio detalių sąrašą, numatoma remonto kaina bei numatoma gedimo šalinimo darbų trukmė. Tais atvejais, kai Paslaugos teikėjas savo jėgomis negali sutvarkyti įrenginio ir reikalingas papildomas dalių pirkimas, gedimo šalinimo laikas gali būti ilgesnis, bet ne ilgiau kaip 7 kalendorinės dienos. Sudarytą gedimų defektinį aktą pasirašo vykdytojo atsakingas asmuo ir patvirtina savo spaudu bei pateikia perkančiosios organizacijos atsakingam asmeniui patvirtinimui. 
4.3. Perkančioji organizacija, remonto paslaugų atveju, apmoka pagal suderintą darbų atlikimo aktą ir fiksuotą valandinį remonto paslaugų įkainį. Visos remonto paslaugos turi atitikti keliamus reikalavimus nurodytam įrenginiui. 
4.4. Remonto paslaugos bus perkamos pagal faktinį poreikį. 
4.5. Paslaugos teikėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 6 mėnesių garantiją atliktoms paslaugoms. Garantiniu laikotarpiu sugedus įrangai dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, Paslaugos teikėjas, suderinęs su perkančiosios organizacijos atstovu (išrašęs defektinį aktą), turi ne per ilgiau kaip per 3 dienų laikotarpį, pašalinti trūkumus savo lėšomis.
5. Bendrieji reikalavimai paslaugos teikėjams:
5.1. Paslaugos teikėjas remonto paslaugoms atlikti turi paskirti specialistus.
5.2. Paslaugos teikėjas savo jėgomis privalo atlikti visas reikalingas remonto paslaugas, bei pats pasirūpina visomis priemonėmis, reikalingomis šioms remonto paslaugoms atlikti.
5.3. Paslaugas būtina atlikti laikantis esamų normų ir taisyklių, užtikrinti darbų saugą objekte, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą, laikytis užsakovo vidaus darbo tvarkos taisyklių.
5.4. Atlikus visas skalbyklos skalbimo, džiovinimo ar lyginimo įrangos remonto paslaugas, Paslaugos teikėjas objektą turi palikti tvarkingą.

6. LSMUL Kauno klinikų skalbykloje eksploatuojamų įrenginių sąrašas: 

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Modelis
	Kiekis

	1.
	Kannegiesser skalbimo mašinos pakrovimo transporteris
	PB 4/60
	1 vnt.

	2.
	Kannegiesser cikloninė skalbimo mašina
	Power Trans Plus 60-13
	1 vnt.

	3.
	Kannegiesser hidraulinis vienkamerinis skalbinių presas
	PP 10-60-40
	1 vnt.

	4.
	Kannegiesser šaudiklinio tipo paskirstymo konvejeris /3-jų stočių
	LSC 60.17.10 R
	1 vnt.

	5.
	Kannegiesser skalbinių džiovintuvas
	D-60-D-WU
	3 vnt.

	6.
	Kannegiesser skalbinių džiovintuvų iškrovimo transporteris
	GF 800/6500
	1 vnt.

	7.
	Kannegiesser favorit barjerinė skalbimo mašina
	FA+800 BW
	1 vnt.

	8.
	Kannegiesser favorit barjerinė skalbimo mašina
	FA+1450 BW
	1 vnt.

	9.
	Kannegiesser kompaktinis skalbinių džiovintuvas
	DC-36-D-WU-FR
	2 vnt.

	10.
	Kannegiesser High-Power skalbinių lyginimo volas
	HPM-II 12-35-1
	1 vnt.

	11.
	Kannegiesser skalbinių padavimo mašina
	EMT Synchro 35-01+2
	1 vnt.

	12.
	Kannegiesser High-Power skalbinių lyginimo volas
	HPM-II 12-35-2
	1 vnt.

	13.
	Kannegiesser skalbinių lankstymo mašina
	Foldmaster Standart SFM II 35-1
	1 vnt.



7. Reikalavimai pasiūlymams ir jų vertinimas:
7.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti remonto paslaugas pagal poreikį, neįsipareigojant išpirkti visos sutartyje numatytos vertės.
7.2. Paslaugos teikėjas turi pateikti pasiūlymą visai techninėje specifikacijoje nurodytai paslaugų apimčiai, t.y. visai skalbykloje eksploatuojamai įrangai.
7.3. Į vienos valandos remonto paslaugos įkainį turi būti įskaičiuoti visi vykdytojo mokesčiai (įskaitant, bet neapsiribojant: darbuotojo darbo užmokestis, privalomi mokėtini mokesčiai VMI ir Sodra, vykdytojo administraciniai kaštai, išlaikymo kaštai, draudimo kaštai ir kt.). Remonto paslaugos įkainis turi apimti visas atliekamas remonto paslaugas. 

	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Mato vnt.
	Orientacinis kiekis

	1.
	Atvykimas
	km
	100

	2. 
	Gedimo priežasties nustatymas
	val.
	50

	3.
	Remonto ir priežiūros paslaugos atlikimas
	val.
	50
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