ATSAKYMAI NR. 1

DĖL PATALPŲ REMONTO, ADRESU LIETUVININKŲ G. 17, ŠILUTĖJE, 
ŠILUTĖS SEN.

1. Klausimas. Plane 16_4497_001 į darbų zoną įtraukta patalpa 1-6 (apvesta geltonai), tačiau apie šią patalpą TS neužsimenama ir nėra pateikta darbų kiekių žiniaraščio. Ar reikia vertintis?
[bookmark: _Hlk196474019]Atsakymas. Patalpoje Nr. 1-6 darbai neplanuojami, įsivertinti nereikia.
2. [bookmark: _Hlk196473978]Klausimas. Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį, Patalpa 1-3 kab., nenurodyti kiekiai 13 ir 19 pozicijose.

Atsakymas. Pateikiame papildytą darbų kiekių žiniaraštį, nurodant 13 ir 19 pozicijas.

3. [bookmark: _Hlk196477291]Klausimas. Prašome pateikti durų technines specifikacijas.
Atsakymas. Durys parenkamos vadovaujanti ,,LST 1192:2002‘‘ A1 lentele- klasė 2-3 ir kitais standartais, kurie užtikrintų durų pastovumą, patvarumą, įvertinus patalpų paskirtį.

4. Klausimas. Prašome pateikti PVC grindų dangos technines specifikacijas.

Atsakymas. PVC grindų dangai pagrindiniai reikalavimai būtų: atsparumas dilimui ne mažesnis kaip 34 klasės, slydimo pasipriešinimas ne mažesnis kaip DS. Parenkant PVC grindų dangą privaloma vadovautis ir kitais standartais, kurie užtikrintų grindų dangos patvarumą, įvertinus patalpų paskirtį.
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