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Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Komisija atlikdama viešojo pirkimo atviro konkurso Lopšelio – darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav., rekonstravimo darbai ir darbo projekto parengimas“  (toliau – Konkursas) procedūras, 2025-05-13 aptaria gautus tiekėjų klausimus ir pateikia atsakymus.
1. Klausimas. kvalifikacijos lentelės 1 punkte nurodyta, kad tiekėjas turi turėti teisę būti ypatingojo statinio statybos darbų rangovu: – elektrotechnikos darbai - statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas. Ar tiekėjas atitiks kvalifikacijos reikalavimą, jeigu teikėjo atestate rašoma taip: statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas ?
Atsakymas. Taip
2. Klausimas. Kvalifikacijos lentelės 3 punkte rašoma: b) tiekėjas turi pasiūlyti bent 1 (vieną) atestuotą specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas, turintį teisę vadovauti specialiems statybos darbams negyvenamosios mokslo paskirties pastatuose, šiose darbų srityse: – elektrotechnikos darbai - statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas. Ar specialistas atitiks šį kvalifikacijos reikalavimą, jeigu specialisto atestate rašoma taip: statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas ?
Atsakymas. 
3. Klausimas. Kvalifikacijos lentelės 3 punkte rašoma:
tiekėjas turi pasiūlyti bent 1 (vieną) atestuotą specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas, turintį teisę vadovauti specialiems statybos darbams negyvenamosios mokslo paskirties pastatuose, šiose darbų srityse:
– mechanikos darbai (statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas);
– elektrotechnikos darbai (statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinierinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas).
Prašome patikslinti, ar tai gali būti du skirtingi specialistai? vienas mechanikos darbams, o kitas elektrotechnikos darbams?
Atsakymas. Taip.
4. Klausimas. Patikslinkite kokie konkrečiai tai darbai ir kurioje projekto vietoje jie atliekami.
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Atsakymas. Pastato rūsio perimetru, cokolinės plokštės sudėtos ne iki rūsio grindų lygio, todėl yra numatyta gelžbetoniu tuos likusius plyšius užtaisyti, kad būtų ant ko įrengti apšiltinimą. Tikslinama DP rengimo metu.
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Gelzbetonio irengimas, naudojant C30/37 F100 XC4 kl. m3 95
Betong.
Gelzbetonio armavimas, S500k]. armatiira kg | 11230





