


VIRTUALIZAVIMO SPRENDIMO ĮSIGIJIMO IR DIEGIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
3 PIRKIMO DALIS
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Virtualizavimo programinės įrangos prenumerata.

	1.
	Bendrieji reikalavimai

	1.1.
	Perkančioji organizacija siekia naujai įsigyti virtualizavimo programinės įrangos prenumeratas.

	1.2
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos programinės įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time arba Discontinued).

	1.3
	Programinės įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterių technikos sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba.

	1.4
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad palaikomoje techninėje ar programinėje įrangoje nėra įdiegtas įtartinas, šnipinėjantis ar kokia kita kenkėjiška veikla užsiimantis programinis kodas, kuri nėra būtinas įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip Sutarties reikalavimų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresnių parametrų, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga.

	1.5
	Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 8 d. ir 9 d. 1 ir 2 p., turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.



2 lentelė
	2.
	Diegimo darbai

	2.1.
	Pagal Perkančiosios organizacijos poreikį Įrangos tiekėjas turės suteikti žemiau išvardintas paslaugas:

	2.1.1.
	Programinės įrangos diegimas pagal su Perkančiąja organizacija suderintą architektūrą. Sukuriamas aukšto patikimumo telkinys, užtikrinantis virtualių tarnybinių stočių darbą fizinės įrangos gedimo atveju, paruošiamos virtualios tarnybinės stotys.

	
	

	2.1.2.
	Įrangos testavimas – pabaigus diegimo darbus Įrangos tiekėjas, kartu su Perkančiosios organizacijos atstovais, pagal iš anksto suderintus testavimo scenarijus, turės atlikti Įrangos veikimo testavimus (aukšto patikimumo, našumo savybių ir pan.) ir pateikti testų rezultatus popieriniu ar elektroniniu formatu.

	2.1.3.
	Turi būti parengta pilna įdiegtos programinės įrangos atliktų darbų techninė dokumentacija:
įdiegto sprendimo schemos, sistemos konfigūracijos ir aprašymai bei kiti duomenys, reikalingi tolimesniam įrangos konfigūravimui ir eksploatavimui (IP adresai, valdymo programų vardai, prisijungimų vardai, slaptažodžiai ir pan. dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba ir pateikta popieriniu ir/ar elektroniniu formatu.



3 lentelė
	3.
	Specialieji reikalavimai

	 3.1.
	Kiekis
	Programinė įranga turi dengti 128 fizinius procesoriaus branduolius (128 cores).

	3.2.
	Gamintojas
	VMware vSphere Foundation 8 (VCF-VSP-FND-8) ar lygiavertė programinė įranga, suderinama su Pirkėjo VMware infrastruktūra, su galimybe prijungti prie perkančiosios organizacijos vCenter centralizuotos valdymo infrastruktūros.
	Nurodyti siūlomos programinės įrangos pavadinimą ir gamintoją (Nurodo tiekėjas)
pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę arba techninės specifikacijos dokumento kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.


	3.   3.3.
	Gamintojo garantija ir techninis aptarnavimas
	Programinės įrangos gamintojo palaikymas turi būti teikiamas ne mažiau kaip 24x7 ir užtikrinti nemokamą naujų programinės įrangos versijų ir pataisymų pateikimą palaikymo galiojimo metu ne trumpiau kaip 60 mėn.
VMware (Broadcom) arba lygiavertės programinės įrangos gamintojo techninis aptarnavimas ir naujinimas suprantamas kaip:
•	Programinės įrangos gamintojo užtikrinta naujų versijų teikimo garantija nurodytai VMware arba lygiavertei programinei įrangai – turi būti galimybė gauti programinės įrangos klaidų pataisymus bei gamintojo išleidžiamas naujausias programinės įrangos versijas be papildomo mokesčio visą palaikymo teikimo periodą. Turi būti suteikta prieiga prie programinės įrangos gamintojo internetiniame puslapyje esančių techninių žinių resursų, tarp jų ir programinės įrangos ir jos atnaujinimų bibliotekos.
•	Galimybė registruoti užklausas – turi būti suteikta galimybė Perkančiajai organizacijai savarankiškai pateikti užklausą programinės įrangos gamintojo arba jo įgalioto serviso centro techninio aptarnavimo interneto svetainėje bei stebėti užklausos sprendimo būseną.
•	Reakcijos laikas – į Perkančiosios organizacijos užklausą, esant kritiniam incidentui, gamintojo arba įgalioto serviso centro įgalioti specialistai turi reaguoti ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo užklausos užregistravimo techninio aptarnavimo interneto svetainėje.
Palaikymo paslaugos turi būti teikiamos pagal programinės įrangos gamintojo svetainėje pateiktą aprašymą - https://www.broadcom.com/support/vmware-services arba lygiavertės programinės įrangos aprašymą.


Pastabos:
1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.


1

