Generalinis
projektuotojas

II SAULIAUS REMEIKOS DIZAINO STUDIJA

Statytojas
(uzsakovas)

KAUNO TARPTAUTINE GIMNAZIJA

Statinio projekto
pavadinimas

MOKYKLOS PASTATO V. KREVES PR. 50 KAUNE, KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS (PRITAIKYMAS ZMONEMS SU NEGALIA)

Statinio kategorija

YPATINGASIS STATINYS

Statinio grupe

NEGYVENAMIEJI PASTATAI

Naudojimo
paskirtis

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI

Statybos rasis

KAPITALINIS REMONTAS

Statinio projekto
etapas

DARBO PROJEKTAS

Statinio projekto
dalis

BENDROJI

Statinio projekto
numeris

285658-01-DP

Bylos (segtuvo)
Zymuo

BD-01

Bylos (segtuvo)
laidos zymuo

Direktorius

SAULIUS REMEIKH&—/_‘

Projekto vadovas/
projekto dalies vadovas

GRAZVYDAS SABALIADUSKAS ,-/
Atestato Nr. A1939 7/51

Dizaineré

&
UGNE MEIGYTE y o

Sudaré

SALOMEJA LUBYTE-SKURDAUSKIENE 4

Vilnius, 2024 m.



PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
285658-01-DP

Eil Bylos
N r. (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
' Zymuo
1. |B 0 Bendroji dalis
2. | SA 0 Statinio architekttros dalis
3. | SP 0 Sklypo plano dalis
4. | SK 0 Statinio konstrukcijy dalis
5. | SVOK 0 Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo dalis
6. | VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
7. |E 0 Elektrotechnikos dalis
8. |ER 0 Elektroniniy rysiy dalis
9. | GAS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos dalis
0 2025-02 Konkursui, rangos darbams
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
CUJAHE] 1 Sauliaus Remeikos dizaino studija | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. 7 | .: Vilniaus g. 44, Siauliai
dok. Nr S0 [y Tel +37061012269 _ Mokyklos pastato V. Krévés per. 50, Kaune, kapitalinio remonto
i =Y ‘ | El p. remeika.design@gmail.com . .. . . .
Pl projektas (pritaikymas Zmonéms su negalia)
Dir. Saulius Remeika H/jyf_/—,T STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
A1939 | PV/IPDV | Grazvydas Sabaliauskas " /7— 01- Mokslo paskirties pastatas
Sudaré Siﬁ?ﬁi&gggte /v/) -~ | Projekto sudéties Ziniarastis
LT STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
Kauno tarptautiné gimnazija 285658-01-DP-BD.PSZ 1 1




BENDROSIOS DALIES 5 5
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

285658-01-DP

Dokumento Zymuo L:lf ¥ | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Dokumentai
285658-01-DP-BD.PSZ 1 0 | Projekto sudéties Ziniarastis
285658-01-DP-BD.BDSZ | 4 o | Bylos (segtuvo) dokumenty
sudéties ziniarastis
285658-01-DP-BD.AR 28 0 Aiskinamasis rastas
285658-01-DP-BD.TS 3 0 Techninés specifikacijos
285658-01-DP-BD.PDS 1 0 Projekto daliy suderinimo sarasSas
285658-01-DP-BD.NPS 1 0 Naudojamos programinés jrangos sarasas
285658-01-DP-BD.PSS 1 0 Projekto pritarimy, suderinimy sarasas
Priedai
2024-11-27 7 - Projektavimo techniné uzduotis
2024-01-26 1 i P_V skygmo raStas (Kauno tarptautiné
gimnazija)
na. i PV skyrimo rastas (,,I] Sauliaus
2024-08-16 . Remeikos dizaino studija“)
2024-01-26 5 ) Rast_as del projekto daliy vadovy
skyrimo
Rastas dél pritarimo projekto sudéciai ir
2024-07-23 1 - sprendiniams (Kauno tarptautiné
gimnazija)
285658-01-TP-B.PSS 1 - Pritarimy projekto sprendiniams saraSas
44/528116 2 i NTR duomeny bazes iSrasas (Zemes
sklypas)
20/206066 3 - NTR duomeny bazés iSrasas (pastatas)
NTR duomeny bazés iSrasas (LR
18(2022-09-01) 5 - juridiniy asmeny registro iSpléstinis
iSrasas)
Sprendimas del Kauno Aleksandro
Nr. T-319, 2022-06-21 1 .| Puskino gimnazijos pavadinimo
pakeitimo ir Kauno tarptautinés
gimnazijos nuostaty patvirtinimo

0 2025-02 Konkursui, rangos darbams
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
- CLJ] L) 1 Sauliaus Remeikos dizaino studija - [ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. dok. || | \I ‘ .: Vilniaus g. 44, Siauliai
NI | Tel. +37061012269 Mokyklos pastato V. Krévés per. 50, Kaune, kapitalinio remonto

| El p. remeika.design@gmail.com

projektas (pritaikymas Zmonéms su negalia)

Dir. Saulius Remeika J%&;_? STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
T ..
A1939 | PVIPDV | Grazvydas Sabaliauskas A~ | 01- Mokslo paskirties pastatas
Diz. Ugné Meigyteé e . . o ) 0
= Projekto bylos sudéties zZiniarastis
Sudare Saloméja Lubyté-Skurdauskiené A
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
LT .
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Sprendimas dél nekilnojamojo turto V.

Nr.T-479, 2012-07-13 1 - Krévés per.50, Kaune, perdavimo
Kauno Aleksandro Puskino gimnazijai
Kad. Nr. 1901/0087:17 4 - Zemés sklypo planas
TOPD 19:21:4081 1 - Sklypo topografiné nuotrauka
Nekilnojamojo daikto kadastriniy
25 - .
matavimy byla
SBI-240402/MR/SK1 14 - Statinio buklés jvertinimas
Zemés gelmiy register 24 i Inzineriniai geologiniai ir geotechninia
Nr. 48471-2024 tyrimai
Projektuotojy kvalifikaciniai
8 0 ;
dokumentai
Privalomasis projektuotojo CA
2 0 .
draudimas
réZiniai
h85658-01-DP-SA B-01 1 0 1 auksto 51.enuz ir elementy nuZyméjimo
planas M1:100
h85658-01-DP-SA B-02 1 0 1 auksto 51.enuz ir elementy nuzZyméjimo
planas M1:100
b85658-01-DP-SA.B-03 1 0 2 auksto 51.enuz ir elementy nuzyméjimo
planas M1:100
b85658-01-DP-SA.B-04 1 0 3 auksto 51.enuz ir elementy nuzZyméjimo
planas M1:100
285658-01-DP-SA.B-05 1 0 1 auks$to dury numeracijos planas M1:100
285658-01-DP-SA.B-06 1 0 1 aukSto dury numeracijos planas M1:100
285658-01-DP-SA.B-07 1 0 2 auksto dury numeracijos planas M1:100
285658-01-DP-SA.B-08 1 0 3 auksto dury numeracijos planas M1:100
285658-01-DP-SA.B-09 1 0 1 auksto grindy dangy planas M1:100
285658-01-DP-SA.B-10 1 0 1 auksto grindy dangy planas M1:100
285658-01-DP-SA.B-11 1 0 2 aukSto grindy dangy planas M1:100
285658-01-DP-SA.B-12 1 0 3 auksto grindy dangy planas M1:100
»85658-01-DP-SA B-13 1 0 1 al.lkStO suvestinis luby ir Sviestuvy planas
M1:100
085658-01-DP-SA B-14 1 0 1 al.lkStO suvestinis luby ir Sviestuvy planas
M1:100
085658-01-DP-SA B-15 1 0 2 al%ksto suvestinis luby ir Sviestuvy planas
M1:100
b85658-01-DP-SA B-16 1 0 3 al.lksto suvestinis luby ir Sviestuvy planas
M1:100
85658-01-DP-SA B-17 1 0 1 auksto sieny ir luby apdailos planas

M1:100
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1 auksto sieny ir luby apdailos planas

285658-01-DP-SA.B-17 1 0 M1:100

985658-01-DP-SA B-18 1 0 1 al?ksto sieny ir luby apdailos planas
M1:100

85658-01-DP-SA B-19 1 0 2 al?ksto sieny ir luby apdailos planas
M1:100

285658-01-DP-SA B-20 1 0 3 al?ksto sieny ir luby apdailos planas
M1:100

285658-01-DP-SP.B-01 1 0 Sklypo planas M 1:200

285658-01-DP-SK.B-01 1 0 |1 aukSto sagramy planas

285658-01-DP-SK.B-02 1 0 2 auksSto sgramy planas

285658-01-DP-SK.B-03 1 0 3 auksSto sagramy planas

285658-01-DP-SK.B-04 1 0 |Pastato schema geologiniame pjuvyje 1-1

285658-01-DP-SK.B-05 1 0 [Keltuvo Sachta

285658-01-DP-SK.B-06 1 0 [Pamatas Pm-1

285658-01-DP-SK.B-07 1 0 [Ploksté PL-1

285658-01-DP-SK.B-08 1 0 [Ploksté PL-2

285658-01-DP-SK.B-09 1 0 |KilpalLl

285658-01-DP-S$VOK B-01 1 0 P_1rm0 aulféto planas su védinimo
sistemomis

285658-01-DP-SVOK B-02 1 0 A_ntro auk_sto planas su védinimo
sistemomis

285658-01-DP-SVOK B-03 1 0 T_recw au1_<sto planas su védinimo
sistemomis

085658-01-DP-VN.B-01 1 0 P_1rm0_ auksSto planas su vandentiekio
tinklais

85658-01-DP-VN.B-02 1 0 Antro.aukﬁto planas su vandentiekio
tinklais

285658-01-DP-VN.B-03 1 0 g;rr]i(i;cssauksto planas su vandentiekio

285658-01-DP-VN.B-04 1 0  |Pirmo auksto planas su nuoteky tinklais

285658-01-DP-VN.B-05 1 0  |Antro auksto planas su nuoteky tinklais

285658-01-DP-VN.B-06 1 0  [Trecio auksto planas su nuoteky tinklais

285658-01-DP-E.B-1 1 0 |1 a. projektuojamy jégos tinkly planas

285658-01-DP-E.B-2 1 0 2 a. projektuojamy jégos tinkly planas

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
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285658-01-DP-E.B-3

3 a. projektuojamy jégos tinkly
planas

285658-01-DP-E.B-4

1 a. projektuojamy apsvietimo
planas

285658-01-DP-E.B-5

2 a. projektuojamy apsvietimo
planas

285658-01-DP-E.B-6

3 a. projektuojamy apsSvietimo
planas

285658-01-DP-E.B-7

1 a. j¢jimo projektuojamo
apsvietimo planas

285658-01-DP-E.B-8

JS skydo projektuojamo
papildymo principiné schema

285658-01-DP-ER.B-1

1 a. projektuojamy elektroniniy

ry$iy tinkly planas
285658-01-DP-ER.B-2 2 a. projektuojamy elektroniniy
' ry$iy tinkly planas
285658-01-DP-ER.B-3 3 a. projektuojamy elektroniniy
' ry$iy tinkly planas

285658-01-DP-GSS.B-1

1 a. projektuojamos gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistemos
planas

285658-01-DP-GSS.B-2

2 a. projektuojamos gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistemos
planas

285658-01-DP-GSS.B-3

3 a. projektuojamos gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistemos
planas

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS

LAPU
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

285658-01-DP

Mokyklos pastato V. Krévés per. 50, Kaune, kapitalinio remonto projektas (pritaikymas

Zmonéms su negalia)

Kiekis iki Kiekis po
Mato vnt. kapitalinio kapitalinio Pastabos
remonto remonto
I SKLYPAS
(kad. Nr. 1901/0087:17)
Sklypo plotas m? 14428
Sklypo uzstatymo intensyvumas % 43 (0,4347) 44 (0,4356)
Sklypo uzstatymo tankumas % 20 (0,1993) 20 (0,1987)
I1. PASTATAI
(unikalus Nr. 1997-4007-4017)
Mokglo pe_lsklrt!es pastatas Pastatas — mokykla
(ypatingasis statinys)
Pastato bendrasis plotas* m? 6271,72 6284,32
Pastato pagrindinis plotas* m’ 5846,60 5859,20
IskaiCiuotas
Remontuojamy patalpy plotas m’ 118,84 tik tvarkomy
zony plotas
Pastato toris* m3 2868 nekeiCiamas
Auksty skaicius vnt. 3 nekei¢iamas
Pastato aukstis m 9,70 nekeiCiamas
Energinio naudingumo klasé C nekei¢iama
Pastato (patalpy) akustinio -
komforto salygy klasé n.d. nekeiciama
Statinio atsparumo ugniai laipsnis I nekei¢iamas

*Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti

neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Grazvydas Sabaliauskas Nr. A1939, 2024-06-04
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

I




AISKINAMASIS RASTAS

1. TURINYS
2. BENDRIEJI DUOMENYS ... oottt ase e r e m et e s b s R e n R e e R e e n e e s r e an s e nm e e nr e e re e neenreene e 2
3. PROJEKTINIAL SPRENDINIAL ..ottt n et nn e nr e re e e re e 3
Lauko SPrendinily @PraSYIMaS.........cuveieeirierereereesieesieesre e sse s e e e e s e s sbeesre e reene e e an e e aRe e nre e re e ne e e e e e nne e nre e 11
N F 0o oo J: U o - ST 12
4, INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBU POVEIK] APLINKAI IR KAIMYNINEMS
TERITORIJOMS ..ottt et E e e Rt e et e s e e Re e eE e e R e e e R e e Rt e et e s et aRe e nm e e nne e n e e reennenneenneen 12
5. TRUMPAS PASTATO (JO DALIES) ENERGINIO NAUDINGUMO IVERTINIMAS .....c.cooiiiiiieee e 12
6. DUOMENYS APIE ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES AKTU REIKALAVIMAMS ....12
7. TRECIUJU SALIU INTERESAI, KULTUROS PAVELDO VERTYBIU APSAUGA ......cc.coooevvrerernrnian, 13
8. STATYBINIU IR BUITINIU ATLIEKTY TVARKYMAS ... ..o e 13
9. GAISRINES SAUGOS APRASYMAS......ooiieiiieeieiieteesiiee s eeses s sesasses s s s assa s sasas s anessn st saases s easensnsnnen 15
10. PROJEKTUOJAMU KONSTRUKCINIU SPRENDINIU APRASYMAS ....ovvriiierrieeeieeeeseeeeeseeenensenenens 18
11. SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SPRENDINIAL.........cccovvvvereriesrnsrssesssnseninen 18
ESAMEA STEUACITA ...ttt ettt b bbbt b e b e s e bt b e s e bt s b e s e bt e b e s e eb e e b e s e eb e e b e e ekt e b e e et e eb e e ebenbe e 18
(O oL LN To F: Ta LI o] (=] T 11 OSSR 18
SHIAYMAS ...ttt ettt ettt e et a ettt ettt ettt 18
V< U180 T TP UR PR PSPPSR 18
PriCSAISTINEGS PIICIIIONES ... ..veeutiteesieesteesteeteesee ettt sseesse e se e beesbeaseesseesbeeabe e b e e as e es e e eR s e aR e e R e e b e e Eeeseees e e eReeeReeabeenneenneanrenneenreen 20
12, VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO SPRENDINIAL ......c.ooiviiriirereeiissseseseseseesesieseeseseneeseninens 20
WANABNTIEKES ...ttt ettt bbb bbb bbb b b e b b e b e bbb b e bt bbbt eb bbbt et eb e enes 20
BUITINES TIUOTEKOS ..ttt sttt ettt sttt ettt s e st e ebe e b e e bt e s be e s teeh e sbe e sh e e bt e abeem b e ebbeebeeeb e e ke e beeseeeneesbeenbeenbeenee 22
S AT gL U o T2t IS VOSSP 23
13. ELEKTROTECHNIKOS SPRENDINIAL ..ottt s 23
15. APSAUGINE SIGNALIZACITA ......cootiitiriiiiiitieitiese st 26
16. STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMAS.......ccoovvne. Klaida! Zymelé neapibrézta.
17. PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIES SPRENDINIAI
Klaida! Zymelé neapibrézta.
Darby atlikimo grafikas .........ocoiiiiiiiiiicie s Klaida! Zymelé neapibréZta.
0 2025-02 Konkursui, rangos darbams
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2.BENDRIEJI DUOMENYS

) . Mokyklos pastato V. Kréveés pr. 50, Kaune kapitalinio remonto
Projekto pavadinimas: ]
projektas (pritaikymas Zmonéms su negalia)

Statybos vieta: V. Krévés per. 50, Kaunas

Statytojas (uzsakovas): Kauno tarptautiné gimnazija

Statybos rasis:  Kapitalinis remontas

Statinio kategorija: Ypatingasis

Statiniy grupés: Negyvenamieji pastatai

Statiniy pogrupis: Mokslo paskirties pastatai

Unikalus daikto numeris: 1997-4007-4017

Bendras pastato plotas: 6284,32 m?

Statybos metai: 1974 m.

Statinio projekto etapas: Darbo projektas

Projekto parengimo metai: 2024 m

Dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas darbo projektas:
- Paslaugy sutartis;

- Projektavimo uzduotis;

- Galiojantys jstatymai, reglamentai, normos ir taisykleés:

Nr. 1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Nr. 1-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

Nr. XI111-425 Lietuvos Respublikos architekttros jstatymas;

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys®;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*;

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas’;

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*;

STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai®;

HN 21:2011 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai‘;

,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®, 2010-12-07 jsakymas Nr. 1-338 (Zin., 2010,
Nr. 146-7510).

ISO 212542 , Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas‘

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

Esama situacija, biiklés jvertinimas

Pastatas — mokykla (unikalus Nr. 1997-4007-4017), kurj numatoma kapitaliai remontuoti, buvo
pastatytas 1974 metais, jo fizinis nusidévéjimas — 30 %.

Apziliros metu jvertinta, kad apziiirétos pastato konstrukcijos neturi avarinés biiklés pozymiy,
vizualinés apziiiros metu, defektai nenustatyti (statinio buklés akta zr. Sios projekto dalies priedy
sudétyje).

Trumpas statybos sklypo apraSymas

Remontuojamas statinys stovi suformuotame sklype (sklypo kad. Nr. 1901/0087:17) Kaune,
miesto rytinéje Siaurés dalyje, Siauriau Nemuno — V. Krévés prospekte. Sklypas ribojasi su vienu,
suformuotu, kitos mokyklos sklypu i§ rytinés puses. Kity sklypo krastiniy neriboja suformuoti sklypai,

gretimybése dominuoja valstybiné Zemé su daugiabuciu gyvenamuoju uZstatymu.

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamy architektiiriniy planiniy sprendiniy apraSymas

Projektuojamos patalpos i§déstytos visuose trijuose pastato aukstuose.

Bendruose auksty koridoriuose projektuojamas liftas, pritaikytas ZN. Lifto kabinos vidaus
matmenys — 11001400 mm, iSoriniai kabinos matmenys — 2025x2075 mm. D¢l lifto jrengimo,
tarpaukStiniuose perdenginiuose numatoma atverti angg liftui funkcionuoti. Jrengus lifto Sachta, esamos
grindy, luby dangos atstatomos, esant pazeidimams, sienos dazomos esama spalva, palieckamas esamas
apSvietimas — apdailos sprendiniai nekei¢iami.

Vietose, kur projektuojamas liftas neuztikrina nejgaliyjy judéjimo, numatomos Sios priemoneés:

- Pandusas ties pagrindiniu jéjimu j pastata yra projektuojamas ir jrengiamas vadovaujantis UAB
,.Statyby inZineriné strategija* sprendiniais. Siuo projektu sprendziamas ZN judéjimas projektuojamose

patalpose.
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Perprojektuojami esami san. mazgy patalpy blokai kiekviename pastato auksSte esanciuose
koridoriuose: 1-41, 2-31, 3-20. Kiekvieno auk$to remontuojamy patalpy bloke — vyry ir motery atskiri
san. mazgai, kuriuose projektuojama po tris kabinas i§ kuriy viena pritaikyta ZN. San. mazgy tambiire
jrengiamas praustuvas ir jrenginys vienkartiniams ranks§luos¢iams arba ranky dziovintuvams.

Padidinamas esamas tambiiras prie pagrindinio j&jimo j mokyklos pastatg — konstrukcija traukiama
i pastato vidy, vidaus erdvé projektuojama pakankama ZN manevravimui su nejgaliojo veziméliu.

Remontuojamose patalpose — tambiire, san. mazguose projektuojamos naujos lubos su nauju LED
apSvietimu.

Projektuojamose patalpose suprojektuotos ir privestos reikalingos inzinerinés sistemos.

Patalpos projektuojamos siekiant uztikrinti universalaus dizaino principus, visuomenés sveikatos

sauga, darbuotojy sauga bei sveikatg darbe nustatanciy teisés akty reikalavimus.

Projektuojamy architektiiriniy ir interjero apdailos sprendiniy apraSymas

Mokyklos patalpy interjero sprendiniais siekiama sukurti modernia, atitinkancig Siuolaikinius
standartus ir skatinan¢ig mokiniy kirybiSkuma, mokymosi aplinka. Esamos apdailos medziagos
kei¢iamos naujomis,

Patalpa 1-39 (tamburas)

Sienos — sienos, langy ir dury angokra$¢iai glaistomi, gruntuojami, dazomi. Spalva — NCS S
1000-N. Sieny ir luby tinkas — tokios pacios struktiiros ir spalvos.

Grindys — projektuojama danga — akmens masés plytelés, kuriy pavirSius — betono imitacija,
600600 mm. Slidumo koeficientas — ne zemesné nei R10 klasé, reakcija j ugnj — BFL-S1. Dangos
uzbaigimui projektuojama metaling, juodos spalvos grindjuosté, h = 80 mm.

Lubos — esamos lubos dengiamos dekoratyviniu strukttriniu tinku, spalva — balta. Lubose
montuojami antvirSiniai LED Sviestuvai, juodos profilio spalvos.

Sprendinius ir analogus zr. Siame skyriuje, Zemiau.

Lifto zonos patalpose 1-41, 2-31, 3-20 (bendruosiuose koridoriuose)

Sienos — visos suprojektuotos naujos lifto Sachtos sienos dazomos Sviesiai pilka spalva, atspalvis —
NCS S 1000-N. Naujai projektuojamos sienos, pertvaros, angokrasciai — glaistomi, gruntuojami ir
dazomi trinciai ir drégnam valymui atspariais dazais.

Ant Soninés lifto sienos kiekviename auks$te nurodoma auksti indikacija/lipdukas, montuojamos
juodos spalvos metalinés grindjuostés, h=80 mm.

Grindys — palickama esama grindy danga, esant mechaniniams dangos pazeidimams — esama
danga turi biiti atstatoma.

Lubos — palickamos esamos lubos. Esant mechaniniams dangos pazeidimams, danga turi bati
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atstatoma.

Dizaino sprendinius ir analogus zr. §iame skyriuje, Zemiau.

WC patalpos 1-42, 1-43, 2-35, 2-36, 3-21, 3-22

Sienos — esamy sieny danga (plytelés) bus paSalinamos. Projektuojama WC sieny apdaila —

akmens masés plytelés, dydis - 600x600 mm, pavirSius — betono imitacija, sitilés — antracito spalvos..

Grindys — esama plyteliy danga pasalinama, projektuojama nauja, akmens masés plyteliy

600x600 mm danga. Slidumo koeficientas — ne zemesné nei R10 klasé, reakcija j ugnj — BFL-S1.

Lubos — esamos segmentinés pakabinamos lubos demontuojamos, montuojamos naujos —

modulinés, akustinés lubos, kuriy segmentai - 600X600 mm, spalva — balta, paslépto profilio. Lubose

montuojami nauji LED S$viestuvai, segmentai - 600600 mm.

Dizaino sprendinius ir analogus Zr. Siame skyriuje, Zemiau.

Vidaus durys
Projektuojami dury tipai:

1. Vidaus durys - faneruotos, vienvérés, aklinos, su koriniu uZpildu, su pritraukéju, uzraktu, anga oro

pritekéjimui. Spalva derinama darby metu su uzsakovu pagal esamy dury spalva. Spalva RAL 9003.

Rankena nertidijancio plieno.

2. Vidaus priesgaisrinés durys (EW30-C3), dvivérés, platesnioji dury varc¢ia ne maziau 1000mm. PVC

profilio konstrukcija su gridinto stiklo paketu su selektyvu (pagal LST EN 12600:2003), su

pritraukéju, sandarikliais, slenks¢iu, LST EN 179 tipo uzraktas. Rémo spalva RAL 9003. Su vaizdiniais

indikatoriais. Rankena nértidijancio plieno.

Vitrinos

1. Vidaus vitrina su 2 vnt. varstomy dvivériy dury, platesnioji dury var¢ia ne maziau 1200mm. PVC

profilio konstrukcija su griidinto stiklo paketu su selektyvu (pagal LST EN 12600:2003), su

pritraukéju, sandarikliais, slenks¢iu, spyna pagal LST EN 1125. Rémo spalva RAL 9003. Su

vaizdiniais indikatoriais. Rankena neriidijancio plieno.
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Interjero projekte naudotiny pagrindiniy interjero medziagy analogai

SIENOS

Eil. Nr.

Sieny dangos tipas

Analogas

Trinciai ir drégnam valymui
atspartis sieny dazai.
Bazé - , kiauSinio lukStas®,
matiné

Akmens masés plytelés,
600x600 mm.
Spalvos analogas: betono
imitacija, pavir$ius - matinis,
sitilés uzpildas - antracito
spalvos

Auksto indikacija —
PVC lipdukas, atsparus
vandeniui bei saulés
spinduliams.

GRINDYS

Eil. Nr.

Grindy dangos tipas

Analogas

Akmens masés plytelés
600%600 mm,
Spalvos analogas: vidutinio
tamsumo pilkos spalvos
betono imitacija.

=
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GRINDJUOSTE
Eil. Nr. Grindjuostés tipas Analogas
=
Metaliné, h = 80 mm,
L juodos spalvos, matiné £
lOmmF
LUBOS
Eil. Nr. Luby dangos tipas Analogas

Pakabinamos, mineralinés
segmentinés 600x600 mm
lubos, spalva - balta, matiné,
profilis - pasléptas
Spalvos analogas: NCS S
0500-N

Esamos lubos ir sgrama -
gruntuojamos, dazomos.
Spalva -NCS S 1000-N, bazé
matiné.

KITI INTERJERO ELEMENTAI

Analogas

Eil. Nr. Elementas

Medzio imitacijos
1 baldinés plokstés
kabiny atskyrimui

LED S$viestuvai,
2. segmentas
600x600 mm
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AntvirSiniai LED

3. Sviestuvai su juodos
spalvos profiliu
! /\
4 San. mazgy —

aksesuary ir
prietaisy dizainas

E
A

3.5. Lauko naudotiny elementy medZziagy analogai

Eil. Nr.

Elementas

Analogas

ZN parkavimo
viety zymeéjimas
ant grindinio

Skiriamieji kelio
Zenklai ZN
parkavimo

vietoms pazZymeti
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Universalus dizainas. Patalpy pritaikymas Zmoniy su negalia poreikiams

Vidaus spendiniai

Pagal STR 2.03.01:2001 ,,Statiniy prieinamumas‘ privaloma remontuojamas patalpas pritaikyti
7monéms su negalia (toliau ZN). Atlikus remonto darbus, j remontuojamas patalpas ir suprojektuota
lifta, bus sudaroma galimybé ZN j jas patekti savarankiskai.

Tamburo patalpa

Esama tambiiro patalpa, taip pat, bus pritaikoma ZN judéjimui — patalpa praple¢iama j pastato
vidy, kad biity suformuota pakankama erdvé zmoniy su nejgaliyjy vezimeéliu manevravimui. Patalpos
matmenys - 2287x5705 mm. Projektuojamos skaidrios atitvaros, vadovaujantis standartu 1SO
21542:2011 (LT) - jstiklintos ir visiSkai stiklinés durys bus paZzymétos vaizdiniais indikatoriais, kadangi
arti judé¢jimo erdviy esantys dideli jstiklinti plotai gali buti klaidingai palaikyti angomis. 900-1000 mm
ir 1300 - 1400 mm auks$tyje vir§ grindy lygio turi bati jrengti 75 mm aukscio iStisiniai vaizdiniai
indikatoriai, kuriy Sviesos atspindzio koeficientas nuo fono skiriasi bent 30 baly. Rekomenduojama 100-
300 mm aukstyje jrengti papildoma vaizdinj indikatoriy. Siekiant atsizvelgti | apSvietimo salygas ir fong
- naudoti dviejy skirtingy spalvy vaizdinius indikatorius. Indikatoriams nenaudojamas sidabruotas ar itin
atspindintis stiklas. Visos atskiros jstiklinty vitriny briaunos turés juosta, regimai iSsiskirian¢ig i§ fono,
pries kurj yra matomos.

Liftas

Netoli j¢jimy | mokyklos pastata, bendrame koridoriuje (ir bendruose aukstesniy auksty
koridoriuose) bus jrengiamas liftas, skirtas vertikaliniam ZN judéjimui. Prie§ jéjimg j lifta yra
pakankamai erdvés manevruoti, Salia néra laipty, kurie trukdyty saugiau judéjimui lifto laukimo erdvéje.
Projektuojamo lifto kabinos matmenys — 1100x1400 mm, laisvasis jéjimo plotis — 1000 mm (pagal
standartg minimalus laisvasis plotis — 800 mm, rekomenduojamas — 900 mm), durys — mechanings,
slenkancios horizontaliai. Lifto dury atidarymo trukmeé turi biiti reguliuojama (nuo 2 iki 20 s), mtam turi
buti jrengtas trukmés ilginimo mechanizmas, pritaikomas sutrikusio judumo naudotojui. Lifto jutiklio
jtaisas turi apimti angg bent 25-1800 mm aukStyje nuo kabinos dury slenkscio.

Kabinoje turi biiti jrengtas turéklas be astriy briauny (800-950 mm aukstyje, 100-160 mm ilgio,
dydis — 25-55 mm, laisvoji sugriebimo erdvé — 35-45 mm) toje pacioje puséje kaip ir kabinos valdymo
skydelis.

Kabinoje turi biiti jrengtas veidrodis, pagamintas i§ saugaus stiklo. Vidiniy sieny danga turi biti
neatsispindinti, mating, su kontrastingy spalvy grindimis. Grindys — standZios, neslidZios.

Lifto mygtukai, valdymo jtaisai, rankenos ir turéklai turi biiti pagaminti ne i§ nikelio, chromo,
kobalto, natiiralaus ar sintetitnio kauciuko, siekiant i§venhti alerginiy reakcijy.

Kabinos viduje turi biti uztikrinamas ne mazesnis kaip 100 Ix apSvietimas grindy lygyje.
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Kabinoje turi biiti jrengtas avarinis jtaisas, nuolatinai sujungtas su budinCiojo darbuotojo pastu.
[taisas turi uztikrinti dvikryptj balso rysj su organizacija, atsakinga uz keleiviy gelbéjima, arba asmeniu
atsakingu uz pastato sauga, prietaisas turi teikti vaizdinés ir garsinés informacijos griztamajj rysj
patvirtindamas, kad pavojaus signalas iSsiystas ir, kad pavojaus signalas gautas ir uzmegstas balso rysys.

San. mazgai

Kiekviename mokyklos pastato aukste yra remontuojami san. mazgy blokai (patalpos: 1-42, 1-43,
2-35, 2-36, 3-21, 3-22). San. mazgai pritaikomi riboto judumo vyrams ir moterims. Tualetai turi buti

pazymeéti informaciniu Zenklu, nurodytu ISO 21542:2021 «.

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas“ 54 punktu, visuomeninés paskirties
statinyje, kai auksto plotas didesnis nei 1000 m?, jrengiamas ne maziau kaip vienas A tipo tualetas su
i¢jimu i$ bendro naudojimo patalpy.

Kiekviename remontuojamame tualete, projektuojama 900x900 mm laisva manevravimo erdve,
durys - atidaromos j iSore, 1000 mm plocio. Jrengiamo unitazo vir§us — 430-520 mm aukstyje. Tualeto
patalpoje projektuojamas praustuvas ir ranktiiriai abipus unitazo. San. mazgy tambiiruose, negaliojo
veziméliui manevruoti vietos pakaks — praustuvé jrengiama tokiame aukstyje, kad nejgaliojo kojos bus
Zemiau praustuves lygio.

Nejgaliesiems pritaikytuose san. mazguose turi biiti jrengta pagalbos iskvietimo signalizacija,
kuria pasiekty sédintis ar ant grindy gulintis asmuo. Si signalizacija turéty biti sujungta su vieta, kurioje
yra padéti galintis asmuo. Valdymo jtaisu turéty bati raudona traukiamoji virvé su dviem
ziedais/trapecijomis, kuriy vienas bus 80-100 cm, kitas 10 cm aukstyje nuo grindy.

Riboto judumo asmenims jrengiami tualetai vadovaujantis 1SO 21542:2021 (buvusio standarto
21542:2011, 26 skyriumi)

Vidaus durys

Durys | remontuojamas patalpas projektuojamos 1000 mm plocio, tod¢l dury bekliii¢io plocio
(850 mm)reikalavimas yra projekte yra iSpildomas.

Prie dury, kurios atsidaro ne automatiskai, paliekama aikstelé ZN veziméliui vaziuoti.

Rankenas, uzraktus, grandinéles ir pan. elementus bitina jtaisyti ne auksciau kaip 1 200 mm nuo
grindy pavirsiaus.

Dury pritraukéjai turi biiti sureguliuoti taip, kad neapsunkinty dury atidarymo galimybés Zzmonéms

2

su negalia.
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Lauko sprendiniy aprasymas

Neigaliyju automobiliy parkavimas

Skaic¢iavimai atlieckami remiantis STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai“. Bendrojo lavinimo mokykloms projektuojama 1 vieta 30 mokiniy. Siuo metu mokykloje
mokosi 360 mokiniy; mokyklos teritorijoje yra 18 vnt. esamy automobiliy stovéjimo viety.

Remiantis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy pricinamumas® ir projektavimo uzduotimi projektuojama
1 A tipo nejgaliyjy automobiliy stove¢jimo vieta tinkama mikroautobusams.

Projektuojant A tipo automobiliy stovéjimo vietg, naikinamos esamos 4 automobiliy statymo vietos.
Sumazinus automobiliy stovéjimo viety skaiciy, yra uztikrinamas minimalus automobiliy stovéjimo
viety skaiCius (14 vt.), esamos salygos néra pabloginamos.

Nejgaliyjy automobiliy vietos jrengtos mazdaug 30 metry atstumu nuo pagrindinio jéjimo, todél
reikalavimas, parkavimo vietas jrengti ne didesniu nei 50 m atstumu nuo jéjimy j pastata, yra
iSpildomas. Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®, 1 lentele, aiksteléje, kurioje

yra 17 parkavimo viety, yra jrengiama 1 A tipo parkavimo vieta Zmonéms su negalia:

Bendras automobiliy Minimalus bendras nejgaliyjy Minimalus A tipo automobiliy
stovéjimo viety automobiliy stovéjimo viety skaicius stovéjimo viety skaicius i$
skaiCius nejgaliyjy automobiliy stoveéjimo

viety skaiciaus

20 ar maziau 1 1

A tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta tinkama mikroautobusams turi bati ne siauresné
kaip 4 900 mm, i$ kuriy 3 400 mm automobiliy statymo vietos plotis, 0 1 500 mm aikstelé iSlipimui,
ir ne trumpesné kaip 8 200 i$ kuriy 5 200 mm automobiliy statymo vietos ilgis, 0 3 000 mm aikstelé
iSlipimui. Jeigu Sone ar gale automobiliy Sstatymo vietos jrengta pésCiyjy judéjimo trasa, atitinkanti
iSlipimo aikstelei keliamus reikalavimus, atskira islipimo aikstelé gali biiti nejrengiama.

Vadovaujantis STR  2.03.01:2019 , Statiniy

Papildoma lentelé Nr. 846
Nejgalieji )
s

Nurodomasis kelio Zenklas Nr. 528

Stovéjimo vieta ‘ E

Horizontalusis Zenklinimas:

pricinamumas®, 9 punktu, nejgaliyjy automobiliy e Nurodo, kad stovafimo ieta sita
Taisyklése nustatytg skiriamajj Zenklg
.Nejgalusis" arba nejgaliy asmeny

automobiliy statymo kortelg turinéioms

transporto priemonéms

stovéjimo vietose iSilginis arba skersinis dangos nuolydis
negali bati didesnis kaip 1:50 (2 %).
Vadovaujantis STR  2.03.01:2019 , Statiniy

528 Transporto priemoniy stovéjimo vieta

prieinamumas®“, 8 punktu, nejgaliyjy automobiliy

stovéjimo  vietos turi bati apsviestos. Sviestuvus

1.24. Neigaliojo su veziméliu simbolis Zymi stovéjmo vieta, kurioje gali stovéti ik transporto priemonés, pazymétos skiriamuoju Zenkiu

rekomenduojama pasirinkti jkraunamus SU saulé€s energija. s o

Jéjimai j pastata

Pries | pastatg atsidarancias duris, yra 1500x1500 mm aikstelé. Tarpdurio laisvasis plotis — 1.00
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m (vienvériy dury, dvivériy maziausias laisvasis plotis — 1565 mm), minimalus reikalavimas
iSlaikomas.

Jéjimai ] pastata

Prie$ | pastatg atsidarancias duris, yra 1500x1500 mm aikstelé. Tarpdurio laisvasis plotis — 1.00
m (vienvériy dury, dvivériy maziausias laisvasis plotis — 1565 mm), minimalus reikalavimas
iSlaikomas.

Pandusas

Pandusas ties pagrindiniu j€jimu ] pastata yra projektuojamas ir jrengiamas vadovaujantis UAB
,.Statyby inZineriné strategija“ sprendiniais. Siuo projektu sprendziamas ZN judéjimas projektuojamose

patalpose.

Naudojimo sauga
Remonto projekte sprendiniai parinkti taip, kad biity iSvengta nelaimingy atsitikimy (paslydimy,
kritimy, susidiirimo, nudegimo, nutrenkimy ar susizalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

Ivadinés elektros rozetés jzeminamos.

4. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBU POVEIKI] APLINKALI IR
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Gretimoms teritorijoms neigiamos jtakos nebus - pri¢jimai ir privaziavimai nebus apriboti.
Kaimyniniy sklypy ir pastaty jvadiniai inZineriniai tinklai nebus paliesti.

Mokyklos darbuotojams ir mokiniams tiesioginis remonto darby poveikis bus minimalus —
pagrindiniai remonto darbai vyks prie jéjimo, arba mokyklos vidaus erdvése, kurios nesiriboja su
klasémis. Mokykloje, remonto metu, galimai pasijaus didesnis dulkiy kiekis, kuriam jtakg daro remonto
darbai, taciau $io veiksnio bus siekiama i§vengti nuolat valant remontuojamas ir gretimas patalpas.

Atlikus remonto darbus, poveikis darbuotojams ir lankytojams bus teigiamas funkcine ir estetine
prasmémis — remontuojamame korpuse bus uztikrinamas ZN judéjimas, remontuojamose patalpose bus
atnaujinamos apdailos medziagos | kitas — kokybiskas ir estetiSkas, todél bus uztikrinta sveika ir saugi

darbo aplinka.
5. TRUMPAS PASTATO (JO DALIES) ENERGINIO NAUDINGUMO IVERTINIMAS
Vadovaujantis nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasu, remontuojamo pastato

energinio naudingumo klasé yra nejvertinta. Siuo projektu nenumatoma keisti pastato energinés

naudingumo klasés ar remonto sprendiniais jg susilpninti.

6. DUOMENYS APIE ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES AKTU
REIKALAVIMAMS

Vidaus apdailai naudojamos Sviesios, lengvai plaunamos, ekologiskos, turinc¢ios SAM atitikties
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pazyméjimus, medziagos. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2002 reikalavimus.
Patalpy mikroklimatas turi atitiktt HN 42:2009.

Remontuojamose patalpose projektuojamas ap$vietimas, tenkinantis ap$vietimo ribinius dydzius,
nurodytus galiojanciose higienos normose.

7. TRECIUJU SALIU INTERESAI, KULTUROS PAVELDO VERTYBIU APSAUGA

Statybos objektas tvarkomas taip, kad statybos metu tre¢iyjy asmeny darbo ir veiklos sglygos,
kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Sios salygos yra:

- statiniy esamos techninés buiklés nepabloginimas;

- galimybé patekti j valstybingés ir vietinés reik§més kelius bei gatves;

- galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

- patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattiralaus apSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

- gaisring saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

- apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

- apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarsos;

- aplinkos apsaugos statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo i§saugojimas;

- gamtos ir kultliros vertybiy iSsaugojimas; vertingy Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo
sistemy i§saugojimas;

- hidrotechnikos statiniy jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir jrenginiy
sukurtas hidrogeodinaminis reZimas.

I§ esmés $iuo projektu salygos nebloginamos, tadiau pagerinamos pritaikant pastato korpusa ZN
judéjimui.

Pastatas nepatenka j kultiiros paveldo vertybiy teritorijg ar kitas saugomas zonas.

8. STATYBINIU IR BUITINIU ATLIEKU TVARKYMAS

v —

kopija su statybines atliekas tvarkancia jmone dél statybiniy atlieky perdavimo $iai jmonei, arba regiono
aplinkos apsaugos departamento iSduotas statybiniy atlieky pasalinimo salygas.
Statybos proceso metu susidarancias atliekas tvarkyti vadovaujantis statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklémis!
Statybinés atliekos skirstomos:
tinkamas naudoti vietoje atlieckas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy,

termoizoliaciniy medziagy ir kity nedegiy medziagy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy,
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pravaziavimy, taky pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekos (antrinés zaliavos — betono, keramikos, bituminés medziagos) turi
biiti perduodamos jmonéms, turin¢ioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy naudojimo ir
Salinimo;

netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinés Siukslés, pakuotés ir kt.) turi biti
perduodamos jmonéms, turin¢ioms teis¢ tvarkyti tokias atlickas pagal sutartis dél jy naudojimo ir
Salinimo.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose patalpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuzterSia aplinkos.
Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos (tai gali
atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uz tvarkinga jy pakrovimg ir pristatyma.

Nepavojingos statybinés atlickos gali buti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus
nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali biiti sunaudojamos:

Statybvietéje kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga — inertiniy atlieky (betono, plyty, Cerpiy,
keramikos ir kt.) frakcija, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas
tenkina konstrukcijai (uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietéje tiesti, gruntas;

Energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos
gruntu ar daZais, kaip nustatyta dokumente ,Atliecky deginimo aplinkosauginiai reikalavimai‘,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 699 (Zin.,
2003, Nr. 31-1290);

Atlieky sluoksniy perdengimui sgvartynuose — pavojingomis medZiagomis neuZterStas gruntas
arba kitos savo fizine struktiira panasios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).

Pavojingasias atliekas Siy atlieky susidarymo vietoje iki jy surinkimo galima laikinai laikyti ne
ilgiau kaip SeSis ménesius.

Pavojinggsias atliekas galima maiSyti su kitomis atliekomis ar medziagomis, jeigu ivykdomos
visos Sios salygos:

- maiSyma atlieka jmoné, gavusi leidima ir yra atliekas surenkanti ir veZanti, apdorojanti jmone.

- pavojingas pavojingyjy atlieky tvarkymo poveikis zmoniy sveikatai ir aplinkai nedidé¢ja;

- maiSymas atitinka geriausig prieinamg gamybos biida.

Imonés, kurios surenka pavojingasias atliekas, turi gauti pavojingyjy atlieky tvarkymo licencija
Pavojingy atlieky tvarkymo licencijavimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. gruodzio 19 d. jsakymu Nr. 684 ,, D¢l Pavojingy atlieky tvarkymo licencijavimo taisykliy bei

Pavojingas atliekas tvarkanc¢iy imoniy darbuotojams taikomy kvalifikaciniy reikalavimy ir atestavimo
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tvarkos patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr. 18-552), nustatyta tvarka.

Pavojingasias atliekas surinkti ir (ar) vezti gali tik jmonés, apdraudusios savo civiling atsakomybg
uz zala, kuri vykdant Sig veiklg gali buti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jy turtui bei aplinkai.
Atliekas naudojanti ar Salinanti jmon¢ turi turéti atliecky naudojimo ar Salinimo techninj reglamenta.

Dulkancios statybinés atlickos turi biti vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant

kitas priemones, kurios uZztikrinty, kad vezamos S$ios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j

aplinka.

Kiekvienoje projektuojamoje patalpoje numatomos Siuksliadézes atlieky rasiavimui (buitinés

atliekos, stiklas, popierius).

9. GAISRINES SAUGOS APRASYMAS

Mokyklos pastatas priskiriamas P.2.11 grupei, | atsparumo ugniai laipsnio, 3 gaisro apkrovos

kategorijos.

Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés

Statinio, statinio gaisrinio
skyriaus atsparumo ugniai
Patalpos Konstrukcijos laipsnis
I
statybos produkty degumo klasés
ElvakaV1mo(s1)_ keliai (k.OT‘I(.iOI'lal, 1a_1pt1nes, sienos ir lubos C_s1, dO
kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar
evakuojasi iki 15 zmoniy grindys D sl
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, | . . B-s1, dO
. . . . sienos ir lubos
kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar (2 pastaba)
evakuojasi nuo 15 iki 50 Zmoniy grindys Cr-sl
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, | . . A2-s1, dO
. . . . sienos ir lubos
kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar (3 pastaba)
evakuojasi 50 ir daugiau Zmoniy grindys Br-sl
Patalpos, kuriose gali bati iki 15 Zmoniy sienos ir lubos C-s1,d0
grindys RN
Patalpos, kuriose gali bati nuo 15 iki 50| . . B-s1, dO
. ) sienos ir lubos
zmoniy (2 pastaba)
grindys Dr-s1
Patalpos, kuriose gali bti nuo | . . A2-s1, dO
o . . sienos ir lubos
50 iki 600 Zzmoniy (3 pastaba)
grindys CrL-s1
Patalpos, kuriose gali buti daugiau kaip 600 | sienos ir lubos A2-s1, d0
zmoniy grindys Br-sl
Techninés niSos, Sachtos, taip pat erdvés vir§ | sienos ir lubos B-s1, dO
kabamyjy luby ar po dvigubomis grindimis ir -
ujy luby ar po dvig g grindys —
pan.
Asg, Bsg kategorijy gamybos ir sandéliavimo | sienos ir lubos A2-s1, d0
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patalpos grindys A2q-sl

Cq, Dy, Eg kategorijy gamybos ir sandéliavimo | sienos ir lubos B-s2, d2

patalpos grindys Dr-s1
Pastabos:

1. Sieny pavirsiai iki 15 proc. kiekvieno pavirSiaus plokStumos ploto atskirai gali buiti dengiami
statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai netaikomi.

2. Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirSiaus ploksStumos ploto atskirai gali biiti dengiami
D—s2, d2 degumo klasés statybos produktais.

3. Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirSiaus plokStumos ploto atskirai gali biiti dengiami
B—s1, d0 degumo klasés statybos produktais.

4. Luby, sieny ir grindy degumo klasé, iSskyrus pagal dimy susidaryma (sl, s2, s3) ir pagal
liepsnojanciy daleliy ir (arba) daleliy susidaryma (dO, d1, d2), gali biti sumazinama viena klase, kai
patalpoje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.

Kiti gaisrinés saugos reikalavimy jgyvendinimo sprendiniai

Nesiojamy gesintuvy skaiiaus nustatymas

Nesiojamyjy gesintuvy skaiCiaus nustatymas pateikiamas Bendryjy priesgaisrinés saugos

taisykliy, 2—0je lenteléje:

Skaiciuoi ) Minimalus gesinimo medziagos kiekis gesintuvuose
Eil. . . . AICIUOJAMASIS | - (1yjlteliy ar angliartigités — kilogramais, vandens ar
Gesintuvy laikymo vieta matavimo . g -
Nr. vienetas putokslio — vandens misinio — litrais)
2 kg (1) 4 kg () 6 kg ()
23 mokslo, admlnlstr_ac_mes, 500 m2 4 3 9
transporto paskirties

Remontuojamo pastato bendrasis plotas — 7267,53 m?, dél to, mokyklos pastate skaiGiuotini
gesintuvy variancijos kiekiai — 50 vnt po 2 kg, 38 vnt. po 4 kg arba 25 vnt. po 6 kg.

Kabeliy jrengimas

Tarpai tarp laidy, kabeliy ir vamzdziy peréjose per sienas ir perdangas turi buti per visg
konstrukcijos storj uzsandarinti nedegia ir lengvai pasalinama medziaga, kad negaléty plisti gaisras
bei kauptis vanduo, o esant reikalui, baty galimas lengvai pakeisti ar papildomai pakloti laidus bei
kabelius. Kabeliai prie degiy konstrukcijy pavirsiy numatomi kloti degimo nepalaikanciuose
vamzdziuose. Suartéjimuose ir sankirtose, sumazéjus atstumams tarp kabeliy ir vamzdyny, kabeliai turi
biiti apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy visame suartéjimo ruoze ir dar po 250 mm j abi puses nuo jo.

Gaisrinés saugos zenklai

Gaisrinés saugos Zenklai tenkins Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodzio 23 d. jsakymas Nr. 1-404 ,Dél Gaisrinés Saugos

7enkly naudojimo jmonése, jstaigose ir organizacijose nuostaty patvirtinimo® (Zin., 2005, Nr.152-
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5630), LST ISO 7010:2011. Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos zenklai. UZzregistruoti
saugos zenklai (tapatus 1SO 7010:2011), LST ISO 3864-1:2011 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos
ir saugos zenklai. 1 dalis. Saugos zenkly ir saugos zenklinimo projektavimo principai (tapatus

ISO 3864-1:2011) technines specifikacijas ir privalomuosius saugos reikalavimus 1.

Gaisrinés jrangos Zenklai:

Eil. Zenklas Forma ir spalva Pavadinimas Naudojimas - - PR
N i Q2 Kvadratas Gaisroaliamo | Retkiniy gaiorinty
5 Raudona ir balta skelbimo vieta 3
1 i \\ Kvadratas Godiatuvas Gesintuvy iidéstymo § Ftec
Raudona ir balta victose
=
N \ = = .
N Kvadratas Gaisro avarinis Victose, i$ kur galima
> | Illl'ﬁ \\ Kvadratas Gaisrinés Zarnos Gaisriniy éiaupy jrengimo 6 \\ § Raudona ir balta telefonas prancsti ugniagesiams
- § Raudona ir balta ritinys victose “ apic gaisry
y .
H -
7 Gaisriniy hidranty
N n Kvadratas s S Gaisriniy kopésiy 7 K ynikutis Gaisrinis hidrantas jrengimo victoms
* Raudouairbalta | @ e R jrengimo victose Raudona ir balta nurodyti
-
i N Kvadratas Gaisro gesinimo Pricigaisriniy skydy, Kvadratas Krypties rodykle - G‘::Ln:: ig:f::no
4 i \ Raudona ir balta jrangos rinkinys stendy, spinty jrengimo 8 Raudona ir balta (pasukimas kas 90°) freng i
§ i victoms nurodyti
~
Draudziamieji Zenklai:
Eil. Zenklas Forma ir spalva Pavadinimas Naudojimas
Nr.
Prie j&jimo | teritorija,
Skritulys pastatg ar patalpa, kur
1 Balta, raudona, Nerilkyti panaudojus atvirg ugnj
Juoda galimas sprogimo ar
| | = RAISIO pavOjus
: . rie J€j1mo | teritorija,
> - Draudziama naudotis 1 ! 13
Skritulys bl Tactits pastatg ar patalpg, kur
2 Balta, raudona & % anaudojus atvirg ugnj
2 alta, A R P jus atvirg ugnj
: uzdegimo Saltiniais ir . >
Juoda cikvti gahm.ax Sprogimo ar
L > SR B 4 D e
Prie j&jimo § teritorijg.
Skritulys ; o pastaty ar patalpa, kur
- DraudZiama gesinti ? S
3 Balta, raudona, = dcnit naudojamas ar latkomas
juoda medZiagas draudZziama
gesinti vandeniu
Gaisrinés jrangos Zenklai:
Eil. Zenklas Forma ir spalva Pavadinimas Naudojimas Bvaliiacinie iiiimas
Nr. Staciakampis li laiotai i, . | Virs dury evakuacinivose
Zaliairbalta | 'POMIMIPIMSZEMYRY | L mnose prics laiptines
| Kvadratas Evakuacinis i5¢jimas } | Vir$ dury evakuaciniuose kairg
Zali i In kag S Stagiakampis | Evakuacinis is¢jimas j | Vir$ dury evakuaciniuose
Kvadm Zalia ir balta deding i5¢jimuose, evakuacijos
N s l:.’u Evakuacinis is¢jimas j | Virs dury cvakuaciniuose kelivose
B o delig ymone Statiakamme | Evakuacinis gjimas | yooo
impis - o s & Irs dury cvakuaciniuosc
— Zalinirbalta | liPOnt "i":t‘;‘:‘n;“""y" is¢jimuose prics laiptincs
Vi - o
3 Zalairbalia | K’”’::;"m':fﬂ Evakuacijos keliuose
p— Evakuacinis 15¢jimas Virs di _—
St | by e ey | [t ok
) 0 2 e as 3 delin ) prics IIPHIICS
4 z;(ludnbl:ls Krylil:kc_s 45 hn;dgy(l;}c Evakuacijos kelivose .7
ia ir balta (pasukimas )
= = — Vol oo cvilaaiaices Staciakampis Evakuacinis iS¢jimas | Vir$ dury evakuacinivose
Statiakampis | Evakuacinis iS¢jimas j | 7 o ks Zalia ir balta ticsiai is¢jimuose, cvakuacijos
5 Zalia ir balta kairg lsqlmut‘l;:c‘rsc uacijos kelivose
G ; - vakuacinis 56 Staciakampis w— Virs (ant) d
Staciakamj Evaki E e Pt Bvi —”y
" Fali s teie | Tipent ot skt | Vit dumy cvakuacnivose Zaliairbalta | Fvakuacins Sejimas | oyapuaciniose
jkenirg is¢jimuosc prics laiptines i3¢jimuosc
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10. PROJEKTUOJAMU KONSTRUKCINIU SPRENDINIU APRASYMAS

Darbo projekto konstrukcinéje dalyje numatomos §ios konstrukcijos:

Pamatas

Lifto Sachta riisyje atremimama j 400 mm storio ploksté i§ betono klasés C30/37 XC2, su
armatiira S500 klasés strypais, remiasi } pamata, kuris formuojamas i SeSiy gelzbetoniniy Sulinio Ziedy,
uzpildytus betonu, kurie jkasami iSimant grunta j§ vidaus. Ziedy skersmuo D1180mm, aukstis — 500mm.

Saramos

1-42, 1-43, 2-35, 2-36, 3-21, 3-22 patalpose esamos angos platinamos, jrengiamos sgramos. Miro
sienose angom suformuoti jrengiamos surenkamos sgramos i§ plieniniy valcuoty profiliy — kampuociy.
Profiliy plieno klasé — S275.

Lifto Sachtos sienose jrengiamos surenkamos GB saramos .

Lifto Sachta

Lifto Sachtos sienos miirytos i§ 250 mm storio silikatinio miiro. Angokras¢iai kas 4 eilés
papildomai armuojamos ¥4 S500 armatiiros tinkleliu (50x50). Plyty klasé - M 150, skiedinio klasé S10.
Perdangos plokstés atrémimamos | mirg uzbetonuojant tarpa tarp miro ir perdandos plokstés, taip pat
uzbetonuojant perdangos ploks¢iy kanalus 1 m ruoZze nuo Sachtos sienos. Betonui pasiekus 80%
projektinio stiprumo vidiniame Sachtos kontiire perdanga jSardoma naudojant pjovimo jrankius.
Denginio plokstes de¢l papildomos apkrovos, taip pat, remiamos ] lifto Sachtos sienas. Denginio
plokstése jrengiamos kilpos lifto jrangos montavimui. Tam dalinai iSardoma stogo hidro- ir Silumos
izoliacija. Atidengus denginio plokStes uzbetonuojami kanalai, betonui pasiekus 80% projektinio
stiprumo denginio plokStes pragreziamos nurodytose vietose ir sumontuojamos kilpos 1§ cinkuoty

detaliy. Jrengus kilpas atstatomi stogo Silumos izoliacijos sluoksnis ir hidroizoliaciné danga.

11. SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SPRENDINIAI
Esama situacija

Auksty tualety védinimas — natiiralus, néra kokybiskas. Sildymo radiatoriai ir §ildymo sistema
renovuota. Sildymo prietaisai — nauji, plieniniai.

Projektuojami sprendiniai

Sildymas

Pastate Sildymo sistema dalinai modernizuota, pirmo auksto WC patalpoje radiatoriai pakeisti |
plieninius. Antrame ir tre¢iame aukstuose Sildymo vamzdziai plieniniai, radiatoriai — seni sekcijiniai.
Antro ir tre¢io auksto tualetuose pakei¢iami tik radiatoriai — j plieninius.

Védinimas
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Patalpy oro kiekiy suvestiné lentelé

Apskaitiotas oro  |Apskaifiuotas oro
kiekis patalpos kiekis patalpos | Priimtas projekte
Patalpos Nr. L Plotas, m* vedinimui pagal | védinimui. pagal pro kiekis patalpos
Patalpos pavadinimas patalpos fmoniy/prietaisy vedinimui. m*/h
kvadratiira. m*h skaiéiy, m*h
Oro Oro Oro Oro Oro Oro
Calmimas |tiekimas  |Salimimas [tiekimas [Salimmas [nelamas
| 2 3 5 6 7 8 9 10
2 AUKSTO PATLAPU EKSPLIKACIJA
1-42 WC bermuky 11.07 324 324 324 324
W 1C1 2 2 2 2
1.43 C mergaiéiy 11.07 324 324 324 324
2-35 2 2
? WC berniuky 11.07 324 324 324 324
2-36 WC mergaidiy 11.07 324 324 324 324
22 2 7 7 2
3-21 WC berninky 11.07 324 324 324 324
322 WC mergaitiy 11.07 324 324 324 324

Pirmo, antro ir tredio auksty WC patalpose projektuojamos oro istraukimo sistemos OS-1,..0S-6.
Oras iStraukiamas izoliuotu kanalinio ventiliatoriaus pagalba. Ventiliatorius montuojamas WC palubgje.

WC patalpose numatomos pakabinamos lubos, todél projektuojami oro istraukimo difuzoriai
ortakiais pajungiami ir ventiliatoriaus pagalba oras Salinimas | esamus natiiralios traukos kanalus.
Ventiliatorius komplektuojamas su grei¢io reguliatoriumi, kuris montuojamas prie ventiliatoriaus vir$
pakabinamy luby.

Oras kompensuojamas i§ gretimy patalpy per duryse projektuojamas oro pratekéjimo groteles.

Esami nattralios traukos kanalai iSvalomi ir dezinfekuojami (gaunamas aktas). Védinimo kanalai
turi atskirus kanalus, todél ugnies voztuvai neprojektuojami. Sanitarijos ir higienos reikalavimy
uztikrinimui bendrojo naudojimo patalpos, védinimo kanalai valomi ir dezinfekuojami pagal faktinj
poreikj, taciau ne reciau kaip: védinimo kanalai — kartag per trejus metus, jeigu jy naudojimo
norminiuose dokumentuose nenustatyta kitaip. Sanitarijos ir higienos reikalavimus uZtikrinantys darbai
del paskelbtos nepaprastosios padéties, ekstremaliosios situacijos ar karantino valstybés ar savivaldybés
teritorijoje, siekiant uztikrinti gyventojy sveikatos apsaugg, atlieckami atsakingy institucijy
rekomenduojamu ar nurodytu periodiSkumu.

Gaisrinés saugos dalis Siam projektui néra rengiama. GS sprendiniai pateikiami architekttirinéje
dalyje atskiru priedu.

Bendri nurodymai védinimo jrangai

Védinimo sistemos iSbandomos nustatant jy naSumg, sandarumg, triukSmo lygj ir suraSomi
sistemy aerodinaminiai pasai, paslépty darby aktai. Visy védinimo sistemy jrenginiy vietas derinti DP

metu.
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Védinimo sistemos gaisro atveju sustabdomos (Zr. projekto dalis ,,Gaisriné signalizacija“ ir
,Elektrotechniné dalis*).
Angose bei ortakiuose, kertanCiuose perdangas, sienas ir prieSgaisrines pertvaras, turi biti

sumontuoti ugnies voztuvai, kuriy atsparumas ugniai likty nemazesnis nei pertvaros.
Priesgaisrinés priemonés

Visas priesgaisrinés paskirties védinimo sistemas (dimy Salinimo sistemas, virs$slégio sistemas,
oro padavimo/ kompensacinés sistemos, veikiancios gaisro metu), ugniavoséius buvo projektuojama
vadovaujantis statybos norminiais reglamentais.

Priesgaisrinés sklendés (ugnj sulaikantys voztuvai):

Angose bei ortakiuose, kertan¢iuose perdangas, sienas ir prieSgaisrines pertvaras, ugnies voztuvy
atsparumas ugniai turi biti:

- EI 60, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai ne mazesnis kaip EI 60 arba REI 60;

- EI 30, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai ne mazesnis kaip EI 45 arba REI 45;

- EI 15, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai EI 15 arba REI 15.

Sprendziant védinimo sistemy priesgaisrinius reikalavimus numatyta:

- ortakiai gaminami i§ nedegiy medziagy;

- ortakiuose, kertanc¢iuose perdenginius tarp auksty, montuojami prieSgaisriniai voztuvai;

- ortakiuose, skirtuose C kategorijy patalpoms, tose vietose, kur ortakiai kerta artimiausias
védinamosios patalpos prieSgaisrines pertvaras, montuojami prieSgaisriniai voztuvai,

- tranzitiniai ortakiai tarp auk$ty uZzdengiami statybine konstrukcija, kuri nesumazina kertamos
konstrukcijos normuojamo atsparumo ugniai;

- tranzitiniy ortakiy ir sieny, perdangy, pertvary susikirtimo vietos uZpildomos nedegiomis
medziagomis, nesumazinant kertamos konstrukcijos normuojamo atsparumo ugniai;

- ventagregaty varikliy saugos klasé¢ — IP 44; montuojamy lauke — IP 54
Detalesnius sprendinius Zr. projekto SVOK dalyje.

12.  VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO SPRENDINIAI

Vandentiekis

Esama situacija

Vandentiekio magistraliniai vamzdynai 1§ plieniniy vamzdziy, dalis pakeisti j PRP. KarStas
vanduo ruoSiamas ruoSiamas Silumos punkte. Prie§ sanitariniy prietaisy pajungima, ant atSaky sudéti
rutulinius uzdarymo ventilius. MaiSytuvai pajungti lanks¢iomis Zarnelémis.

Nagrinéjamoje zonoje nuoteky vamzdynai — i§ PVC.
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Projektiniai sprendiniai

Siuo projekto etapu perplanuojami san. mazgai, perplanuojamas sanitariniy prietaisy i§déstymas.

Visi vamzdynai demontuojami. Projektuojamos naujos atSakos nuo stovo vir§ pakabinamy luby
2,90 m aukstyje ir vedami vamzdynai iki san. prietaisy. Nuo stovo ant atSaky projektuojami uzdarymo
ventiliai DN 15.

Vandens tiekimui ] sanitarinius prietaisus numatoma Sakotiné vandentiekio sistema i$ plastikiniy
daugiasluoksniy vamzdziy. Vir§ pakabinamy luby projektuojami plastikiniai daugiasluoksniai vamzdziai
iSkart izoliuoti Silumine izoliacija.

Salto ir karsto vandentiekio vamzdynai izoliuojami piisto polietileno izoliacija.

San. prietaisai jungiami per prietaisines alkiines. Prie armattros turi biiti paliktas pri¢jimas jos
aptarnavimui.

Visi vandentiekio vamzdynai turi buti sertifikuoti geriamam vandentiekiui tiekti ir turéti CE
zenklinima.

Projektuojami vamzdynai ir armattra atlaiko 10 bar slégj.

Vandentiekio vamzdynai turi biiti jrengiami laikantys Siy parametry, kad nesusidaryty palankiy
salygy vystytis legionelés bakterijoms.

Karsto vandens saugos ir kokybés reikalavimai

Kar$tas vanduo turi biti ruoSiamas i§ Higienos normos reikalavimus atitinkan¢io geriamojo
vandens.

- Karsto vandens sauga ir kokybé turi biiti uztikrinama iki jo vartojimo viety;

- Gaminamas kars$tas vanduo ir tiekiamas vartotojams turi biiti apsaugotas nuo bet kokios tarSos;

- 1 ml vandens méginyje, paimtame i§ bet kurios pastato kar$to vandens grazinimo vamzdyno
vietos, neturi bati daugiau kaip 100 kolonijas sudaranéiy vienety 37°C temperatiiroje;

- Kar$to vandens temperatiira Silumos vartotojy Ciaupuose turi biiti ne Zemesné kaip 50°C
(iSmatavus temperatirg po 1 min., kai buvo atsuktas Ciaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines
prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens Sildytuve karS$to vandens temperatirg padidinti, kad
Silumos vartotojy ¢iaupuose ji biity ne Zemesné kaip 65°C;

Pastato karSto vandens sistema ar jos dalis turi biiti plaunama geriamuoju vandeniu ir
dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno ménesio pertraukos, po vandens
tieckimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojy susirgimai
legionelioze.

-Jeigu 1 1 karSto vandens randama daugiau nei 1 000, bet maziau nei 10 000 legioneliy, turi biti
patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens tarSos priezastis, koreguojamos

esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozeés profilaktikos priemoniy. Jeigu 1 1 karSto vandens
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randama daugiau nei 10 000 legioneliy, turi biiti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma
galima vandens tarSos priezastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga,
koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozés profilaktikos priemoniy. Atlikus
vandens tiekimo sistemos valymg ir kenksmingumo S$alinimg, atlickamas vandens mikrobiologinis
tyrimas legioneléms nustatyti;

- Atliekant trumpalaik¢ chemine karSto vandens sistemos dezinfekcijg chloru, laisvojo chloro
koncentracija sistema uzpildan¢iame geriamajame vandenyje keturias valandas turi buti 50 mg/l.
Sistema uzpildancio geriamojo vandens temperatiira neturi bati didesné kaip 30 0C. Baigus
trumpalaike cheming¢ kar$to vandens sistemos dezinfekcijg chloru, sistema plaunama geriamuoju
vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame nevirsSija 1 mg/l;

- Apie planuojamg karSto vandens dezinfekcija, jos tikslus, trukme ir biitinas saugos priemones
karsto vandens tiekéjas ne véliau kaip pries dvi kalendorines dienas privalo rastu informuoti vartotojus;

- Geriamasis vanduo negali buti tiekiamas karStam vandeniui ruosti, jeigu Higienos normos IV

skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens stebésena.

Buitinés nuotekos

Esami vamzdziai visi demontuojami iki stovy arba iki perdangos. Pirmame aukSte praustuvai
pajungiami prie esamy nuoteky vamzdziy kiti nuoteky vamzdziy privedimai grindyse uZzaklinami.
Klozetai potinkiniai su rémy pajungiami j naujai projektuojama vamzdyng pertvaroje ir pajungiamas ]
esama stova.

Antrame ir treCiame aukStuose praustuvai projektuojami kitose vietose, todél nuotekos vedamos
kito auksto palube ir pajungiamos | esamg stova ar nuoteky tinklg pertvaroje. Nuotekos nuo klozety,
kaip ir pirmame aukste jungiami pertvarose prie esamo stovo.

Projektuojami buitiniy nuoteky Salinimo tinklai jungiami prie esamy pastato nuoteky tinkly.

Vamzdynai nuo prietaisy numatomi i§ plastikiniy moviniy vamzdziy.

Buitiniy nuoteky tinklui valyti projektuojamos revizijos. Revizijy montavimo vietose, jei
pastarosios uzdengiamos apdailinémis pastato konstrukcijomis, turi biiti jrengtos revizinés durelés
aptarnavimui.

Revizijos stovuose montuojamos pirmame ir tre¢iame aukste, 1 m vir§ grindy.

Sanitarinius prietaisus prie nuoteky vamzdzio jungti taip, kad visame vamzdyne laisvai cirkuliuoty
oras, nedaryti sujungimy tarp sifony ir kity galimy hidrauliniy uztvary. Sanitariniy prietaisy nuotakai
projektuojami pasléptai pastato sieny ir grindy konstrukcijose. Visi horizontaliis vamzdynai tiesiami su
nuolydziu stovo, i§vado link.

Vamzdynai klojami su nuolydZiu ne maZesniu kaip 0,02.

IS degiyjy arba sunkiai deganciyjy medziagy montuojamas nuotakynas perdangose, gaisrinése
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sienose ir atitvarose turi biiti apriipinamas ugnj sulaikan¢iomis bei nuo ugnies poveikio
iSsipleCianciomis movomis. Nuoteky vamzdziai, praeinantys per pastato konstrukcijas turi biiti
uzsandarinami. Nuoteky stovas ir vamzdynai turi biiti tvirtinami prie statybiniy konstrukcijy, arba prie
specialiai vamzdyny tvirtinimui numatyto karkaso pagal tiems vamzdziams numatytas vamzdyny
tvirtinimo rekomendacijas.

Sanitariniai prietaisai

Projektuojamose patalpose keiiami visi praustuvai, montuojami balti praustuvai su neriidijancio
plieno sifonais.

Detalesnius sprendinius Zr. projekto VN dalyje.

13. ELEKTROTECHNIKOS SPRENDINIAI

Elektrotechnikos projektas apima apSvietimo, jégy tinkly planus ir skirstomyjy elektros vidaus
tinkly 0,4 kV schemas.

Esamuy elektros jrenginiy jvertinimas

Pagal uzduotj projektuojamose patalpose elektros instaliacija projektuojama naujai. Salia
projektuojamy patalpy yra esantys skirstomieji skydai (PS, JS, AS), jy buklé gera, projektuojamas
patalpas galima pajungti nuo Siy skydy, juos papildant, sumontuojant papildomus automatinius
jungiklius, pajungiant naujai projektuojama instaliacija.

Planuose nurodoma kuriose projektuojamose patalpose elektros instaliacija ir patalpy apSvietimas
projektuojama naujai, esama instaliacija demontuojama, tik patalpose prie lifto (lifty holuose) visuose
aukStuose apSvietimas yra palieckamas esamas, projektuojami tik Svieiantys evakuacinio apSvietimo
zenklai, pazyméti evakuacijos kelio kryptis.

Visa elektros jranga, pagalbiniai jrenginiai ir instaliacinés detalés turi atitikti eksploatacijos
reikalavimams elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

- zema jtampa 400V / 230V, £ 10 %;

- 3 fazes, TN-C-S posisteme;

- daznis 50 Hz £ 1 %.

Projekto sprendiniai

Projektuojamy patalpy elektros energijos tiekimas ir paskirstymas iSpildytas suprojektuojant 1 a.
JS skydo papildyma, pajungiant projektuojamo lifto kabelj bei suprojektuojant 1 a. PS skydo papildyma
pajungiant WC projektuojamus pagalbos iskvietimo/informavimo jrenginius. Projekto apimtyje
projektuojamas skirstomasis tinklas visose projektuojamose patalpose, budétojo patalpoje 1 a., kuri yra
uz projektuojamy patalpy ribos, turi biiti jrengta NIS sistemos, projektuojamos ER dalyje, pajungimas.
Naudojami trijy ir penkiy gysly variniai kabeliai. ApSvietimo kabeliai pajungiami prie patalpose esamy

apSvietimo instaliacijos kabeliy, sumontuojant naujas pajungimo dézutes.
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Inulinimui naudojami apsauginiai nuliniai arba apsauginiai laidininkai. [Zeminimui ir jnulinimui
gali biiti naudojami elektros granding uZtikrinantys laidininkai - penktasis — trifazéje sistemoje, treciasis
— vienfazéje sistemoje — izoliuoti laidai. ][zeminimui ir jnulinimui naudojami elementai turi biti
patikimai sujungti. JZeminimo ir jnulinimo laidininkai turi biiti apsaugoti nuo korozijos bei cheminio
poveikio. Jzeminimo ir apsauginiy laidininky peréjimuose per sienos ir perdangos vietas reikia
sandarinti nedegia medziaga. Apsauginio jzeminimo ir jnulinimo laidininkai turi biiti pazyméti zalia ir
geltona spalvomis. Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose pazeidus izoliacijg gali atsirasti
jtampa ir dé¢l to gali nukentéti Zzmonés, jzeminamos per elektros tinklo jZeminimo gysla.

Nepertraukiamas elektros energijos tiekimas projekto apimtyje uZztikrinamas evakuaciniams
Sviestuvams, parenkant Sviestuvus su akumuliatoriy baterijomis.

Projektuojamose patalpose projektuojami jrengti nauji apsvietimo ir jégos paskirstymo skydai:

I§ projektuojamo papildyti esamo JS skydo pajungiama:

- Projektuojamas liftas.

IS projektuojamo papildyti esamo PS skydo pajungiama:

- WC pagalbos iskvietimo jrenginiai

Visose projektuojamose patalpose montuoti naujus kabelius, laidus.

Elektros instaliacinis tinklas iSpildomas kabeliais su varinémis gyslomis apsauginiuose
vamzdeliuose ir po tinku. Vir§ pakabinamy luby, mechaninei apsaugai, montuoti nepalaikancius
degimo, behalogenius elektros instaliacinius apsauginius vamzdelius. Apsauginiy vamzdeliy galai
uzaklinami. Klojami kabeliai privalo biiti dvigubos nepalaikancios degimo izoliacijos.

Mokyklos patalpy apSvietimas suprojektuotas pagal esamus norminius reikalavimus ir numatoma
pakankamg apSviestuma patalpose. Patalpy apSvieta suprojektuota pagal HN 98:2014 , Nattralus ir
dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos mazZiausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo
reikalavimai® ir HN 21:2011 ,,Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai® VI
sk. ,,ApSvietimas“. Sviestuvy skaiGius yra parinktas pagal ap3viestumo skaiGiavimus “Dalux“
skaiiavimo programa ir numato norminj apSviestumag patalpose, jeigu bus naudojami ne Zemesniy
techniniy parametry Sviestuvai, nei parinkti projekte. Valdymas numatomas judesio/biivio jutikliais.

Visy patalpy patalpy apSvietimui projektuojami LED tipo Sviestuvai. Projektuojami LED tipo
$viestuvai UGR<=19, CRI<=80. Sviestuvai parenkami atsizvelgiant j patalpy paskirtj, architektiirinius ir
konstrukcinius sprendimus.
jungiami i§ esamo AS-5 skydelio. Visi projektuojami Sviestuvai turi biiti su LED Sviesos Saltiniais.

Sviestuvy kiekis, IP apsauga bei apivieta nurodyti bréZiniuose. Naujas LED apsvietimas

projektuojamas visose projektuojamose patalpose, iSskyrus lifty holus.
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Pasléptos instaliacijos laidai turi buti montuojami instaliacijai skirtose zonose. Visi elektros
laidy sujungimai atliekami kontaktinése dézutés.

Esami elektros tinklai projektuojamose patalpose yra demontuojami iSsaugant § patalpas uz
projektavimo riby nueinancius kabelius.

Zaibosauga §io projekto apimtyje neprojektuojama.

Visus montavimo darbus atlikti vadovaujantis susijusiais LR galiojanciais norminiais dokumenty
reikalavimais ir medziagy gamintojy rekomendacijas.

Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi bitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir
tinkamam sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
bréziniuose arba apibudinti Siame dokumente.

Detalesnius sprendinius Zr. projekto E dalyje.

14. ELEKTRONINIU RYSIU SPRENDINIAI

Sia projekto dalj sudaro pastato vidaus kompiuteriniy tinkly projektiniai sprendiniai
projektuojamose pirmo, antro ir tre¢io aukSto patalpose. Projektuojami pagalbos WC iSkvietimo
priémimo kontroleriai budétojo pat.la. bei kabelis i§ lifto valdymo skydo 3a.

Irangos, kabeliniy kanaly, spinty jZeminimo montavimg atlikti vadovaujantis E]IBT taisyklémis ir
jrangos gamintojy reikalavimais. Visos metalinés konstrukcijos, elektros jrengimai, el. prietaisai ir
jrengimai, galintys patekti po jtampa pazeidus laidininky izoliacijg, turi biiti jZeminti, prijungiant juos
prie PE Synos. [Zeminimui naudoti ne maZesnio kaip fazinio laidininko skerspjivio viengyslius kabelius
su zalios ir geltona spalvos izoliacija (IEC 446 standartas). 400-230 V jtampos vartotojy jzeminimo
jrenginio varZa neturi vir§yti 10 Q. Jzeminimui ir jnulinimui naudojami elementai turi biiti patikimai
sujungti.

Visos jrangos 230V pajungimai Siame projekte nesprendziami, jie numatytas vidaus
elektrotechnikos projekto dalyje. Irangos WC patalpose 12Vpajungimui NIS komplekte numatomi
230V/12V  maitinimo S$altiniai. Sprendinj tikslinti parinkus konkre€ig pagalbos iSkvietimo ir
informavimo jranga WC.

Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) sistema

Projektas turi biiti derinamas su elektros tinkly rangovais.

la. budétojo patalpoje sumontuojami atskiros zonos pagalbos iSkvietimo ir informavimo jrenginio
kontroleriai, nuo jy projektuojami UTP cat5e duomeny perdavimo kabeliai iki kiekvieno WC iskvietimo
mygtuko. Galiniuose mazguose kabeliai prijungiami prie elektroniniy ry$iy lizdy arba antgaliy. Galiniai

tinklo mazgai prie paneliy jungiami pagal ,,zvaigzdes* topologija. Kabeliai turi biiti klojami laikantis
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ANSI/EIA/TIA-569 standarty reikalavimy. Projektuojami kabeliai, panelés ir galiniai mazgai atitinka
Cat5e duomeny perdavimo tinkly kategorijai keliamus reikalavimus.

Projekte numatoma visa jranga, prie§ montavimo darby atlikima, prie§ parenkat konkrecius
gamintojus ir jrangos modelius, turi biti derinama su uzsakovo atstovais.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tickimo, instaliavimo bei kity darby
paskirtis - pagaminti, isbandyti, pristatyti j vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti
nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bukléje.

Visi Sioje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas,
iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sarase
pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Jie turi biiti montuojami, iSbandomi ir
suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Taip pat, statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar
Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés techninés
specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy,
statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos
reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirt] ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi buti pazenklinti ,,CE* Zenklu.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudZiama.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos yra tinkamos ir pakankamai
galingos, kad biity jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Elektroniniy rySiu (telekomunikacijy) sistemos techniniai rodikliai

Projekte nuo budétojo patalpos la. kontroleriy iki 1a.,2a.,3a WC ir iki lifto valdymo skydo 3a.
projektuojamas ne zemesnés kaip Cat5e kategorijos universalus kompiuterinis — telefoninis tinklas
(LAN tinklo arba IP telefonijos pajungimo reikméms, pagal poreikj).

Projektuojamas kontroleriy skaicius - 6vnt;

Projektuojamas kabeliy atSaky skaicius - 7vnt.

Detalesnius sprendinius Zr. projekto ER dalyje.
15. APSAUGINE SIGNALIZACIJA

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos poreikiai ir uZduotys
Pastate yra esama gaisro aptikimo ir signalizavimo A tipo sistema su GFE JUNIOR V4-2
centrale.

3 a. lifto valdymui gaisro atveju projektuojamas IN/OUT modulis, kuris E60 1x2x1,0 kabeliu yra
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pajungiamas prie patalpose esancios sistemos kilpos.

Suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai liftas turi leistis j la., ir atidarius duris
uzsiblokuoti. Esant gaisrui la. lifto holo patalpose, lifto veikimo algoritmas turéty nuleisti liftg j 2a.
Gaisro aptikimo signalizacijos ir kity gaisrinés saugos sistemy, lifto veikimo algoritmas sudaromas
montavimo darby metu derinant pagal GS uzduotj.

Visa informacija apie gaisro pavojy, sistemos biiseng ir gedimus rodoma gaisrinés centralés
priekingje panel¢je esanciame LCD displéjuje. Sistemos valdymas atliekamas i§ centralés.

Gaisro signalizacijos sistemos autonominj darbg 24 wval., dingus 230 VAC tinklo jtampali,
uztikrina jmontuoti akumuliatoriai. Elektros tiekimas turi atitikti LST EN 54-4 serijos standartg

Sirenos ir blykstés

Pastate yra esamos vidaus ir lauko sirenos. Apie gaisrg praneSantys signalai savo tonu turi
skirtis nuo garso signaly, praneSanciy apie gedimg. Nejgaliyjy tualetuose papildomai projektuojamos
blykstés jspéjimui apie gaisro pavojy.

Jutikliai

Jutikliai yra esami, nauji neprojektuojami. Esant poreikiui, naujy patalpy jrengimo metu, esami
davikliai perkeliami.

Pavojaus mygtukai

Pastate yra esami ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai — pavojaus mygtukai. Nauji
neprojektuojami.

Bréziniuose signalizacijos jtaisy i§déstymo vietos salyginés. Zmoniy jspéjimo apie gaisra jtaisy
(blyks¢iy) tvirtinimo vieta, montavimo darby eigoje gali biiti koreguojama, priklausomai nuo luby
dizaino bei kity inzineriniy sistemy jrangos iSdéstymo, taciau bet kokiu atveju detektoriai privalo biiti
montuojami pagal pirmiau i8déstytus bei normatyvinio statinio saugos dokumento ,,Gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés* reikalavimus.

Signalizacijos spinduliai, jrenginiy sujungimo linijos

Laidai ir kabeliai tiesiami vadovaujantis ,,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis*
(EIIBT) ir normatyvinio statinio saugos dokumento ,,Gaisro aptikimo ir signalizavimo Sistemos.
Projektavimo ir jrengimo taisyklés“ reikalavimais. Gaisrinés signalizacijos sistema instaliuojama
ekranuotais kabeliais. Laidy ir kabeliy ekranavimo elementai jZeminami. Kabeliai montuojami pasléptai
vir§ pakabinamy luby ar po tinku, vamzdziuose ir ant kabeliniy kanaly. Ten kur pakabinamos lubos
nenaudojamos, tafiau palub&je nepasléptai montuojami kiti pastato vidaus inzineriniai tinklai, tai
gaisriniai kabeliai taip pat gali biiti montuojami nepasléptai tvirtinant juos apkabomis ar ant kabeliniy
kanaly. Gaisro detektoriams montuojamiems prie luby patalpose be pakabinamy luby, su saugoma luby

apdaila, kabeliai vedami aukStesnio aukSto grindyse. Visi sistemos kabeliai ir jranga turi biti
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markiruojami.

Signalizacijos jrenginiai jZeminami vadovaujantis E]JBT ,,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios

taisyklés® ir gamintojo reikalavimais.

Bendri nurodymai

Statyby eigoje atsiradus papildomy pertvary arba konstrukcijy, kurios nusileidzia daugiau nei 40

cm, reikia jrengti papildomus gaisrinius signalizatorius, nepriklausomai nuo to ar jie parodyti planuose

ar ne. Jei pakabinamy luby aukstis virSija 40cm reikalinga jrengti papildomus gaisrinius signalizatorius

su indikatoriais, nepriklausomai nuo to ar jie parodyti planuose ar ne. Jei pertvaros ar konstrukcijos

nusileidzia nuo 8 iki 40 cm daviklio efektyvus saugomas plotas mazinamas 25 proc.

Projektiniy sprendiniy pagrindiniai techniniai rodikliai:

Rodikliai
Esama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema Adresiné
Kilpy skaiCius 2
Projektuojamy adresiniy blyksciy skaicius 6
Projektuojamy IN/OUT moduliy skaicius 1
Projektuojamo gaisrinio kabelio ilgis 80m
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezitirg specialistai turi turéti reikalingus
kvalifikacinius atestatus.

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarkg, nenutraukiant pastato
eksploatacijos, turint leidimg darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas.

4. Rangos konkurso pasiiilymams turi biiti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy,
medziagy ir jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.
Statybos metu nerekomenduojama keisti medziagas, gaminius ar jrengimus kitais, negu pateikta
ir konsultanto sutikimas.

5. Visos atvezamos | statyba medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir buti
firminiame jpakavime. Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
Jei tokiy néra - importinéms turi biiti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti standartai.

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis
medziagomis, gaminiais bei jrengimais.

7. Jei Projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé
nustatoma taip:

1. techninés specifikacijos;

2. aiSkinamieji rastai,

3. bréziniai;

4. sgnaudy kiekiy ziniarasciai.

8. Resursy poreikio ziniaras¢iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy
(masiny ir kitos jrangos eksploatacijos) normatyvines sanaudas bei projektuose apskaiciuotus darby
kiekius. Jeigu 1§ anksto negalima tiksliai apskaiciuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, poZeminiy
tinkly pakeitimo darbai ir pan.), ZiniaraStyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir
numatomy resursy kiekiai.

9. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su Sio projekto vadovu ir atitinkamomis
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institucijomis.

10. Po statybos leidimo isdavimo, Statytojui kei¢iant Projekto sprendinius, kurie kei¢ia Projekte
ir statybos leidime nurodytus bendruosius statinio rodiklius, pakeistas Projektas i§ naujo
nepertvirtinamas, jei yra islaikytos §ios salygos:

10.1. nekeiciama statinio ir pastato ar jo patalpy naudojimo paskirtis;

10.2. nepazeisti teritorijy planavimo dokumenty reikalavimai;

10.3. nekei¢iami statinio specialiyjy salygy reikalavimai;

10.4. nepazeisti normatyviniy Statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimai;

10.5.nekeic¢iamos statinio laikanciosios konstrukcijos (tipas, kiekis);

10.6.nedidinami gamybos pajégumai.

Siais atvejais statybos leidime ir statybos leidimy registracijos Zurnaluose (laikmenose)
padaromos zZymos apie dalinj Projekto pakeitima.

11. Visais kitais atvejais, nenurodytais 12 p., pakeitus Projekta, privaloma atlikti Projekto
ekspertize (kai Projekto ekspertizé yra privaloma), Projekta patvirtinti (kai tai privaloma) ir kreiptis j
atitinkama VieSojo administravimo subjekta dél naujo statybos leidimo iSdavimo nustatyta tvarka, jei
reikia, pakeiciant ar papildant kitus nustatytus dokumentus, reikalingus statybos leidimui gauti.

12. Kai projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Darbo projekto sprendiniy, taip pat
ir techniniy specifikacijy, turi biiti pakeistas ir Darbo projektas.

13. Statinio projekto vykdymo prieziiirg (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atliecka
statinio projekto rengéjas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto
vykdymo prieZitiros sutartj.

14. Projekte numatyty ir bet kuriy vykdomy darby jgyvendinimas turi biiti atliktas iki galo, kad
pastatas, atlikty statybos darby iSdavoje, buty tinkamas statinio pripazinimui tinkamu naudoti ir jo
eksploatacijai. Po statybos darby neturi pablogéti pastato, jo sklypo teritorijos ir gretimos teritorijos
elementy eksploatacinés savybés. Vykdomy statybos (montavimo) nuokrypiai nuo projektiniy dydziy
neturi vir§yti statybos norminiuose dokumentuose nurodyty leidziamy dydziy.

15. Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statomame statinyje turi bati laikomasi saugaus
darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos sglygy uztikrinimo reikalavimy,
turi biiti uztikrinta tre€iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu. Uz darby saugg atsako rangovas.

16. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Uzsakovui
testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei susijusios zinybos.

17. Baigus statybos darbus turi biiti apiforminti iSpildomieji bréZiniai, kuriuose matytysi objekto

vt —

“TAIP PASTATYTA® Atiduodant, pagal projekto sprendinius, atliktus darbus, turi bati pateikti visy
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panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkiniai, dengty
darby ir laikanciy konstrukcijy atidavimo aktai, ir kita dokumentacija, kuri turi buti rangovo parengta
vadovaujantis Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

18. Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby

zurnalg.

19. Rangovas organizuoja statinio priémimg pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® numatyta tvarka.
Turi buti atlikti reikalingi bandymai, matavimai ar kiti veiksmai. Privalo biti atlikti triukSmo
matavimai pastato viduje ir iSor¢je, atlikti tyrimai dél vandens mikrobiologinés ir chemingés tarSos,
karSto vandens temperatiiros, dirbtinio apSvietimo ir kt. Visos inzinerinés sistemos turi buti

veikiancios, atitinkancios joms keliamus reikalavimus. Turi biiti nepazeisti treciyjy asmeny interesai.
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Patalpy eksplikacija
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Patalpa Pavadinimas Plotas
2-35 San. patalpa 10.86
2-36 San. patalpa 10.83
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Patalpy eksplikacija
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Patalpy eksplikacija
PROJEKTUOJAMOS PATALPOS/ ZONOS VIETA PASTATE Patalpa Pavadinimas Plotas
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Patalpy eksplikacija
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Patalpy eksplikacija

Patalpa Pavadinimas Plotas
2-35 San. patalpa 10.86
2-36 San. patalpa 10.83

Viso: 21.69

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Projektuojamos akmens masés plytelés 600x600 mm

Remonto metu iSsaugoma ir atstatoma esama grindy danga

mom o o o m PrOjeKtUOJAMA Metaling grindjuosté, h=80
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Projektucjamas profilis skirtingy grindy dangy sujungimui viename aukstyje, anoduoto

Grindy klojimo atskaitos tadkas
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
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PROJEKTUOJAMOS PATALPOS VIETA PLANE

Patalpy eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas
321 San. patalpa 10.90
3-22 San. patalpa 10.77
Viso: 2167

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Projektuojamos akmens masés plytelés 600x600 mm

Remonto metu iSsaugoma ir atstatoma esama grindy danga

mom o o o m PrOjeKtUOJAMA Metaling grindjuosté, h=80

Projektucjamas profilis skirtingy grindy dangy sujungimui viename aukstyje, anoduoto
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El p. remeika.design@gmail.com
A1939 PV/PDV Grazvydas Sabaliauskas 4 4 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
DIR Saulius Remeika A= | 01-Mokslo paskirties pastatas
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Patalpy eksplikacija
PROJEKTUOJAMOS PATALPOS/ ZONOS VIETA PASTATE Patalpa Pavadinimas Plotas
1-39 Tambdras 11.64
Viso: 11.64
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’/_[ projektuojamo lifto zong patenkantis $viestuvas demontuojamas
Visi kiti Sviestuvai patalpoje paliekami esami

Patalpy eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas
1-42 San. patalpa 11.14
1-43 San. patalpa 10.70
Viso: 21.84

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Pakabinamos mineralinés segmentinés 600x600 lubos. Montavimo aukstis (zr. { bréZinj)

Gaminio spalva balta.

Remonto metu sutvarkomos esamos lubos aplink projektuojama lifta; pagal poreikj
tinkuojama/ glaistomal dazoma.
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Patalpy eksplikacija
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Patalpy eksplikacija
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Patalpy eksplikacija
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SITUACIJOS SCHEMA
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1a. sgramy specifikacija

5 - ) Maseé
Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiek. vnt. kg. | Pastabos

SR1 Sarama SR1 SR14-37 2

Kauno tarptautiné gimnazija crm st swes | o

(V. Krevés pr. 50, Kaunas)
1 aukstas
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1 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esama siena/ pertvara

Neprojektuojama
zona

Demontuojama esama siena/ pertvara

Esama dury anga platinama iki bréZinyje nurodyto
matmens.

Neprojektuojama
zona

Anga platinama i$ Sony, paliekant esama sarama.
Saramos aukstis nekeiciamas.

Demontuojamos esamos durys

Esamos durys nekeiciamos

Projektuojama GKP pertvara
|| - Projektuojamas miras (R)EI60

T N - Projckiuojamas miras (R)EI45
J L J L
|:| - Neprojektuojama zona

Surenkamy sgramy jrengimas:

1. Saramy apacios altitude tikslintis pagal SA dalies dury Ziniarast;.

2. Prie$ montuojant, saramas patikrinti, ar néra defekty ar pazeidimo pozymiy. Jei reikia, imtis
gamintojo rekomenduoty priemoniy.

3. Kad montuojant nepazeisti saramos, laikytis gamintojo rekomendacijy.

4. Sarama dedama ant 10 mm storio cemento-smélio skiedinio M100 sluoksnio ir montuojama
horizontaliai iSilgine ir skersine kryptimis.
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Kauno tarptautiné gimnazija

(V. Krevés pr. 50, Kaunas)
2 aukstas

2a. saramy specifikacija

Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiek. T;fsékg Pastabos
SR1 Sarama SR1 SR14-37 2
SR2 Sarama SR2 SR18-3 1
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Surenkamy sgramy rengimas:

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esama sienal pertvara

matmens.

Saramos aukstis nekeiciamas.
Demontuojamos esamos durys

Esamos durys nekeiCiamos

Projektuojama GKP pertvara
- Projektuojamas miras (R)EI60
Projektuojamas miras (R)EI45

I -
|:| - Neprojektuojama zona

1. Saramy apacios altitude tikslintis pagal SA dalies dury Ziniarast;.
2. Prie§ montuojant, saramas patikrinti, ar néra defekty ar pazeidimo pozymiy. Jei reikia, imtis

gamintojo rekomenduoty priemoniy.

3. Kad montuojant nepazeisti saramos, laikytis gamintojo rekomendacijy.
4. Sarama dedama ant 10 mm storio cemento-smélio skiedinio M100 sluoksnio ir montuojama

horizontaliai iSilgine ir skersine kryptimis.

Demontuojama esama siena/ pertvara

Esama dury anga platinama iki bréZinyje nurodyto

Anga platinama i$ Sony, paliekant esamq sgrama.

0 2025-02-18 Statybai
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Kauno tarptautiné gimnazija

(V. Krevés pr. 50, Kaunas)
3 aukstas

3a. saramy specifikacija

Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiek. v:fSékg Pastabos
SR1 Sarama SR1 SR14-317 2
SR2 Sarama SR2 SR18-3 1

Neprojektuojama
zona

s 11N
[T
1500 520 <~
i centras + centras 200 200

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Neprojektuojama
zona

Esama siena/ pertvara
Demontuojama esama siena/ pertvara

Esama dury anga platinama iki bréZinyje nurodyto
matmens.

Anga platinama i$ Sony, paliekant esama sarama.
Saramos aukstis nekeiciamas.

Demontuojamos esamos durys

Esamos durys nekeiciamos

i 3 Projektuojama GKP pertvara
YzZzZzZzZzZzZzZZZ77% - Projektuojamas miras (R)EIGO

Projektuojamas miras (R)EI45

Neprojektuojama zona

]
1

[
[

Surenkamy sgramy rengimas:

1.
2.

Saramy apacios altitude tikslintis pagal SA dalies dury Ziniarast].
Prie§ montuojant, saramas patikrinti, ar néra defekty ar pazeidimo pozymiy. Jei reikia, imtis

gamintojo rekomenduoty priemoniy.

3.
4,

Kad montuojant nepazeisti saramos, laikytis gamintojo rekomendacijy.
Sarama dedama ant 10 mm storio cemento-smélio skiedinio M100 sluoksnio ir montuojama

horizontaliai iSilgine ir skersine kryptimis.
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3 auksto sgramy planas.
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m m
Greziniy Nr. 1 2
Atstumas m. 16,9
Abs. a., m. 73,6 73,7
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DET A MEDZIAGU ZINIARASTIS

2-2 i
L1 L1 140 L1 140 Zymuo Lapas Pavadinimas ir techninés charakteristikos Kl\%(tIS’ Pastaba
\ N\ ) 3 ‘ ‘ 30 SN pilnaviduriy silikatiniy maras M150, $10 18.66m’
U UU U Lubos | | Lubos s
Anga 170x170mm ‘ ‘ oaramos
DET B DET E | |
/////C \ SR3 (SR20-37) \ ‘ Sr-2 SARAMOS Sr-2 SR16-37 4
7 1 Sr-2 Sr-2
| | - Sr-3 SARAMOS Sr-3 SR20-37 2
\ | X
| \ LET B L1 Kilpa L1 4
S \ \ 2
m | | 100 ﬂ 3-3
2 295 1530 300 Angos virdus 120 120 2125 Vs
| | | = e R 2
\ \ ~ - V =
v . . ‘ ‘ v . . o \4 .
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1 1 D I T | e | - g
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WK 700 WL 00700 70000000 00 0 i -~ Q
‘ ‘ i i N &
DET D } } et Esama GB perdanga -« 0
_— = = (¥g]
| | ESAMA G/B PERDANGA § PLEX100%200 Lt =
) \ SR2 (SR16-37) ‘ | Smulkiagrudis betonas (30/37 3
DET A | } arba nesi’rraujkia’ris betonas U L1 m
| | 7,
\ \
2 150 200
S | | DET E 1 295 1180 650 1 Q
S | | 15 al 660 965
SN-1 = 295 1180 650 iquti vi .. 2 C e . .
S = , sama GB perdanga amstis
g ‘ - ‘ lee:pJa““h;“s“ " E GB perd Kamst Principinis saramos jrengimo mazgas
‘ 2 ‘ iffo Sachtos perimetru 120
| o | - 4
| | " » R T I | | | | |
2 auks$to grindy lygis \ \ 2 auks$to grindy lygis vty e voe . . | | | | | |
s > v v v r r r r
DET C | | ) - —
007 N A F0 0 o | | |
T 1 =
} } & Smulkiagridis betonas (30/37 — | ] SARAMOS ] ‘ | AP. ALT.
ESAMA G/B PERDANGA | | arba nesitraukiatis betonas 295 21‘0 | ‘
77 \ \ _ WEBER JB 600/3
SR2 (SR16-37) ‘ ‘ Silikatiniy plyty muras | | | |
‘ ‘ 125 125 | |
| | | |
| | 250 1000 \ \
SN-1 | | | | |
| | 8 Armattra & | |
‘ ‘ =4 DET D rmarura 4mm ‘ ‘
o 295 1180 659 - (50x50) S500 \ \
§ \ \ * ‘ | | |
o
} § } Kamstis | [ | [
\ \ Esama GB perdanga ‘ \ ‘ \
\ \
1 auksto grindy lygis \ \ 1 auksto grindy lygis g - \ \
¢ | | $ T Cementinis tinkas arba | | | |
; o remontinis misinys betonui \ \
77 7 00 N oL ¥ | |
g < ‘ ‘
4 4 5 pn s | | | |
Smulkiagridis betonas (30/37 & | |
/////////////////////////////////////////////// S arba nesifraukiatis befonas Silikatiniy plyty muras | |
S 0 WEBER JB 600/3
~| Ritininé hidroizoliacija B
15 S 100 650
Ritininé hidroizoliacija -1.900 ® -1.900 250 PASTABOS:
1. Angokrasciai armuojami kas frecia eile armaturiniais tinklais @4-50x50-S500.
///// //////////c;//////////////////////////////// - DET C 2. Pries jrengiant angg perdangoje butina jg pilnai nukrauti , iSmuryti Zemiau esancio auksto
/e /////////////////ff’, /////////////////////////////////// ///////77777777777 e 15 Sachtos sienas paliekant apie 20mm tarpa iki perdangos, kruopscCiai uzpildyti (sutankinti) tarpa
2 AT A A LA T LA A smulkiagrudziu betonu arba uzpilti takiu nesitraukianciu betonu ir leisti pasiekti 80% projektinio stiprumo.
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PAMATAS Pm-1
1:25
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Betonas 20/25-XC2
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Z 10-5

1185

Sulinio Ziedas

10-5

Esamas gruntfas

SULINIO ZIEDY ZINIARASTIS

. Svoris,
Zymuo | Kiekis, vnt Pavadinimas S\c:fls' (bendras), Techninés charakteristikos Pastabos
vnt
Pm-1 24 Sulinio Ziedas Z 10-5 3731 8954 L
VISO: 8954 4
Betonas 20/25-XC2 m’ 9,42

1. PriesS betonuojant pamata uzsandarinti siGles tarp ziedy, siekiant iSvengti cementinio pieno pratekéjimo
2. Pamatg betonuoti ant kieto, nesujudinto grunto pagrindo. Pasalinti nuo pagrindo visg supurentag grunta
3. |gilinant Ziedus, grunta isiminéti iS Ziedy vidaus. Vengti ertmiy susidarymo iSorinéje ziedy puséje
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170

1185

170

DETALIY SARASAS MEDZIAGU ZINIARASTIS

v . Svoris, kg
PLOKSTE PL-1 Poz. Eskizas Poz. Pavadinimas ir techninés charakteristikos ligis,mm Mato, vnt. Kiekis Pastabos
) 1:25 vieneto | bendras
360
2025 2
% 1 D 12 (LSTENISO 10080:2005) B500B - m 168.22 0.888 149.4
2 D 8 (LSTENISO 10080:2005) B500B 1000 vnt. 20 0.379 7.58
75 75
P P 3 ( ) 3 D 6 (LSTENISO 10080:2005) B500B 500 vnt. 78 0.111 8.66
OPEE RN T T T T 332
R ‘ N N s ‘ N . 4 D 8 (LSTENISO 10080:2005) B500B 1000 vnt. 18 0.379 6.82
| AN | 348 Viso: 97.76
‘ \\ \\// // ‘ 4 «© 3
0 =t = =~ & PL-1 Betonas C30/37 XC2 m 1.721
‘ ! I \ ‘
/A T . . 3
/ \ Betoninis pagrindas C8/10 m 0.5
. i Y // \\ ' i ) Q Pastaba: eskizas rodo isorinj dydj nis pagn
N 7/ / N N 7/ ~N
U T N e
/ ‘ \\\ \\\ /// /// ‘ \
| SRV | 1-1
\ \1 i —
o Y 1:25
/J /(\\ \\ 2 1 2
; 1 1 7. 200 % z.100 @Az 200\
‘ ‘ 7 I N ]
1 1 3 -
‘ ‘ 35 7.200 x 200 35 3
420 | 1185 L 420 % \%” SN
i N \\ Betoninis pagrindas
\\ N ) (8/10 (+=100 mm)
v
2_2 13 9+%200=1800 13
2025
1:25
3 3 [
2.200 x 200 : 7.200 x 200 z. 200
5 200 % 7100 =9 Ritininé hidroizoliacija
o —s = = = = - 0 2025-02-18 Statybai
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DETALIY SARASAS MEDZIAGU ZINIARASTIS
v __. Svoris, kg
PLOKSTE PL-2 Poz. Eskizas Poz. Pavadinimas ir techninés charakteristikos llgis,mm Mato, vnt. Kiekis Pastabos
1:25 vieneto | bendras
350
1865 2 N
=) 1 D 12 (LSTENISO 10080:2005) B500B - m 49.43 0.888 43.89
l—l 340 2 D 8 (LSTENISO 10080:2005) B500B 800 vnt. 24 0.316 7.58
3 © 3 D 8 (LSTENISO 10080:2005) B500B 800 vnt. 28 0.316 8.85
N
Viso: 60.32
F S 7 Pastaba: eskizas rodo iSorinj dydj PL-2 Betonas C30/37 XC2 m? 078
| 9
o
~N
| 1
| 1-1
‘ 1:25
L i : 1 3
T - z. 150 @0 5
| T 150 m 2. 10
2171 = S
\ \ [ S
T
[Fg)
] ¢
%
2 35 35
108 11%150=1650 108
1865
2-2
1:25
2 . " 2
150 //7&2- U 7. 150
! o 0 2025-02-18 Statybai
/ / 8 LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
A KVAL HEM HKH I] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
/! m PATV. ,\rlgnf;;ogé 14 041’28212;1131 Mokyklos pastato V. Krévés pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
35 35 DOK. NR. B ES E N EL p. remeika.design@gmail.com (pritaikymas Zmonéms su negalia)
3 13x150=1950 2 A1939 |pV | Grazvydas Sabaliauskas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
MB “Conatus Frame* L
2095 KVAL. Im. k. 305750603, 01- Mokslo paskirties pastatas[’]
PATV. Adresas: Vilnius, Pylimo g. 20-15
DOK. NR. el. pastas: conatuslt@gmail.com
Nr.17521 |PDV Zbignev Stanski — ﬂ% DOKUMENTO PAVADINIMAS
PLOKSTE PL-2
M1:100
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
LT Kauno Tarptautiné gimnazija 285658-01-DP-SK.B-08 0 1 1




MEDZIAGU ZINIARASTIS

Zymuo Ki\?ﬁtis' Pavadinimas i‘fgg Ilg:z VSn\{orll(sé Svoriiséwso Pastabos
L1 4 3.55 3.55
1 D12 S240 (A-) 1000 0.888 0.888
1 PL6x100 S275 200 0.94 3.77
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PASTABA: Pozicijos 1, 2 ir 3 karstai cinkuojamos (90mk).

Kauno Tarptautiné gimnazija

285658-01-DP-SK.B-09

0 2025-02-18 Statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL HEM HKH 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. }lgnf;;()gé' 14 041’28212;1131 Mokyklos pastato V. Krévés pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
DOK. NR. H ES B N El p. remeika.design@gmail.com (pritaikymas Zzmonéms su negalia)
A1939 PV | Grazvydas Sabaliauskas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
MB “Conatus Frame* . .
KVAL. Jm. k. 305750603 01- Mokslo paskirties pastatas
PATV. il N
DOK. NR Adresas: Vilnius, Pylimo g. 20-15
e el. pastas: conatuslt@gmail.com
Nr.17521 | PDV Zbignev Stanski C%l( % DOKUMENTO PAVADINIMAS
Kilpa L1
M1:100
LT STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA [ LAPAS| LAPU
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Patalpy eksplikacija
\I‘ Patalpa Pavadinimas Plotas
|" 777777 142 San. patalpa 1.14
””” Z 1-43 San. patalpa 10.70
Viso: 21.84
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Sutartinis Zzyméjimas
- Projektuojamas oro iStraukimo ortakis;
-Reguliavimo voZtuvas;
"*" - Projektuojamas oro iStraukimo difuzorius
A M —'> - orojudgjimo kryptis;
0 2025-02 Statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL HEM HK@ 1T Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. ,\r/;nf;;o‘% 11)41’;21219]1]31 Mokyklos pastato V. Krévés pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
DOK. NR. B ES G N EL p. remeika.design@gmail.com (pritaikymas Zmonéms su negalia)
A1939 |PV | Grazvydas Sabaliauskas | ﬂ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
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KVAL. " " 01-Mokslo paskirties pastatas
KvAL MB "BIMEP PROJECTS
DOK. NR Adresas: Taikos g.123, Paz}zgoll_g k., Vliniaus r; tel.: +37069994114;
. . e-pal tas: vitalijus.stura@gmail.com DOKUMENTO PAVADINIMAS
Pastabos: 37760 | PDV V. Stura —% | Pirmo aukito planas su védinimo sistemomis
1. Ortakiai tvirtinami prie luby, metalo konstrukcijy, kolony, sieny tvirtinimami pagal gamintojo rekomendacijas spec. tvirtinimo elementais vir$ M1:100
pakabinamuy luby; . o U, STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA [LAPAS| LAPY
2. Triuk8mui slopinti numatomas triukSmo slopintuvai atsizvelgiant j galutinai parinktos jrangos triukSmo lygj ir leistinas triukSmo lygio reikSmes.
3. Ortakiy sandarumo klasé B; LT ) ) B B
4. Ortakiy praéjimo, ventiliatoriy ir groteliy montavimo vietas tikslinti montavimo metu. Kauno Tarptautiné gimnazija 285658-01-DP-SVOK.B-02 0 1 1




Patalpy eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas
2-35 San. patalpa 10.86
2-36 San. patalpa 10.83
Viso: 21.69
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Sutartinis Zyméjimas

- Projektuojamas oro iStraukimo ortakis;

-Reguliavimo voztuvas;
-aﬁa- - Projektuojamas oro iStraukimo difuzorius

—\[‘9 - Oro judéjimo kryptis;

Pastabos:

1. Ortakiai tvirtinami prie luby, metalo konstrukcijy, kolony, sieny tvirtinimami pagal gamintojo rekomendacijas spec. tvirtinimo elementais vir$
pakabinamy luby;

2. Triuk8mui slopinti numatomas triukSmo slopintuvai atsizvelgiant j galutinai parinktos jrangos triukSmo lygj ir leistinas triukSmo lygio reikSmes.
3. Ortakiy sandarumo klasé B;

4. Ortakiy praéjimo, ventiliatoriy ir groteliy montavimo vietas tikslinti montavimo metu.

0 2025-02 Statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL HEM HKH 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. ,lYan;;Ogé 14041’282121911131 Mokyklos pastato V. Krévés pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
DOK. NR. B ES B N EL p. remeika.design@gmail.com (pritaikymas Zmonéms su negalia)
A1939 |PV | Grazvydas Sabaliauskas | ﬂ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
v
KVAL. " " 01-Mokslo paskirties pastatas
KvaL MB "BIMEP PROJECTS
DOK. NR Adresas: Taikos g.123, Paqzt_loll_t_; k., Vliniaus r.;_teIA: +37069994114;
- - e-pall tas: vitalijus.stura@gmail.com DOKUMENTO PAVADINIMAS
37760 | PDV V. Stura i Antro auksto planas su védinimo sistemomis
M1:100
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
LT L . -
Kauno Tarptautiné gimnazija 285658-01-DP-SVOK.B-02 0 1 1
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Patalpy eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas
3-21 San. patalpa 10.90
322 San. patalpa 10.77
Viso: 2167

Principiné oro iStraukimo schema
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Sutartinis Zzyméjimas

- Projektuojamas oro iStraukimo ortakis;
-Reguliavimo voZtuvas;
-s#q- - Projektuojamas oro istraukimo difuzorius

—>

- Oro judéjimo kryptis;

Pastabos:
1. Ortakiai tvirtinami prie luby, metalo konstrukcijy, kolony, sieny tvirtinimami pagal gamintojo rekomendacijas spec. tvirtinimo elementais vir§
pakabinamy luby;

2. TriukSmui slopinti numatomas triuk§mo slopintuvai atsizvelgiant j galutinai parinktos jrangos triuk§mo lygj ir leistinas triuk§mo lygio reikSmes.

3. Ortakiy sandarumo klasé B;
4. Ortakiy praéjimo, ventiliatoriy ir groteliy montavimo vietas tikslinti montavimo metu.
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LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. HEM HKH 3525:;2115 ]:Zm;ikol? qizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Tel. +370g6.1 0 12212; 1al Mokyklos pastato V. Kréveés pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
DOK. NR. B ES G N EL p. remeika.design@gmail.com (pritaikymas Zmonéms su negalia)
A1939 |PV | Grazvydas Sabaliauskas | ﬂ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

KVAL MB "BIMEP PROJECTS"

Adresas: Taikos g.123, Pagzuoliy k., Vliniaus r.; tel.: +37069994114;

01-Mokslo paskirties pastatas

DOK. NR. e-pal| tas: vitalijus.stura@gmail.com DOKUMENTO PAVADINIMAS
37760 | PDV V. Stura % — | Tregio auksto planas su védinimo sistemomis
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Patalpy eksplikacija
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0 2025-02 Statybai
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ST.F1-1 Buitiniy nuoteky stovas KVAL HEMHKH 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
@50 Diametras (mm}/ buitiniy_ nuoteky sistema PATV. _lY;nf;;Ogé' 14041,25212311& Mokyklos pastato V. Krévés pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
Projektuojama buitiniy nuoteky sistema F1 DOK NR- H ES E N El p. remeika.design@gmail.com (pritaikymas Zmonéms su negalia)
Projektuojamas buitiniy nuoteky sistema palubéje A1939 |PV | Grazvydas Sabaliauskas | /ﬂ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
ST. V11 Salto vandentiekio stovas KVAL " " 01-Mokslo paskirties pastatas
— A MB "BIMEP PROJECTS
ST. T3 Karsto vandentiekio stovas DOK. NR Adresas: Taikos g.123, Pagzuoliy k., Vliniaus r.; tel.: +37069994114;
. . e-pal] tas: vitalijus.stura@gmail.com DOKUMENTO PAVADINIMAS
PASTABOS VANDENTIEKIO TINKLUI: Projektuojamas $alto vandentiekio tinklas —
8 & i 37760 |PDV V. St L — . X o finklai
1. Palubge vedanjas Saltas va'ndlenltleklls |IzoI|u01§Imaslant'lkopdg.nsacme izoliacija Projektucjamas karéto vandentiekio inkias ura Pirmo auksto planas su vandentiekio tinklais
nuo rasojimo, karstas vandentiekis izoliuojamas Silumine izoliacija; M1:100
2. Vamz§2|§| kertantys perl\./alras., turmqas atsparumo ugniai reikalavimus, turi v STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZyMUO LAIDALAPAS| LAPY
nesumazinti atsparumo ugniai reikalavimy.
o LT
3. Vamzdynai | sanitarinius prietaisus vedamas d16x2.0. Kauno Tarptautiné gimnazija 285658-01-DP-VN.B-01 0 1 1




\I\ Patalpy eksplikacija
I Patalpa Pavadinimas Plotas
‘ 22777 2-35 San. patalpa 10.86
1 2-36 San. patalpa 10.83
Viso: 2169
L |
P!
e S-1
| 1 1
] L Ll
i ‘T 777777777777777 T‘
47 | |
Lo | I T3, V1-d16x2,0
= | | palubéje
\ \
| | Esamas stovas V1-d20x2,25 palubéje
| | vandentiekio V1, T3
} } DN32
| |
— 2-31 } +3,300 }
(S IO S SR O AL |
3 = 3 T 3} &
X | X | ' | / I /P \\
< A | Uzdarymo vent. DN15 o
|| 7 2 g ~ virg pakabinamy luby B
i > X 7 7 7
TN 7, X 7 ’ o
> p— = J w:I:L — —— ;77’1‘—“_
i [T 1
\ \
\ \
\ ) \
\ ‘ \
\ \
\ R I B \
| ol o |
\ \
| 54 |
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
f |
\ \
I r - ]
0 2025-02 Statybai
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ST.F1-1 Buitiniy nuoteky stovas KVAL HEM HKH 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
@50 Diametras (mm}/ buitiniy_ nuoteky sistema PATV. .\fléllnf;%gé fg‘l’zszlgghal Mokyklos pastato V. Krévés pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
DOK. NR. . . . . itai V ; i
Projektuojama buitiniy nuoteky sistema F1 B ES G N EL p. remeika.design@gmail.com (pritaikymas Zmonéms su negalia)
Projektuojamas buitiniy nuoteky sistema palubéje A1939 |PV | Grazvydas Sabaliauskas | i STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
ST.V1-1 Salto vandentiekio stovas KVAL. n " 01-Mokslo paskirties pastatas
prantrtel KvAL MB "BIMEP PROJECTS
ST.T341 Karsto vandentiekio stovas DOK. NR. Adresas: Taikos g.123, Pagzuoliy k., Vliniaus r.; tel.: +37069994114;
. . e-pal] tas: vitalijus.stura@gmail.com DOKUMENTO PAVADINIMAS
PASTABOS VANDENTIEKIO TINKLUI: Projektuojamas $alto vandentiekio tinklas _ —
y 3 iekis izoliuo - ine izoliaci 37760 | PDV V. Stura s $ iekio tinklai
1. Palubge vedart]as Saltas valndlen.t|ek.|s |Izo||u01§.maslantl|korl1dglnsacme izoliacija Projekiucjamas karsto vandentiedo finkias Antro auksto planas su vandentiekio tinklais
nuo rasojimo, karstas vandentiekis izoliuojamas Silumine izoliacija; M1:100
2. Vamz?nq kertantys pert\lla.rasl, turlnplas atsparumo ugniai reikalavimus, turi ] STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA|LAPAS| LAPU
nesumazinti atsparumo ugniai reikalavimuy.
3. Vamzdynai | sanitarinius prietaisus vedamas d16x2.0 LT Ca o -
. . Kauno Tarptautiné gimnazija 285658-01-DP-VN.B-02 0 1 1




Patalpy eksplikacija
] Patalpa Pavadinimas Plotas
—r yhbd 3-21 San. patalpa 10.90
- 3-22 San. patalpa 10.77
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0 2025-02 Statybai
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ST.F1-1 Buitiniy nuoteky stovas KVAL HEMHKH 1T Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
@50 Diametras (mm) buitiniy nuoteky sistema PATV. ¥éllnf;7s 0g6' 11)41’28212;1131 Mokyklos pastato V. Krévés pr.50, Kaune kapitalinio remonto projektas
Projektuojama butiniy nuoteky sistema F1 DOK-NR. B ES G N EL p. remeika.design@gmail.com (pritaikymas Zmonéms su negalia)
Projektuojamas buitiniy, nuoteky sistema palubéje A1939 |PV | Grazvydas Sabaliauskas | YA STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
ST. Vi1 Salto vandentiekio stovas KVAL " " 01-Mokslo paskirties pastatas
pranteteke KVAL MB "BIMEP PROJECTS
ST. T3 Karsto vandentiekio stovas DOK. NR Adresas: Taikos g.123, Pagzuoliy k., Vliniaus r.; tel.: +37069994114;
. . e-pal tas: vitalijus.stura@gmail.com DOKUMENTO PAVADINIMAS
PASTABOS VANDENTIEKIO TINKLUI: ——— | Projektuojamas $alto vandentiekio tinklas . -
1. Palubéje vedamas $altas vandentiekis izoliucjamas antikondensacine izoliacija Projektuojamas karSto vandentiekio fnlas 37760 | PDV V. Stura 2 — | Tretio auksto planas su vandentiekio ir nuoteky tinklais
nuo rasojimo, karstas vandentiekis izoliuojamas Silumine izoliacija; M1:100
2. Vaszilmelal kertantys pert\{alrasl, tunnqas atsparumo ugniai reikalavimus, turi . STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZyMUO LAIDALAPAS| LAPU
nesumazinti atsparumo ugniai reikalavimu.
 eanitai e ot LT
3. Vamzdynai | sanitarinius prietaisus vedamas d16x2.0. Kauno Tarptautiné gimnazija 285658-01-DP-VN.B-03 0 I I




Patalpy eksplikacija
\I\ Patalpa Pavadinimas Plotas
—I e 142 San. patalpa 11.14
I 1-43 San. patalpa 10.70
Viso: 21.84
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0 2025-02 Statybai
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ST.F1-1 | Butiniy nuoteky stovas KVAL. HEM HKH gfe{uliaus ':Zm;k"l? dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
1niaus g. , Slaulial R . .. .
750 Diametras (mm) buitiniy nuoteky sistema E)A?V.NR Tel. +37061012269 qu}{klos paétato V Kréves pr.§0, Kaune kapitalinio remonto projektas
Projektuojama buitiniy nuoteky sistema F1 o El p. remeika.design@gmail.com (pritaflymas Zmonéms su negalia)
Projektuojamas buitiniy nuoteky sistema palubéje Al939 |PV | Grazvydas Sabaliauskas | 7% STATINIO ERIS IR PAVADINIMAS
& ki " " 01-Mokslo paskirties pastatas
ST. V11 Salto vandentiekio stovas EXTA\];- MB "BIMEP PROJECTS P P
R X ) . Adresas: Taikos g.123, Pagzuoliy k., Vliniaus r.; tel.: +37069994114;
PASTABOS NUOTEKY TINKLUI: ST.T31 | KarStovandentiekio toves DOK. NR. pa tas vialus stura@gmai.com DOKUMENTO PAVADINIVAS
1. VamzdZio skersmuo i§ praustuvy DN 50,su nuolydziu 0,02; Projektuojams Salto vandentiekio tinklas % .
L P .v.u“ . 4 o — - — 37760 | PDV V. Stura L— | Pirmo auksto planas su nuoteky tinklais
2. Trapy vietos lieka esamos keiCiamas tik pats trapas. Projektuojamas karsto vandentiekio tinklas VL1100
2. lamzdZiai kertantys pertvaras, turingias atsparumo ugniai reikalavimus, - - -
. v - /] STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS | LAPU
turi nesumazinti pertvary ugniai atsparumo;
svmétos altitudé 3 i LT




\I\ Patalpy eksplikacija
I Patalpa Pavadinimas Plotas
I 22777 2-35 San. patalpa 10.86
] 2-36 San. patalpa 10.83
Viso: 21.69
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0 2025-02 Statybai
SUTARTINIAI ZYMEIMAL LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ST.F1-1 Buitiniy nuoteky stovas KVAL. HEM HKH 1\1/ 'ISa'uliaus Ezmge'ikcf ('1izain0 studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
1niaus g. , vlaulial N . .. .
750 Diametras (mm)! buitiniy, nuoteky sistema PATV. Tel. 437061012269 qu}{klos pagtato V Krévés pr.§0, Kaune kapitalinio remonto projektas
Projektuojama buitiniy nuoteky sistema F1 o Bl p. remeika.design@gmail.com (pritaikymas zmonéms su negalia)
Projektuojamas buitiniy nuoteky sistema palubéje A1939 |PV | Grazvydas Sabaliauskas | 7% STATINIO ERIS IR PAVADINIMAS
S ieki " ] 01-Mokslo paskirties pastatas
ST. V11 Salto vandentiekio stovas E:’?& MB "BIMEP PROJECTS P P
& il N Ad : Taik .123, Pagzuoliy k., VlIni .; tel.: +37069994114;
PASTABOS NUOTEKY TINKLUI: ST.TH | Kardto vandenliokiostoves DOK. NR. e Cpa’ o wialus sura@gma com DOKUMENTO PAVADINIMAS
1. Vamzdzio skersmuo i§ praustuvy DN 50,su nuolydziu 0,02; Projektuojamas Salto vandentiekio tinklas % =
. \ P .V.L{ . 4 m — - — 37760 | PDV V. Stura ~—% —— | Antro aukito planas su nuoteky tinklais
2. Trapy vietos lieka esamos keiCiamas tik pats trapas. Projektuojamas karsto vandentiekio tinklas V1100
2. Vamzdziai kertantys pertvaras, turin¢ias atsparumo ugniai reikalavimus, - - -
tur nesumazint pertvany ugnia atsparumo; 2 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA [LAPAS| LAPU
)
svmetos altitudé si i LT
3. Suzymétos altitudés nurodo vamzdzio dugno gyli. Kauno Tarptautiné gimnazija 285658-01-DP-VN.B-05 0 1 1
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Patalpy eksplikacija

Patalpa Pavadinimas Plotas
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322 San. patalpa 10.77
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0 2025-02 Statybai
SUTARTINIAI 2YMEJIMAL LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ST.F1-1 Buitiniy nuoteky stovas KVAL. HEM HKH I\I/'lsa}lliaus i:m;ik? dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
1niaus g. , vlaulial N . I .
@50 Diametras (mm)! buitniy, nuoteky sistema PATV. Tel. 437061012269 qu}{klos pagtato V Krévés pr.§0, Kaune kapitalinio remonto projektas
Projektuojama buitiniy nuoteky sistema F1 o Bl p. remeika.design@gmail.com (pritaikymas Zmonems su negalia)
Projektuojamas buitiniy nuoteky sistema palubéje Al939 [PV | GraZvydas Sabaliauskas | % STATINIO ERIS IR PAVADINIMAS
ST V4-1 Salto vandentiekio stovas KVAL. M B " B I M E P P RO J ECTS" 01-Mokslo paskirties pastatas
PATV.
& ki Ad : Taik .123, Pagzuoliy k., VlIni .; tel.: +37069994114;
PASTABOS NUOTEKY TINKLUI: ST.T31 | Karstovandenfieio sovas DOK. NR. e Cpa’ s wialus sura@gma com DOKUMENTO PAVADINIMAS
1. Vamadzio skersrmuo i praustuvy DN 50,5u nuolydziu 0,02; PFOJIEK‘UOJIamaS Sa"f) Va”de""fk'f “”}"as 37760 |PDV V. Stura & | Treio auksto planas su nuoteky tinklais
2. Trapy vietos lieka esamos keitiamas tik pats trapas. Projekiuojamas karito vandentiekio tinklas 1100
2. VamzdZiai kertantys pertvaras, turin¢ias atsparumo ugniai reikalavimus, - - -
) . . . . STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPY
turi nesumazinti pertvary ugniai atsparumo;
5\ e 5 ; LT
3. Suzymétos altitudés nurodo vamzdzZio dugno gyl; Kauno Tarptautiné gimnazija 285658-01-DP-VN B-06 0 | |




Cu 5x4mm2 D25mm
vamzdyje i$ JS skydo gr.6,
Culx6mm2 g/z
__ (LAN kabelio atvadg zigreti .

- S -

‘ centralés-GSS dalyje )

| * Buisima lifto vieta 1 aukste.
* Po liftu rasio néra

Cu 5x4mm2 D25mm
vamzdyje i$ JS skydo gr.6
i 3a., Cu1ixémmz i$ JS skydo

‘ jzeminimo gnybtyno

Cu 3x1,5mm2 i§ PS skydo gr.19
laiptinéje palikti L-1m (LAN kabelis

ER dalyje)
4%

ER dalyje, signalas i$ gaisro o

2024-08-30 Konkursui, rangos darbams
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL HEMHKH 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: PATV. _\rh{nfa;;ogﬁ. 3)41,5212;11211 Mok}iklos pastato V. Kfc\j'cs pr.50, Kaune kapitalinio remonto
DOK. NR. I‘ e . PR techninis projektas (pritaikymas Zmonéms su negalia)
) EL p. remeika.design@gmail.com
o 400V/230V kabelio atvadas, palikti L nurodyta metry ilgio rezerva
A1939 |PV F}raivydas Sabaliauskas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
e Kabeliy apsaugos vamzdis
montuojamas prie sienos arba luby Im. k. 302877531 01- Mokslo paskirties pastatas
Do KVAL. GEO LINK UAB Lakainy g. 24, Vilnius
AR I JNK  Project & Engincerng Tel:+37062087101
T " it DOKUMENTO PAVADINIMAS
Pastabos: 38785 PDV irginijus Stadelis . . o .
Visy jrenginiy metaliniai korpusai ir skydy durelés turi bati jzeminti. la. projektuojamy jégos tinkly planas
. S - . MASTELIS
Sumontavus projektuojamg instaliacija, turi bati atstatoma apdaila. - - m—
Budétojo patalpoje 1a. , kuri yra uZ projektuojamy patalpy ribos, STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
turi bati jrengta NIS sistemos, projektuojamos ER dalyje, pajungimas LT Kauno tarptautiné gimnaziia
P imnazy 285658-01-DP-E.B-1 0 1 1




| * Biisima lifto vieta 2 aukSte.

Cu 3x1,5mm2 i$ PS skydo
| laiptinéje (AN kabelis ER dalyje)

Cu 5x4mm2 D25mm
‘ vamzdyje i$ JS skydo gr.6

j 3a., Culxémmz2 i§ JS skydo

‘ jZeminimo gnybtyno

Cu 3x1,5mm2 i§ PS skydo gr.19
laiptinéje palikti L=1m(LAN kabelis

/ER dalyje)

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

o 400V/230V kabelio atvadas, palikti L nurodyta metry ilgio rezerva
e Kabeliy apsaugos vamzdis

montuojamas prie sienos arba luby
D25mm

Pastabos:

Visy jrenginiy metaliniai korpusai ir skydy durelés turi bati jzeminti.

Sumontavus projektuojamg instaliacija, turi bati atstatoma apdaila.

. .

2024-08-30 Konkursui, rangos darbams
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL HEMHKH 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Mokyklos pastato V. Krévés pr.50, Kaune kapitalinio remonto
) ‘ Tel. +37061012269 techninis projektas (pritaikymas Zmonéms su negalia)
DOK. NR. I EL p. remeika.design@gmail.com S projekias {priarcymas ; g
A1939 |PV F}raivydas Sabaliauskas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Im. k. 302877531 01- Mokslo paskirties pastatas
KVAL. GEO LINK UAB Lakainy g. 24, Vilnius
PATV. T LNk e g Tel 437062057101
T " 1t DOKUMENTO PAVADINIMAS
irginijus Staselis
38785 PDV ey 2a. projektuojamy jégos tinkly planas
MASTELIS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
LT NP .
Kauno tarptautiné gimnazija 285658-01-DP-E.B-2 0 1 1




n ]

Cu 5x4mm2 i$ 1a. JS skydo gr.6
(LAN kabelio atvadg ziaréti ER dalyje,

) palikti L-2m

signalas i$ gaisro centralés-GSS dalyje

Cu 3x1,5mm2 i§ PS skydo gr.19
laiptinéje (LAN kabelis ER dalyje), ‘

palikti L-1m

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

o 400V/230V kabelio atvadas, palikti L nurodyta metry ilgio rezerva

e Kabeliy apsaugos vamzdis
montuojamas prie sienos arba luby
D25mm

Pastabos:

Visy jrenginiy metaliniai korpusai ir skydy durelés turi bati jzeminti.

Sumontavus projektuojamg instaliacijg, turi bati atstatoma apdaila.

2024-08-30 Konkursui, rangos darbams
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL HEMHKH 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Mokyklos pastato V. Krévés pr.50, Kaune kapitalinio remonto
) ‘ Tel. +37061012269 techninis projektas (pritaikymas Zmonéms su negalia)
DOK. NR. I EL p. remeika.design@gmail.com S projekias {priarcymas ; g
A1939 PV Fraivydas Sabaliauskas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Im. k. 302877531 01- Mokslo paskirties pastatas
KVAL. GEO LINK UAB Lakainy g. 24, Vilnius
PATV. T LNk e g Tel:+37062037 101
T " 1t DOKUMENTO PAVADINIMAS
38785 |PDV irginijus StaSelis . . N )
1a. projektuojamy jégos tinkly planas
MASTELIS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
LT

Kauno tarptautiné gimnazija

285658-01-DP-E.B-3 0




Lubuy ir ju elementy sutartinis Zyméjimas

SV1 | pakabinamas lubas montuojami LED 600600 $viestuvai

Esami Sviestuvai

Judesio daviklis 360'

. ne daugiau 2.5m

* Busima lifto vieta 1 aukste.
* Po liftu rusio néra

Pajungiama
prie patalpoje
esantios
apivietimo
instaliacijos gr.

ASHarT

h-ne daugiau-2,5m

2024-08-30

Konkursui, rangos darbams

LAIDA ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Pastabos:

Visus

pries

Visy $viestuvy ir rengini

inti su uzsakovo atstovais;

iy metaliniai korpusai i

i skydy durelés turi bati jzeminti

KVAL HEMHKH 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Mokyklos pastato V. Krévés pr.50, Kaune kapitalinio remonto
] ‘ Tel. +37061012269 techninis projektas (pritaikymas Zmonéms su negalia)
DOK.NR. I EL p. remeika.design@gmail.com S projektas (pritatkymas suneg
A1939 |PV Fraivydas Sabaliauskas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Im. k. 302877531

01- Mokslo paskirties pastatas

KVAL. GEO LINK UAB Lakainy g. 24, Vilnius
PATV. T LNk e g Tel 437062047101
e " 1t DOKUMENTO PAVADINIMAS
irginijus Staselis
38785 PDV ey 1a. projektuojamo ap3vietimo planas
MASTELIS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
LT

Kauno tarptautiné gimnazija 285658-01-DP-E.B-4 0 1 1




Luby ir ju elementy sutartinis Zyméjimas

SV1 | pakabinamas lubas montuojami LED 600600 $viestuvai

Esami 3viestuvai

Judesio daviklis 360"

| * Biisima lifto vieta 2 aukSte.

Pajungiama
prie patalpoje
esancios
apsvietimo
instaliacijos gr.

‘ e
_ A0Hger
‘ h-.ne datigial 2.5

Pastabos:

Visus

pries

Visy $viestuvy ir rengini

inti su uzsakovo atstovais;

iy metaliniai korpusai i

i skydy durelés turi bati jzeminti

2024-08-30 Konkursui, rangos darbams
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL HEMHKH 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Mokyklos pastato V. Krévés pr.50, Kaune kapitalinio remonto
) ‘ Tel. +37061012269 techninis projektas (pritaikymas zmonéms su negalia)
DOK. NR. I EL p. remeika.design@gmail.com S projekias {priarcymas ; g
A1939 |PV Fraivydas Sabaliauskas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Im. k. 302877531 01- Mokslo paskirties pastatas
KVAL. GEO LINK UAB Lakainy g. 24, Vilnius
PATV. T LNk e g Tel 437062057101
T " 1t DOKUMENTO PAVADINIMAS
38785 PDV irginijus Stadelis ) . o
2a. projektuojamo ap§vietimo planas
MASTELIS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
LT NP .
Kauno tarptautiné gimnazija 285658-01-DP-E.B-5 0 1 1




Luby ir ju elementy sutartinis Zyméjimas

SV1 | pakabinamas lubas montuojami LED 600600 $viestuvai

Esami 3viestuvai

Judesio daviklis 360"

* Busima lifto vieta 3 aukste.

Pajungiama
prie patalpoje
esantios
apvietimo
instaliacijos ar.

Perdangos H-3000 ‘
Pakabinamy luby H-2750

ASH g7

H-'ne daugiai 2.5m

Pastabos:

Visus

ries.

inti su uzsakovo atstovais;

Visy $viestuvy ir frenginiy metaliniai korpusai ir skydy durelés turi bati jzeminti.

2024-08-30 Konkursui, rangos darbams
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL HEMHKH 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Mokyklos pastato V. Krévés pr.50, Kaune kapitalinio remonto
) ‘ Tel. +37061012269 techninis projektas (pritaikymas Zmonéms su negalia)
DOK. NR. I EL p. remeika.design@gmail.com S projekias {priarcymas ; g
A1939 |PV F}raivydas Sabaliauskas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Im. k. 302877531 01- Mokslo paskirties pastatas
KVAL. GEO LINK UAB Lakainy g. 24, Vilnius
PATV. T LNk e g Tel 437062057101
T " 1t DOKUMENTO PAVADINIMAS
38785 PDV irginijus Stadelis . . L
3a. projektuojamo apsvietimo planas
MASTELIS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
LT NP .
Kauno tarptautiné gimnazija 285658-01-DP-E.B-6 0 1 1




Sviestuvy i ju elementy sutartinis Zyméjimas

SV2 pavir$inis prie luby montuojamas $viestuvas

8V3 pavirsinis 360' judesio daviklis

Pastabos:

Visus sprendinius prie$ montuojant susiderinti su uzsakovo atstovais;
Visy $viestuvy ir jrenginiy metaliniai korpusai ir skydy durelés turi bati jZeminti.

Pajungiama nuo $alia
patalpos esancios

apsvietimo instaliacijos gr.

2024-08-30 Konkursui, rangos darbams
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL HEM HKH 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
: Vilniaus g. 44, Siauliai Mokyklos pastato V. Krévés pr.50, Kaune kapitalinio remonto
PATV. Tel. +37061012269 A L :
DOK. NR. B ES H B N EL p. remeika.design@gmail.com techninis projektas (pritaikymas zmonéms su negalia)
A1939 [PV Fraivydas Sabaliauskas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
|m. k. 302877531 01- Mokslo paskirties pastatas
KVAL. GEO LINK UAB Lakany g. 24, Vilnius
PATV. I . - Tel.:+37062037101
NK Project & Engineering . I
DOK.NR. info@geolink.It DOKUMENTO PAVADINIMAS
38785 |PDV [Virginijus Staselis . . -
la. jéjimo projektuojamo ap§vietimo planas
MASTELIS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA |LAPAS| LAPY
LT L
Kauno tarptautiné gimnazija 285658-01-DP-E.B-7 1 1




JS(esamas skydas)

Montazinis.pav. skydas,

Esamas kabelis
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Pastaba: Skyde palikti nemaziau 30% rezervinés vietos
Elektros skyduose jranga turi buti iSdéstyta kaip nurodyta schemoje,
arba tikslinama suderinus su uzsakovo atstovais prie$ montavimo darbus.

2024-06-04 Konkursui, rangos darbams

LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL HEM HKH 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Mokyklos pastato V. Krévés pr.50, Kaune kapitalinio remonto
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Kauno tarptautiné gimnazija
V. Krevés pr. 50, Kaunas

1 aukstas

6xUTP Catbe atvadai is 1a.,
2a. ir 3a. NIS sistemy iki
budétojo patalpos

__UTP Catbe atvadas is

budétojo patalpos, pajungimo
I vietg tikslinti montuojant

4xUTP Catbe atvadai is 2a.

2xUTP Catb5e atvadai i$ budétojo

h=vir§ dury
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ir 3a. NIS sistemy

Jungiklis su virvute h=0,8m,

patalpos, pajungimo vietg tikslinti

UTP Cat5e i$ budétojo

virvuté iki 0,1m iki Zemés

centras £ centras

200 s+ oiONtucjant, L=2m

patalpos j 3a.

ejgaliyjy pagalbos iSkvietimo
sistema su indikacija vir$ dury
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

~» UTP 5ekat. kabelio atvadas
—— UTP 5ekat. kabelio trasa D16mm vamzdyje

NIS

L)

Neijgaliyjy pagalbos iskvietimo(informavimo) sistema,
su Sviesine ir garsine indikacija vir§ dury(WC).

* Basima lifto vieta 2 aukste.

Jungiklis su virvute h=0,8m,
virvuté iki 0,1m iki Zemés \

ejgaliyjy pagalbos iSkvietimo
sistema su indikacija vir$ dury
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

~» UTP 5ekat. kabelio atvadas
—— UTP 5ekat. kabelio trasa D16mm vamzdyje
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Neijgaliyjy pagalbos iskvietimo(informavimo) sistema,
su Sviesine ir garsine indikacija vir§ dury(WC).
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Pastaba: Instaliaciniy prietaisy parinkima derinti su uZsakovu ir
architektu;

h=vir$ dury =
h=vir§ dury J
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Adresinis 3 jvesties/iSvesties modulis,
3 IN/OUT suderinamas su esama centrale

-Adresiné blyksté suderinama su esama centrale
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NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

285658-01-DP

Atsakingas
. Bylos
Eil. (segtuvo) Pavadinimas Imoné asmuo, Programiné jranga
Nr. 7 gmuo projekto dalies g frang
y vadovas
Sauliaus Grazvydas Foxit PDF editor
L. B Bendroji . VY Microsoft Office 2021
Remeikos I] Sabaliauskas .
Professional Plus
Autodesk AutoCAD
Sauliaus Grazvydas architecture 2023
2. SA Statinio architektiiros Remeikos 1] Sabalia?lskas Foxit PDF editor
Microsoft office 2021
Professional Plus
Autodesk AutoCAD
Sauliaus Grazvydas architecture 2023
3. SP Sklypo plano Remeikos I] Sabaliayskas Foxit PDF editor
u Microsoft office 2021
Professional Plus
ArCADia soft
3. SK Konstrukeijy UA]?r;Iic::atus Zbignev Stanski Libre Office
PDFill PDF Editor
4 VN Vandentiekio ir nuoteky
) Salinimo MB , BIMEP e X Microsoft Office 2016
< — . Vitalijus Stura
% Sildymo, védinimo, oro Projects Instal-term
5. SVOK . .
kondicionavimo
Virginijus
6. E Elektrotechnikos Staselis
Andrius
. _ e Office 365 ALL LNG
7. ER Elektroniniy ry$iy UAB ,,Geo Link Prakopavicius AutoCAD LT2018
. o . Andrius
9. GSS Galsrq apti klmq T Prakopavicius
signalizavimo sistemos
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Nr. (segtuvo) Pavadinimas Imoné projekto dalies Parasas
" | Zymuo vadovas
1. BD Bendroji
Sauli Grazvydas r
2. SA Statinio architekttiros R au .11?usI Sabaliauskas ﬂ
emetkos I] Atestato Nr. A 1939 Vs
3. Sp Sklypo plano
UAB . . ;
. Zbignev Stanski 2l A
j v’ 7
4. SK Konstrukeijy ,,Conat‘l‘ls Atestato Nr. 17521 S 7&%//
frame
% éildymo, védinimo, oro | MB , BIMEP Vitalijus Stura ~
5. SVOK . . e —
kondicionavimo Projects Atestato Nr. 37760 ] !E :
6 VN Vandentiekio ir nuoteky | MB ,, BIMEP Vitalijus Stura L
’ Salinimo Projects* Atestato Nr. 37760
. Virginijus Staselis =
7. E Elektrotechnikos Atestato Nr. 38785 Y AP
PR UAB ,,Geo
. ER Elek » .
8 ektroniniy rysiy Link Andrius B
Gaisro aptikimo ir A Prakop;;vu;l;;ss <k
9. GAS signalizavimo sistemos testato Nr.
dalis
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oA ‘ H 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. Vi L ‘.‘._,; Vilniaus g. 44, Siauliai L. . L.
dok. NI. U1 Tel 437061012269 Mokyklos pastato V. Kréves per. 50, Kaune, kapitalinio
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KOPLJA TIKRA

PV Graivydas Sabaliauskas, A1939 /ﬂ

utip

////5

Erikas Gri§kdvi "ius
20

I. BENDRA INFORMACIJA ;’ %

Projekto pavadinimas

Mokyklos pastato V. Krévés pr. 50, Kaune kapitalinio remonto 5
projektas (pritaikymas Zmonéms su negalia).

Statytojas Kauno Tarptautiné gimnazija -
(uzZsakovas)

Adresas V. Krévés . 50, Kaunas

Statiniy paskirtys Mokslo

Statybos rasis Kapitalinis remontas

Statinio kategorija Y patingasis

LéSy pobudis Valstybés, savivaldybés, ES struktiiriniy fondy.
Numatoma léSy suma | Tki 236 474,76 Eur su PVM

rangai

Numatomi darbai Projektavimas

Statinio projekto Du rengimo etapai:

rengimo etapas

1. Techninis projektas (toliau — TP)
2. Darbo projektas (toliau — DP)

Esami statiniai

Pastatas — Mokykla

Unikalus Nr. 1997-4007-4017
Paskirtis: Mokslo

Bendras plotas — 6284,32 kv.m.
PaZyme¢jimas plane: 1C3p

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)

PATEIKIAMI DUOMENYS

Projektavimo paslaugy apimtis:

Iprastos paslaugos

1. Techninio projekto(TP) parengimas. | techninj projektg jeina visos
batinos statiniui suprojektuoti Projekto dalys, kuriy sprendiniai
igyvendinty esminius statiniy, statinio architektiiros, aplinkos,
visuomenés sveikatos saugos, krastovaizdzio, tre€iyjy asmeny
interesy apsaugos ir paskirties reikalavimus (pagal STR
,Universalaus dizaino principq ir ISO standartus). Projekto dalys:
- bendroji dalis (BD);

- sklypo plano dalis (SP);

- architekttiriné dalis (SA);

- konstrukcijy dalis (SK);

- &ildymo — védinimo, oro kondicionavimo dalis (SVOK);

- vandentiekio — nuoteky dalis (VN);

- elektrotechnikos dalis (vidaus tinklai) (E);

- elektriniy ry$iy dalis;

- gaisriné signalizacija (GSS);

- apsauginé signalizacija;

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis (SO)
- Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis(SSK);

- Kitos projekto dalys biitinos projekto tiksly jgyvendinimui.

2. Darbo projekto (DP) parengimas. | darbo projekta jeina visos
biitinos statiniui suprojektuoti Projekto dalys, kuriy sprendiniai
jgyvendinty esminius statiniy, statinio architekttiros, aplinkos,




visuomenés sveikatos saugos, krastovaizdZio, tredjyjy asmeny,/
interesy apsaugos ir paskirties reikalavimus (pagal/>STR

, Universalaus dizaino principg ir ISO standartus). Projekto dalys:
- bendroji dalis (BD);

- sklypo plano dalis (SP);

- architektiiriné dalis (SA);

- konstrukeijy dalis (SK);

- ildymo — védinimo, oro kondicionavimo dalis (SVOK);

- vandentiekio — nuoteky dalis (VN);

- elektrotechnikos dalis (vidaus tinklai) (E);

- elektriniy rysiy dalis;

- gaisriné signalizacija (GSS);

- apsauging signalizacija;

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis (SO)
- Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo dalis(SSK);

- Kitos projekto dalys biitinos projekto tiksly jgyvendinimui.

atlikti esamo pastato laikanciy konstrukcijy jvertinima;
uzsakyti ir gauti zemés sklypo topografine nuotrauka;
gauti statyba leidziantj dokumenta;

atlikti statinio projekto vykdymo priezitira.

Kitos paslaugos

il S B

UZsakovo pateikiami | 1. Zemés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai projektui | dokumentai arba Zemés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai;
rengti (bendruoju 2. Statinio kadastriniai matavimai;

atveju) 3. Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai;

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

Statinio projekte Techninis projektas ir darbo projektas turi biiti rengiamas
taikoma teisé ir vadovaujantis:galiojanéiais teritorijy planavimo

normatyviniai dokumentais;

dokumentai visais aktualiais nurodytam statiniui Normatyviniais dokumentais.

Biitina vadovautis STR 1.04.04:2017 ,,Normatyviniai techniniai
dokumentai“ nurodymais ir jame pateikta normatyviniy dokumenty
prioritety tvarka. Visiems uzsakovo reikalavimuose nurodytiems
standartams galioja ir lygiaver¢iai. Nustojus galioti nurodytiems
dokumentams, galioja juos keiliantys ar papildantys.

Funkciniai Planuojama pritaikyti mokyklos patalpas Zmonéms su negalia,
(paskirties) ir vadovaujantis universalaus dizaino principu.

naudojimo

(eksploataciniai)

reikalavimai statiniui




Universaliojo dizaino
principy taikymo
reikalavimai

Turi buti taikomas lygiy galimybiy princiWojamos
patalpos turés biti pritaikytos nejgaliyjy poreikiams. imui | pastatg
ir judéjimui tarp pastato auksty turés biiti suprojektuotas liftas, o kur dél
techniniy galimybiy lifto jrengimas neuztikrins nejgaliyjy patekimo,
turés biiti jrengtos papildomos priemonés: keltuvai, pandusai ir pan.
Nedarome reikSmingos Zalos principas: kuriama infrastruktiira turi
atitikti Statybos techninio reglamento bei kity teisés akty reikalavimus,
susijusius su SESD emisija, ir atitiks beveik energijos nenaudojangiy
pastaty projektavimo, statybos ir eksploatacijos (angl. Nearly Zero
Energy Building, NZEB) standarta.

Aplinkosaugos,
sveikatos, saugomos
teritorijos ir
nekilnojamosios
kultiiros paveldo
vertybés apsaugos
reikalavimai

Suprojektuotas ir atliktas remontuotas iS tokiy statybos produkty, kuriy
savybés per ekonomiskai pagrjsta statinio naudojimo trukme uZztikrinty
Siuos esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir
pastovumo, gaisrinés saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos,
saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukimo, energijos taupymo ir
Silumos iSsaugojimo. Projektas turi biiti parengtas vadovaujantis
universalaus dizaino principais.

Statinio projekto
vykdymo prieziiira

Projektuotojas vykdo nuolating projekto vykdymo priezitirg
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos
prieZiiira“

1. Sklypo planas

Suprojektuoti parkavimo vietg prie pastato j¢jimo zmonéms su negalia
vadovaujantis STR 2.03.01:2019,,Statiniy prieinamumas®, numatyti
teisingus teritorijoje Zyméjimus atitinkancius ISO 21542:2011

2. Architektiira

Pastato viduje suprojektuoti lifta trijy stoteliy dviejy dury taip pritaikant
pastato visus auk$tus Zmonéms su negalia. (priedas Nr.1)

Pritaikyti pastato patalpy erdvés Zmonéms su negalig (judéjimo) pagal
Sios dienos galiojancius teisés aktus (jeigu reikalinga projektuoti dury
angy platinima, WC patalpy pritaikyma ar jrengimg ir kt.
reikalavimus).

Patalpy vidaus apdaila :

- grindys naudoti akmens masés plyteles skirtas naudoti
visuomeniniuose pastatuose.

- Sienos numatyti tinkavima glaistyma dazyma. WC patalpose plytelés.
- Luboms numatyti glaistymg dazyma.

3. Elektrotechnika

Nauyjai jrengiama elektros instaliacija remontuojamose patalpose.

4. Vandentiekis ir
nuotekos

Projektuojama WC patalpose kei¢iami visi seni vamzdynai, pagal
galimybes paslepiami sienoje, nauji privedimai prie prietaisy kriaukliy
ir unitazy projektuojami taip ,kad kuo maZiau buty matomi.

5. Signalizacijos ir
silpnos srovés

Naujai suprojektuojama lifto pajungiamas j esamas signalizacijy
centrales.

Nurodymai
sprendiniy derinimui

Pilnos sudéties projekto 1 egz. pateikti UZsakovui sprendiniy
pritarimui;

Prie§ Uzsakovui patvirtinant projekta, projektuotojas privalo pristatyti
projekto sprendinius ,bei nurodyti projekto sprendiniy atitiktj
projektavimo uzduodiai;

1 (vieng) projekto egz. su skaitmenine laikmena pateikti

ekspertizés paslaugy teikéjui. Projekto ekspertize organizuoja

ir apmoka UZsakovas;




Nurodymai statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
iforminimui;
dokumenty
komplekty skaicius,
tame tarpe
kompiuterinéje
laikmenoje ir t.t.

Techninis projektas ir darbo projektas rengiami lietuviy kalba.
Pateikti Uzsakovui 2 (du) pasiraSytus popierinius projekto
egzempliorius, 2 elektroninéje laikmenoje su jrasytu projektu PDF
formatu ar kitu formatu, kad biity galima perzitiréti naudojantis
Microsoft Office programine jranga, 1 elektroninéje laikmenoje su
projekto tekstine dalimi Word formatu ir bréZiniais DWG formatu;
Projekto originalg saugo projektuotojas Lietuvos archyvy
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés nustatyta
tvarka. UZsakovui pateikiami 2 vnt. suderinto ir patvirtinto
techninio darbo projekto egzemplioriai bei joskaitmeniné laikmena.

PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PRIEDAI YRA NEATSKIRIAMA PROJEKTAVIMO

UZDUOTIES DALIS.
Projektavimo darbai privalo atitikti galiojanéius teisés akty reikalavimus ir STR reikalavi
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KOPUJATIKRA /

PV Graivydas Sabaliauskas, A1939 f(

DEL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO

2024 m. sausio mén. 26 d.

Vilnius

As, Kauno tarptautinés gimnavijos (juridinio asmens kodas 300594100, adresas Vytauto pr.
50, Kaunas), dircktorius Erikas GriSkeviCius,  skiriu architcktg-projekto vadovyg Grazvydg

Sabaliauskg, kvalifikacinio atestato Nr. A1939, biiti projckto vadovu objektui:

Projckto Nr. Projckto pavadinimas
285658 Mokylklos pastato V. Krévés pr. 50, Kaune
projektas (pritaikymas Zmonéms su negalia)

Siuo skyrimu projckio vadovas priima parcigg parcngti projckls, surasti subrangovus,
koordinuoti jy darbus, derinti sprendinius su uzsakovu, patcikti projcktg bendrajai ckspertizei, gauti

rastisky pritarimg projckto sprendiniams, jeigu reikia, statybg leidziantj dokuments.

Kauno tarptautin¢ gimnazija

y ApUNO
Pq\.? ARPTAUTING
L\ GRANAZWA
. N —e
Grazvydas Sabaliauskas \%.;}\}r'ffﬁguz\a‘!%’?/

T

Susipazinau ir sutinku




KOPUATIKRA /

PV Graivydas Sabaliauskas, A1939 77

DEL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO

2024 m. rugpjucio 16 d.
Vilnius

AS 1] ,,Sauliaus Remeikos dizaino studija®, jmonés kodas 300004197, vadovas Saulius Remeika,
skiriu, architektg — projekto vadova Grazvydg Sabaliauska, atestato Nr. A 1939, Vilnius, bati projekto
vadovu objektui:

Projekto Nr. Projekto pavadinimas
300046-01-TDP Mokyklos pas.tato V. K}reyes per. VSO, Kflune, kapltal}nlo remonto
projektas (pritaikymas zmonéms su negalia)

Siuo skyrimu projekto vadovas prisiima pareiga parengti projekta, surasti subrangovus, koordinuoti
ju darba, derinti sprendinius su uzsakovu, pateikti projekta bendrajai ekspertizei, gauti rastiska pritarima

projektui, jeigu reikia, statybg leidziantj dokumenta.

Saulius Remeika%ﬁ/‘

Susipazinau ir sutinku S

Grazvydas Sabaliauskaszﬂ .



KOPIJA TIKRA

/
PV Graivydas Sabaliauskas, A1939 /ﬂ

skiriu projekto

DEL PROJEKTO DALIU VADOVU SKYRIMO

2024 m. sausio mén. 26 d.

Vilnius

#

AS, ar

~

to Nr. A1939,

:hiK@P!ﬂﬂaiv-yl;slsweﬁﬂalifikacini Atests
daliy vadovus ObjeKtT. {/i

BLOIRKIONL e Sabaliakicks g]§§§k7tqﬁ/aainimas
" 285658 Tdﬂ%ﬂb%ﬂdﬁ—k%ky os pastatéV. Kréveés pr.

50, Kaune
projektas (pritaikymas vaoném/S)su negalia)

Statinio konstrukcijy dalis (SK)
Zbignev Stanski, kv. atestato nr. 17521

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis (VN)
Vitalijus Stura, kv. atestato nr. 37760

Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo dalis
Vitalijus Stura, kv. atestato nr. 37760

Elektrotechnikos dalis (E)
Virginijus Staselis, kv. atestato nr. 38785

Elektroniniy rysiy dalis (ER)
Andrius Prakopavicius, kv. atestato nr. 39355

Gaisrinés saugos dalis (GS)
Irina Demidova- Buiziniené,
kv. atestato nr. 26943

Gaisrinés signalizavimo sistemos dalis (GSS)
Andrius Prokapovicius, kv. atestato nr. 39355

Statybos organizavimo dalis dalis (SO)
Tadeu$ MesSkunec, kv. atestato nr. 36640

S

susipazinau ir sutinku
(parasas)

susipazinau ir sutinku

(SVOK) -
susipazinau ir sutinku _——
(parasas)
susipazinau ir sutinku "~
(parasas)
o <k
susipazinau ir sutinku '
(parasas)

susipaZzinau ir sutinku

susipaZzinau ir sutinku

susipazinau ir sutinku
(parasas)




9. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis (KS)
Andrejus Chlebnikovas, kv. atestato nr. 30364 susipazinau ir sutinku
(parasas)

Siuo skyrimu projekto daliy vadovai priima pareiga parengti projekto dalj, surasti subrangovus,
koordinuoti jy darbus, derinti sprendinius su uzsakovu, pateikti projekta bendrajai ekspertizei, gauti

rastiska pritarima projekto sprendiniams, jeigu reikia, statyba leidZiantj dokumenta.

Architektas-projekto vadovas y

Grazvydas Sabaliauskas ﬂ
3



KOPUJA TIKRA /

PV Graivydas Sabaliauskas, mgagzﬂ' KAUNO TARPTAUTINE GIMNAZIJA

Vytauto pr. 50, Kaunas, tel. nr. +37037422383
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 300594100

I Sauliaus Remeikos dizaino studija
[mones kodas 390004 197
Vilniaus g. 44, Siauliai
DEL PRITARIMO PROJEKTO SUDECIAI IR SPRENDINIAMS
2024 m. licpos 23 d.

Vilnius

Pritariamce parcngto techninio projekto ,, Mokyklos pastato V. Krévés pr. 50, Kaune projektas (pritaikymas
Zmonéms su negalia)* sudeCiai ir sprendiniams.

Direktoriaus pavgduutn]a
ugdymui

Edits Vainiené e o
2% (G,

(atsakingo asmens parcigos) (atsakingo asmens vardas, p



KOPLJA TIKRA

Zﬂ/

PV Graivydas Sabaliauskas, A1939 7/

PRITARIMU PROJEKTO SPRENDINIAMS SARASAS

285658-01-TP

Eil. Proj el.(tq perZiiiréjusi Pareigos, szrdas Suderinta Data
Nr. institucija Pavardé
Gimnazijos
direktoriaus D¢l pritarimo
1. | Kauno tarptautiné gimnazija pavaduotoja projekto sudéciai ir | 2024-07-23
ugdymui sprendiniams
Edita Vainien¢

0 2024-08-31 Konkursui, rangos darbams
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
i 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. S Vilniaus g. 44, Siauliai L. o
dok. NI Tel. +37061012269 Mokyklos pastato V. Krévés per. 50, Kaune, kapitalinio
EL p. remeika.design@gmailcom | remonto projektas (pritaikymas zmonéms su negalia)
Dir. Saulius Remeika g%‘b\—/—? STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
U d .
A1939 | PV/IPDV | Grazvydas Sabaliauskas /ﬂ 01- Mokslo paskirties pastatas
Diz. Ugné Meigyté o 0
Saloméja Lubyté- ,— Pritarimy projekto sprendiniams sgraSas
Sudaré S AT
Skurdauskiené -
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT
Kauno tarptautiné gimnazija 285658-01-TP-B.PSS 1 1




\/:KOPIJA TIKRA

PV Graivydas Sabaliauskas, A1939

VALSTYBES [MONE REGISTRYU CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

)"REGISTRU
CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2020-10-19 16:45:36

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/528116
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2006-01-19
Adresas: Kaunas, V. Krévés pr. 50
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1 Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0776-3475
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves
pavadinimas: 1901/0087:17 Kauno m, K.v,
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo bldas: Visuomeninés paskirties teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 1.4428 ha
. UZstatyta teritorija: 1.4428 ha
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota zemés sklypo verté: 85645 Eur
Zemés sklypo verté: 53528 Eur
Kadastro duomeny nustatymo data: 2001-03-29

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy nera

4. Nuosavybe:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
[rasas galioja:

Nuosavybeés teise

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Zemeés sklypas Nr. 4400-0776-3475, aprasytas p. 2.1.
2006-01-13 Apskrities virsininko jsakymas Nr. 02-01-411
Nuo 2006-01-23

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé:

Sl
Patikétinis:

Daiktas
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
Aprasymas:

[rasas galioja:

7. Juridiniai faktai:
7:L
Panaudos gavéjas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
|rasas galioja
Terminas:

Panaudos gavéjas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:

Valstybinés Zzemés patikéjimo teise
Nacionaliné Zemeés tarnyba prie Zemés ukio ministerijos, a.k.
188704927

:Zemés sklypas Nr. 4400-0776-3475, aprasytas p. 2.1.

Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. XI-912, 2010
m. birzelio 18 d.
Nuo 2010-07-01

Kiti servitutai (vieSpataujantis)

Zemeés sklypas Nr. 4400-0776-3475, aprasytas p. 2.1,

2006-01-13 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 02-01-411

1.4245 ha

Zemés sklypo V.Krévés pr. 50 naudotojai turi teise naudotis stadionu
sklype Kovo 11-osios g. 94.

Nuo 2006-01-23

Sudaryta panaudos sutartis

Kauno choreografijos mokykla, a.k, 295095840
Zzemeés sklypas Nr. 4400-0776-3475, aprasytas p. 2.1.
2016-08-26 Panaudos sutartis Nr. 8SUN-57-(14.8.53.)
0.7543 ha

:Nuo 2016-09-15

Nuo 2016-08-26 iki 2074-08-25

Sudaryta panaudos sutartis

Kauno Aleksandro Puskino gimnazija, a.k. 300594100
Zemeés sklypas Nr. 4400-0776-3475, aprasytas p. 2.1.

2016-05-16 Panaudos sutartis Nr. 8SUN-35-(14.8.53.)
0.5018 ha

Nuo 2016-05-24




Reg. Nr. 44/528116
Terminas: Nuo 2016-05-16 iki 2074-05-16

1.3 Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Nacionalinis M. K. Ciurlionio dailés muziejus, a.k. 190755932
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0776-3475, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2016-05-16 Panaudos sutartis Nr. 8SUN-34-(14.8.53.)
Plotas: 0.045 ha
|rasas galioja: Nuo 2016-05-19
Terminas: lki 2024-07-30

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (1l skyrius, dvyliktasis
9.1. Sl
skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0776-3475, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy Zemés naudojimo salygy
jstatymas Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr.
3D-711
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo
infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0776-3475, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy Zemés naudojimo salygy
istatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro jsakymas Nr.
3D-711
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0776-3475, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy Zemés naudojimo salygy
istatymas Nr. XIl1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr.
3D-711
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02

Viesujy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastrukturos apsaugos zonos
(111 skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0776-3475, aprasytas p. 2.1,

|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy Zemés naudojimo salygy
istatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr.
3D-711

|rasas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos: jrasy néra
11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
12, Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomenuy sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspaus\dino‘vﬁu_no tietuves klienty aptarnavimo centro Kauno 1 klienty - ¢
aptarnavimo grupés specialisté . A

JOLANTA PECIULIENE




NT Registras20/206066 Page 1 of 3
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PV Graivydas Sabaliauskas, A1939 7

VALSTYBES |JMONE REGISTRY CENTRAS
n Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS
2018-06-27 14:05:22

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
i : 66

Regiétro tipas: Statiniai

arg atg: 1293-07%a8S /\
K \por Sal: nas, ¥. Ith 0 /
NErky @l : ybél jn F enﬁgﬂno filinlas

2. Nekilnojamieji ¢daiktaj: ” ;
2 o BBy Grazvydas sabaliawskpga A1939 7
nikalus daikto numeris: 1997-4007-4017 j
A naidniimn naclzirtice: Malrela

Daikto pagrindi

Pazymeéjimas plane: 1C3b
Statybos pradzios metai: 1974
Statybos pabaigos metai: 1974
Kap. remonto pradzios metai: 2015
Kap. remonto pabaigos metai: 2016
Statinio kategorija: Ypatingas
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Blokeliai
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaicius: 3
Bendras plotas: 6284.32 kv. m
Pagrindinis plotas: 5859.20 kv. m
Tdris: 27014 kub. m
UzZstatytas plotas: 2868.00 kv. m
Negyvenamosios paskirties patalpy
skaicius: 162
Koordinaté X: 6087050
Koordinate Y:498325
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 3269000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 30 %
Atkuriamoiji verté: 2288000 Eur
Vidutiné rinkos verté: 1070000 Eur
Vidutineés rinkos vertés nustatymo budas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2016-06-17
Kadastro duomeny nustatymo data: 2016-06-17

2.2. Priklausinys: Kiti inzZineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 1997-4007-4017, aprasytam p. 2.1.
Aprasymas / pastabos: ( kiemo aikstelé )
Unikalus daikto numeris: 1997-4007-4028
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Statybos pabaigos metai: 1974
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 104302 Eur
Fizinio nusidéveéjimo procentas: 70 %
Atkuriamoiji verté: 31291 Eur
Vidutiné rinkos verté: 18774 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2002-01-08
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-01-08

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé

mhtml:file://W:\Turtas\TURTO VALDYMO POSKYRIS\Domui gydymo ir §vietimo... 2018-09-13
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Savininkas: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111106319
Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 1993-04-13 Miesto (rajono) valdybos potvarkis Nr. 433-v
1995-01-01 Priémimo - perdavimo aktas
Jrasas galioja: Nuo 2001-01-22

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasSy néra

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Kauno Aleksandro Puskino gimnazija, a.k. 300594100
Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, apraSytas p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 1997-4007-4028, aprasyti p. 2.2.
Jregistravimo pagrindas: 2012-09-13 Sprendimas Nr. T-479
2012-09-27 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 60-9.73
Plotas: 2830.20 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2012-10-05

6.2. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Kauno choreografijos mokykla, a.k. 295095840
Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2006-09-28 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-361

2006-10-12 Priémimo - perdavimo aktas

2010-09-09 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 58-6-15
2011-06-03 Sprendimas Nr. T-312

Plotas: 3317.83 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2011-06-08

7. Juridiniai faktai:
71. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "NV gurmanija”, a.k. 302513410
Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2017-08-22 Nuomos sutartis Nr. 170822-1
Plotas: 185.54 kv. m
Aprasymas: Patalpos nuo R-1 iki R-4, nuo 1-30 iki 1-37
Jrasas galioja: Nuo 2017-11-16
Terminas: Nuo 2017-08-01 iki 2020-06-30

7.2. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Nacionalinis M. K. Ciurlionio dailés muziejus, a.k. 190755932
Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, apraSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2016-01-12 Neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos)
sutartis Nr. SR-0005
Plotas: 197.80 kv. m
Apradymas: Patalpos nuo 3-112 iki 3-115.
JraSas galioja: Nuo 2016-01-19
Terminas: Iki 2024-07-30

7.3. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Sotega", a.k. 301681743
Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2015-09-18 Susitarimas Nr. 1
2015-09-18 Nuomos sutartis Nr. 150918-1
2015-09-28 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 1
Plotas: 185.54 kv. m
Aprasymas: Patalpos R-1 iki R-4, 1-30 iki 1-37
Jrasas galioja: Nuo 2015-10-15
Terminas: Nuo 2015-09-28 iki 2016-06-30

8. Zymos: jrasy néra

9. Specialiosios zemés ir mi§ko naudojimo salygos: jrasy néra
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10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j
10.1. kadastrag (kadastro zyma)
Duomenis nustaté: UAB "Inreal GEO", a.k. 302604810
Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, apraSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2016-12-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
JraSas galioja: Nuo 2017-01-10

10.2. Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2016-11-29 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. ACCR-20-161129-01637
Jrasas galioja: Nuo 2016-12-02

10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
VOLDEMARAS CIUNKA
Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2010-06-30 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1182
2016-06-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
JraSas galioja: Nuo 2016-12-02

10.4. ISduotas statybos leidimas (kadastro Zyma)
Leidimg iSdavé: Kauno apskrities virSininko administracija, a.k. 188601998
Daiktas: pastatas Nr. 1997-4007-4017, apraSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2008-12-04 Leidimas vykdyti statybos darbus
Nr. 3-SL-NR-100
JraSas galioja: Nuo 2009-03-24

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady néra

2018-06-27 14:05:22

Dokumentg atspausdino ZITA MOZURAITIENE
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PV Grazvydas Sabaliauskas, A1939 Zﬂ

rt) : REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
{ Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras. |t
’ \ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENY REGISTRO ISPLESTINIS ISRASAS
2022-09-01 09:20:56

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:
Pavadinimas: Kauno tarptautiné gimnazija
Kodas: 300594100
Teisiné forma: Biudzetiné jstaiga
Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.35
Teisinis statusas: Teisinis statusas nejregistruotas
Buveinés adresas: Kaunas, Vytauto pr. 50
Elektroninio pristatymo dézutés adresas: 300594100
NTR objekto kodas: 1992-7021-5011
Jregistravimo data: 2006-08-30
Versija: 18 (2022-09-01)
Duomeny biklé: Pilnai sutvarkyti duomenys

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jraSy néra
3. Kapitalas ir akcijos: jraSy néra
4. Veiklos tikslai ir risys:

Tikslai: Sukurti kiekvienam mokiniui jo amziy, interesus, gebéjimus atitinkanc¢iag mokymosi
aplinka; puoseléti tautinj identiteta, saugoti gimnazijoje besimokanciy jvairiy tautybiy
vaiky tradicijas, paprocius, etninj unikaluma; padéti mokymosi motyvy stokojantiems,
socialinj imuniteta praradusiems, dél socialiniy ir ekonominiy ar kitokiy salygy
negalintiems baigti pagrindinio ugdymo programos mokiniams ugdytis, sudaryti
salygas jy optimaliai, produktyviai ir socialiai prasmingai saviraiSkai, sveikai
gyvensenai, teikiant pagrindinj iSsilavinima, neformalujj ugdyma ir ikiprofesinj
mokyma, prireikus - minimaliaja priezilira, ugdyti samoninga valstybés pilietj, patriota;
ikimokyklinio ugdymo tikslas - teikti kokybiSka ir atitinkantj vaiko poreikius
ikimokyklinj ugdyma, laiduoti vaiko asmenybés skleidimasi, ugdyti aktyvuy, savimi ir
savo gebéjimais pasitikintj, stiprig pazinimo motyvacija turintj vaika, sudaryti prielaidas
tolimesniam sékmingam ugdymui (si) prieSmokyklinéje grupéje ir mokykloje;
prieSmokyklinio ugdymo tikslas - padéti vaikui pasirengti sékmingai mokytis pagal
pradinio ugdymo programa; pradinio ugdymo tikslas - suteikti asmeniui dorinés ir
socialinés brandos pradmenis, kultiiros, taip pat etninés, pagrindus, elementary
rastinguma, padéti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programa;
pagrindinio ugdymo tikslas - suteikti asmeniui dorinés, sociokultiirinés ir pilietinés
brandos pagrindus, bendrajj raStinguma, technologinio rastingumo pradmenis, ugdyti
tautinj samoninguma, iSugdyti siekima ir gebéjima apsispresti, pasirinkti ir mokytis
toliau; vidurinio ugdymo tikslas - padéti asmeniui jgyti bendrajj dalykinj, sociokultirinj,
technologinj raStinguma, dorine, tautine ir pilieting branda, profesinés kompetencijos
pradmenis; neformaliojo ugdymo tikslas - pasitelkiant jvairig kultirine, sportine veiklg
tobulinti visaverte asmenybe; specialiojo ugdymo tikslas - sudaryti saglygas mokiniams
ugdytis pagal jy gebéjimus, uztikrinti kokybiSka specialiyjy poreikiy mokiniy ugdyma ir
vykdyti jy medicinine ir socialine reabilitacija, padedancia tapti visaverciais
visuomenés nariais. Pagrindiné Svietimo veiklos rasis - vidurinis ugdymas, kodas
85.31.20; kitos veiklos risys: ikimokyklinio amziaus vaiky ugdymas, kodas 85.10.10;
prieSmokyklinio amziaus vaiky ugdymas, kodas 85.10.20; pagrindinis ugdymas, kodas
85.31.10; vaiky poilsio stovykly veikla, kodas 55.20.20; sporto jrangos nuoma, kodas

77.21.40
4.1. 49.39 - Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas
4.2. 56.29 - Kity maitinimo paslaugy teikimas
43. 68.2 - Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
4.4. 72.2 - Socialiniy ir humanitariniy moksly moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
4.5. 85.2 - Pradinis ugdymas
4.6. 85.51 - Sportinis ir rekreacinis Svietimas
4.7. 85.52 - Kultirinis Svietimas
4.38. 85.59 - Kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas
4.9. 85.6 - Svietimui biidingy paslaugy veikla
4.10. 86.9 - Kita Zmoniy sveikatos prieziiiros veikla
4.11. 88.99 - Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo

veikla
4.12. 91.01 - Biblioteku ir archyvy veikla

5. Organai:
S Vadovas
Registruota: Nuo 2006-08-30
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.43, 14.46
544, Asmuo: ERIKAS GRISKEVICIUS, a.k. 37204200698, direktorius
Paskyrimo (iSrinkimo) data 2021-04-30
Registruota: Nuo 2021-05-14
Kaunas, Zeimenos g. 68-33
Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.4
6. Dalyviai:

6.1. Savininkas

Registruota: Nuo 2006-08-30
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.45



611

6.2,

6.2.1.

Asmuo:
Registruota:

Registruota:
Dokumentas (-ai):

Asmuo:
Registruota:

Kauno miesto savivaldybé, k. 111106319
Nuo 2006-08-30
Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.45

Savininko teises ir pareigas jgyvendinanti institucija
Nuo 2006-08-30
Aprasytas (-ti) p. 14.46

Kauno miesto savivaldybés taryba, k. 111113993
Nuo 2006-08-30
Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.46

7. Taisyklé, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu:
74

Registruota:
Aprasymas:
Dokumentas (-ai):

Vienasmenis atstovavimas

Nuo 2006-08-30

Juridinio asmens vardu veikia vadovas
Aprasytas (-ti) p. 14.46

8. Licencijuojama veikla: jrasy néra

9. Kiti duomenys:

9.1.

Finansiniy mety pradzia:
Finansiniy mety pabaiga:

Registruota:
Dokumentas (-ai):

01-01
12-31

Paramos gavéjo statusas
Nuo 2006-08-30
Aprasytas (-ti) p. 14.46

10. Zymos:

10.1.

10.1.1.

10.2.1.

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

|staigos rasis:
Registruota:
Dokumentas (-ai):

Asmuo:
Registruota:

Registruota:
Dokumentas (-ai):

Asmuo:
Registruota:

Registruota:
Dokumentas (-ai):

Asmuo:
Registruota:

Asmuo:
Registruota:

Gimnazijos

Duomenys apie pasibaigusius juridinius asmenis, kuriy teisés ir pareigos perimtos
Nuo 2018-08-29
Aprasytas (-ti) p. 14.15

Kauno 6-asis lopSelis-darzelis, JA k. 191633671
Nuo 2018-08-29

Kaunas, A. Mickeviciaus g. 54

Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.15

Duomenys apie pasibaigusius juridinius asmenis, kuriy teisés ir pareigos perimtos
Nuo 2012-04-25
Aprasytas (-ti) p. 14.27

Kauno Prano Eimucio jaunimo mokykla, JA k. 195095120
Nuo 2012-04-25

Kaunas, V. Krévés pr. 50

Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.27

Duomenys apie pasibaigusius juridinius asmenis, kuriy teisés ir pareigos perimtos
Nuo 2006-08-30
Aprasytas (-ti) p. 14.46

Kauno Aleksandro Timinskio viduriné mokykla, JA k. 190136015
Nuo 2006-08-30

Kaunas, V. Krévés pr. 50

Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.46

Kauno Aleksandro Puskino viduriné mokykla, JA k. 190134879
Nuo 2006-08-30

Kaunas, Vytauto pr. 50

Dokumentas (-ai) apraSytas (-ti) p. 14.46

11. Bankrotas: jraSy néra

12. Veiklos apribojimai: jraSy néra

13. Finansinés atskaitomybés pateikimas

: jrasy néra

14. Dokumentai:
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Aprasymas:

Aprasymas:

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2022-08-29

Gautas 2022-08-29, jregistruotas 2022-09-01
Dél nuostaty jregistravimo

Nuostatai
Dokumento data: 2022-06-21
Gautas 2022-08-29, jregistruotas 2022-09-01

Savininko teises ir pareigas jgyvendinancios institucijos sprendimas
Dokumento data: 2022-06-21, Nr. T-319

Gautas 2022-08-29, jregistruotas 2022-09-01

Dél nuostaty patvirtinimo

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2021-05-12



14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

14.21.

14.22.

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

ApraSymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Gautas 2021-05-12, jregistruotas 2021-05-14
Dél vadovo duomeny jregistravimo

Potvarkis

Dokumento data: 2021-04-29, Nr. MP-124
Gautas 2021-05-12, jregistruotas 2021-05-14
Dél vadovo iSrinkimo

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2020-12-28

Gautas 2020-12-28, jregistruotas 2021-01-04
Dél vadovo duomeny jregistravimo

Potvarkis

Dokumento data: 2020-12-17, Nr. MP-292
Gautas 2020-12-28, jregistruotas 2021-01-04
Dél vadovo iSrinkimo

Nuostatai
Dokumento data: 2020-11-17
Gautas 2020-11-26, jregistruotas 2020-11-30

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2020-11-26

Gautas 2020-11-26, jregistruotas 2020-11-30
Dél nuostaty jregistravimo

Savininko teises ir pareigas jgyvendinancios institucijos sprendimas
Dokumento data: 2020-11-17, Nr. T-509

Gautas 2020-11-26, jregistruotas 2020-11-30

Dél nuostaty patvirtinimo

Nuostatai
Dokumento data: 2020-06-23
Gautas 2020-07-02, jregistruotas 2020-07-13

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2020-07-02

Gautas 2020-07-02, jregistruotas 2020-07-13
Dél nuostaty jregistravimo

Savininko teises ir pareigas jgyvendinancios institucijos sprendimas
Dokumento data: 2020-06-23, Nr. T-281

Gautas 2020-07-02, jregistruotas 2020-07-13

Dél nuostaty patvirtinimo

Nuostatai
Dokumento data: 2018-04-24
Gautas 2018-08-27, jregistruotas 2018-08-29

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2018-08-27

Gautas 2018-08-27, jregistruotas 2018-08-29
Dél pakeisto steigimo dokumento jregistravimo

Savininko teises ir pareigas jgyvendinancios institucijos sprendimas
Dokumento data: 2018-04-24, Nr. T-203

Gautas 2018-08-27, jregistruotas 2018-08-29

Dél reorganizavimo salygy ir nuostaty tvirtinimo

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre

Dokumento data: 2018-03-19

Gautas 2018-03-19, jregistruotas 2018-03-22

Dél dalyvaujancio reorganizavime juridinio asmens teisinio statuso jregistravimo

Reorganizavimo salygos
Dokumento data: 2018-03-19
Gautas 2018-03-19, jregistruotas 2018-03-22

Nuostatai
Dokumento data: 2017-07-11
Gautas 2017-09-19, jregistruotas 2017-10-02

lgaliojimas
Dokumento data: 2017-01-23
Gautas 2017-09-19, jregistruotas 2017-10-02

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2017-09-19

Gautas 2017-09-19, jregistruotas 2017-10-02
Dél pakeisto steigimo dokumento jregistravimo

Savininko teises ir pareigas jgyvendinancios institucijos sprendimas




14.23.

14.24.

14.25.

14.26.

14.27.

14.28.

14.29.

14.30.

14.31.

14.32.

14.33.

14.34.

14.35.

14.36.

14.37.

14.38.

14.39.

Aprasymas:

ApraSymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

Aprasymas:

ApraSymas:

Aprasymas:

Dokumento data: 2017-07-11, Nr. T-514
Gautas 2017-09-19, jregistruotas 2017-10-02
Dél nuostaty tvirtinimo

Nuostatai
Dokumento data: 2016-11-08
Gautas 2016-11-25, jregistruotas 2016-11-28

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2016-11-25

Gautas 2016-11-25, jregistruotas 2016-11-28

Dél pakeisto steigimo dokumento jregistravimo

Savininko teises ir pareigas jgyvendinangéios institucijos sprendimas
Dokumento data: 2016-11-08, Nr. T-572

Gautas 2016-11-25, jregistruotas 2016-11-28

Dél nuostaty tvirtinimo

Nuostatai
Dokumento data: 2012-04-05
Gautas 2012-04-23, jregistruotas 2012-04-25

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2012-04-23

Gautas 2012-04-23, jregistruotas 2012-04-25
Dél pakeisty steigimo dokumenty jregistravimo

Savininko teises ir pareigas jgyvendinanéios institucijos sprendimas
Dokumento data: 2012-04-05, Nr. T-178

Gautas 2012-04-23, jregistruotas 2012-04-25

Dél reorganizavimo salygu, nuostaty patvirtinimo

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre

Dokumento data: 2012-02-27

Gautas 2012-02-27, jregistruotas 2012-02-29

Dél dalyvaujanéio reorganizavime juridinio asmens teisinio statuso jregistravimo

Reorganizavimo salygos
Dokumento data: 2012-02-25
Gautas 2012-02-27, jregistruotas 2012-02-29

Nuostatai
Dokumento data: 2011-01-20
Gautas 2011-01-26, jregistruotas 2011-01-28

Registravimo pazyméjimo originalas
Dokumento data: 2007-05-09
Gautas 2011-01-26, jregistruotas 2011-01-28

PrasSymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2011-01-26

Gautas 2011-01-26, jregistruotas 2011-01-28
Dél pakeisty steigimo dokumenty jregistravimo

Savininko teises ir pareigas jgyvendinancios institucijos sprendimas
Dokumento data: 2011-01-20, Nr. T-54

Gautas 2011-01-26, jregistruotas 2011-01-28

Dél nuostaty patvirtinimo

Lietuvos Respublikos jstatymas

Dokumento data: 2010-01-21, Nr. XI-666
Iregistruotas 2010-04-09

Biudzetiniy jstaigu jstatymo pakeitimo jstatymas

Nuostatai
Dokumento data: 2009-10-15
Gautas 2009-10-29, jregistruotas 2009-11-04

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2009-10-29

Gautas 2009-10-29, jregistruotas 2009-11-04
Dél pakeisty steigimo dokumenty jregistravimo

Savininko teises ir pareigas jgyvendinancios institucijos sprendimas
Dokumento data: 2009-10-15, Nr. T-526

Gautas 2009-10-29, jregistruotas 2009-11-04

Dél nuostaty tvirtinimo

Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2007-05-02

Gautas 2007-05-03, jregistruotas 2007-05-09
Dél nuostaty jregistravimo



14.40.
14.41.
14.42.

Aprasymas:
14.43.

AprasSymas:
14.44,

Aprasymas:
14.45.
14.46.

AprasSymas:
14.47.

Aprasymas:

Nuostatai
Dokumento data: 2007-04-19
Gautas 2007-05-03, jregistruotas 2007-05-09

Registravimo pazymeéjimo originalas
Dokumento data: 2006-08-30
Gautas 2007-05-03, jregistruotas 2007-05-09

|sakymas

Dokumento data: 2007-04-19

Gautas 2007-05-03, jregistruotas 2007-05-09
Dél nuostaty tvirtinimo

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2007-01-23

Gautas 2007-01-23, jregistruotas 2007-01-29
Dél vadovo jregistravimo

Savivaldybés tarybos sprendimas
Dokumento data: 2006-11-30

Gautas 2007-01-23, jregistruotas 2007-01-29
Dél vadovo paskyrimo

Nuostatai
Dokumento data: 2006-05-18
Gautas 2006-08-24, jregistruotas 2006-08-30

PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2006-08-24

Gautas 2006-08-24, jregistruotas 2006-08-30
Dél juridinio asmens jregistravimo

Savivaldybés tarybos sprendimas
Dokumento data: 2006-05-18

Gautas 2006-08-24, jregistruotas 2006-08-30
Dél vadovo paskyrimo, nuostaty patvirtinimo

5-5

15. Kita informacija: jrady néra

16. Kontaktiné informacija:

Telefono numeris:

Faksas:

Mobilusis telefonas:
Elektroninio pasto adresas:
Internetinés svetainés adresas:
Pasto indeksas:

837422871

837422383

869982821
puskinovm@puskinas.kaunas.Im.It
www.puskinas.kaunas.Im.It
LT-44322

Dokumentg atspausdi
Juridiniy asmeny regi
Registratoré ekspertg

. SONATA
MARCIULIONYTE



KOPUJA TIKRA /

PV Graivydas Sabaliauskas, A1939 Zﬂ

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS

DEL KAUNO ALEKSANDRO PUSKINO GIMNAZIJOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR
KAUNO TARPTAUTINES GIMNAZIJOS NUOSTATU PATVIRTINIMO

2022 m. birzelio 21 d. Nr. T-319
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 straipsniu, 2.46 straipsnio
1 dalimi ir 2.47 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir
18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos $vietimo jstatymo 43 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos
Respublikos biudzetiniy jstaigy jstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 1 ir 7 punktais, 6 straipsniu,
Nuostaty, jstaty ar statuty jforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos §vietimo ir
mokslo ministro 2011 m. birZelio 29 d. jsakymu Nr. V-1164 | Dél Nuostaty, jstaty ar statuty
jforminimo reikalavimy patvirtinimo*, Kauno miesto savivaldybés taryba nusprendzi a:

1. Pakeisti Kauno Aleksandro Puskino gimnazijos pavadinimg ir vadinti jg taip: Kauno
tarptautiné gimnazija.

2. Patvirtinti Kauno tarptautinés gimnazijos nuostatus (pridedama).

3. Jgalioti Kauno Aleksandro Puskino gimnazijos direktoriy Erikg Griskeviéiy:

3.1. teisés akty nustatyta tvarka ir terminais prane$ti apie $io sprendimo 1 punkte
nurodyto pavadinimo pakeitima;

3.2. pasiraSyti Kauno tarptautinés gimnazijos nuostatus ir jregistruoti juos Juridiniy
asmeny registre.

4. PripaZinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybés tarybos 2020 m. lapkriéio 17 d.
sprendimg Nr. T-509 ,,Dél Kauno Aleksandro Puskino gimnazijos nuostaty patvirtinimo®.

5. Nustatyti, kad Sio sprendimo 1 ir 4 punktai jsigalioja 2022 m. rugs¢jo 1 diena.

6. Sis sprendimas per viena ménesj nuo informacijos apie ji gavimo dienos gali biti
skundZiamas Regiony apygardos administracinio teismo Kauno rimams (A. Mickeviéiaus g. 8A,

Kaunas) Lietuvos/&esg‘ggl:ikgs\administraciniu byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.
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KOPUJA TIKRA

PV Graivydas Sabaliauskas, A1939 /ﬂ

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS

DEL NEKILNOJAMOJO TURTO V. KREYES PR. 50, KAUNE, PERDAVIMO KAUNO
ALEKSANDRO PUSKINO GIMNAZIJAI

2012 m. rugséjo 13 d. Nr. T-479
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo (Zin., 1994,
Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177,
Nr. 51-2480, Nr. 86-4525; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos
Respublikos valstybés ir savivaldybiy turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo jstatymo
(Zin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 8 straipsnio 1 dalies
2 punktu ir 11 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, remdamasi Savivaldybés nekilnojamojo turto perdavimo
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikéjimo teise tvarkos aprasu, patvirtintu Kauno miesto
savivaldybeés tarybos 2008 m. rugsé€jo 11 d. sprendimu Nr. T-425 (kartu su 2011 m. birZelio 16 d.
sprendimo Nr. T-405 pakeitimu), ir atsizZvelgdama j Kauno Aleksandro Puskino gimnazijos
2012 m. rugpjucio 24 d. rasStg Nr. 17-842, Kauno miesto savivaldybés taryba nusprendzia:

1. Perduoti Kauno miesto savivaldybés nuosavybés teise valdomg nekilnojamajj
turtg — 2830,20 kv. m ploto negyvenamasias patalpas (patalpy indeksai — nuo 24 iki 58, I a.; 74, 74a,
75a, 75b, 75¢, 75d, nuo 76 iki 80, 80a, 81, 81a, 82, 82a, 83, 83a, 84, 84a, nuo 85 iki 87, Il a.; 132,
132a, nuo 133 iki 138, 138a, 139, 139a, 140, 140a, 141, 141a, 142, nuo 143 iki 146, III a.; pastatas,
kuriame yra patalpos, plane pazymétas 1C3b, unikalus Nr. 1997-4007-4017) ir kiemo statinius
(kiemo aikStele, unikalus Nr. 1997-4007-4028) V. Krévés pr. 50, Kaune, valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikéjimo teise Kauno Aleksandro Puskino gimnazijai.

2. Igalioti Kauno miesto savivaldybés administracijos Turto skyriaus vedéja Antang
Slusnj pasirasyti 1 punkte nurodyto nekilnojamojo turto perdavimo ir priémimo aktg.

3. Sis sprendimas gali biiti skundZiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso (Zin., 2002, Nr. 36-1340) ar Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo
(Zin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka. :

Savivaldybés meras Andrius Kupcinskas

Kopija tikra
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/:EMES SKLYPO PLANAS M 1:1000 - " | KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA | 8869196 Py
- ' ) ADMINISTRATORIUS RAMONAS NOREIKA £ V2000 10 3

Sklypo plotas 14428 m°

Gatve, namo Nr. 7 V.KREVES PR. 50 j

Kaimas (miestelis) ‘

Senidnija

Miestas (rajonas) KAUNAS

Apskritis KAUND

Kadasiro: ]vietové KAUNAS =~ == blokas l skiypas
Sklypo identifikatorius: Tl IV9 {O h %5 [C‘[.Q{ ;!% l 2} ]

KOP'JA TIKRA '/ J Gretimybeé | gretimo sklypo savininkas { nuomininkas, naudotojas )
5 1-2 Valstybinés Zemeés fondas (V.Krévés pr.)

2-3-4-5 Valstybinés zemes fondas (Peésdiyjy takas)
5-6-7-8 | Keuno m. Savivaldybés taryba (V.Kupreviéiaus vid.m-kla),

PV Graivydas Sabaliauskas, A1939 V4

8-9-1 Valstybinés Zemés fondas Kaunoc mieste

;
|

EKSPLIKACIIA bendras | zemés |miskas luzsta— | keliai |vande—| kita
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; . naudm. teritorija
(pavadinirmas) m? me m® nn:_z ’ mt m? me

KAUNC MIESTO

4428 442
SAVIVALDYBES TARYBA ! 14428
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. SUDERINTA: URBANISTIKOS IR ARCHITEKTOROS SKYRIAUS

“ VEDRJAS A TARNAUSKAS

KAUNO MIESTO VALDYBOS 1998.12.08 SPRENDIMAS NR.#1889

Kauno apskrilies virdininko administracijos Zemés tvarkymo departame;xto
Kauno miesto femétvarkos skyrius '
g
Patikrino: vyr.geodezininkes B_GIRDAUSKAS 77 /éﬁ‘-’/",’wa&&wwz‘,’j‘
ey prrnlf S AV
Patvirtina: vedéjas ABVEGLAL Lo s DY
7

UAB "ZEMETVARKOS DARBAI

o
L

Galiojimo terminas iki 2005 01 12

Licencijos Nr.111 Isdavime data 2000 01 12 o ® D

pareigos v.,, pavardé peraspg/] dataf 4
DIR J. BALEVICIUS d J2000 10 3 | .
INZ. S.KEMZORA o7 2000 10, 3
y K “
UZSNR 673 E AV




o 3 s o .' L SR f
13 4':‘53,,; »; Qe S Y
ZEMbb SKLYPU PLA\ AS M 1 1000
Sklypo plotas 14428 m”
Sklypo identifikatorius:[tJgJo ]t [olofsal I 1 1 |
KOORDINACIY ZINTARASTIS
| Koordinaéiy sistema: Kauno miesto vietiné Y
‘| Tagko Nr. |Kodas X Y Tasko Nr. IKodas X
1 R 14608.82 16345.77 39 NK 14668.21 ;g‘:gg’fg
2 R 14679.88 18439.76 40 NK 14584.68 64550
3 R 14615.70 16492.96 41 NK 14589.90 186372
4 R 14575.94 16500.14 42 NK 14614.57 YR
5 R 14553.87 16517.45 43 NK 1460568 | :
8 R 14544.38 16505.67 L ——
7 R 14550.8 16465.91 P ——
8 R 145186.51 16423.85 j
g R 14521.21 16420.23 :
10 R 14535.13 16532.08 [
il R 14533.04 18529.42 e
12 R 14512.66 16545.92 R ]
{ 13 R 14521.72 16558.34 '
15 R 14477.13 16588.16 4
18 R 14465.20 16597.40
17 R 14462.14 16594.11 '
18 R 14399.76 16514.27 J
18 R 14421.18 16497.31 "
20 NK 14538.47 16423.22 e
21 NK 14567.10 16400.02 ]
22 NK 14575.12 16409.98 .
23 NK 14579.14_ 16426.24 B
24 NK 14605.84 16403.99 . 1
25 NK 14623.81 16426.12 e —
28 NK | 1463553 16446.70 b
27 NK 14643.58 18456.70 4
28 NK 14614.87 16479.82 o
29 NK 14606.84 | _ 16469.85 |-
30 NK 14608.21 16467.85 e
31 NK 14603.27 16465.92
32 NK 14588.12 16446.76 — _t
33 NK 14569.46 16461.71
34 NK 14550.09 16437.73 .
3 NK 14552.45 16435.74 , Ivedand Zemés sklypg |
36 NK | 14546.52 8433.17 onTSTAdUOmen bozg, - S Az
37 NK 14548.93 [6431.2 iy ST
38 NK | 1455418 16426.95 07 @"“/ Zh o,
SKLYPO CENTRO KOORDINATRS
Koordinaéiy sistema Koordinatés X/Y Planseto nomenklatira
Sistema, kurioje vykdyti X=14596 85-C-6 65-C-7
mataviu{iivy rn Y=16433 65—-C-10 65-C-11
Valstybiné X=6087054
1XKS-1984 Y=498327 59/37
iarastj IN2.S. KEMZORA % | . 2000 10 31
2iniarastji sudere @ | ... .1  mrds dska

Istrauka

Lietuvos Administraciniy teisiy pazeidimy kodekso:

47 straipsnis.Pastoviy zeménaudos ribozenkliy sunaikinimas arba gadinimas—uztraukia baudg nuo vieno Simtoe ki
penkiy simty lity.

48 straipsnis.Geodezinio pagrindo punkty bei markseiderystés zenk]u sunaikinimas arba gadinimas - uz2traukia
bauda nuo vieno 3imto iki vieno tukstantio lity.




ISITERPE, 2EMES NAUDOTOJAI

Indeksas Zemés naudotojai Plotas m?
1 2 ) 3
NERA
DUOMENYS APIE ZEMES NAUBOJIMO APRIBOJIMUS
Eil. Apribojimo e Zemes Apribejimo
Nr, | Kodas sk. Nr. Apribojimai plotas,m® | plano Nr.
! 2 3 - 4 5 6
1 0010 I Rysiy linijy apsauges zonos po 2 m. - 420 /2
2 0267 Vi Pozeminiy ecieckiros kabeliy linijy apsaugos zona po 1 m. S80 /2
3 | 0400 XLIX Vandentiekio tinkly apsaugos zoma po 5 m. 150 /2
4 | 0500 XLIX Lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly apsaugos zona po S m. 7480 /2
5 1 0600 | XLVIL Silumos ir karsto vendens tiekimo tinkly apsaugos zona pc 5 m. 3800 /2
8 | 9270 | XXVI Saugotini krimy ir medziy Zeldiniai LRV 1998.02.08 nuforrimas ”"”81 /2
o !
SERVITUTAS
1 Kodas Servituto rudis Plotss
r. mz
{ 2 3 4 |
1 90 Teisé maudotis sklypo Kove li—osios g.94 dalimi 14245
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Stambaus mastelio topografiniy plany derimimo su

o : S T DATA SUTEIKTAS UNIKALUS NR.
inZinerinius tinklus eksploatuojanc¢iomis organizacijomis

vieSojoje elektroninéje paslaugoje (TOPD) topografinio

plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data. 2021-07-07 19:21:4081
OBJEKTAS V.Krévés pr.50, Kaunas

KOORDINACIU SISTEMA: LKS—94 AUKSCIU SISTEMA: LASO7

Kvalifikacijos paZyméjimo Nr. 1GKV—683
GEODEZININKAS VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA
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KOPIJA TIKRA ,ﬂ-/

PV Graivydas Sabaliauskas, A1939

ol UAB "Inreal GEO"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)
Bylos Nr.: 19/1701
Registro Nr.: 20/206066 (Statiniai)
Adresas: Kauno m. sav. Kauno m. V. Kréveés pr. 50

Lapy skaiCius: 22



Bylos Nr.  19/1701
Tomo Nr. 1
Registro  20/206066

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy | Pastabos
okumento pavadinimas ie iai
Nr. p N Data skai€. | numeriai
1 |Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 2016-12-30 1 1
2 |Statinio nuotraukos 1F FORMA 2016-12-30 2 2-3
3 |Statinio planas "RUSYS" 2016-12-30 1 4
4 |Statinio planas "PIRMAS AUKSTAS" 2016-12-30 1 5
5 |Statinio planas "ANTRAS AUKSTAS" 2016-12-30 1 6
6 |Statinio planas "TRECIAS AUKSTAS" 2016-12-30 1
Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys 1o i
7 1A FORMA 2016-12-30 4 8-11
Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty jkainojimas 1o )
8 (perkainojimas) 2A FORMA 2016-12-30 2 12-13
9 Pagrindinio pastato vidaus ploty eksplikacija 3 FORMA 2016-12-30 8 14-21
Vidaus apyraso lapy 21
Direktorius Voldemaras Ciunka du.w wf
(pareigos, parasas, vardas, pavarde)
11-Bal-2017 Lapas 11§ 1




STATINIU ISDESTYMO PLANAS

Tikslintas 1C3b. Panaudota medziaga: 2001-03-29 zemés sklypo planas ir
2002-01-08 statiniy iSdéstymo planas

UAB "INREAL GEO" Jm. k. 302604810

PALANGOS G.4,LT-01402 VILNIUS
tel.: 86-7020356

Matininko V., pavardé Parasas 7, Data
kvalifikacijos /]
pazyméjimo Nr. /)¢ v

2M-M-1182 V. Ciunka duerl” ) 2016.12.30

STATINIU ISDESTYMO PLANAS M1:1000 | AV.

Kauno m. sav.
Kauno m.
V. Krévés pr. 50

Sudarytas pagal 2016.12.30 Pastato pazyméjimas
kadastriniy matavimy duomenis | plane: 1C3b




IF FORMA

Statinio nuotraukos

Unikalus Nr. 1997-4007-4017

Zyméjimas  1C3b
Paskirtis Mokslo
Matavimy data  2016-12-30

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. V. Krévés pr. 50

Pavadinimas Mokykla

*lo06B4785073°

11-Bal-2017 13:20:07 Lapas 11§ 2



*l0e 847838737
11-Bal-2017 13:20:07 Lapas2i§ 2
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RUSIO PLANAS

7.18

2.85

10.00

7.18

UAB "INREAL GEO" Im. k. 302604810

PALANGOS G.4,LT-01402 VILNIUS

tel.: 86-7020356

Matininko
kvalifikacijos
pazyméjimo Nr.

V., pavardé

Parasas

Data

2M-M-1182

V. Ciunka

2016.12.30

RUSIO PLANAS

M1:100

Kauno m. sav.
Kauno m.
V. Krévés pr. 50

Sudarytas pagal 2016.12.30
kadastriniy matavimy duomenis

Pastato pazyméjimas
plane: 1C3b

AV.
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1A FORMA

Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Adresas Kauno m. sav. Kaunom. V. Krévés pr. 50

Unikalus Nr. 1997-4007-4017

Viso pastato
Bendras plotas: kv.m 6222,56 Baigtumo procentas: % 100
Tiris: kub. m 26562 Koordinaté X: 6087050,37
UfZstatytas plotas: kv. m 2887 Koordinaté Y: 498325,21
Plotas bruto: kv.m 6999 Statinio kategorija: Ypatingas
Daikto biklé:

Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Raisys (pusriisis) Pastogés patalpos
Duomenys uZfiksuoti 2016-12-30 X X
Zymejimas 1C3b
Paskirtis Mokslo X X
Pavadinimas Mokykla X X
Statybos pradZios metai: 1974
Statybos pabaigos metai: 1974
Rekonstravimo pradZios metai: |2008
Rekonstravimo pabaigos metai: |2016
Kap. remonto pradZios metai:  |2015
Kap. remonto pabaigos metai: 2016
Modernizavimo pradZios metai:

Modernizavimo pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Baigtumo procentas: % 100

Auksty skaicins: 3

Tiris: kub. m 18379

Bendras plotas: kv. m 4950,95

Pamatai: Betonas

Sienos: Blokeliai

Perdanga: GelZbetonis

Stogo konstrukcija: Sutapdintas

Stogo danga: Bitumas

18orés apdaila: Tinkas, daZai

Pertvaros: Blokeliai

Grindys: Linoleumas

Langai: Plastikiniai

Durys: Medinés

Vidaus apdaila: DaZai

Sildymas: Centrinis $ildym.i§ centr.sist

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky
Salinimas

Dujos: Néra
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Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Riisys (pusrisis) Pastogés patalpos
KarStas vanduo: Yra
Elektra: Yra
Virykleé: Elektriné
Vonios kambarys: Yra
Védinimas ir kondicionavimas: |Védinimas
Parengé Matininkas Voldemaras Ciunka /

&G AV.

05-Bal-2017 08:10:01

*1

i 1, {;
MBIIGIIENED
07 09 6"

09 9 3
Lapas 2§ 2




Pagrindinio pastato, jo daliq ir priestaty kadastro duomenys

Kadastro duomenys Priestatas Priestatas Priestatas
Duomenys uzfiksuoti 2016-12-30 2016-12-30 2016-12-30
Zyméjimas 1c2b R 2c1p
Pavadinimas Priestatas Risys Priestatas
Statybos pradZios metai: 1974 1974 1974
Statybos pabaigos metai: 1974 1974 1974
Rekonstravimo pradZios metai: (2008 2008 2008
Rekonstravimo pabaigos metai: |2016 2016 2016
Kap. remonto pradZios metai: |2015 2015 2015
Kap. remonto pabaigos metai: [2016 2016 2016
Modernizavimo pradZios metai:

Modernizavimo pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Baigtumo procentas: % 100 100 100

Aukgty skaifius: 2 1 1

Tiris: kub. m 7785 158 81

Bendras plotas: kv. m 1157,77 52,48 24,85
UZstatytas plotas: kv. m 920 30

Pamatai: Betonas Betonas Betonas
Sienos: Blokeliai Monolitinis betonas Plytos
Perdanga: Gelzbetonis Gelzbetonis GelZbetonis
Stogo konstrukcija: Sutapdintas Sutapdintas Sutapdintas
Stogo danga: Bitumas Bitumas Bitumas
I8orés apdaila: Tinkas, daZai Néra Tinkas, daZai
Pertvaros: Blokeliai Monolitinis betonas Plytos
Grindys: Lentos Keraminés plytelés Keraminés plytelés
Langai: Plastikiniai Néra Plastikiniai
Durys: Medinés Medinés Medinés
| Vidaus apdaila: DaZai Tinkas DaZai

Kadastr o duomenys Priestatas Priestatas Priestatas
Duomenys uZfiksuoti 2016-12-30 2016-12-30 2016-12-30
Zyméjimas R 3clp 4clp
Pavadinimas Rusys Priestatas Priestatas
Statybos pradZios metai: 1974 1974 1974
Statybos pabaigos metai: 1974 1974 1974
Rekonstravimo pradZios metai: 2008 2008 2008
Rekonstravimo pabaigos metai: (2016 2016 2016
Kap. remonto pradZios metai: (2015 2015 2015
Kap. remonto pabaigos metai: |2016 2016 2016
Modernizavimo pradZios metai:

Modernizavimo pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Baigtumo procentas: % 100 100 100

Auksty skaitius: 1 1 1

Tris: kub. m 96 32 31

Bendras plotas: kv. m 20,67 7.93 791

UlZstatytas plotas: kv. m 24 26

Pamatai: Betonas Betonas Betonas

Sienos: Monolitinis betonas Plytos Plytos

Perdanga: GelZbetonis GelZbetonis Gel7Zbetonis

Stogo konstrukcija: Sutapdintas Sutapdintas Sutapdintas

Stogo danga: Bitumas Bitumas Bitumas

I3orés apdaila: Néra Tinkas, daZai Tinkas, daZai

AR A
i i g i K

*107090993¢6 *

Lapas 11§ 2




Kadastro duomenys Priestatas Priestatas Priestatas
Duomenys uZfiksuoti 2016-12-30 2016-12-30 2016-12-30
Zyméjimas R 3clp 4clp
Pavadinimas Rosys Priestatas Priestatas
Pertvaros: Monolitinis betonas Néra Néra
Grindys: Monolitinés Monolitinés Monolitinés
Langai: Néra Néra Néra
Durys: Medinés Plastikinés Plastikinés
Vidaus apdaila: Tinkas Dazai DaZai
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1 2 3 4 5 10 1 12 13 14
2 2 15 Koridorius 58,52 58,52

2 2 16 Koridorius 4,91 4,91
2 2 17 Tualetas 3,83 3,83
2 2 18 Prausykla 2,54 2,54
2 2 19 Tualetas 2,85 2,85
2 2 20 Prausykla 4,36 4,36
2 2 21 Koridorius 14,88 14,88

2 2 22 Sandélis 5,27 5,27
2 2 23 Pagalbiné patalpa 15,60 15,60
2 2 24 Koridorius 5,93 5,93
2 2 25 Pagalbiné patalpa 16,18 16,18
2 2 26 Persirengimo patalpa 15,97 15,97

2 2 27 Salé 201,23 201,23

2 2 28 Scena 67,98 67,98

2 2 29 Persirengimo patalpa 9,73 9,73

2 2 30 Salé 108,37 108,37

2 2 31 Koridorius 128,99 128,99

2 2 32 Kabinetas 18,11 18,11

2 2 33 Kabinetas 11,94 11,94

2 2 34 Kabinetas 12,20 12,20

2 2 35 Tualetas 11,47 11,47
2 2 36 Tualetas 11,69 11,69
2 2 37 Klasé 36,44 44
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1 2 3 4 5 10 1 12 13 14
2 2 38 Klase 19,09 19,09
2 2 39 Klasé 18,64 18,64
2 2 40 Klaseé 35,46 35,46
2 2 41 Klasé 35,52 35,52
2 2 42 Kabinetas 18,51 18,51
2 2 43 Bibliotekos fondas 18,69 18,69
2 2 44 Biblioteka 35,40 35,40
|I 2 2 45 Klasé 54,78 54,78
2 2 46 Rastiné 18,10 18,10
2 2 47 Kabinetas 19,56 19,56
2 2 48 Klasé 54,61 54,61
I§ viso antrame aukste ( 48 patalpos ) 2002,39 1895,67 | 106,72
3 3 1 Koridorius 284,94 284,94
3 3 2 Sale 70,69 70,69
| 3 3 3 Sale 147,89 147,89
3 3 4 Sale 3,14 3,14
3 3 5 Sale 13,91 13,91
3 3 6 Persirengimo patalpa 54,84 54,84
3 3 7 Sanitarinis mazgas 21,25 21,25
3 3 8 Klasé 54,98 54,98
3 3 9 Klase 54,33 54,33
3 3 10 Klasé 73,52 73,52
3 3 11 Kabinetas 10,52 10,52
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1 2 3 4 S 6 10 11 12 13 14
3 3 35 Klase 35,86 35,86
I% viso tre¢iame aukste ( 35 patalpos ) 1648,07 1584,40 | 63,67
I8 viso ( 147 patalpos ) 6222,56 5817,52 | 405,04
_ / g
Parengé Matininkas Voldemaras Ciunka > P g
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PAAISKINIMO RASTAS DEL PATALPU TIKSLINIMO

2016-12-30

Mokyklos pastato — 1C3b (unik. Nr. 1997-4007-4017) esancio adresu - Kauno m. sav., Kauno
m., V. Krévés pr. 50, ll-uoju etapu tikslintos Sios patalpos: R-5 — R-7; 1-23 — 1-57; 2-15 — 2-48; 3-
16; 3-19 — 3-35. Likusi pastato dalis tikslinta I-uoju etapu 2016-06-17.

IStaisytos klaidos buvusios 2002.01.08 kadastro duomeny byloje, dél to keiciasi pagrindinio
pastato bei priestaty tiiriai ir bruto plotai.

¢

Matininkas V. Ciunka M4 A



PAAISKINIMO RASTAS DEL DUOMENU KOREGAVIMO

2016-12-30

Mokyklos pastato — 1C3b (unik. Nr. 1997-4007-4017) esancio adresu - Kauno m. sav., Kauno
m., V. Krévés pr. 50, po suderinimo su registy centru, uZzsakovo pra§ymu, patikslinti $iy patalpy
pavadinimai — 1-35, 1-54, 1-57, 2-30, 2-42, 2-43, 2-44, 2-45, 2-46, 2-47, 3-16 ir 3-24. Taip pat
nustatyti rekonstrukcijos metai.

/ // i
Direktorius V. Ciunka (u’//
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STATINIO BUKLES JVERTINIMAS

Nr. SBI-240402/MR/SK1

Kaunas, 2024-04-02

BUKLES VERTINIMO ATLIKIMO PAGRINDAS IR TIKSLAS

Statinio stogo biiklés jvertinimas atliekamas I] Sauliaus Remeikos dizaino studijos, jmonés
kodas 300004197, kurig atstovauja direktorius Saulius Remeika, uzsakymu (2024-03-15 Pas-
laugy teikimo sutartis Nr. SKES 2024/03/15/1) su uzduotimi jvertinti Kauno tarptautinés gim-
nazijos, esanc¢ios V. Krévés pr. 50, Kaune, perdangg, nustatant laikanciajg galig ir grindy

sluoksnius (d¢l lifto montavimo).

STATINIY APRASYMAS IR BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI REGISTRY CENTRO DUOMENIMIS

Objektas: Kauno tarptautinés gimnazija
Adresas: Kaunas, V. Krévés pr. 50

Pastatas — Mokykla

Unikalus daikto numeris: 1997-4007-4017

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kultiiros

Zyméjimas plane: 1C3b

Statybos pabaigos metai: 1974
Kap. remonto pradzios metai: 2015
Kap. remonto pabaigos metai: 2016
Baigtumo procentas: 100%

Sildymas: Centrinis $ildymas i§ centralizuoty sistemy

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas

Sienos: Blokeliai

Stogo danga: Bitumas

Auksty skaiCius: 3

Bendras plotas: 6284,32 m?
Pagrindinis plotas: 5859,20 m?
Tiiris: 27014 m?

Uzstatymo plotas: 2868,00 m?
Fizinio nusidévéjimo procentas: 30%

Kval.
Patv.
dok. nr

hE Im e HELM LT, MB

Im. k. 1661009219
CONSTRUCTION EXPERTS

STATINIO PAVADINIMAS
Pastatas — Mokykla, unik. Nr. 1997-4007-4017, V. Krévés pr.
50, Kaunas.

9010

Tel. +37037247722
SDEV | J. Vengraitis

25656

Atestato Nr. 7183
SDEV | M. Raisys

40218

2024-04
Tyr. D. Dabasinskas

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Statinio stogo buklés jvertinimas

LT

2024-04
2024-03
Valdytojas
Kauno miesto savivaldybés administracija

DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
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3. BUKLES VERTINIMUI PATEIKTA IR PANAUDOTA MEDZIAGA BEI |RANGA

e Pastato apziiirg ir neardomuosius tyrimus atliko ,,HELM LT*, MB vadovas, statinio eksper-
tas Mantas RaiSys ir Statiniy ir statybos diagnostika vadovas, tyréjas Darius DabasSinskas.

e Tyrimui naudota:

- ruleté ,,Forte tools Sm* (tikslumas 1mm), Patikros Nr.: VMC000263.KN.;

- lazerinis matuoklis ,,BOSCH DLE 50 Professional* (tikslumas:+ 1,5 mm (0.3-30 m));

- Armatiros apsauginio sluoksnio ir diametro nustatymo prietaisas Elcometer 331/2 Model
SH Concrete Covermeter;

- Fotofiksacija atlikta 12 MP kamera, {/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8um, Dual Pixel PDAF,
OIS, 64 MP, {/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8um, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x
hybrid zoom, 12 MP, 1/2.2, 13mm (ultrawide), 1.4pum, Super Steady video.

e Ekspertizei pateikti dokumentai:

- VI Registry centras 2019-02-15 Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israsas;
- Kadastriniy matavimy byla Nr.5937;

- Dalies patalpy kapitalinio remonto aprasas.

4. STATINIO (JO DALIES) ESAMOS BUKLES CHARAKTERISTIKA IR PROGNOZUOJAMOS PASEK-
MES

Daugelis senesniy pastaty yra rekonstruojami, pritaikant juos naujai funkcinei paskirciai.
PrieS numatoma rekonstrukcija paprastai biitina jvertinti tokiy pastaty laikanciyjy konst-
rukcijy technine biikle, kurios metu nustatomi konstrukcijy defektai ir pazaidos, prognozuo-
jamos jy plitimo tendencijos. Laikanc¢iyjy konstrukcijy bukle reikia jvertinti taisant projek-
tuotojy ir statybininky padarytas klaidas statomuose objektuose.

Konstrukcijos defektas — tai konkrec€ios savybés, matmens, jrengimo technologijos ir pan.

neatitiktis norminiy ar projektiniy dokumenty reikalavimams. Defekty priezastys gali biiti:

» projektavimo klaidos (neteisinga pastato padétis sklype; nevykes pritaikymas vietovéje;
neiSsamis geologiniai ir hidrologiniai tyrimai; klaidingai apskaiciuotos apkrovos ir jvertin-
tos aplinkos salygos; netiksliis skai¢iuojamieji modeliai; netinkami konstrukcijy jungciy
sprendiniai, konstrukciniy reikalavimy nesilaikymas ir t. t.);

* neleistinos medZziagy ir konstrukcijy gamybos bei statybos nuokrypos (nesilaikymas projek-
tiniy ir galiojan¢iy norminiy dokumenty reikalavimy, medziagy ir konstrukcijy gamybos ir
statybos darby technologijos taisykliy). Kai statybos ir ypac¢ naudojimo metu statinio konst-
rukcijos ar jy elementai ir medziagos yra veikiami atmosferos, agresyviosios aplinkos ir kt.
poveikiy, ilgainiui atsirad¢ jy gedimai vadinami pazaidomis.

Nuolat veikiamos iSoriniy ir vidiniy poveikiy statiniy konstrukcijos, inzineriniai tinklai ir kita
technologiné jranga nusidévi, sen¢ja ir su laiku suyra. Svarbi statiniy priezitros dalis yra jy
konstrukcijy tyrimai, kuriy metu buklé tiriama ir vertinama vizualiai, kartu atliekant ir instru-
menting kontrolg. Remiantis konstrukcijy ir inZinerinés jrangos esamos buklés vertinimo

Lapas | Lapy
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iSvadomis ir rekomendacijomis sprendziama apie reikalingo remonto apimtj, trukme, me-
dziagy sanaudas, remonto darby jrangg ir pan.

Statiniy konstrukcijy fizinio nusidévéjimo trukme galima suskirstyti j tris periodus:

statinio 2—5 mety trukmés prisitaikymo periodas, kai pasireiSkia deformacijos dél pamaty
nuosedziy ir konstrukeijy jrazy persiskirstymo;

normalus naudojimas, létas konstrukcijy sen¢jimas, kai statinio konstrukcijy reikiama biikle
palaikoma tinkama priezitira;

pagreitintas nusidévéjimas (20—40 % normings statinio naudojimo trukmés), kai konstrukeijy
ir jy elementy pazaidos pleciasi intensyviai.

Nustatant konstrukcijy biiklés rodiklius, taikomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai tyrimai. Kai no-
rima jvertinti, ar prognozuoti konstrukcijy biikle atsizvelgiant j ilgalaikius procesus — pazaidy
(korozijos, pleis¢jimo, deformacijy) plitimo pobiidj, tendencijas ir intensyvumag, medziagy
(betono, skiediniy, miiro) savybiy pokycius ir pan., atlieckami ilgalaikiai biiklés tyrimai. Tokie
tyrimai atliekami ir tais atvejais, kai sudétinga jvertinti trumpalaikiy tyrimy metu gautus duo-
menis, kyla neaiSkumy dél atsiradusiy defekty ar pazaidy (ypac plei$¢jimo) kilmés ir pavojin-
gumo bei siekiant patikslinti konstrukcijy remonto apimtis.

Konstrukcijy buklés tyrimams taikomi ardomieji ir neardomieji biiklés rodikliy nustatymo
metodai. Taikant ardomuosius metodus objektai (bandiniai) yra i$ dalies arba visisSkai suar-
domi. ISimant bandinius stengiamasi konstrukcijy nepazeisti, t. y. nesumazinti jy laikomosios
galios, standumo, atsparumo pleis¢jimui, ilgalaikiSkumo. Konstrukcijy biiklés rodikliy tikri-
nimas ardomaisiais metodais leidZia tiesiogiai nustatyti tikrasias jy reikSmes. Neardomieji
biikles rodikliy matavimo metodai leidZia Siuos rodiklius nustatyti neardant konstrukcijos ar
jos elemento.

Apziuréjus pastata, aprasyta 2 skyriuje, esmi-
niy triikumy nenustatyta. Pastato statybos pa-
baigos metai — 1974. Pastatas — trijy auksty.
Pastato laikanciosios konstrukcijos — suren-
kamos gelZbetoninés konstrukcijos ir kiaury-
meétos perdengimy ir denginio plokstés, pa-
remtos ant kolony ir rygeliy.

1 pav. Tirto objekto padétis zemélapyje

Lapas | Lapy
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2 pav. Pastato vidaus patalpy fotofiksacija

3 pav. Pastato perdangos ploksciy fotofiksacija

Lapas | Lapy
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4.1.1. Armatiiros apsauginio sluoksnio ir diametro nusta-
tymo prietaisu Elcometer 331/2 Model SH Concrete
Covermeter nuskenavus kiaurymétas perdengos
plokstes, nustatytas tuStuméty perdangos plokSciy
laikanciosios armattiros diametras ir jos iSdéstymas:

Z18mm £18mm Z£18mm Z18mm 218 mm
I 380 mm I 360 mm I 350 mm I370rnm

00.00.00.00,

A “a

1600 mm

4.1.2.Lazeriniu matuokliu ,,BOSCH DLE 50 Professional*
(tikslumas:+ 1,5 mm (0.3-30 m)), bei ruleté ,,Forte
tools S5m* (tikslumas Imm), Patikros Nr.:
VMCO000263.KN. Nustatyti tuStumétos perdangos
plokstés matmenys: ilgis , $viesoje“ — 5,704 m., plotis
1,60 m. |

5 pav. Nustatytas plokstés ilgis ,, Sviesoje

4.1.3. Tyrimo eigoje iSmatuoti rygelio matmenys.

6-7 pav. Nustatytas esancio rygelio aukstis

Lapas | Lapy
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4.1.4.Lazeriniu matuokliu ,,BOSCH DLE 50 Professio-
nal® (tikslumas:+ 1,5 mm (0.3-30 m)), bei ruleté
,Forte tools Sm* (tikslumas 1mm), Patikros Nr.:
VMCO000263.KN. Nustatytas atstumas tarp ryge-

liy.

9 pav. Nustatytas atstumas tarp rygeliy

4.1.5. Apziuréjus pastato pusrisj, esminiy trukumy nenustatyta. Perdangai panaudoty tustuméty
plok§¢iy armatiros diametras ir iSdéstymas identiSkas kity tarpaukStiniy perdangy
plokstéms (zr. 4.1.1. punkta). Pusriisio sienos jrengtos i§ betoniniy surenkamy bloky.

Lapas | Lapy
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10 pav. Pusriisio patalpos fotofiksacija (1)

11 pav. Pusriisio patalpos fotofiksacija (2)

SBI-240402/MR/SK1 7 14




helm’

CONSTRUCTION EXPERTS

12 pav. Perdangos plokstés fotofiksacija

4.1.6.Lazeriniu matuokliu ,,BOSCH DLE 50 Professional*
(tikslumas:+ 1,5 mm (0.3-30 m)), bei ruleté ,Forte
tools 5m* (tikslumas 1mm), Patikros Nr.:
VMCO000263.KN. Nustatyti tuStumeétos perdangos
plokstés matmenys: ilgis ,,Sviesoje* — 5,640 m., plotis
1,50 m.

13 pav. Nustatytas plokstés ilgis ,, sviesoje

4.1.7. Atidengus numatyta vieta planuojamam jrengti liftui, nustatyti bei identifikuoti grindy
sandaros sluoksnio tipai vir§ perdangos ploks¢iy (medziagos ir sluoksniy storiai)
(pateikiama lentel¢je 1 ir lenteleje 2):

Lapas | Lapy
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Lentelé 1. Rasti sluoksniai ir jy storiai

Nr. Pavadinimas Storis, cm
1 Terasinés plytelés 3
2 Smulkiagriidis betonas 8
3 Perdangos ploksté

Lentelé 2. Rasty sluoksniy fotofiksacija

Nr.1 sluoksnis
Akmens masés plytelés

Nr. 3 sluoksnis

Smulkiagriidis betonas

SBJ-240402/MR/SK1
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4.1.8.18analizavus pastato dalies laikanciyjy gelzbetonio konstrukcijy bukle ir ja palyginus su
,statinio avarinés biiklés pozymiais®, pateiktais STR 1.03.01:2016 1 priedo, 1 lenteléje,
galima konstatuoti, kad pastato stogo konstrukcijos neturi avarinés biiklés poZymiy

(lentelé 3).

Lentelé 3. STR 1.03.01:2016 1 priedas
Statinio dalys,

. konstrukceijy Objekte
Eil. . . c .o .. "
Nr. elementai, Galimos avarinés biuiklés poZymiai pastebéti

pertvaros, defektai
ramsciai

1 2 3 4

1. Pamatai: - TuStuma po pamatais, pastebimas grunto Vizualinés

iSplovimas arba iSspaudimas i$ po pamaty pado; apziliros metu
1.1. | juostiniai - vertikallis arba horizontaltis pamaty poslinkiai, defekty
betoniniai ir didesni negu 1/50 jy ilgio; nenustatyta
gelzbetoniniai; | - kiauriniai plyslal, plates.n.l negu 5 mm; o
- progresuojantis betono irimas, uzfiksuotas jrasais
statinio techninés prieziiiros Zurnale;
3.2. Karkasas: - plysiai tempimo zonoje, platesni negu 2 mm; Vizualinés
gelzbetoninis - suirgs armatiiros apsauginis sluoksnis; apziiiros metu
- darbo armatiiros arba metaliniy jungc¢iy suriidijes | defekty
sluoksnis, storesnis negu 1 mm; nenustatyta
- kolony i8linkiai, didesni negu 1/100 jy ilgio;
- lokaliniai glemziamo (gniuzdomo) betono
suirimai;
- i8ilginiai plySiai kolonose ir sijy gniuzdomoje
zonoje
ties iSilgine darbo armatiira;
- sijy ir kolony gniuzdomose zonose betone daug
smulkiy i$ilginiy plySiy;

4.2. Perdangos: - ilinkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio; Vizualinés
gelzbetoninés - i8ilginiai, vertikalfis ir jstrizi plySiai sijose ir | apziliros metu
surenkamos ploksc¢iy briaunose ties tempiama armatira jos | defekty

inkaravimo zonoje ir plySiai kitose vietose, | nenustatyta
platesni negu 0,5 mm;

- i8ilginiai plysiai plokstése tarp iSilginiy briauny;

- plysiai iSilgai darbo armatiiros, per visg gaminio
ilgj;

- armatiiros korozijos suardytas storesnis negu 1
mm metalo sluoksnis;

4.1.9.Planuojamo lifto jrengimo vietos pazymejimas plane.
Lapas | Lapy
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* Biisima lifto vieta 1 aukste
i * Liftas kyla 1 2 ir 3 aukstus.

Jroe x
AT s o B

14 pav. Pateikta numatoma vieta liftui jrengti

5. PERDANGOS LAIKOMOSIOS GALIOS JVERTINIMAS IR ISVADOS

Vadovaujantis prielaida, kad projektuojant pastata visy laikanciy konstrukeijy laikomoji galia
pagal skaiciuotines apkrovas yra suderinta (subalansuota), galimybe perdanga apkrauti
papildoma apkrova, jrengiant lifta, apsiribojama tik perdangos laikanciyjy konstrukcijy
(bendruoju atveju perdangos gelZbetoniniy plok§¢iy) tyrimais.

Sovietmeciu statybos eigoje industriniy dirbiniy gamyba ir jy naudojimas buvo grieztai
centralizuoti (metodiskai valdoma TOCCTPOIM CCCP) ir masiskai buvo taikomi surenkami
gelZbetoniniai gaminiai, kurie, kaip taisyklé, buvo projektuojami Maskvos, Kijevo, Minsko
vedanéiyjy projektavimo instituty. Kai kuriuos gaminius i§ TOCCTPOI CCCP patvirtinty
industriniy gaminiy rinkiniy (katalogy) Respublikoms (arba regionams) buvo leidZiama
atsirinkti pagal jy zonai tinkamus gaminius, sudaryti ir pasitvirtinti respublikinius katalogus.
Ankstesniuose respublikiniuose kataloguose buvo leidZziami ir Lietuvos vedanciyjy
projektavimo organizacijy suprojektuoti gaminiai. Visi industriniai gelZbetoniniai gaminiai
prival¢jo biiti gaminami (ir naudojami statyboje) tik pagal Siy katalogy nomenklattra.
Surenkamos gelZzbetoninés konstrukcijos nuolat tobul¢jo, todel ir respublikiniai katalogai
keitési. Atktirus Lietuvos nepriklausomybe, veikiancios surenkamy gelzbetoniniy gaminiy
gamyklos kurj laikg gaminius gamino esamose formose pagal sovietmeciu parengtus darbo
brézinius ir naudojo rusiska (arba baltarusiSka) armatiirinj pliena.

Zinant pastato statybos paskirt] ir panaudoty konstrukcijy tipa (pramoniné, gyvenamoji-civiline
ar zemes tkio gamybiniy pastaty statyba), perdangos plok$¢iy gamybos (pastato statybos)
metus, galima nustatyti statybos metu Respublikoje galiojusj industriniy gaminiy kataloga.
Pagal ploks¢iy gabaritus kataloge matome tuo metu Lietuvoje gaminamy ploksciy darbo
bréZiniy serijg (albuma arba standartg), o nustacius betono klase ir i§ anksto jtemptos armattiros

Lapas | Lapy
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skerspjiiv] (kai panaudotos briaunuotos pramoninio tipo gelZzbetoninés denginio plokstés), arba

jtemptos armatiiros iSdéstyma plokstés skerspjiivyje ir armatiiros strypy skerspjuvius (kai
panaudotos gyvenamyjy-civiliniy pastaty kiaurymétos plokstés), nustatoma panaudoty gaminiy
marké. Pagal gaminio mark¢ darbo bréziniuose galima surasti gaminio deklaruojamg laikomaja
galig.

Tiriant pastata vietoje, vizualiai jvertinama bendra pastato konstrukcijy (pirmoje eiléje
denginio) biikl¢, nustatomas denginio ploks¢iy tipas bei matmenys, betono klasé (tiriant betono
stiprio tyrimo SCHMIT N tipo plaktuku), i§ anksto jtemptos armatiiros skerspjuvis,
iSpjaunamas ant perdangos jrengty iSlyginamyjy sluoksniy storiai ir panaudotos medZiagos.
Suskaiciuotos skaiCiuotinés nuolatinés (nuo izoliaciniy bei iSlyginamyjy sluoksniy), kintamos
(naudojimo) apkrovos palyginamos su panaudoty denginio ploks¢iy laikomaja galia, kuri yra
deklaruojama gaminio darbo bréziniuose.

Perdangos laikanc¢iyjy konstrukcijy laikomoji geba nustatoma tokia tvarka: 1) objekte
uzfiksuojama tiriamo pastato tipas (miirinis, karkasinis, misrus), 2) pastato aukstingumas (vieno
auksto, ar daugiaaukstis), 3) konstrukciné schema (pastatas miirinis, gelzbetonio ar miSraus
karkaso, kolony tinklas, didziausia perdengiama anga), 4) perdangos laikancios konstrukcijos
(sijos — plieninés ar gelzbetoninés), 5) fiksuojama ar laikancio perdangos konstrukcijomis néra
papildomai apkrautos , 6) nustatomas perdangos ploks¢iy tipas (briaunuotos ar kiaurymeétos,
perdengiama anga Sviesoje, ploks¢iy aukstis), 7) nustatoma betono klasé¢ ir i§ anksto jtemptos
armatiiros diametrai. Jeigu perdangos laikancios konstrukcijos neturi zenkliy pazaidy, néra
papildomy apkrovy vir$ jy, tuomet apsiribojama tik denginio ploks¢iy detaliu tyrimu.

IS pastato registro (arba kity oficialiy) dokumenty suzinomi pastato statybos metai. IS to
sprendziama kada buvo pagamintos konstrukcijos.

Kai kuriais atvejais, kai yra i$saugotas statinio darbo projektas su prierasu ,,Taip pastatyta®,
vadovaujamasi projekte pateikty perdenginio konstrukcijy gaminiy nomenklatiira, ir priimama
gaminiy laikomoji galia (jeigu néra pateikta projekte) pagal jy darbo bréZiniuose deklaruotas
vertes.

Perdenginio ploks¢iy (arba kity tiriamy konstrukcijy) laikomoji galia pateikiama tik
kokybiskiems gaminiams.

Turint nustatytus ploks¢iy gabaritus, armavimg ir betono stiprij, jvertinant statybos laikmeciu
Lietuvoje naudota armattros klasg, nustatoma ploks¢iy laikomoji galia. Objekte nustatytos
plokstés tuo metu galiojusiai gelzbetoniniy gaminiy serijos MN-03-02, 1966 m. albumo
xKene300eToHHble u3nenus, padounme ueprexu, plokStei IITK 59-16 su skaiiuojamaja
laikomaja galia 825 kg/m?.
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Apskaiciavus perdangai tenkancias apkrovas (4 lentelé¢) nustatyta, jog esamy ploksciy laikomoji
geba yra pakankama esamoms nuolatinéms ir kintamoms apkrovoms perimti:

4 lentelé. Perdangai tenkancios nuolatinés ir kintamosios apkrovos

N B Charakferis- Po“\;ﬂeslkploos_q_ Skaiciuo-

Tario vie- finés apk- . tinés apk-

. . O sto- . = kimumo -

Apkrovos pavadinimas ir skaiciavimas fis neto masé rovy r.e|ks- koef. saugos rovy re|ks-
mes ribiniams bo- mes

cm kg/m? kN/m? viams 7Gjsup kN/m?
Terasines plyteles 3 2100 0,63 1,35 0,85
Smulkiagridzio betono skiedinys 8 1900 1,52 1,35 2,05
Naudojimo apkrovos (pagal STR 2.05.04:2003), C1 plotai mokyklose 3 1.3 3.90
I$ viso pastoviosios ir kintamosios reprezentacinés apkrovos: 5.2 sk0|C|uoT|ne§ 6,80
apkrovos:

ISvada: Projektuojant lifto konstrukcijas biitina jvertinti esamg pusrisj, kadangi perdangoje
kertant angas, sutrumpinty ploks¢iy apkrovas ir jy parémimg turés perimti naujai jrengiamos
lifto sienos, statomos ant jaujai jrengiamo pamato pusrisyje. Iki darby atlikimo pradzios, buitina
parengti statybos darby technologijos (vykdymo) projekta, kuris nustato konkretaus statybos,
kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo naujy konstrukcijy irengimo jgyvendinimo
biidus ir metodus, numato konkrec¢ias priemones, uztikrinancias darbuotojy sauga ir sveikata
darby atlikimo metu. Statybos darby technologijos projekto sudétis turi atitikti Statybos
techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ 3 priedo

reikalavimus.

Direktorius

Statinio ekspertas

Tyrimus atliko:

Mantas RaiSys

Jonas Vengraitis
Kval. atest. Nr. 9010

Darius Dabasinskas
Kwval. atest. Nr. 40218

SBI-240402/MR/SK1

Lapas

Lapy
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CONSTRUCTION EXPERTS

STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

=

tras, jmones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-0821

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 7183

HELM LT, MB
Imonés kodas: 166100924
Paneriy g. 258B, LT-48452 Kaunas

Suteikiama teisé buti ypatingojo statinio statybos rangovu, statinio dalies
projekto ekspertizés rangovu ir statinio ekspertizés rangovu.

Statiniai:

- gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai
statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje ir kultaros paveldo vietovéje.

Statybos darby sritys:

- hidroizoliacija, apdailos darbai (iSskyrus fasady siltinima).

Projekto ekspertizés darby sritys:

- sklypo sutvarkymas (sklypo planas), architektarinés, konstrukcijy, vandentiekio
ir nuoteky $alinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbu organizavimo, statybos
skaitiuojamosios kainos nustatymo.

Statinio ekspertizés darby sritys:

- konstrukeiju.

Valdemaras Gauronskis

I3duotas 2021 m. rugséjo 14 d.
Pirma karta isduotas 2012 m. rugpjucio 28 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.it

AS CRAFUA" 910N

Lapas | Lapy

SBJ-240402/MR/SK1 14 14
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SIFRAS 2024-1G

OBJEKTAS: Liftas V. Krévés pr. 50, Kauno m., Kauno
m. sav.

STADIJA: Il geotechninés kategorijos inZineriniai

geologiniai ir geotechniniai tyrimai

TOMAS: 1

Vilnius 2024 m.

Direktorius M.Vitkus

tTyrimo jregistravimo Nr. 48471-2024

UAB ,,Geomira”, jmonés kodas 304037216, PVM kodas LT100009420819 ,
Domicelés Tarabildienés g.4B, Vilnius LT25128, mob. 8-670-01143,
www. tiriamegrunta.lt, e-mail: info@tiriamegrunta.lt;

AB DNB bankas, banko kodas 40100,a. s. Nr. LT384010051003413627


http://www.tiriamegrunta.lt/

TURINYS

AISKINAMASIS RASTAS
IVADAS 3
BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPA 3
GEOLOGINE SANDARA 3
HIDROGEOLOGINES SALYGOS 4
GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 4
GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES 4
GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI 4
ISVADOS IR REKOMENDACIJOS 5
LITERATUROS SARASAS 6
ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI
1. Techninés uzduoties kopija 2 lapai
2. LGT leidimai tirti zemés gelmes 1 lapas
3. Istirto sklypo padéties vietovéje schema 1 lapas
4. Topografinis planas su lauko darby vietomis ir pjiiviy linijos (schematinis) 1 lapas
5. Tyrimy viety koordinaciy ir altitudziy Ziniarastis (LKS-94) 1 lapas
6.1-6.2 Inzineriniai geologiniai tyrimy gr¢ziniy stulpeliai su statiniu zondavimu 2 lapai
7. Inzinerinis geologinis pjiivis 1 lapas
8. Grunty savybiy laboratoriniy tyrimy protokolai 5 lapai
9. Grunty rodikliy vidurkiniy ver¢iy suvestiné lentelé 1 lapas
10. Statinio zondo metrologinés patikros liudijimas 2 lapai
11. GPS imtuvo sertifikatas 1 lapas
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AISKINAMASIS RASTAS

Ivadas

UAB ,,Geomira” vadovaujantis technine uzduotimi atliko II geotechninés kategorijos
inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus lifto jrengimui atliekant kapitalinj pastato
remontg sklype V. Krévés pr. 50, Kauno m., Kauno m. sav. Tiriamo sklypo centro koordinatés
LKS-94 koordinadiy sistemoje — X — 6087039, Y — 498338. Sie tyrimai atlikti pagal uZsakovo
»Kauno tarptautiné gimnazija“ pateikta technine uzduotj (1 priedas), kuri suderinta su projekto ir
konstrukcinés projekto dalies vadovais. Statinio kategorija — ypatingas statinys. Sklype pagal
techning uzduot] numatyta iSgrezti 2 grezinius ir greta atlikti statinio zondavimo bandymus.
Tyrimy metu (2024 04) buvo 2 iSgrezti greziniai iki 6,0 m gylio. Grezimas buvo vykdytas
sraigtiniu metodu. Statinio zondavimo metrologinés patikros kopija pateikta 10 priede. UAB
»Geomira“ leidimas tirti Zemés gelmes pateiktas 2 tekstiniame priede. Tyrimy viety koordinatés
ir absoliutiniai auks§¢iai iSmatuoti Geomax Zenith25 Pro — GSM imtuvu. Jo sertifikatas pateiktas
11 tekstiniame priede. Grunty laboratoriniai darbai atilikti UAB ,,Geoanalizé¢* grunty
laboratorijoje. Tyrimus atliko D. G. Laboratoriniai tyrimai atlikti pagal galiojanc¢ius LST EN ISO
standartus. Standarty numeriai ir laboratoriniai rezultatai pateikti 8 tekstiniame priede.

Anksciau sklype atlikty tyrimy nerasta. Inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita paruo$é
inzinierius geologas M. Vitkus ir inzinier¢ geologé A. Taujenyté. Ataskaita paruosta pagal STR
1.04.02:2011 reikalavimus [1]. Rodikliy zymenys, indeksai ir fizikiniy dydziy matavimo vienetai
pateikti pagal STR 1.04.02:2011 ir Lietuvos geologijos tarnybos aprobuotus geologinius
indeksus. Grunty apraSymas ir klasifikacija atlikta pagal LST EN ISO 14688-1 ir 14688-2 [2, 3],
prisilaikant teisés akte TAR Nr. 9653 iSdéstytais inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
klasifikacijos principais [5]. Grunty pavadinimai pateikti pagal LST EN ISO 14688-2.

Bendrieji duomenys
Tyrimai atlikti sklype V. Krévés pr. 50, Kauno m., Kauno m. sav. Jis yra Siaurin¢je Kauno
miesto dalyje, daugiabuciy gyvenamyjy namy kvartale. Sklype stovi mokslo paskirties pastatas.

Tyrimo sklypo reljefas gana lygus. Tyrimo tasky aukstis kinta nuo 73,6 iki 73,7 m.

Geologiné sandara
Pagal atliktus tyrimus pagrinda sudaro: 0,1 — 0,3 m storio dirvozemio sluoksnelis, piltinis
gruntas (¢t IV) ir paskutiniojo apledéjimo Baltijos stadijos glacialiniai (g III bl) dariniai —

moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis.

2024-04



Inzineriniy geologiniy sluoksniy detali geometrija pateikta greziniy apraSymuose (6.1-6.2

grafiniai priedai) ir inzineriniame geologiniame pjiivyje (7 grafinis priedas).

Hidrogeologinés salygos
Tyrimy metu pozeminis gruntinis vanduo aptiktas 1,6 — 3,8 m gylyje. Maksimalus prognozinis

pozeminio vandens lygis gali pakilti apie 0,5 m auksciau tyrimy metu pasiekto lygio.

Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai

Pagal inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rezultatus buvo iSskirti 4 inzineriniai
geologiniai sluoksniai (IGS 1 — 4). Sluoksniai i$skirti remiantis statinio zondavimo bandymo
rezultatais (kiiginiu stiprumu — g.), grunty apraSymu ir laboratoriniais rezultatais.

IGS-1 piltinis gruntas nustatytas visame tyrimy plote iki 1,8 — 2,0 m gylio.

IGS-2 silpnas moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis, sliigso grezinio Gr. 1 aplinkoje 2,0
— 3,2 m gylio intervale.

IGS-3 stiprus moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis, aptinkamas nuo 1,8 — 3,2 m gylio.
IGS-4 labai stiprus moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis, sliigso grezinio Gr. 2 aplinkoje
nuo 4,8 m gylio.

Inzineriniy geologiniy sluoksniy detali geometrija pateikta gr¢ziniy aprasymuose (6.1-6.2

grafiniai priedai) ir inzineriniame geologiniame pjiivyje (7 grafinis priedas).

Grunty fizikinés ir mechaninés savybés

Grunty deformacijy modulis (£) ir vidinés trinties kampas (¢) apskaiciuotas pagal LST EN
1997-2:2007 rekomendacijas. Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés bei
standartai pateikti laboratoriniy tyrimy protokoluose (8 grafinis priedas) bei grunty rodikliy

vidurkiniy verciy suvestinéje lenteléje (9 grafinis priedas).

Geologiniai procesai ir reiSkiniai

Siuolaikiniy geologiniy procesy ir reiskiniy tyrimy vietoje — nepastebéta.

2024-04



ISvados ir rekomendacijos

1. Tyrimo sklypo inzinerinés geologinés salygos yra tinkamos statinio kapitaliniam
remontui ir tolimesniam jo naudojimui.

2. Tyrimai atlikti pagal uZsakovo pateiktg ir su projektuotojais suderintg technine uzduot;.

3. Piltinis (IGS-1) ir silpni (IGS-2) gruntai aptinkami iki 1,8 — 3,2 m gylio. Jie negali biiti
pamaty pagrindu.

4. Giliau pagrinda sudaro stiprus — labai stipriis gruntai. Sie gruntai gali biiti pamaty
pagrindu. Tinkamg pagrindg pamatui parinkti atsizvelgus j galimus nuosédzius, taip pat
galimybes kokybiskai ir iki reikiamo gylio jrengti pamatus.

5. Tyrimy metu pozeminis gruntinis vanduo aptiktas 1,6 — 3,8 m gylyje. Maksimalus
prognozinis pozeminio vandens lygis gali pakilti apie 0,5 m auks$¢iau tyrimy metu

pasiekto lygio.

2024-04
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,»InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*

2 pricdas

Kauno tarptautiné gimnarzija

Uzsakovo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardeé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2024 03 18

Dokumento data

Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai.
Tyrimy objckto pavadinimas: Liftas
Tyrimuy objekto adresas (savivaldybe, senilinija, gyvenviete, gatve, statinio numeris): V. Krévés
pr. 50, Kauno m., 1.T-50406, Kauno m. sav.
Uzsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):
Kauno tarptautiné gimnazija, Vytauto pr. 50, Kauno m., [.T-44322, Kauno m. sav., 869982821,

erikasgr@gmail.com

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono rysio Nr., cl. pasto adresas)
Sauliaus Remeikos dizaino studija, Vilniaus g. 44, Siauliai, +37061012269

saulius.remeika@gmail.com

Statybos rasis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita
Statinio paskirtis: Mokslo paskirties.

Statinio kategorija: ypatingas

Nekilnojamuyjy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra):
Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas): nepateikta

Perduodamos j pagrindg apkrovos ir jy intensyvumas Nepateikta

Tyrimy ploto riby koordinatés:

Numeris X Y

o 6087037 1498309

3 6087066 498345 a
3 6087040 498366

4 6087015 498329

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir Kkiti reikalavimai:
1. I8grezti 2 grezinius nurodytose vietose.

2. Salia greziniy atlikti statinio zondavimo bandymus. Statinio zondavimo bandymy gylis gali
buti apribotas kicty ir labai tankiy grunty.

3. Pateikti pamaty projcktavimo rckomendacijas.

Sarasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atlickami tyrimai:




1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. ,,InZineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai“.

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai:
1.Nerasta N

UZsakovas Direktoriaus pavaduotoja, ,tl /YWI vaduqjanti direktoriy,

Rimanté Ruzgiené ..............ccooeevere  LXLLL LKLV XL sniisosrns aivistimmmsassaiies 2024 03 18
vardas, pavardé, |o* asas, data
Projekto vadovas Saulius Remeika................ oS 2024 03 18
vardas, pavard§, paraSas, data
2024 03 18

Tyrimy vadovas (uZduotj gavau).Mindaugas Vitkus...........ccecevinieiiniininninenieeeee
vardas, pavardé, parasas, data



Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus

2015 m. birzelio 11 d. jsakymo Nr. 1-118
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2015-06-11 Nr. 1179709
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemes gelmiy jstatymu,leidZiama:

UAB ..Geomira*
(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavard¢)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims) 304037216, buveiné (adresas) Vilniaus m.
sav., Vilniaus m., Domicelés Tarabildienes g. 4B)

nuo _2015-06-11
(leidimo jsigaliojimo data)
atlikti:

inzZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

/%’/%/ 7// _
Jonas Satkiinas

(parasas) (vardas ir pavarde)

Direktorius




www.geoportal.lf

Atestato
Nr.

1179709

UAB "Geomira"

Objektas: Liftas V. Krévés pr. 50, Kauno m., Kauno m. sav.

M.Vitkus

BréZinys:

Istirto sklypo padétis vietovéje

Laida

2024 -1G -




1179709

Objektas: Liftas V. Krévés pr. 50, Kauno m., Kauno m. sav.

M.Vitkus

Brézinys:  Planas su lauko darby vietomis ir pjiivio linija

(schematinis)

2024 -1G -




Greziniy ir statinio zondavimo taskuy koordinaciy ir altitudziy

Objekto pavadinimas:

ZINIARASTIS

Liftas V. Krévés pr. 50, Kauno m., Kauno r. sav.

Data: 2024 m. balandZio mén.
Absoliutinis
Eil.Nr. Bandymas Koordinatés aukstis
X y
1. Gr.,SZ-1 6087040 498328 73,6
2. Gr.,SZ-2 6087046 498343 73,7

5 PRIEDAS
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GEOANALIZE

1509001

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizé",Partizany g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel.:+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 24-0230

ISraSymo data 2024-04-25

Tyrimy atlikimo data: nuo 2024-04-24 iki 2024-04-26

Uzsakovas: UAB Geomira Grendavés g. 41, LT-25140 Vilnius

Objektas: V. Krévés pr. 50 Kauno m., LT-50406, Kauno m. sav. lifto jrengimas
Tyrimy medziaga: Gruntas

Grunty pridavimo data:  2023-04-08 Pridavé:Mindaugas Vitkus

Grunto bandiniy kiekis: 3

Tyrimai atlikti pagal:
* LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. |dentifikavimas ir apraSymas (ISO 14688-1:2017)

* LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017)

* Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijg (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)
* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

* LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

* LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

*LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

* LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

*LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintaniam spadziui
(ISO/TS 17892-11:2019)

*LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

Protokolo priedai: 1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 1 lapas
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 2 lapai

Parengé: Vyr. specialistas: Q‘V’ S. Gegieckas

Pastabos: 1. Rezultatai susije tik su tirtais éminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg protokolg su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i$§ uzsakovo



LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

GLO

GECANALIZE

(ST,
‘)& (a]

2y
g 2

KDNV/%
soscor “Nr 24-0230

Objekto pav.

V. Krévés pr. 50 Kauno m., LT-50406

Kauno m. sav. lifto jrengimas

—— e - - - — -
Skaitiklyje-likgs gruntas,vardiklyje-iSsijotas per sietg gruntas % Tankli Drégnig Plastingumas Grunto pavadinimas
Pavyzdys Siety akuciy dydziai, mm Mg*m’ ,% %
p =8
£ 8 S«
2362 >3
2ESE 59 e
8= 88 ® or |8q
R |E fg P § = 5 ; § pagal "IGGT grunty klasifikacija"
s 2 |E2Ec 8 g% |34 2019
° £ |3 g o € 28 [& a / kita informacija ,Matavimy rezultatai
AN __5“ % ® E 2 w A Ip 25 ;3 1 [ir atitikties pareiSkimas yra taikomas tik
= | 5 |Nr.| nuofiki| 63 | 315 | 20 | 6,3 4 2 1 06 | 04 | 02 |0125/ 0063 B |[& % plps | Pa S |w<04] Wp I s |82 éminiui
1101|2530l 00 | 00 00| 13| 27 | 24| 28| 27 | 39 |140| 98 | 91 | 371 2,054 209 | 286 | 130 | saClL | _ | smelingas mazo plastiskumo molis
1979, 3 . "t
kSt:
100,0 | 100,0| 100,0| 98,7 | 96,0 | 93,6 | 90,7 | 88,0 | 84,1 | 70,1 | 60,3 | 51,2 | 14,1 2,683 | 1,698| 058 | 24,9 | 156 | 0,71 | (ML) minkstas
212112025 0,0 0,0 0,0 3,5 1,6 1,3 1,7 1,7 2,6 | 10,8 | 11,40| 9,6 36,1 2,176 17,3 | 30,3 | 14,6 saCIL E smelingas mazo plastiskumo molis
L, 3 -
100,0 | 100,0 | 100,0| 96,5 | 949 | 93,6 | 91,9 | 90,2 | 87,6 | 76,8 | 65,4 | 558 19,7 2,686 | 1,855/ 0,45 | 19,7 | 15,7 0,28 (ML) tvirtas
32| 2|5560 90| 00| 00/ 00 06| 15| 22| 19 | 26 | 119|109 | 104 | 381 2,209 145 | 290 | 146 | saClL | _ smeélingas mazo plastiskumo molis
- 100,0| 100,0 | 100,0 | 100,0| 99,4 | 97,9 | 95,7 | 93,8 | 91,2 | 79,3 | 68,4 | 58,0 19,9 2,687 | 1,929| 0,39 | 159 | 144 0,10 (ML) ¢ standus
Atliko: D. GrigaliGnas @ 2024-04-23

Tikrino: Vyr, spec. S.Gegieckas @V,




G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-3
(LST EN ISO 17892-4:2017)

GEOANALIZE

UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0230
V. Krévés pr. 50 Kauno m., LT-50406, Kauno m. sav. lifto jrengimas
Objekto pav.
100,0 _
©
LT 200 &
/ ‘9
7 700 §
o 60,0 8
T e
w
4 =]
20,0 E
100 2
. . . . . o0 °
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClIL
Grezinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dig dso dso dso Cu Cc
1 1 2,5-3,0 0,0000 | 0,0110 | 0,0568 | 0,1222 0,0 0,0
100,0 _
©
7 w00 5
// 70,0 g-
60,0 ¢
// 500 g
- 40,0 8
30,0 o
— 200 £
100 2
. ; ; ; ; 00 °“
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
Grezinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dio dso dso deo Cu Cc
2 1 2,0-2,5 0,0000 | 0,0064 | 0,0298 | 0,0850 0,0 0,0
THF—"T7 100,0 _
90,0 £
7l 80,0 8
700 §
// 500 g
-~ o §
w
&0
Pl 300 8
20,0 g
100 2
. . . . . 00
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dio dso dso dso Cu Cc
2 2 5,5-6,0 0,0000 | 0,0062 | 0,0235 | 0,0719 0,0 0,0




GEOANALIZE

V. Krévés pr. 50 Kauno m., LT-50406, Kauno m. sav. lifto jrengimas

Grunto plastiskumo diagrama

Plastiskumo rodklis I, vat.d.

SiH

Siv

Takumo drégnis w; vnt.d.

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
; .. ; dregnis | drégnis mo mo rodiklis grgnto .
Eilés | Grezinio Paémimo drégnis | rodiklis konsistenci
: (W) % (wL) % (IL) vnt. :
Nr. Nr. Pav. Nr. gylis (wp) % (Ip) % ja
1 1 1 2,5-3,0 20,9 28,6 15,6 13,0 0,71 minksta
4 Grunto plastiskumo diagrama R
=
g
2
e
g ClH Siv
Z .
[-» SiH
Takumo drégnis w; vnt.d.
N /
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
. . | dregnis | dregnis | | M° mo fodiklis |, 9O
Eiles | Grezinio Paémimo drégnis | rodiklis konsistenci
: (w) % (w) % (IL) vnt. .
Nr. Nr. Pav. Nr. gylis (wp) % (Ip) % ja
2 2 1 2,0-25 17,3 30,3 15,7 14,6 0,28 tvirta
" R




GEOQOANALIZE

V. Krévés pr. 50 Kauno m., LT-50406, Kauno m. sav. lifto jrengimas

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
- i i Smulk
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo mu ?US
. n | dregnis | dregnis | . ™° MO 1 rodikiis |, 94O
Eiles | Grezinio Paémimo drégnis | rodiklis konsistenci
. (w) % (wL) % (IL) vnt. :
Nr. Nr. Pav. Nr. gylis (wp) % (Ip) % ja
3 2 2 5,5-6,0 14,5 29,0 14,4 14,6 0,10 standi
é Grunto plastiskumo diagrama D
g ~
E /
g / CIH giv
g CIM
C
i SiM
T A
T SiL

Takumo drégnis wy vat.d.
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Nordic
Metrology

SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0000428

Uzsakovas [.k. 304037216 UAB GEOMIRA
Grendaves g. 41, LT-25140 Vilnius

Kalibruotas objektas Tenzozondas CPT Nr. GL 0391
Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)

Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm?; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

Objekto bukle MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo metodas Kalibravimo procediira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

Kalibravimg atliko UAB "Nordic Metrology Science"Jungtine laboratorija.Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo atlikimo  Ganykly g. 15, Taurage

vieta

Aplinkos sglygos Aplinkos temperatira 21,2 e 1 E O

Kalibravimo data 2023-08-25

Sietis Matavimai buvo atlikti su $iais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo 2023-08-25
i8davimo data

InZinierius metrologas Tautvydas Militinas

Dokumentg elektroniniu parasu

pasiraé TAUTVYDAS,MILIUNAS
1(2) Nata- 2N0R-NR-P] 15-32-40



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0000428
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0391

Apkrovos Tiglecr)nzfr?{f ’ ISpléstiné neapibréztis
vardi(r;)é) vertd | o s, Paklaida (AF), [P (iU)p .
' (Fr)
KN KN W | % N | %
Soniné trintis

1,5 1,500 0,000 0,00 + 0,006 =+ 0,39
3,0 3,000 0,000 0,00 + 0,006 + 0,19
6,0 6,007 0,007 0,11 + 0,029 =+ 0,49
9,0 9,023 0,023 0,26 + 0,029 + 0,33
15 15,01 0,01 0,07 + 0,01 | £+ 0,04

Kugis

5 5,01 0,01 0,27 + 0,03 |+ 0,59

10 10,03 0,03 0,27 + 0,03 |+ 0,29

20 20,05 0,05 0,27 + 003 |+ 0,15

30 30,06 0,06 0,21 + 0,03 |+ 0,10

40 40,07 ‘0,07 0,18 + 0,01 [ £ 0,02

50 50,03 0,03 0,07 £ 0,03 [+ 0,06

60 60,13 0,13 0,22 + 0,06 [ £ 0,10

70 70,14 0,14 0,20 = 0,07 [+ 0,10

Prie§ kalibravimg matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova

ISmatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su iSpléstine

neapibréztimi (£ U)

F=Frgr —AF)H)XU

Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biiklei kalibravimo metu.

ISpléstiné neapibreéztis apskaiciuota suming standarting neapibréztj padauginus i§ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréztis
paskaiciuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

InZinierius metrologas Tautvydas Mililinas

Kalibravimo liudijimas gali buti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus
rati$kq kalibravimo laboratorijos leidima.

2(2)



GE T MAX

(

Manufacturer Confirmation
Garantie du fabricant
Certificacion del fabricante
Conferma del fabbricante
Herstellerbestatigung

Manufacturer: GeoMax AG

Product: 822722 Geomax Zenith25 Pro - GSM

3129138

This is to confirm that the product detailed hereon has been tested and complies
with the manufacturer’s specifications. This product has been designed and
manufactured in compliance with ISO 9001:2000 standard

Nous confirmons que le produit mentionné a été testé et qu’il correspond aux
spécifications du fabricant. Le produit a été développé et fabriqué selon les
normes ISO 9001:2000.

Certificamos que el producto indicado se ha ensayado y que corresponde a las

especificaciones del fabricante. El producto ha sido desarrollado y fabricado
conforme al estandar ISO 9001:2000. !

Con la presente confermiamo che il prodotto qui specificato € stato sottoposto a
test ed & conforme alle specifiche del fabbricante. Questo prodotto & stato
progettato e fabbricato conformemente allo standard ISO 9001:2000.

Wir bestatigen, dass das aufgefiihrte Produkt geprift wurde und den

Herstellspezifikationen entspricht. Das Produkt wurde unter den Anforderungen
der ISO 9001:2000 entwickelt und produziert.

GeoMax AG May 28, 2015

Rainer Diederichs
Quality Coordinator

Central phone +41 71 447 17 00 GeoMax AG
Direct Phone  +41 71447 17 00 Espenstrasse 135
Direct E-Mail  info@geomax-positioning.com CH-9443 Widnau

www.geomax-positioning.com Switzerland

I'#4.doc




KOPUA TIKRA /

PV GraZvydas Sabaliauskas, A1939 %
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTU RUMALI

Nr. A 1939

Grazvydas Sabaliauskas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieziiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architekttrinés dalies vykdymo prieZiliros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priezituros
vadovas
Statiniy riidys: pastatai ir inZineriniai statiniai
Statiniy kategorija: ypatingieji statiniai; neypatingieji statiniai, jskaitant statinius,
esancius kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultdros
paveldo vietovéje (i8skyrus kultiiros paveldo objektus ir kultliros paveldo statinius)

Teritorijy planavimo vadovas
Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty riisies:
vietoves lygmens detalieji planai

Specialiojo teritorijy planavimo dokumenty rusies:
vietovés lygmens inZinerinés infrastruktiros vystymo planai

5

I 7—
/ CHy ¥ b AV W F . i a
Ak 1\ Algimantas Pliu¢as

N\

Lietuvos architekty riimy pirmininkas

I¥duota 2013 m. geguZés mén, 15 d.
pagal Architekty profesinio atestavimo komisijos posédZio protokola Nr. 77.
Atnaujinta 2023 m. spalio mén. 3 d. Lietuvos architekty rimy sprendimu Nr. 23/10/8-207
pagal Architekty profesinio atestavimo komisijos
2023 m. rugséjo mén. 27 d. posédZio protokolg Nr. 207



Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2019 m. geguzes 27 d.
Pirma kartg i§duotas 2008 m. balandzio 1 d.

\ Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UABLLODVILA® 0132041




'KOPUJA TIKRA
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PV GraZvydas Sabaliauskas, A1939 %
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STATYBOS PRODUKCHOS

818¢¢

SERTIFIKAVIMO CENTRAS
Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr.37760

Vitalijus Stura

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, §ildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo, §ilumos gamybos (iki 5 MW galios) ir tiekimo.

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2019 m. geguzes 31 d.
Pirma karta iSduotas 2017 m. lapkric¢io 27 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

T e N T s A e T

e S e e R T e A T T T e T s

2018 UAB [ LODVILA® 01325%AT
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

L)

Valstybes imoné Statybos predukcijos sertf;fi'kavimu centras, imonés kodas 110068926, Linkmery g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACILJOS
ATESTATAS

Nr.38785

Virginijus Staselis

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai (isskyrus elektros),
kiti inZineriniai statiniai (kitos paskirties inZineriniai statiniai).
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesu valdymo ir
automatizacijos.

el SR
TYBOS PROD
\ SERTIFIKAVIMO CENTE

Valdemaras Gauronskis

I§duotas 2018 m. gruodzio 17 d.
Pirmga karta i$duotas 2018 m. gruodzio 17d.

t9Vce

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAE _LOBVILA®D1329-A1
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PV GraZvydas Sabaliauskas, A1939 7
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PS

STAFYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kadas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.39355

Andrius Prakopavicius

Ak

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai.
Projekto dalys: apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, elektroniniy
ry$iy (telekomunikacijuy).

Direktox Valdemaras Gauronskis

$duotas 2019 m. rugpjucio 21 d.
Pirmga karta iduotas 2019 m. rugpjucio 21 d.

891Vv¢

, Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spse.lt

2013 TAB LODVILA® £1323-A1



KOPIJA TIKRA

PV Grazvydas Sabaliauskas, A1939 %

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.30364

g

W
)

PS

TATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Andrejus Chlebnikovas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai,
gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto statiniai), inzineriniai tinklai (vandentiekio,
nuoteky $alinimo, elektros, kiti inZineriniai tinklai), kiti inZineriniai statiniai, taip pat

minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,

kulturos paveldo vietovéje.
Projekto dalis: statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

= /' B N Ao Ny
> . EE S TS

| STATYBOS PRODJKCH =
SRTIFIKAVIMO e @fiAs /)

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2018 m. gruodzio 13 d.
Pirma karta i8duotas 2012 m. gruodzio 19 d.

00¥c¢e

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

2018 UAB ,L(}EJU.!I.n' 01328-A1
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STATYBOS PRODUKCHQOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.56640

Tadeus Meskunec

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos
paveldo vietovéje.

Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.
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Pirma kartg isduotas 2016 m. spalio 28 d.
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STATINIO PROJEKTUOTOJO CI

PRIVALOMASIS DRAUDIMAS LJ&QP”A TIKRA

Liudijimas/polisas Nr.: LT23-PRCA-0000

Draudimo ridis: Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalo| hask Mrdafiadvydas Sabaliauskas, A1939
Draudimo grupé: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas

bta*

VIENNA INSURANCE GROUP

/

Draudimo laikotarpis Draudimo liudijimo i$davimo data: 2023.11.20

Nuo: 2023.11.20 14:30 Iki: 2024.11.19 23:59

Draudéjas

Imoné, Imonés kodas: I] SAULIAUS REMEIKOS DIZAINO STUDIJA, 300004197

PVM kodas, Adresas, Kontaktai: Vilniaus g. 44, Siauliai, Lietuva,

Draudimo jmoka

Draudimo jmoka: 772.93 EUR (Septyni Simtai septyniasdesimt du eurai, 93 ct)

Imokos mokéjimo grafikas

1. 2023.11.20 193.24 EUR 2. 2024.02.17 193.23 EUR 3. 2024.05.17 193.23 EUR 4. 2024.08.17 193.23 EUR

Informacija apie projektuojama statinj

Apdrausti visi objektai ar jy dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.
Draudimo salygos

Pratestas Zalos atsiradimo ir reikalavimo Iki 2029-11-19 dienos.

pateikimo laikotarpis:

Draudimo sutartis jsigalioja nuo to momento, kai draudéjas sumoka visg ar pirmg draudimo jmoka, bet ne anksciau nei draudimo
laikotarpio pradZia. Jeigu Draudéjas sutartyje numatytu terminu nesumoka pirmos ar visos draudimo jmokos, tai draudimo
sutartis nejsigalioja ir anuliuojama be atskiro draudiko pranesimo praéjus 10 dieny po jmokos moké&jimo termino.

Draudimo sutarties jsigaliojimas:

Bendra draudimo suma:

Draudimo suma vienam draudZiamajam
jvykiui:

Besalyginé isskaita kiekvienam jvykiui:
Draudimo objektas:

290 000.00 EUR
290 000.00 EUR

2900.00 EUR
Draudimo objektas yra draudéjo civiliné atsakomybé uZ Zalg, padarytg tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties

galiojimo metu ir Saliy nustatytu laikotarpiu, kuris negali biti trumpesnis uz Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nustatyta garantinj terming, dél draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis
sudaryta pagal atskirg statinio projekta, arba dél netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jy dalys buvo
perduoti uzsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kuriy projektavimo darby rangos sutartys buvo pasiradytos po
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta
pagal projektavimo jmonés projektavimo darby mastg per metus.

Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklémis,
patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vélesniais pakeitimais.

Néra pretenzijy/zaly per 3 metus.

Draudimo sutarties pagrindas:
Pretenzijy/ zaly istorija:

Papildomos salygos

1. Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudéjo prasymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudéjui likusi jmokos
dalis néra grazinama, o tuo atveju, jei draudimo jmoka néra sumokéta, Draudéjas privalo sumokéti visg sutartg draudimo jmoka.

2. Kartu draudziama ir projekto vykdymo prieZidra.

3. Sio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas.

4. Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos néra, iSskyrus objektus iSvardintus 1-ame priede prie Sio draudimo liudijimo (poliso).

Papildoma informacija

Pagal LR PVM jstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudéjui laiku nesumokéjus draudimo jmokos (-y), AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje turi teise pateikti Draudéjo duomenis UAB
.Creditinfo Lietuva" tvarkanciai jungtines skolininky duomeny rinkmenas mokumo vertinimo bei jsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikianciai tokius duomenis teisétg
interesg turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijy ar lizingo bendrovés ir t.t.), kad jie galéty jvertinti duomeny subjekto mokuma ir valdyti
jsiskolinima.

BTA neturi teisés teikti draudimo paslaugy bei neprivalo mokéti draudimo iSmokos ar suteikti kitokio poblidZio naudos pagal draudimo sutartj, jei tokiu draudimo paslaugy
ar naudos suteikimu, taip pat draudimo iSmokos iSmokéjimu: a. BTA pazeisty Jungtiniy Tauty Organizacijy rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominémis sankcijomis,
Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinés Karalystés ar Jungtiniy Amerikos Valstijy norminiais aktais taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus; b.
Perdraudimo bendrové, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dél perdraudimo, paZeisty taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra jtvirtinti valstybés, kurioje
registruota perdraudimo bendrové, teisés aktais.

Asmens duomeny apsauga

Sios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomeny valdytojas tvarko $ios sutarties salygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudéjo
(Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 mety). Duomenis pateikti bdtina tam, kad sudaryti ir vykdyti Sig sutartj. Nepateikus asmens duomeny,
sutartis gali biiti nesudaryta.

Draudéjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali buti teikiami duomeny tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudéjo
duomenis Draudiko, kaip duomeny valdytojo, vardu (Zaly administravimo partneriai, informaciniy technologijy bendrovés, perdraudimo bendrovés, tiek kiek to reikia
sutarties administravimui ir vykdymui) . Taip pat pagal uzklausas teikiami valstybés institucijoms, bankams ir finansinés nuomos bendrovéms, skoly administravimo

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinés adresas Sporta iela 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialg j. k. 300665654, PVM mokétojo kodas LT100005808219, Laisvés pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. pastas: ,

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
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bendrovéms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisétq interesa.

Draudéjas (Apdraustasis) turi teise prasyti susipazinti su tvarkomais asmens duomenimis, iStaisyti neteisingus, neiSsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti
apriboti duomeny tvarkymo veiksmus (iSskyrus saugojimg) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti
neteisétai ar yra kiti teisés aktuose nurodyti pagrindai), teise nesutikti su duomeny tvarkymu, teise j duomeny perkeliamuma. Igyvendinant teise j duomeny perkeliamuma,
tvarkomi asmens duomenys gali biti el. bidu perduoti Draudéjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudéjo (Apraustojo) nurodytam duomeny valdytojui.

Draudéjas informuojamas, kad draudimo bendrové teiséto intereso pagrindu dél paslaugy teikimo gali susisiekti su Draudéju el. pastu bei informuoja apie tai Apdraustajj.
Draudéjas (Apdraustasis) turi teise bet kuriuo metu atsisakyti tokiy el. pasto pranesimy, gauto pranesimo apacioje paspausdamas nuoroda ,atsisakyti® arba kreipdamasis |
draudimo bendrove nurodytais kontaktais.

Turédamas nusiskundimy dél asmens duomeny tvarkymo, Draudéjas (Apdraustasis) gali kreiptis j Valstybine duomeny apsaugos inspekcijg. Valdytojo paskirto Duomeny
apsaugos pareigino kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesné informacija asmens duomeny klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.It.

VIENNA INSURANCE GROUP

Klienty skundy nagrinéjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose paZeidé jo teises ar teisétus interesus, turi rastu kreiptis |
draudikg su skundu, nurodydamas ginco aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis j draudikg ne véliau kaip per tris ménesius nuo tos dienos, kai suzinojo
arba turéjo suzinoti apie savo teisiy pazeidima (detalesné informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudimg). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymg ne véliau
kaip per 15 darbo dieny nuo skundo gavimo dienos.

Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudéjo/naudos gavéjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gaves jo netenkinantj draudiko atsakyma, turi teisg kreiptis | Lietuvos
banka (Zalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.Ib.It) rastu arba elektroniniu blidu per vienerius metus po kreipimosi j draudika. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinéja
gincus su vartotojais dél draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudéjas turi teise nutraukti draudimo sutartj, apie tai rastu jspéjes draudimo bendrove ne maziau kaip pries 15 dieny iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo
dienos.
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Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinés adresas Sporta iela 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialg j. k. 300665654, PVM mokétojo kodas LT100005808219, Laisvés pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666 SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
El. pastas: , SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 2/2
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