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	Eil. Nr. 
	Klausimas
	Atsakymas

	1.
	Prašome patikslinti pirkimo objektą. Techninėje specifikacijoje nurodyta:„4. Parengti garsinės pranešimų perdavimo sistemos įrengimo darbų projektą, sistemą įrengiant OEKC esančiuose pastatuose, patalpose ir teritorijoje.“
a. Ar turi būti atliktas tik Techninis darbo projektas?
b. Ar turi būti atlikta įrangos montavimo paslaugos?
c. Ar turi būti atlikta sistemos projektavimo ir įrengimo paslaugos?

	Pirma turi būti atlikti projektavimo darbai ir parengtas techninis projektas.

	2.
	Techninėje specifikacijoje nurodyta „9. Teikėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli, pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos (jei komplektuojama kartu) techninė specifikacija.“
a. Jei perkamos tik projektavimo paslaugos, tiekėjas pasiūlymo teikimo metu negali nurodyti konkrečių modelių ir/ar sistemų, kadangi bus atliekamos projektavimo paslaugos, o ne sistemos įrengimo. 

	TEISINGAI

	3.
	Techninėje specifikacijoje nurodyta „10. Teikėjas turi užtikrinti, kad projektuojamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenksminga programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas.“
a. Jei perkamos tik projektavimo paslaugos, projektuotojas niekaip negali įtakoti tokio sprendimo. Prašome patikslinti sąlygas.

	TEISINGAI

	4.
	1. Techninėje specifikacijoje nurodyta „12. Projektuojamos garsinės sistemos garsiakalbiai turi būti visose dalinio teritorijoje esančiose patalpose ir lauke.“
a. Ar pagal techninės specifikacijos pateiktus priedus (3_2 priedo 1 priedėlis Pirmas aukštas, 4_2 priedo 2 priedėlis  Antras aukštas, 5_2 priedo 3 priedėlis Mokymo korpusas, 6_2 priedo 4 priedėlis Kareivinių pastato pirmas aukštas, 7_2 priedo 5 priedėlis Kareivinių pastato antras aukštas), pateiktos baigtinis pastatų sąrašas ir patalpos, kuriose turės būti suprojektuotas įgarsinimas?
b. At bus pateikti patalpų redaguojami planai. Jei ne, ar užsakovas reikalaus tokių? 
c. Prašome pateikti teritorijos planą, kadangi nėra aišku, kiek ir kurioje teritorijoje turės būti suprojektuota sistema?
d. Ar užsakovas pateiks topografinę nuotrauką? Jei ne, ar užsakovas reikalaus, kad ji būtų išimta. (topografinės nuotraukos išėmimas trunka 1-2 mėnesius) 

	a. Patalpos pateiktos visos. Taip pat pateikti konteineriai, šiuo metu ne visi konteineriai yra vietoje. Pateiktas tik baigtinis skaičius. Pagal techninės specifikacijos 18.1. punktą tiekėjas turi suprojektuoti pranešimų sistemos atvedimą iki ofisinių konteinerių vietos (OEKC rikiuotės aikštė), sistemos atvedimo iki konteinerių ir pajungimą konteineriuose, numatant po vieną kolonėlę (garsiakalbį) konteineryje (galimas ofisinių konteinerių kiekis vietoje – iki 40 vnt.).
b. (NEBŪTINA)
c. (NEBŪTINA) 
d. (NEREIKALAUSIM)


	5.
	Ar bus pateikta kitų inžinerinių sistemų planai, kad naujos sistemos nesuprojektuoti ant esamų sistemų)
	Pastatų viduje esama sistema bus naikinama, todėl jokia esamos sistemos infrastruktūra neturėtų būti integruotą į naują garsinę sistemą.

	6.
	Su kuo turės būti suderintas parengtas projektas?
	Oro erdvės kontrolės centro vadu. 

	7.
	Sutarties projekto 15.5 nurodyta data – Sutartis galioja iki 2025 m. sausio 5 d – manome, kad įsivėlusi techninė klaida, ir turėtų būti 2026m.

	Taip 2026 m. sausio 5 d.

	8.
	Ar projektuojama balsinių pranešimų sistema turi atitikti LST EN 54 serijos standartų ir šių taisyklių nuostatoms? 

	(NEBŪTINA) 



