Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) teikia atsakymus į klausimus paprastojo ir kapitalinio remonto aprašų parengimo paslaugų pirkime, pirkimo ID 4344266:

1. Klausimas:
Kokie projektavimo terminai?

Atsakymas:
Sutarties vykdymo terminas numatytas paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų projekto 4.1 papunktyje – paslaugos suteikiamos per 9 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

2. Klausimas.
Projektuojamas pastato išorėje liftas didina pastato užstatymo plotą, todėl pastato rūšis turi būti rekonstrukcija, o ne kapitalinis remontas.
Atsakymas:
[bookmark: _GoBack]Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 52 d. numatyta, kad liftai priskiriami statinio inžinerinėms sistemoms. Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2022 „Statinio statybos rūšys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622, 12.11. papunktyje numatyta, kad inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas priskiriamas paprastajam remontui. Minimo STR 10 p. Valstybinė aplinkos planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos yra išaiškinusi, kad „Jeigu dėl lifto (pastato inžinerinės sistemos) įrengimo bus keičiamos, šalinamos, įrengiamos naujos, stiprinamos, silpninamos esamo pastato laikančiosios konstrukcijos (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 10 punktas), tai statybos darbai priskirtini statinio kapitaliniam remontui“ (https://vtpsi.lrv.lt/lt/konsultacijos/klausimai-ir-atsakymai/archyvas-viesintos-konsultacijos-iki-2023-06-30/2017-metai-ir-senesni/ii-statybos-valstybine-prieziura-reglamentuojanciu-ir-su-jais-susijusiu-teises-aktu-nuostatu-taikymas/6-statiniu-statybos-rusys/inspekcijos-isaiskinimai-23/lifto-irengimo-darbai-statybos-rusis-2016-05-26/). Perkančioji organizacija mano, kad keltuvo (inžinerinės sistemos) įrengimas prie išorinės sienos patenka į kapitalinio remonto apimtis. 
