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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendrosios nuostatos

	1. 
	Pirkimo objektas
	Fizinės apsaugos, elektroninės apsaugos, sistemų techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos

	2. 
	Pirkimo objekto dalys
	Pirkimas neskaidomas ir apima:
1. Ginkluotos fizinės apsaugos, elektroninės apsaugos, sistemų techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos (Valstybinio duomenų centro ir administracinių patalpų, adresu Studentų g. 39, Vilnius);
2. Fizinės apsaugos, elektroninės apsaugos, sistemų techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos (Duomenų centro ir administracinių patalpų, adresu Lvivo g. 25, Vilnius).

	3. 
	Paslaugų teikimo terminas
	Paslaugų teikimo trukmė – 24 mėn.

	4. 
	Paslaugų teikimo vieta
	Studentų g. 39, Vilnius ir Lvivo g. 25, Vilnius.

	5. 
	Atsiskaitymo su tiekėju tvarka
	Pirkėjas sumoka Tiekėjui už tinkamai ir kokybiškai pristatytas Prekes mokėjimo pavedimu, lėšas pervesdamas į Tiekėjo banko sąskaitą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros priėmimo dienos.



II. Fizinės apsaugos paslaugų bendrieji reikalavimai

1. Tiekėjas privalo užtikrinti apsaugos paslaugų teikimą, budint valstybės įmonės Registrų centro (toliau – Užsakovo) teritorijoje ir (arba) pastatuose (toliau – Saugomas objektas) įrengtuose stacionariuose apsaugos postuose.
2. Detalūs saugomų objektų aprašymai ir reikalavimai juose teikiamoms paslaugoms pateikiame Priede Nr. 1 „Fizinės apsaugos, elektroninės apsaugos, sistemų techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos (Valstybinio duomenų centro ir administracinių patalpų, adresu Studentų g. 39, Vilnius)“ ir Priede Nr. 2 „Fizinės apsaugos, elektroninės apsaugos, sistemų techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos (Duomenų centro ir administracinių patalpų, adresu Lvivo g. 25, Vilnius)“
3. Fizinė apsauga, vykdoma stacionariuose apsaugos postuose, vizualiai ir vaizdo stebėjimo sistemos bei apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijų pagalba, stebint saugos situaciją, reaguojant į aliarminius (pavojaus) techninių apsaugos sistemų suveikimus, informuojant specialiąsias tarnybas bei pranešant Tiekėjo centriniam stebėjimo pultui ir Užsakovo atsakingiems asmenims, imantis visų įmanomų veiksmų turto (įrangos) ir asmenų apsaugojimui.
4. Tiekėjas turi užtikrinti, kad skirs tik kvalifikuotus apsaugos darbuotojus, kurie vykdys objekto apsaugą Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Tiekėjas privalo apsaugos darbuotojus aprūpinti apsaugos paslaugų teikimui būtinomis darbo priemonėmis (specialiosiomis ir ryšio priemonėmis, metalo detekcijos, pavojaus mygtukas ir pan.), tvarkinga uniformine apranga.
6. Tiekėjas, vykdydamas apsaugos paslaugų teikimą, privalo užtikrinti Užsakovo darbuotojų ir klientų, svečių, Užsakovą aptarnaujančių įstaigų, įmonių, rangovų darbuotojų ir kitų asmenų, kuriems suteiktas leidimas patekti į Užsakovo patalpas ir (arba) teritoriją (toliau – Lankytojai), turto judėjimo į/iš Saugomą objektą kontrolę, kurios metu turės užtikrinti:
6.1. lankytojų asmens dokumentų tikrinimą, įėjimo registravimą, kontrolę, praėjimo kortelių išdavimą/surinkimą, pirminės informacijos lankytojams/interesantams suteikimą, atsakingų darbuotojų iškvietimą;
6.2. turto įnešimo ir išnešimo kontrolę, pagal suderintą su Užsakovu tvarką;
6.3. turto išvežimo ir įvežimo kontrolę, pagal suderintą su Užsakovu tvarką, įvažiuojančių/išvažiuojančių transporto priemonių registravimą, kontrolę ir patikrą;
6.4. patalpų raktų saugojimą ir išdavimą pagal Užsakovo nustatytą tvarką;
6.5. įeigos kontrolės sistemos tinkamą naudojimąsi pagal Užsakovo nustatytą tvarką;
6.6. pastebėjus netinkamą įeigos kontrolės sistemos naudojimosi atvejį arba kilus įtarimui dėl svetimos įeigos kontrolės kortelės naudojimo, esant reikalui – patekimo užkardymą arba Užsakovo darbuotojų kortelių ir/ar asmens dokumentų tikrinimą;
6.7. esant reikalui, atlikti Užsakovo darbuotojų ir Lankytojų asmens daiktų tikrinimą bei vaizdo, garso ir foto fiksavimo įrangos saugojimą specialiai tam paskirtose patalpose arba balduose (nenuolatinio pobūdžio).
7. Tiekėjas vykdydamas apsaugos paslaugų teikimą, privalo užtikrinti nuolatinę apsaugos sistemų (apsaugos, priešgaisrinę, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemos) monitoringą (stebėseną), įskaitant, bet neapsiribojantį Saugomu objektu, kuriame vykdoma apsauga (preliminarus stebimas nuotoliniu būdu Užsakovo objektų skaičius sudaro 10 vnt.), kuris apima:
7.1. nuotoliniu būdu stebimų Užsakovo objektų apsauginės signalizacijos sistemų įjungimą/išjungimą/blokavimą, pagal Užsakovo atsakingų asmenų suformuotą poreikį;
7.2. nuotoliniu būdu stebimų Užsakovo objektų apsauginės signalizacijos, priešgaisrinės, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemų perkrovimą (pagal poreikį);
7.3. saugomo objekto apsauginės signalizacijos sistemų, Užsakovo atsakingų asmenų nurodytų sričių įjungimas, išjungimas.
7.4. saugomo objekto apsauginės signalizacijos sistemų, Užsakovo atsakingų asmenų nurodytų sričių (preliminarus skaičius – iki 10 sričių) būsenos (įjungta / išjungta/ aliarmas) stebėsena ir neatidėliotinas reagavimas į aliarmo signalus, kai reaguojant į apsaugos nuo įsibrovimo sistemos pranešimą, į įsibrovimo vietą atvykstama ne vėliau kaip per 1 min.;
7.5. apsauginės signalizacijos, priešgaisrinės, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemų signalų (aliarmas, gaisras, elektros įtampos dingimas/atsistatymas, apsaugos sistemos testavimas, gedimas / gedimo pašalinimas) registravimą ir informacijos perdavimą Užsakovo atsakingam darbuotojui.
8. Tiekėjas, vykdydamas apsaugos paslaugų teikimą, vykdys asmens vaizdo duomenų tvarkymą vaizdo stebėjimo sistemos pagalba ir asmens duomenų tvarkymą įeigos kontrolės pagalba. Vykdant asmens duomenų tvarkymą, Tiekėjas privalės susipažinti ir užtikrinti Užsakovo patvirtintų Vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašo, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatų laikymąsi ir įgyvendinimą.
9. Tiekėjas vykdydamas apsaugos paslaugų teikimą, privalo:
9.1. užtikrinti viso Saugomo objekto ir teritorijos (jei Saugomas objektas tokią turi) apsaugą (apima Užsakovui priklausantį turtą, įrenginius bei įrangą, esančią patalpų viduje bei sumontuotus įrenginius ant išorinių pastato sienų, stogų bei šalia pastato esančius kondicionierių išorinius įrenginius, vėdinimo įrenginius, elektros generatorius ir kitus įrenginius, esamus ar Užsakovo įrengtus, sutarties vykdymo laikotarpiu Saugomo objekto teritorijoje);
9.2. tikrinti saugomo objekto saugos būklę ir teikti pasiūlymus dėl trūkumų, mažinančių saugumą objekte, pašalinimo. Už trūkumų pašalinimą atsakingas Užsakovas;
9.3. imtis visų veiksmų, būtinų viešosios tvarkos, saugomo objekto materialinių vertybių, asmenų bei turto saugumui užtikrinti, užkertant kelią neteisėtiems veiksmams; 
9.4. apsauginės, priešgaisrinės signalizacijos suveikimo atveju ar pastebėjus įtarimą keliančių faktų objekte – privalo nedelsiant patikrinti saugomą objektą. Nustačius įsibrovimo faktą – informuoti teisėsaugos institucijas ir pranešti apie įvykį atsakingiems Užsakovo darbuotojams bei imtis visų įmanomų veiksmų asmenų bei turto apsaugojimui; 
9.5. pastebėjus gaisrą – nedelsiant iškviesti specialiąsias ir technines tarnybas (priešgaisrinę tarnybą), bei esant galimybei, kai nekelia grėsmės apsaugos darbuotojo sveikatai ir gyvybei, imtis priemonių likviduoti ar lokalizuoti gaisro židinį pasinaudojant turimomis priešgaisrinėmis priemonėmis, apie įvykį pranešti Užsakovo atsakingiems asmenims;
9.6. saugomo objekto darbo metu apsaugos darbuotojas/-ai būtų apsaugos poste, ne rečiau kaip kas 2 (dvi) valandas apeitų ir apžiūrėtų saugomą objektą iš vidaus bei išorės;
9.7. pasibaigus saugomo objekto darbo laikui, apsaugos darbuotojas/-ai patikrintų visas patalpas. Įsitikinus, kad jose neliko žmonių, įjungtų elektros šildymo ir apšvietimo prietaisų, galinčių sukelti gaisrą ar klaidingus signalizacijos priemonių suveikimus, ir kt., įjungtų apsaugos signalizaciją;
9.8. bendradarbiaujant su Užsakovu, apmokyti apsaugos darbuotojus kur išjungti pagrindinius įvadus avarijos ar gedimo (liftų, elektros, vandentiekio, gaisro) atveju, iškviesti avarinę tarnybą, pastatą aptarnaujančios įmonės atstovus ir nedelsiant informuoti Užsakovo atsakingus darbuotojus;
9.9. užtikrinti, kad Tiekėjo apsaugos darbuotojas/-ai, pagal su Užsakovu suderintą grafiką Saugomame objekte prieš Užsakovo darbuotojų darbo pradžią atjungtų bendrų patalpų (koridorių ir pan.) apsaugos signalizaciją ir atrakintų įėjimo duris, o pasibaigus darbo valandoms patikrinęs ar visi langai, durys uždaryti, ar Saugomame objekte/ Saugomame objekto dalyje nelikę žmonių ir kt. užrakintų duris ir priduotų signalizaciją į CSP;
9.10. pildyti apsaugos postuose esančią tarnybinę dokumentaciją ir žurnalus.
10. Tiekėjas vykdydamas apsaugos paslaugų teikimą, privalo užtikrinti kompleksinę apsaugą, t. y. iškilus pavojui, apsaugos darbuotojui į pagalbą privalo atvykti reikiamas kiekis Tiekėjo mobiliųjų patrulinių ekipažų.

III. Elektroninės apsaugos paslaugos

11. Tiekėjas įsipareigoja, savo pajėgumais Saugojame objekte sumontuotą apsauginę ir priešgaisrinę sistemas, prijungti prie Tiekėjo centrinio stebėjimo pulto (toliau – CSP) bei užtikrinti nenutrūkstamą sistemos ryšio su CSP veikimą. Tiekėjas taip pat turi turėti rezervinį pultą ar kitokias technines priemones, užtikrinančias nenutrūkstamą paslaugos teikimą nenumatytais atvejais.
12. Tiekėjas, gavęs apsauginės–priešgaisrinės signalizacijos sistemos gedimo signalą, elektros energijos dingimo signalą, rezervinio signalizacijos sistemos maitinimo signalą, apsauginės–priešgaisrinės signalizacijos sistemos spindulių ignoravimo signalą, ar negavęs apsauginės–priešgaisrinės signalizacijos sistemos testavimo signalo, privalo nedelsiant informuoti apie tai Užsakovo atsakingus asmenis. 
13. Tiekėjas, suveikus apsauginei–priešgaisrinei sistemai, privalo nedelsiant fiksuoti suveikimo laiką ir pranešti apie sistemos suveikimą Užsakovo nurodytam atsakingam asmeniui. Nustačius apsauginės–priešgaisrinės signalizacijos suveikimo/gedimo priežastis apie tai tuoj pat informuoti Užsakovo atstovą ir esant poreikiui – teisėtvarkos ar priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Nustačius įsilaužimo/užpuolimo požymius, užkirsti kelius asmenų, įtariamų padarius teisės pažeidimus, pasitraukimui iš objekto (teritorijos) bei imtis priemonių jiems sulaikyti. 
14. Užsakovui prašant, turi būti paruošiama ir pateikiama ataskaita apie saugomo objekto apsaugos sistemos suveikimo signalą, objekto (signalizacijos įjungimo/išjungimo) laiką ir objekto apžiūros rezultatus. Ataskaitoje pateikiami ne senesni nei 3 (trijų) kalendorinių mėnesių duomenys.

IV. Techninės įrangos priežiūros ir remonto paslaugos

15. Techninė priežiūra (apžiūra) įskaitant, bet neapsiribojant, apima apsaugos ir priešgaisrinių signalizacijų: sistemų įvykių peržiūrą, spindulių su pažeidimais testavimą, saugomų zonų sąrašo patikslinimą, apsaugos sistemų avarinio maitinimo šaltinio elektrinių parametrų matavimą, kiekvieno įrenginio veikimo tikrinimą, užterštų/išsiderinusių įrenginių valymą/derinimą ir kitus veiksmus, kurie reikalingi sistemos funkcionavimui užtikrinti.
16. Tiekėjas atlieka tik veikiančių sistemų techninę priežiūrą. Pirminė sistemos apžiūra apima objekte įrengtos sistemos techninės būklės, veikimo ir signalų siuntimo patikrinimą. 
17. Techninė apsaugos signalizacijos, priešgaisrinės signalizacijos ir įeigos kontrolės sistemų patikra vykdoma ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus. Techninės patikros rezultatai įforminami raštu konkrečios sistemos patikros akte.
18. Nustačius sistemos gedimus, jie įrašomi pirminės patikros akte. Pašalinus trūkumus atliekama pakartotina sistemos patikra.
19. Tiekėjas privalo raštu pranešti apie kliūtis, dėl kurių ne dėl Tiekėjo kaltės nebuvo galima atlikti planinės techninės priežiūros arba neplaninės techninės priežiūros darbų nustatytu laiku.
20. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad sistemos signalai būtų gaunami tinkamai ir esant gedimams (trūkumams) privalo juos pašalinti.
21. Gavus pranešimą apie sistemos gedimus, atvykti į objektą ir pašalinti sistemos gedimus:
21.1. Darbo dienomis – per 4 (keturias) valandas, bet ne vėliau, kaip 1 (vieną) val. po darbo pabaigos, atvykti ir pašalinti sistemos gedimus, kurie nereikalauja sistemos detalių keitimo, o remonto darbus, kurie reikalauja sistemos detalių keitimo, atlikti ne vėliau nei per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento;
21.2. Ne darbo dienomis – atvykti per 8 (aštuonias) valandas ir pašalinti sistemos gedimus, kurie nereikalauja sistemos detalių keitimo, o remonto darbus, kurie reikalauja sistemos detalių keitimo atlikti ne vėliau nei per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento.
22. Užsakant sistemų konfigūracijos darbus Tiekėjas Užsakovo prašymu, suderintu laiku atvyksta į objektą ir atlieka konfigūracijos darbus pagal suformuotą užduotį. Paslaugos suteikimui reikalingų darbo valandų skaičius gali būti suderintas su Užsakovo atsakingais darbuotojais iš anksto.
23. Atvykęs į objektą tiekėjas privalo nustatyti gedimą, surašyti defektinį lapą ir esant objektyvioms galimybėms pašalinti gedimą. Tuo atveju, jei gedimo pašalinimui reikalingos papildomos medžiagos ir papildomos darbų valandos, darbo valandų skaičius ir medžiagų kaina turi būti suderinta su Užsakovo atsakingais darbuotojais.
24. Remonto ir paslaugų užsakymo darbams yra taikomi valandiniai darbo laiko įkainiai, laikant, kad remonto darbams atlikti bus reikalingi kvalifikuoti specialistai. Kelionėje pas Užsakovą sugaištas laikas, kiti kelionės kaštai turi būti įtraukti į valandinį įkainį.
25. Tiekėjas turi pasirūpinti visų reikalingų medžiagų ir detalių tiekimu. Visos medžiagos ir detalės privalo būti naujos, neeksploatuotos, atitikti Europos Sąjungos standartus. 
26. Už sistemos gedimo šalinimui panaudotas detales ir darbus Užsakovas atsiskaito pagal faktiškai patirtas išlaidas, tam sutartyje yra numatyta sutarties vykdymo išlaidų atlyginimui skirta suma. Nustatytus gedimus (trūkumus) Tiekėjas privalo pašalinti pagal iš anksto suderintą darbų ir medžiagų sąmatą, už medžiagas apmokant pagal medžiagų įsigijimo dokumentus, netaikant pelno ar kitų papildomų mokesčių. 
27. Naujai sumontuotiems įrenginiams Tiekėjas suteikia ne trumpesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją, išskyrus tas atskiras detales ir darbus, kuriems priėmimo-perdavimo akte (sąskaitoje) nurodyta, kad jiems suteikiamas trumpesnis garantijos terminas. Garantinio laikotarpio metu, naujai Tiekėjo sumontuotų ir netinkamai funkcionuojančių įrenginių /dalių keitimas atliekamas nemokamai.

___________________


Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

I. Saugomo objekto aprašymas

1. Ginkluotos fizinės apsaugos, elektroninės apsaugos, sistemų techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų teikimo adresas Studentų g. 39, Vilnius.
2. Saugomame objekte yra įrengti trys stacionarūs apsaugos postai (toliau – AP):
2.1. AP Nr. 1 – užsakovo administracinių patalpų recepcija;
2.2. AP Nr. 2 – valstybinio duomenų centro saugumo zonos apsaugos postas;
2.3. AP Nr. 3 – valstybinio duomenų centro teritorijos modulinis apsaugos postas;

II. Saugomo objekto apsaugos organizavimo grafikas:

	AP Nr.
	Apsaugos posto charakteristika
	Savaitės dienos
	Apsaugos paslaugų teikimo valandos

	AP Nr. 1
	Vienas apsaugos darbuotojas:
· užtikrinti objekto neginkluotą apsaugą;
· vykdyti Saugomo objekto teritorijos, pastatų ir technologinių įrenginių apsauga;
· patruliuoti patalpose ir teritorijoje nakties metu (su užsakovu suderintu grafiku);
· užtikrinti leidimų rėžimo kontrolę saugomame objekte.
užsakovo objektų apsaugos, bei gaisro sistemų monitoringas, valdymas.
	Darbo dienomis
(5 d. d. darbo savaitė) 
	Nuo 7.00 val. 
iki 19.00 val. 
(12 val. per parą)

	AP Nr. 2
	Vienas apsaugos darbuotojas:
· užtikrinti, kad apsaugos poste nuolat būtų bent vienas apsaugos darbuotojas;
· užtikrinti objekto ginkluotą apsaugą;
· vykdyti Saugomo objekto teritorijos, pastatų ir technologinių įrenginių apsaugą;
· užtikrinti leidimų rėžimą į valstybinio duomenų centro saugumo zoną;
· transporto įleidimo į valstybinio duomenų centro teritoriją rėžimo užtikrinimas;
užsakovo objektų apsaugos, bei gaisro sistemų monitoringas, valdymas.
	Visos darbo ir poilsio (šventinės) dienos
	Nuo 00.00 val. 
iki 24.00 val. 
(24 val. per parą)

	AP Nr. 3
	Vienas apsaugos darbuotojas:
· užtikrinti objekto ginkluotą apsaugą;
· vykdyti Saugomo objekto teritorijos, pastatų ir technologinių įrenginių apsaugą;
· užtikrinti leidimų rėžimą į valstybinio duomenų centro teritoriją;
· transporto įleidimo į valstybinio duomenų centro teritoriją rėžimo užtikrinimas;
užsakovo objektų apsaugos, bei gaisro sistemų monitoringas, valdymas.
	Visos darbo ir poilsio (šventinės) dienos
	Nuo 00.00 val. 
iki 24.00 val. 
(24 val. per parą)



3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad ginkluotai fizinei apsaugai skirs tik kvalifikuotus apsaugos darbuotojus, kurie vykdys objekto apsaugą ne žemesnės kaip B kategorijai priskiriamais šaunamaisiais ginklais, Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

III. Saugomo objekto statinių ir apsaugos sistemų apibūdinimas

	Patalpų bendras plotas
	11 250,76 kv. m.

	Statybos metai
	1980-1997 (2023 m. rekonstrukcija)

	Aukštų skaičius
	Nuo 3 iki 5

	Konstrukcijos tipas
	sienos – plytos;
stogas – plokščias;
stogo danga – ruberoidas.

	Šildymas
	Centrinis iš centralizuotų sistemų

	Vėdinimas
	Yra

	Kondicionavimas
	Yra

	Teritorijos dydis
	54 arai

	Apsaugos signalizacijos centralių skaičius
	5 vnt.

	Priešgaisrinės signalizacijos centralių skaičius
	4 vnt. (apjungtos į vieną tinklą per kartotuvą);

	Vaizdo stebėjimo kamerų skaičius
	231 vnt.

	Vaizdo įrašymo įrenginių skaičius
	3 vnt.

	Įeigos kontrolės kontroliuojamų durų skaičius
	98 vnt.



4. Tiekėjas pagal Pirkimo sutartį Užsakovui teikia ir sistemos remonto paslaugas, Tiekėjo prievolė užtikrinti, kad saugos sistemos veiktų ir signalai būtų gaunami tinkamai, už gedimų (trūkumų) šalinimui panaudotas detales ir darbus Užsakovas atsiskaito pagal faktiškai patirtas išlaidas, tam sutartyje yra numatyta sutarties vykdymo išlaidų atlyginimui skirta suma. Nustatytus gedimus (trūkumus) Tiekėjas privalo pašalinti pagal iš anksto suderintą darbų ir medžiagų sąmatą, už medžiagas apmokant pagal medžiagų įsigijimo dokumentus, netaikant pelno ar kitų papildomų mokesčių.
5. Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimui skiriama 2 000,00 EUR be PVM suma.

_______________


Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2

I. Saugomo objekto aprašymas

1. Fizinės apsaugos, elektroninės apsaugos, sistemų techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos (Duomenų centro ir administracinių patalpų, adresu Lvivo g. 25, Vilnius).
2. Saugomame objekte yra įrengtas vienas stacionarus apsaugos postas (toliau – AP)
2.1. AP Nr. 1 – užsakovo administracinių patalpų apsaugos postas / recepcija;

II. Saugomo objekto apsaugos organizavimo grafikas:

	AP Nr.
	Apsaugos posto charakteristika
	Savaitės dienos
	Apsaugos paslaugų teikimo valandos

	AP Nr. 1
	Vienas apsaugos darbuotojas:
· užtikrinti objekto neginkluotą apsaugą;
· vykdyti Saugomo objekto patalpų ir technologinių įrenginių apsauga;
· patruliuoti patalpose ir aplink pastatą nakties metu (su užsakovu suderintu grafiku);
· užtikrinti leidimų rėžimą į Saugomą objektą.
užsakovo objektų apsaugos, bei gaisro sistemų monitoringas, valdymas.
	Visos darbo ir poilsio (šventinės) dienos
	Nuo 00.00 val. 
iki 24.00 val. 
(24 val. per parą)



3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad fizinei apsaugai skirs tik kvalifikuotus apsaugos darbuotojus, kurie vykdys objekto apsaugą Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Tiekėjas savo kaštais turi įrengti ir klientų aptarnavimo salės darbuotojams suteikti ne mažiau kaip 10 vnt. pavojaus mygtukų. Į pavojaus mygtukų nuomos paslaugą turi būti įskaičiuota fizinės apsaugos reagavimo į pavojaus signalus sąnaudos.

III. Saugomo objekto statinių ir apsaugos sistemų apibūdinimas

	Bendras plotas
	59749.64 kv. m

	Statybos metai
	2008

	Aukštų skaičius
	Nuo 3 (iš 6)

	Saugomų patalpų skaičius
	147 vnt.

	Konstrukcijos tipas
	sienos – monolito;
pertvaros – GKP, blokeliai;
perdanga – gelžbetonis;
stogas – plokščias;
stogo danga – ruberoidas.

	Langai
	Aliumininiai

	Durys
	Metalinės

	Šildymas
	Vietinis centrinis šildymas

	Vėdinimas
	Yra

	Kondicionavimas
	Yra

	Teritorijos dydis
	0,0965 ha

	Apsaugos signalizacijos centralių skaičius
	1 vnt.

	Priešgaisrinės signalizacijos centralių skaičius
	1 vnt.

	Vaizdo stebėjimo kamerų skaičius
	40 vnt.

	Vaizdo įrašymo įrenginių skaičius
	2 vnt.

	Įeigos kontrolės kontroliuojamų durų skaičius
	25 vnt.



5. Tiekėjas pagal Pirkimo sutartį Užsakovui teikia ir sistemos remonto paslaugas, Tiekėjo prievolė užtikrinti, kad saugos sistemos veiktų ir signalai būtų gaunami tinkamai, už gedimų (trūkumų) šalinimui panaudotas detales ir darbus Užsakovas atsiskaito pagal faktiškai patirtas išlaidas, tam sutartyje yra numatyta sutarties vykdymo išlaidų atlyginimui skirta suma. Nustatytus gedimus (trūkumus) Tiekėjas privalo pašalinti pagal iš anksto suderintą darbų ir medžiagų sąmatą, už medžiagas apmokant pagal medžiagų įsigijimo dokumentus, netaikant pelno ar kitų papildomų mokesčių.
6. Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimui skiriama 2 000,00 EUR be PVM suma.

_______________
