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Pirkimo sąlygų 5 priedas
Techninė specifikacija

[bookmark: _Hlk208932850]VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIŲ G. 20, ŠAKYNA, ŠAKYNOS SEN., ŠIAULIŲ R. SAV., DALIES PATALPŲ PAPRASTASIS REMONTAS

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija/Užsakovas:
Šiaulių rajono savivaldybės administracija,
Juridinio asmens kodas 188726051,
Vilniaus g. 263, 76337, Šiauliai
Tel. +370 41 59 66 42
El. p. prim@siauliuraj.lt

2. Objekto pavadinimas:
Visuomeninės paskirties pastato Šiaulių g. 20, Šakyna, Šakynos sen., Šiaulių r. sav., dalies patalpų paprastasis remontas.

3. Statinio adresas:
Šiaulių g. 20, Šakyna, Šakynos sen., Šiaulių r. sav.

4. Objekto apibūdinimas, pagrindiniai numatomi darbai:
Atliekamas visuomeninės paskirties pastato Šiaulių g. 20, Šakyna, Šakynos sen., Šiaulių r. sav., dalies patalpų paprastasis remontas. Remontuojamos patalpos pažymėtos I aukšto plane 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, II aukšto plane 15, 18, 19, 20. Remontuojamų patalpų bendras plotas 330 m2.
- griaunama pertvara tarp patalpų 10 ir 11, patalpoje 10 naikinamos durys iš koridoriaus, užmūrijama durų anga, patalpoje 10 į patalpą 9 įrengiama durų anga ir durys. Patalpoje 10 įrengiama pakyla kurios matmenys 5950x3500x200. Patalpoje 9 įrengiama gipso kartono siena 5,95 m ilgio ir 3m aukščio skirianti patalpą 9 į dvi dalis, įrengtoje sienoje montuojamos durys;
- patalpose 10 ir 11 įrengiama nauja SPC vinilinė danga;
- visose patalpose remontuojama elektros instaliacija, pritaikoma statinio naudotojų poreikiams;
- visose patalpose remontuojamas ar įrengiamas ryšių tinklas, patalpoje 19 kompiuterių skaitykloje veiks šeši viešosios prieigos kompiuteriai;
- patalpose 10 ir 18 montuojamos (amstrong tipo) lubos;
- visose patalpose, įrengiamas naujas LED apšvietimas, apšvietimas turi atitikti higienos normas;
- patalpoje 15 įrengti pakeltus porankius saugančius nuo kritimo iš aukščio, nudažyti laiptų turėklus nuo pirmo iki antro aukšto, išsaugoti sienos piešinį;
- visose remontuojamose patalpose pakeisti ventiliacijos angų dekoratyvines groteles;
- įrengti atitvara su PVC durimis tarp patalpų 6-12, demontuoti esamą dekoratyvinę sienelę;
- praplatinti esamą durų angą tarp patalpų 18-19 iki 2 m;
[bookmark: _Hlk210316550]- visose patalpose atliekamas sienų dažymas, šildymo sistemos elementų dažymas;
- patalpose 10-11 ir 18 įrengiami oro šildymo/kondicionavimo įrenginiai;
- kadastrinių matavimų atlikimas ir bylos parengimas su patikra VĮ Registrų centre.

5. Kontaktinis asmuo dėl projektavimo užduoties – Mindaugas Kaziūnas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, mob. +370 652 07832, el. p. mindaugas.kaziunas@siauliuraj.lt).
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