[image: ]
image1.png
1. Klausimas. Ar $iuo pirkimu perkamos vidaus kietmedZzio durys D3-1; D3-2; D3-3 ir
D3-4? Dury Ziniarastyje Sios durys priskirtos prie | etapo (Zymuo: AT-17AD-1060-TP-SA.B-10).
Atsakymas. Durys tre¢iame aukste numatytos Il-ame etape, todél Ziniarastyje yra klaida.

2. Klausimas. A3yje 5, tarp patalpy 3-11 ir 3-12 (prie B asies), pazymétos dvivérés durys
be pavadinimo. Kokia situacija su $iomis durimis?
Atsakymas. Sioje vietoje reikéty papildomai jsivertinti duris D3-4.

3. Klausimas. Pagal MedZiagy, gaminiy ir darby kiekiy Ziniarastj. Vidaus apdaila. Il
etapas, numatyta jrengti pirmo auksto grindy apdaila (patalpos Nr. 1-1; 1-2; 1-5; 1-11; 1-16;
1-17; 1-18; 1-21), tadiau techningje specifikacijoje (Pirkimo salygy 2 priedas) minima tik
laiptiniy ir koridoriaus grindy danga. Prasome nurodyti ar tiekéjui reikia jsivertinti auk3ciau
paminéty patalpy grindy apdailos jrengimo darbus.

Atsakymas. Vadovautis pirkimo technine specifikacija. Minimy patalpy grindy remonto
darbai jau buvo jvykdyti.

4. Klausimas. Ar vidaus palangiy atnaujinimg reikia nusimatyti tik treciame aukste ir
laiptinése? Prasome nurodyti palangiy medziagiskuma.
Atsakymas. Palangés medinés, kiekj vertinti pagal pirkimo techning specifikacija.

5. Klausimas. Ardymo darby kiekiy Ziniarastyje duota teraco grindy dangos ardymas
54,2 m2, o tuo tarpu vidaus apdailos Ziniarastyje — teraco dangos remontas 56,6 m2, techninéje
specifikacijoje 2/12 psl. aprasytas remonto eiliskumas. Prasome nurodyti ar vertinti esamos
teraco dangos ardyma.

Atsakymas. Reikia vertinti ir ardymg ir remonta, nes bus skirtingi darbai. Techninéje
specifikacijoje nurodomi remontuojamos dalies teraco darbai.




