DĖL ATSAKYMO Į PRETENZIJĄ

Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu „Akustinės pokalbių patalpos“ (toliau – Pirkimas). 
Perkančioji organizacija CVPIS priemonėmis 2026-05-28 gavo prie pirkimo prisijungusio Tiekėjo pretenziją „dėl techninės specifikacijos reikalavimų, ribojančių konkurenciją“, kuria jis ginčija Perkančiosios organizacijos 2026-05-28 priimtą sprendimą nekeisti Pirkimo dokumentų 2 priede „Techninėje specifikacijoje“ (toliau – Techninė specifikacija) nurodytų matmenų paklaidų.
Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 103 straipsnyje nustatyta tvarka, išnagrinėjo pateiktą pretenziją ir priėmė sprendimą ją tenkinti iš dalies, grindžiant šiais motyvais:
1. Tiekėjas reikalauja „atsisakyti perteklinių reikalavimų dėl konkrečių vidinių akustinių kambarių matmenų“ bei „nustatyti tik maksimaliai leistinus išorinius matmenis, būtinus patalpų išplanavimui, praėjimų užtikrinimui bei ergonomiškam naudojimui“. Perkančioji organizacija netenkina šių reikalavimų, nes (i) vidinių matmenų nurodymas būtinas tam, kad perkamuose akustiniuose kambariuose būtų išlaikytas pakankamas vidaus tūris; (ii) nustačius tik maksimalius išorinius matmenis, tiekėjai galės siūlyti žymiai mažesnių matmenų akustinius kambarius, nei reikalinga Perkančiajai organizacijai. Atsižvelgdama į tai bei siekdama neriboti Tiekėjų konkurencijos dėl konstrukcijos bei naudojamos technologijos būdo, Perkančioji organizacija priėmė sprendimą Techninėje specifikacijoje nustatyti minimalius vidinius matmenis:
 
	I. Dvivietis akustinis kambarys, 2 vnt.

	2.
	Minimalūs vidiniai matmenys (P, G, A) 2100 x 880 x 2100 cm.

	II. Keturvietis akustinis kambarys, 2 vnt.

	2.
	Minimalūs vidiniai matmenys (P, G, A) 2100 x 1860 x 2100 cm.



2. Perkančioji organizacija, atsižvelgusi į Tiekėjo prašymą „vidaus erdvės reikalavimus formuluoti funkciniu principu“, taip pat priėmė sprendimą patikslinti Techninės specifikacijos I.17.1. ir II.17.1 punktus ir išdėstyti juos taip:

	I. Dvivietis akustinis kambarys, 2 vnt.

	17.1.
	Atlenkiamas staliukas – 1 vnt.; Staliuko darbo paviršius turi užtikrinti galimybę abiem naudotojams patogiai naudotis nešiojamaisiais kompiuteriais, dokumentais ir kitomis darbui reikalingomis priemonėmis, išlaikant ergonomišką darbo padėtį. Darbo paviršiaus dydis, forma ir konstrukciniai sprendimai turi būti pritaikyti akustinio kambario vidaus erdvei ir užtikrinti patogų naudojimą pagal paskirtį, netrukdant naudotojų judėjimui, patekimui į kambarį bei išėjimui iš jo. Darbo paviršiaus medžiagos turi būti atsparios intensyviam naudojimui biuro aplinkoje, lengvai valomos ir prižiūrimos. Baldų medžiagos, apdaila ir spalviniai sprendimai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija prieš gaminių tiekimą.



	II. Keturvietis akustinis kambarys, 2 vnt.

	17.1.
	[bookmark: _Hlk231211479]Tinkamo darbui/susitikimui aukščio stalas – 1 vnt.; Stalo darbo paviršius turi užtikrinti galimybę keturiems naudotojams patogiai naudotis nešiojamaisiais kompiuteriais, dokumentais ir kitomis darbui reikalingomis priemonėmis, išlaikant ergonomišką darbo padėtį. Darbo paviršiaus dydis, forma ir konstrukciniai sprendimai turi būti pritaikyti akustinio kambario vidaus erdvei ir užtikrinti patogų naudojimą pagal paskirtį, netrukdant naudotojų judėjimui, patekimui į kambarį bei išėjimui iš jo. Darbo paviršiaus medžiagos turi būti atsparios intensyviam naudojimui biuro aplinkoje, lengvai valomos ir prižiūrimos. Baldų medžiagos, apdaila ir spalviniai sprendimai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija prieš gaminių tiekimą.



Kiti Techninės specifikacijos I.17 ir II.17 punktuose nurodyti baldų aprašymai nekeičiami.
3. Perkančioji organizacija sutinka su Tiekėjo prašymu „sudaryti galimybę tiekėjams siūlyti skirtingus techninius bei konstrukcinius sprendimus“. Atsižvelgiant į tai, Techninėje specifikacijoje nustatyti išoriniai fiksuoti matmenys ir minimalūs vidiniai matmenys, o ne konkretus konstrukcinis sprendimas, konkretus sienų storis ar konkreti gamybos technologija, kas leis tiekėjams siūlyti skirtingus techninius, konstrukcinius sprendimus, kartu užtikrinant Perkančiosios organizacijos poreikius. 
4. Nustatydama minimalius vidinius matmenis ir nenurodydama konkrečių sienų storio, Perkančioji organizacija tenkina Tiekėjo prašymą „pakoreguoti techninę specifikaciją taip, kad ji nepagrįstai neribotų konkurencijos“. (žr. 1 ir 2 punktus).
Perkančioji organizacija atkreipia Tiekėjo dėmesį, kad pretenzija nėra pagrįsta objektyviais duomenimis, techniniais skaičiavimais, gamintojų dokumentais ar kitais įrodymais, pavyzdžiui, citatų pateikimas be nuorodų į šaltinį, o tik išdėstytais bendrojo pobūdžio teiginiais. Dėl šios priežasties Perkančiajai organizacijai yra sudėtinga objektyviai įvertinti pretenzijoje išdėstytų teiginių pagrįstumą. Tiekėjas teigia, kad „pirkimo dokumentuose pati Perkančioji organizacija nurodo, kad: „CPO LT kataloge siūlomų akustinių kambarių matmenys yra fiksuoti ir neatitinka Perkančiosios organizacijos poreikių. Tuo pačiu pateikiami itin konkretūs pageidaujami matmenys, kas patvirtina, jog techninė specifikacija buvo formuojama orientuojantis į labai konkretų parametrų rinkinį“, tačiau Tiekėjas nevertina, kad CPO LT kataloge nėra galimybės pasirinkti kitų matmenų, atitinkančių Perkančiosios organizacijos poreikį, t. y., CPO LT kataloge yra standartizuoti akustinio kambario matmenys. Perkančioji organizacija pažymi, kad Perkančiosios organizacijos nurodyti išoriniai matmenys yra būtent tokie, kokie reikalingi siekiant maksimaliai išnaudoti riboto ploto patalpą. 
 







Taip pat Perkančioji organizacija savo iniciatyva tikslina Techninės specifikacijos: 1) I.1 punktą ir išdėsto jį taip:
	I. Dvivietis akustinis kambarys, 2 vnt.

	Išoriniai matmenys (P, G, A) 2350 x 1040 x 2300 cm (±20mm). 



[bookmark: _Hlk231302115]2) I.12 ir II.12 punktus ir išdėsto juos taip:  
„Akustiniame kambaryje turi būti įmontuotas LED apšvietimas, užtikrinantis šviesos spektrą 4000K ± 500K ir ne mažiau kaip 400lux.“
3) I.13.2 ir II.13.2 punktus ir išdėsto juos taip:
„Triukšmo lygis ne daugiau kaip 50dB“

Atsižvelgus į tikslinamus Pirkimo dokumentus, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026-06-10 10.00 val. CVP IS priemonėmis.


