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DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO. NENAUDOJAMŲ ĮRENGINIŲ IR VAMZDYNŲ DEMONTAVIMO DARBŲ PETRAŠIŪNŲ ELEKTRINĖJE PIRKIMAS, CVP IS ID 8418477, Nr. 1

Supaprastinas pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – PĮ). Skelbimas apie Pirkimą CVP IS buvo paskelbtas 2026-06-17. Pasiūlymų pateikimo terminas numatytas 2026-06-29 11:00 val.
Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iš 2026-06-29 11:00 val. į 2026-07-02 11:00 val.
Siunčiame atsakymus į tiekėjo klausimą*, gautą vykdant Nenaudojamų įrenginių ir vamzdynų demontavimo darbų Petrašiūnų elektrinėje pirkimą (toliau – Pirkimas):
	1. 
	Klausimas 

	
	Tiekėjams keliamuose kvalifikacijos reikalavimuose nurodyta, kad tiekėjas turi turėti teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu.
Statiniai: negyvenamieji pastatai; Statybos darbų sritys: statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro) statyba ir montavimas.

Po pirkimo techninės specifikacijos peržiūros pastebėjome, kad darbų apimtyje nėra darbų susijusių su mūru darbais. Todėl manome, kad „mūro“ privalomas minėjimas kvalifikaciniame dokumente yra perteklinis reikalavimas ir gali riboti konkurenciją.
Todėl prašome pakeisti SPS Priedo Nr.5 reikalavimų lentelės punktą Nr. 1.1. išbraukiant „mūrą“ iš statybos darbų sričių sąrašo.

	1. 
	Atsakymas

	
	Perkantysis subjektas informuoja, po CVP IS priemonėmis  gauto pranešimo pastebėta, kad per klaidą Specialiųjų pirkimo sąlygų Priede Nr. 1 Techninėje specifikacijoje nebuvo įtraukti mūro darbai. Perkantysis subjektas atsižvelgdamas į tai patikslina Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 1 Techninę specifikaciją papildomu 4.9 punktu: „Po vamzdyno demontavimo, kuris kerta pastato konstrukcijas, Tiekėjas atsakingas už likusios ertmės sandarinimą. Jei ertmė lieka lange – atliekamas įstiklinimas, mūrinėje sienoje – užmūrijimas, skardinėje sienoje – apskardinama ir kiti neįvardinti būdai atsižvelgiant į kertamos konstrukcijos medžiagiškumą.“
Pažymėtina, į Tiekėjo prašymą dėl Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 5 Kvalifikacijos reikalavimai 1.1 punkte keliamų reikalavimų atsižvelgta nebus.
Teikiant pasiūlymą prašome vadovautis Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 1 aktualia redakcija (pridėta prie Pirkimo dokumentų CVP IS SPS Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija AKTUALI REDAKCIJA.



* Tiekėjų pateiktų klausimų / prašymų tekstas neredaguoti, siekiant išlaikyti teikiamų klausimų autentiškumą.
** Šie Pirkimo sąlygų paaiškinimai / atsakymai į klausimus yra laikomi neatskiriama Pirkimo dokumentų dalimi.

PRIEDAS:
SPS Priedas Nr. 1 – Tecninė specifikacija AKTUALI REDAKCIJA (pridėta prie Pirkimo dokumentų CVP IS).

                                                                                                                                               Pirkimo komisija
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 235014830, PVM kodas LT350148314
A. s. LT607044060002866144, AB SEB bankas
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