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	PRIEDAI:


1. Pasiūlymas – 1 priedas.
2. Techinė specifikacija – 2 priedas.
3. Sutarties projektas - 3 priedas.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. AB „Smiltynės perkėla“, juridinio asmens kodas 140285526, adresas Nemuno g. 8 Klaipėda (toliau – Perkantysis subjektas arba Užsakovas), vykdydama šį pirkimą numato įsigyti  keltų elektros, signalizacijos, automatikos sistemų ir įrangos priežiūros ir remonto paslaugas (toliau – Paslaugas). Detalesnė informacija pateikiama sąlygų priede Nr. 2.
1.2. Pirkimas atliekamas vadovaujantis 2025-03-28 AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 5T-25/031 patvirtintų Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo nuostatomis, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau - Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau - Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos sąvokos, apibrėžtos Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatyme ir Viešųjų pirkimų įstatyme.

1.3. Šis viešasis pirkimas vykdomas naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu: https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do .

1.4. Dėl Pirkimo reguliarus orientacinis skelbimas ir skelbimas apie kvalifikacijos vertinimo sistemą nebuvo paskelbtas. Šiame Pirkime perkantysis subjektas nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

1.6. Perkantysis subjektas ir Tiekėjai tarpusavyje keičiasi informacija tik centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje CVP IS adresu: https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do.

1.7. Pateikdamas pasiūlymą, Tiekėjas sutinka su visais Pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais. Tiekėjai privalo atidžiai perskaityti visus Pirkimo dokumentus, jų priedus, bei kitą Perkančiojo subjekto CVP IS priemonėmis pateiktą informaciją bei laikytis visų juose numatytų reikalavimų.
1.8. Konkurso pirkimo dokumentai parengti lietuvių kalba. Pirkimo sąlygos yra viešai skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do.
1.9. Tiekėjas pats padengia visas pasiūlymų rengimo ir pateikimo išlaidas bei bet kokias kitas išlaidas, susijusias su dalyvavimu pirkime. Užsakovas neįsipareigoja atlyginti ir negali būti laikoma atsakinga už jokias pasiūlymo rengimo ir (ar) kitas su dalyvavimu ir (ar) pasirengimu dalyvauti pirkimo procedūrose susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas susijusias su Pirkimo sąlygų gavimu, pasiūlymų dalyvauti Pirkime parengimu ir pateikimu, taip pat išlaidas, susijusias su dokumentų kopijavimu, spausdinimu, pašto ar kurjerių pašto paslaugomis, brėžinių, fotografijų rengimu ar siuntimu; komandiruotėmis ir susirinkimais, transportu, apgyvendinimu, atlyginimais, mokesčiais advokatams, konsultantams, inžinieriams ir kitiems samdomiems asmenims, dokumentų tvarkymu ir valstybiniais mokesčiais, taip pat kitomis išlaidomis, susijusiomis su dalyvavimu Pirkime. 

1.10. Perkantysis subjektas nepriklausomai nuo pirkimo procedūrų nutraukimo priežasčių gali nutraukti Pirkimo procedūras iki Pirkimo sutarties sudarymo, neprisiimdamas jokios atsakomybės, įskaitant ir atlyginti išlaidas, nurodytas 1.9. punkte.
1.11. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti Perkančiojo subjekto atstovė – viešųjų pirkimų specialistė Milda Vaivadienė, (+370 686 99826, el. paštas: milda@keltas.lt ). Atsakingas už sutarties vykdymą bus laivyno techninės priežiūros vadovas Tomas Šniepis. Atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas bus viešųjų pirkimų specialistė Milda Vaivadienė.
2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Šio pirkimo objektas yra keltų elektros, signalizacijos, automatikos sistemų ir įrangos priežiūros ir remonto paslaugų  įsigijimas. 
2.2. Atsižvelgiant į sutarties specifiką šis pirkimas į dalis neskaidomas. Tiekėjai privalo siūlyti visą paslaugų apimtį.
2.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo dokumentuose ir jos prieduose nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.
2.4. Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti techninėje specifikacijoje, sutarties projekte ir jos prieduose, kurie yra esmeinė pasiūlymo vertinimo dalis. 
2.5. Bendras Sutarties terminas – 24 mėnesiai.
2.6. Sprendimas neįsigyti paslaugų/prekių iš centralizuotų pirkimų katalogo (toliau – CPO katalogas), nes perkamo pobūdžio paslaugų/prekių CPO kataloge nėra.

2.7. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4. punktu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Sutarties projekte priede Nr.3. 
3. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
3.1. Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 21 dalyje nustatytą pašalinimo pagrindą, t. y. tiekėjas yra neatlikęs jam teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
3.2. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus šiame punkte. Tiekėjas su pirkimo dokumentais privalo pateikti patvirtinančius dokumentus įrodančius, kad jis atitinka šių pirkimo dokumentų 3.2.1 nurodytą reikalavimą.
2 Lentelė. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:

	Eil. 

Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

	3.2.1.
	Tiekėjo patirtis – per pastaruosius 3 metus

(skaičiuoti iki pasiūlymo pateikimo termino

pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra savo jėgomis sėkmingai suteikęs laivų elektros įrangos eksploatavimo ir/ar remonto paslaugų, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 6 000,00 Eur be PVM.

Pastaba:

1) jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), tai patirtis bus priimtina, jei vykdytos (-ų) sutarties (-čių) dalis (-ys) per paskutinių 3 metų laikotarpį

(skaičiuoti iki pasiūlymų pateikimo termino

pabaigos) bus ne mažesnė kaip 6 000,00 Eur be PVM;

2) jei tiekėjas teikia informaciją apie įvykdytą (-as) sutartį (-is) tai sutarties (-čių) pradžia gali ir nepatekti į paskutinių 3 metų laikotarpį, bet įvykdytos (-ų) sutarties (-čių) dalis (-ys) per paskutinių 3 metų laikotarpį (skaičiuoti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) turi būti ne mažesnė kaip 6 000 Eur be PVM.
	Įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens patvirtintas suteiktų paslaugų sąrašas, kuriame nurodytos paslaugų bendros sumos, datos ir paslaugų gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji). Pirkimo vykdytojas gali reikalauti kartu pateikti užsakovų pažymas, kuriose būtų nurodytos suteiktų paslaugų bendros sumos, datos, paslaugų gavėjai, ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Tiekėjas kvalifikacijos įrodymui taip pat gali pateikti suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktus, pasirašytus su užsakovu.
Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija*.

Pastabos:

1) jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;

2) tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai

patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;

3) subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.


3.3. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1.  Jeigu pirkimo procedūrose dalyvauja Tiekėjų grupė, ji pateikia įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintą jungtinės veiklos sutarties kopiją. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
4.2.  Jeigu pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutartyje turi būti ir šios privalomos nuostatos:

4.2.1. Turi būti numatyta, kuris iš Tiekėjų grupės pasirašiusių jungtinės veiklos sutartį yra Atsakingas partneris.

4.2.2. Turi būti numatyta, kad konkursą laimėjus pagal jungtinės veiklos sutartį veikiančiai Tiekėjų grupei, kurioje Atsakingas partneris yra užsienio valstybės juridinis asmuo, Atsakingas partneris Lietuvos Respublikoje turės įregistruoti nuolatinę buveinę bei įsiregistruoti PVM mokėtoju.

4.2.3. Turi būti numatyti pagal jungtinės veiklos sutartį veikiančių Partnerių įsipareigojimai vykdant sutartį ir šių įsipareigojimų procentinė dalis ir kad šis paslaugų/prekių/darbų apimties pasidalijimas taikomas tik Partneriams ir niekuo neįpareigoja Pirkėjo (Perkantysis subjektas).

4.2.4. Turi būti numatyta, kad visus veiksmus (įskaitant ir partnerių atstovavimą santykiuose su Pirkėju ir trečiaisiais asmenimis) pagal pasirašytą su Pirkėju sutartį visų partnerių vardu atlieka Atsakingas partneris.

4.2.5. Turi būti numatyta, kad Atsakingas partneris visų partnerių vardu pasirašinės paslaugų/prekių/darbų priėmimo - perdavimo aktus, PVM sąskaitas – faktūras bei kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus.

4.2.6. Turi būti numatyta, kad Pirkėjas  visus mokėjimus už atliktas paslaugas/prekes/darbus vykdys tik su Atsakinguoju partneriu, o Atsakingas partneris, gavęs lėšas iš Pirkėjo, savarankiškai ir savo atsakomybe atsiskaito su savo partneriu (partneriais).

4.2.7. Turi būti numatyta, kad Atsakingas partneris įsipareigoja sumokėti visus dėl paslaugų/prekių/darbų sutarties vykdymo priklausančius mokesčius bei nereikšti pretenzijų Pirkėjui dėl jos priimtų ir apmokėtų atliktų paslaugų/prekių/darbų priėmimo - perdavimo aktų, kuriuos pagal sutartį Pirkėjui pateikia Atsakingas partneris.

4.2.8. Turi būti numatyta, kad Pirkėjui neatsiras nuostolių ir netekimų, atsiradusių dėl Partnerių mokesčių nesumokėjimo ar netinkamo jų sumokėjimo.

4.2.9. Turi būti numatyta, kad visi partneriai pagal prievoles, kylančias iš paslaugų/prekių/darbų ir jungtinės veiklos sutarčių, prieš Pirkėją  ar bet kuriuos trečiuosius asmenis, atsako solidariai.

4.2.10. Turi būti numatyta, kad Partnerių atsakomybės tarpusavio santykiuose taisyklės niekaip neriboja Partnerių bendrai ir kiekvieno iš Partnerių atskirai solidarios atsakomybės už visas prievoles, kylančias iš paslaugų/prekių/darbų ir jungtinės veiklos sutarčių prieš Pirkėją ir kitus trečiuosius asmenis.

4.2.11.  Turi būti numatyta, kad jungtinės veiklos sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir visi ginčai, kilę iš jungtinės veiklos sutarties, bus sprendžiami bendros kompetencijos teismuose.

4.2.12. Turi būti numatyta, kad jokie jungtinės veikos sutarties pakeitimai ar kiti susitarimai tarp Partnerių neturės įtakos Partnerių atsakomybei ir negalės būti panaudoti kaip atsikirtimai prieš Pirkėją dėl paslaugų/prekių/darbų sutarties vykdymo.

4.2.13.  Taip pat pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė privalo užtikrinti, kad visos kitos jungtinės veiklos sutarties nuostatos neprieštarautų aukščiau nurodytiems reikalavimams paslaugų/prekių/ darbų sutarčiai.

4.3. Jei pasiūlymą pateikė Tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, Pirkėjo  ir pagal jungtinės veiklos sutartį veikiančių Partnerių pasirašomoje paslaugų/prekių/darbų sutartyje turi būti ir šios privalomos nuostatos ir reikalavimai:

4.3.1. Turi būti numatyta, kuris iš Partnerių yra Atsakingas partneris.

4.3.2. Turi būti numatyta, kad pagal jungtinės veiklos sutartį veikiančiai Tiekėjų grupei, kurioje Atsakingas partneris yra užsienio valstybės juridinis asmuo, Atsakingas partneris Lietuvos Respublikoje turės įregistruoti nuolatinę buveinę bei įsiregistruoti PVM mokėtoju.

4.3.3. Turi būti numatyti pagal jungtinės veiklos sutartį veikiančių Partnerių įsipareigojimai vykdant sutartį ir šių įsipareigojimų procentinė dalis ir kad šis paslaugų/prekių/darbų apimties pasidalijimas taikomas tik Partneriams ir niekuo neįpareigoja Pirkėjo.

4.3.4. Turi būti numatyta, kad visus veiksmus (įskaitant ir partnerių atstovavimą santykiuose su Pirkėju ir trečiaisiais asmenimis) pagal pasirašytą su Pirkėju paslaugų/prekių/darbų sutartį visų partnerių vardu atlieka Atsakingas partneris.

4.3.5. Turi būti numatyta, kad Atsakingas partneris visų partnerių vardu pasirašinės priėmimo ir perdavimo aktus, PVM sąskaitas – faktūras bei kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus.

4.3.6. Turi būti numatyta, kad Pirkėjas visus mokėjimus už atliktus darbus (paslaugas) vykdys tik su Atsakinguoju partneriu, o Atsakingas partneris, gavęs lėšas iš Pirkėjo, savarankiškai ir savo atsakomybe atsiskaito su savo partneriu (partneriais). 

4.3.7. Turi būti numatyta, kad Atsakingas partneris įsipareigoja sumokėti visus dėl rangos (paslaugų) sutarties vykdymo priklausančius mokesčius bei nereikšti pretenzijų Pirkėjui dėl jos priimtų ir apmokėtų atliktų paslaugų aktų, kuriuos pagal sutartį Pirkėjui pateikia Atsakingas partneris.

4.3.8. Turi būti numatyta, kad Pirkėjui neatsiras nuostolių ir netekimų, atsiradusių dėl Partnerių mokesčių nesumokėjimo ar netinkamo jų sumokėjimo.

4.3.9. Turi būti numatyta, kad visi partneriai pagal prievoles, kylančias iš paslaugų sutarties, prieš Pirkėją ar bet kuriuos trečiuosius asmenis, atsako solidariai.

4.3.10. Turi būti numatyta, kad Partnerių atsakomybės tarpusavio santykiuose taisyklės niekaip neriboja Partnerių bendrai ir kiekvieno iš Partnerių atskirai solidarios atsakomybės už visas prievoles, kylančias iš paslaugų sutarties prieš Pirkėją ir kitus trečiuosius asmenis.

4.3.11. Taip pat pasiūlymą teikianti Tiekėjų grupė privalo užtikrinti, kad visos kitos jungtinės veiklos sutarties nuostatos neprieštarautų aukščiau nurodytiems reikalavimams darbų/paslaugų/prekių sutarčiai.  

4.4. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajam subjektui pasiūlius sudaryti paslaugų sutartį, ši tiekėjų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
5. RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS IR SUBTIEKĖJŲ/SUBTEIKĖJŲ/SUBRANGOVŲ PASITELKIMAS
5.1. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokius reikalavimus perkantysis subjektas kelia), neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį ir laikantis 5.2 punkte nustatyto reikalavimo. 
5.2. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos, profesinės patirties, turėti specialų leidimą ir (arba) būti tam tikros organizacijos nariu (jeigu tokius reikalavimus Perkantysis subjketas kelia) tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas/pristatys prekes/atliks darbus (priklausomai nuo pirkimo objekto), kuriems reikia jų turimų pajėgumų ir bus įtraukti į vykdymą aiškiai apibrėžtomis funkcijomis.
5.3. Šiomis 5.1 ir 5.2 punktuose nurodytomis sąlygomis Tiekėjų grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

5.4. Jeigu tiekėjas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais, jis, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiais įrodymais gali būti ūkio subjekto įsipareigojimas (deklaracija), kad jis turi reikiamus išteklius, sutartis su tiekėju ir pan. 
5.5. Tiekėjas savo pasiūlyme, užpildant pasiūlymo formą 1 priedas, privalo nurodyti (išviešinti): 
5.5.1. ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokius reikalavimus Perkantysis subjektas kelia). Šiais ūkio subjektais laikomi ir ekspertai, specialistai, kurie pirkimo laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo. 

5.5.2 kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti, t. y. tiekėjas pasiūlyme neprivalo nurodyti, kokius subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus pasitelks pirkimo sutarties vykdymui ir šią informaciją gali nurodyti vėliau, jei bus nustatytas laimėtoju ir su juo bus sudaroma pirkimo sutartis. 
5.5.3. tiekėjas tai pat gali remtis subrangovų/subtiekėjų/subteikėjų pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami). 
5.6. Perkantysis subjketas neriboja tiekėjų galimybės esminių užduočių atlikimui pasitelkti subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus ir (arba) tiekėjų grupės narius.
5.7. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas įsipareigoja Perkančiajam subjektui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkantysis subjektas taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie šios informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 96 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.
5.9. Jeigu dalį darbų/paslaugų/prekių numatoma vykdyti subrangos/subteikimo/subtiekimo pagrindais, Tiekėjas pateikia ketinimo protokolus tik su subrangovais/subteikėjais/subtiekėjais, kuriais remiasi įrodinėjant pirkimo dokumentų reikalavimus, nurodant subrangovų/subtiekėjų/subteikėjų numatomas atlikti darbų/paslaugų/prekių apimtis (Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma).

6. PASIŪLYMŲ RENGIMO REIKALAVIMAI, PATEIKIMAS, KEITIMAS
6.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Tiekėjas negali būti nurodytas kaip subtiekėjas kito tiekėjo, teikiančio pasiūlymą tam pačiam atviram konkursui. Tame pačiame konkurse veiklai susivienijusių tiekėjų grupės partneriai negali atskirai pateikti pasiūlymų ar būti partneriais kitoje susivienijusių tiekėjų grupėje arba kaip jų subtiekėjai. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba tiekėjų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai atmesti.

6.2. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

6.3. Perkantysis subjektas reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., EBVPD ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, docx ir kt.).

6.4. Pasiūlymas turi būti pateiktas pagal šių pirkimo dokumentų 1 priedą ir pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6.5. Pasiūlyme nurodyti fiksuoti įkainiai pateikiami eurais, dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Apskaičiuojant įkainius, turi būti atsižvelgta į visus pirkimo dokumentų reikalavimus. Į pasiūlymo įkainius turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, atskirai išskiriant PVM. Bendra pasiūlymo kaina turi būti įrašyta žodžiais.

6.6.  Susipažinti su pirkimo dokumentais tiekėjai turi teisę iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6.7. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis užpildant pasiūlymo formą ir prie jos pridedant visus pirkimo dokumentuose reikalaujamus dokumentus.

6.8. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas galiojančiu, saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus.

6.9. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

6.10. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jeigu atitinkami dokumentai yra išduoti kitomis kalbomis, nei lietuvių, turi būti pateikiamas tinkamai patvirtinto vertimo į lietuvių kopiją. Tinkamu vertimo patvirtinimu yra laikomas vertimo patvirtinimas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir tiekėjo antspaudu, jeigu tiekėjas jį turi, arba vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu, jeigu vertimų biuras jį turi. 

6.11. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

6.12. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkantysis subjektas jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6.13. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkantysis subjektas turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas tokį prašymą gali atmesti.

6.14. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Komunalinio sektoriaus įstatymo 32 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkantysis subjektas, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

6.15. Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkantysis subjektas paskelbia CVP IS ir praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.

6.16. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos ir dokumentų visuma:

6.16.1. Užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal pirkimo dokumentų priedą Nr. 1.

6.16.2. Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma).

6.16.3. Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma).

6.16.4. Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais patvirtinantys dokumentai (jei taikoma).

6.16.5. Kita pirkimo dokumentuose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

7. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

7.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:
7.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.

7.1.2. iki susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiuoju subjektu oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais). 
7.2. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas gali pagrįsti, kad dėl objektyvios CVP IS techninės klaidos slaptažodis nebuvo priimtas, apie tai laiku informavęs Perkantįjį subjektą. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

8. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

8.1.  Pasiūlymo galiojimo užtikrininimas nereikalaujamas.
9. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

9.1. Tiekėjas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis lietuvių kalba gali prašyti, kad perkantysis subjektas paaiškintų ar patikslintų pirkimo dokumentus. 

9.2. Perkantysis subjektas atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

9.3. Tiekėjo prašymu (pateiktu tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 1 dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku. Paaiškinimai teikiami per 3 dienas nuo klausimų gavimo dienos. Paaiškinimai ar pataisymai yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis.

9.4. Perkantysis subjektas, paaiškindamas ar pataisydamas pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

9.5. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkantysis subjektas savo iniciatyva gali paaiškinti (pataisyti) pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) skelbiami CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 1 dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

9.6. Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą paskelbta informacija (jei taikomas), Perkantysis subjektas privalo paskelbti skelbimo apie pirkimą pataisą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

9.7. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiojo subjekto ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

9.8. Perkantysis subjektas neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
10. PIRMINIO SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA

10.1 Su CVP IS priemonėmis teiktais tiekėjų pasiūlymais pirminis susipažinimas vyks elektroniniu būdu, kuris vyks 30 min. po CVP IS nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
10.2 Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja. Perkantysis subjektas neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.
10.3 Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos nurodytų žodžiais, teisinga laikoma kaina nurodyta žodžiais.
10.4 Pasiūlymo kaina yra laikoma tik ta kaina, kurią tiekėjas nurodė konkursniame pasiūlyme (priedas Nr. 1).

11. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, EILĖS NUSTATYMAS

11.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina pirkimo organizatorius. Pasiūlymai bus nagrinėjami bei vertinami konfidencialiai, dalyviams ar jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant. Jeigu nustatoma, kad dalyvis tiesiogiai ar netiesiogiai kokiu nors būdu bandė daryti įtaką, kad jam būtų palankiau taikomos Pirkimo procedūros, perkantysis subjektas atmeta jo pasiūlymą. 

11.2. Perkantysis subjektas bet kuriame procedūrų etape turi teisę bet kurio tiekėjo paprašyti pateikti dalį ar visus reikalavimus pagrindžiančius dokumentus, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti pirkimo procedūros atlikimą.

11.3.  Tiekėjų pasiūlymai vertinami toliau šia tvarka:

11.3.1. nagrinėja ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

11.3.2. tikrina ar tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus, jeigu reikia, kreipiasi dėl pasiūlymo paaiškinimo ir pan.

11.3.3. tikrina ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiojo subjekto pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą; 

11.3.4. tikrina ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir ar tiekėjas pirkimo komisijos prašymu, pateikė raštišką tinkamą kainos pagrįstumo įrodymą. Pasiūlyme nurodyta prekių/paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.

11.4. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Perkantysis subjektas privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai - tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, ketinimo protokolai, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (jei reikalaujama) ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis 11.4. punkto nuostatomis.
11.5. Perkantysis subjektas gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pateikto pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.
11.6. Perkantysis subjektas, pasiūlymų vertinimo metu radęs pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas. Pirkime taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, kai pirkimo dokumentuose taikomos fiksuoto įkainio kainodaros taisyklės, tokiu atveju, tiekėjas taisydamas aritmetines klaidas negali pakeisti pasiūlyme nurodyto vieneto įkainio, tačiau taisant klaidas, gali būti pakeista bendra pasiūlymo kaina.
11.7. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo komisijai paprašius raštu CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, perkantysis subjektas turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis pirkimo komisijai parodytų atitinkamų dokumentų originalus.
11.8. Perkantysis subjektas gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo ir Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.
11.9. Atlieka kitus veiksmus, susijusius su pasiūlymų vertinimu.
11.10. Perkantysis subjektas naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas. Pasiūlymai vertinami eurais be PVM.
11.11. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

11.12. Perkantysis subjektas priima sprendimą dėl dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.
11.13. Po dokumentų pagal nustatytus reikalavimus vertinimo procedūros Perkantysis subjektas sudaro pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka (ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas) ir paskelbia nugalėtoją. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nesudaroma.
12. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

12.1. Perkantysis subjektas atmeta pasiūlymą, jeigu:
12.1.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

12.1.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, arba perkančiojo subjekto prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą CVP IS priemonėmis;
  12.1.3. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;


12.1.4.  pasiūlytos per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiojo subjekto pirkimui skirtas lėšas (16 000 Eur be PVM), nustatytas ir užfiksuotas Perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Pirkimui skirtų lėšų suma, nustatyta ir užfiksuota perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūras, gali būti keičiama, kai ji nėra nurodyta pirkimo dokumentuose, perkančiajam subjektui ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra priimtina ir perkantysis subjektas gali pagrįsti šios kainos priimtinumą ir suderinamumą su racionalaus lėšų naudojimo principu;


12.1.5. dalyvis per perkančiojo subjekto nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;


12.1.6. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, perkančiojo subjekto prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;


12.1.7. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;


12.1.8. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;


12.1.9. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė ir perkančiojo subjekto prašymu jų nepateikė per perkančiojo subjekto nurodytą terminą.

  12.1.10. tiekėjas bando paveikti Komisiją/pirkimo organizatorių pasiūlymų nagrinėjimo, aiškinimo ar vertinimo metu.


12.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.


12.3. Perkantysis subjektas gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Komunalinio sektoriaus įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

13. LAIMĖTOJO NUSTATYMAS IR INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪROS REZULTATUS

13.1. Laimėjusiu pasiūlymu nustatomas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo bei šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka ir priimtas sprendimas dėl sutarties sudarymo.

13.2. Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

13.3. Pirkimo sutartis negali būti sudaryta, kol nepasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, t. y. ne anksčiau kaip po 5 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiojo subjekto suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos, išskyrus atvejus, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.

13.4. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujama pirkimo sąlygų priede), arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal komisijos patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

13.5. Jei tiekėjas, kuris bus kviečiamas sudaryti sutartį, atsisakys ją sudaryti, jis turės sumokėti Perkančiajam subjektui 10 proc. dalyvio galutinio pasiūlymo kainos eurais be PVM dydžio baudą bei padengti perkančiojo subjekto patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp sutartį atsisakiusio pasirašyti dalyvio galutinio pasiūlymo kainos eurais be PVM ir kito dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį dalyvio, galutinio pasiūlymo kainos eurais be PVM.

13.6. Perkantysis subjektas turi pareigą supažindinti suinteresuotus tiekėjus tik su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu.

14. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

14.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiojo subjekto sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją perkančiajam subjektui.

14.2. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):


14.2.1. per 5 darbo dienas nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;

14.2.2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtą sprendimą dienos, jeigu Komunalinio sektoriaus įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus.

14.3. Perkantysis subjektas privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis 14.2 punkte nustatytų terminų. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiojo subjekto priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.

14.4. Perkantysis subjektas negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 dienų.

14.5. Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjuiir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

14.6. Jeigu perkantysis subjektas per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią perkantysis subjektas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.

14.7. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.
14.8. Tais atvejais, kai tiekėjui padaryta žala kildinama iš neteisėtų perkančiojo subjekto veiksmų ar sprendimų, tačiau Komunalinio sektoriaus įstatymas nenustatyta pareiga perkančiajam subjektui raštu informuoti tiekėjus arba paskelbti apie jos veiksmus ar sprendimus, taikomi Civiliniame kodekse nustatyti ieškinio pareiškimo senaties terminai. Šios dalies nuostatos netaikomos, kai ieškinys teikiamas perkančiajai organizacija i nepagrįstai nutraukus pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo.

14.9. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti perkančiajam subjektui prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.

14.10. Perkantysis subjektas, gavęs tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar Komunalinio sektoriaus įstatymo 109 straipsnio 2 dalyje, 111 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 111 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkantysis subjektas negavo teismo pranešimo apie:

14.10.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;


14.10.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;


14.10.3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

14.11. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkantysis subjektas išsiunčia tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis.

14.12. Perkantysis subjektas, sužinojęs apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus sprendimus.
15.  PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
15.1. Perkantysis subjektas sudaryti pirkimo sutartį raštu kviečia tą dalyvį, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kartu jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties. 
15.2.  Pirkimo sutartis su laimėjusiu dalyviu bus sudaryta tik praėjus atidėjimo terminui.

15.3. Pirkimo sutarties sąlygos nurodytos pateikiamame sutarties projekte (3 priedas).
15.4. Sutartis bus pasirašyta su tiekėju, kuris pateiks mažiausią pasiūlymo kainą Eur be PVM ir atitiks visus pirkimo sąlygų reikalavimus ir, jeigu taikytina, reikalaujamus kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.
16. KAINODARA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS IR APMOKĖJIMO UŽ ATLIKTAS PASLAUGAS/DARBUS/PREKES
16.1. Sutarčiai yra taikomas fiksuoto įkainio apskaičiavimo būdas.
16.2. Dėl pirkimo sutarties pobūdžio Perkantysis subjektas nenumato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais/subtiekėjais galimybės. Tiekėjas yra atsakingas už visų savo pasitelktų subrangovų/subtiekėjų atsiskaitymų įvykdymą.

16.3. Pirkimo sutarties kainodara nurodyta pateikiamame sutarties projekte (3 priedas).
                                                                                            Pasiūlymo forma 1 priedas
PASIŪLYMAS

DĖL KELTŲ ELEKTROS, SIGNALIZACIJOS, AUTOMATIKOS SISTEMŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO
2026 -___-___

	Tiekėjo pavadinimas ir kodas

(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)
	

	Tiekėjo adresas

(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)
	

	Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą
	

	Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais
	

	Tiekėjo telefono Nr. ir el. pašto adresas
	


Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias paslaugų kainas:

	Eil. Nr.
	Paslaugų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Viso kiekio kaina Eur be PVM

	1.
	Keltų elektros, signalizacijos, automatikos sistemų ir įrangos priežiūra ir remontas darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val.
	Val.
	260
	
	

	2.
	Keltų elektros, signalizacijos, automatikos sistemų ir įrangos priežiūra ir remontas darbo dienomis po 17:00 val., ne darbo ir švenčių dienomis.
	Val.
	50
	
	

	Bendra kaina Eur be PVM:
	

	PVM (21 proc.):
	

	Bendra kaina Eur su PVM:
	


______________________________________________________                                                                                     (Pradinė sutarties suma žodžiais Eur įskaitant PVM ir visas išlaidas ir mokesčius)
Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Pastaba. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų /    teikti paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM.

Siūlomos paslaugos / darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Pastaba. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų /    teikti paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM.

Siūlomos paslaugos / darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

	Eil. Nr.
	Partnerio pavadinimas
	Numatomi atlikti darbai / Numatomos suteikti paslaugos
	Partnerio darbų/paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje Eur su PVM

	
	
	
	

	
	
	
	

	Viso Eur su PVM:
	


Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje 1 priedas.

Informacija apie subrangovus/subtiekėjus, kuriais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas
	Numatomi atlikti darbai / Numatomos suteikti paslaugos
	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus Eur su PVM

	
	
	
	

	
	
	
	

	Viso Eur su PVM:
	


Informacija apie subrangovus/subtiekėjus, kuriais nesiremia siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus, bet bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį:

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas
	Numatomi atlikti darbai / Numatomos suteikti paslaugos
	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus Eur su PVM

	
	
	
	

	
	
	
	

	Viso Eur su PVM:
	


Informacija apie ūkio subjektus (tame tarpe ir tuos, iš kurių tiekėjas nuomosis techniką ir pan.), kuriais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas
	Ūkio subjekto pasitelkimo pobūdis

	
	
	

	
	
	


Informacija apie ūkio subjektus (tame tarpe ir tuos, iš kurių tiekėjas nuomosis techniką ir pan.), kuriais bus nesiremia siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus, bet bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį:  

	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas
	Ūkio subjekto pasitelkimo pobūdis

	
	
	

	
	
	


Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

	Eil. Nr.
	Vardas ir pavardė
	Kvalifikacinis reikalavimas, kurį tenkina siūlomas specialistas / ekspertas 

	
	
	

	
	
	


Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, pasiūlymo pateikimo metu, jie yra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai:

	Eil. Nr.
	Vardas ir pavardė
	Kvalifikacinis reikalavimas, kurį tenkina siūlomas specialistas / ekspertas 

	
	
	

	
	
	


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.

Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumente esanti konfidenciali informacija
 (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)
	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	
	...
	
	

	
	...
	
	


Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasirašydami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad nėra aplinkybių dėl kurių Perkantysis subjektas galėtų atmesti Mūsų pasiūlymą vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 46 str. 21d. : 

1) Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Pasiūlymas galioja 90 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinės datos.

                                                                                                                                                                                                                                                       ________
__________

                                     __________________________

Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo
    parašas

         vardas ir pavardė

Techninė specifikacija 2 priedas

KELTŲ ELEKTROS, SIGNALIZACIJOS, AUTOMATIKOS SISTEMŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ TEIKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Užsakovas – AB „Smiltynės perkėla“.

1.2. Paslaugos teikėjas - juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugos teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR JO KAINA

2.1.  Pirkimo objektas  - Keltų elektros, signalizacijos, automatikos sistemų ir įrangos priežiūros ir remonto paslaugos, kurias apima:

2.2. Keltų elektros, signalizacijos, automatikos sistemų ir įrangos priežiūros paslaugos:

2.2.1. Laivo variklių avarinės-perspėjimo signalizacijos kritinių parametrų patikras:

2.2.1.1. Laivo pagrindinių variklių alyvos slėgio perspėjimo signalizacijos ir avarinio išjungimo patikrinimas;
2.2.1.2. Laivo pagrindinių variklių aušinimo skysčio lygio perspėjimo signalizacijos ir avarinio išjungimo patikrinimas;
2.2.1.3. Laivo pagalbinių variklių alyvos slėgio perspėjimo signalizacijos ir avarinio išjungimo patikrinimas;
2.2.1.4. Laivo pagalbinių variklių aušinimo skysčio lygio perspėjimo signalizacijos ir avarinio išjungimo patikrinimas;
2.1.1.5.  Laivo pagalbinių variklių aušinimo sistemos išorinio kontūro vandens slėgio perspėjimo signalizacijos patikrinimas. 
2.2. Keltų elektros įrenginių (elektros laidų, kabelių virš 50V) izoliacijos varžų matavimas.

2.3. Keltų elektros, signalizacijos, automatikos sistemos ir  įrangos gedimų nustatymas ir remontas:

2.3.1. Keltų elektros, signalizacijos, automatikos įrangos gedimų nustatymas ir remontas bus atliekami pagal iškvietimą, atsiradus poreikiui (gedimui). Apmokant už paslaugas nustatytais valandiniais tarifais: darbo dienomis nuo 08:00 val. iki 17:00 val. ir darbo dienomis po 17:00 val., poilsio ir švenčių dienomis.

2.4. Keltų elektros, signalizacijos, automatikos sistemų ir įrangos priežiūros ir remonto paslaugų teikimo preliminarus kiekis, visą sutarties galiojimo laikotarpį – 260 (du šimtai šešiasdešimt) valandų darbo dienomis, 50 (penkiasdešimt) valandų poilsio ir švenčių dienomis.

2.5. Užsakovas neįsipareigoja pirkti viso Techninėje specifikacijoje nurodyto Paslaugų kiekio. 2.4. punkte nurodyti Paslaugų kiekiai tarpusavyje gali keistis, tačiau neviršijant maksimalios sutarties vertės be PVM.

2.6. Sutarties galiojimo metu atsiradus Užsakovo poreikiui įsigyti Sutartyje nenumatytas, tačiau su Pirkimo objektu / Sutarties dalyku susijusias paslaugas (kitokių charakteristikų / parametrų ar identiško / panašaus naudojimo) (toliau – Nenumatytos paslaugos), Užsakovas turi teisę įsigyti ne daugiau nei 10 (dešimt) procentų Nenumatytų paslaugų (šį procentą skaičiuojant nuo Sutarties maksimalios kainos be pridėtinės vertės mokesčio) neviršijant sutarties kainos Eur be PVM.

2.7. Paslaugų teikėjas nurodytu adresu atvyksta savo jėgomis ir lėšomis. Atvykimo išlaidos turi būti įtrauktos į paslaugų valandinius įkainius ir atskiri mokėjimai atliekami nebus, kaina turi būti nurodyta EURAIS be PVM.

2.8. Numatoma maksimali pirkimo vertė 16 000 Eur be PVM.

2.9. Pirkimas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

3.1. Paslaugos privalo būti teikiamos Užsakovo laivuose (keltuose), stovinčiuose Danės g. 1, Klaipėda, krantinė Nr. 26 ir  Nemuno g. 8, Klaipėda, krantinė Nr. 73.

3.2. Paslaugos privalo būti teikiamos 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą ir 7 (septynias) dienas per savaitę įskaitant švenčių dienas.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Įvykus gedimui, gavęs iškvietimą telefonu, Paslaugų teikėjas privalo atvykti ir diagnozuoti gedimą ne vėliau kaip per 6 (šešias) valandas po iškvietimo gavimo. Jei gedimų pašalinimui nereikalingos atsarginės dalys, gedimą pašalinti nedelsiant. Jei gedimų pašalinimui reikalingos atsarginės dalys, gedimą pašalinti ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas, jei kelto eksploatavimas negalimas. Jei kelto eksploatavimas leidžiamas ir gedimai neturi įtakos sklandžiam kelto darbui, gedimai pašalinami per 8 (aštuonias) kalendorines dienas (arba kitą su Užsakovu suderintą protingą terminą). 
4.2. Planinės profilaktinės priežiūros paslaugos privalo būti atliktos per 7 (septynių) kalendorinių dienų laikotarpį nuo raštiško paslaugos užsakymo pateikimo Paslaugos teikėjui.

4.3. Atvykimo laikas gali būti pakeistas tik sutikus Užsakovui arba Užsakovui nurodžius kitą atvykimo laiką.

4.4. Gedimų pašalinimui reikalingų atsarginių detalių sąmata privalo būti suderinta su laivyno techninės priežiūros vadovu. Paslaugų teikėjas gali pristatyti ir sumontuoti reikalingas atsargines dalis gedimo pašalinimui, prieš tai suderinęs su Užsakovo laivyno techninės priežiūros vadovu ir Užsakovui įvykdžius atskirą atsarginių dalių pirkimą.

4.5. Keltų variklių avarinės-perspėjimo signalizacijos kritinių parametrų patikra, varžų matavimas, kitų sistemų ir įrangos patikra ir remonto atlikimo laikas privalo būti suderintas su Užsakovu. 

4.6. Atliktoms remonto paslaugoms suteikiama 6 (šešių) mėnesių garantija, Remonto paslaugų garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento. 

4.7. Suteikus paslaugas Paslaugų teikėjas privalo pateikti suderintą Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kuriame nurodoma paslaugų atlikimo pradžios ir pabaigos laikas, atliktų paslaugų sąrašas. 

4.8. Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas turi būti pasirašytas laivyno techninės priežiūros vadovo.

4.9. Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas tik tuo atveju, jei atliktos Paslaugos yra kokybiškos ir atitinka konkurso sąlygų nustatytus reikalavimus.

4.10. Užsakovui patyrus nuostolį dėl nekokybiškai atliktų Paslaugų, Paslaugos teikėjas kompensuoja Užsakovui visus patirtus nuostolius.

4.11. Paslaugų teikėjas privalo paskirti reikiamos kvalifikacijos savo darbuotoją/us, atsakingą/atsakingus už Sutartyje nurodytų paslaugų teikimą ir atlikimo administravimą bei tiesiogiai supažindinti juos su visa dokumentacija bei kita informacija, reikalinga tinkamam ir savalaikiam paslaugų teikimui.

4.12. Paskirti atsakingą už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingą asmenį, aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Užtikrinti, kad asmenys, eksploatuojantys elektros įrenginius, vadovautųsi Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais bei Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nustatyta tvarka Paslaugų teikėjo parengtomis ir patvirtintomis darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis.

Keltų duomenys ir pagrindinė elektros aparatūra ir įranga:

	S K  “B A L T I J A“

	P a g r i n d i n i a i   d u o m e n y s

	Tipas ir paskirtis
	Savaeigis keleivinis – krovininis keltas

	Pastatymo metai
	2005 (projektas 603L)

	Eigos varikliai
	Markė
	Volvo Penta D16C1–E MH

	
	Kuro tipas
	Dyzelis

	
	Kiekis, vnt.
	2

	
	Galingumas, kW
	2 x 478 kW (956 kW) n=1800 rpm

	Pagalbiniai varikliai
	Markė
	SISU DIESEL 420 DSGM

	
	Kuro tipas
	Dyzelis

	
	Kiekis, vnt.
	2

	
	Galingumas, kW
	2 x 75,0 kW (150,0 kW) n=1500 rpm

	Generatoriai
	Markė
	UCM 274D2

	
	Kiekis, vnt.
	2

	
	Galingumas, kW
	2 x 68,7 kW (137,4 kW) 3x400V 50 Hz

	Elektros sistemos
	400 V 50 Hz kintama

	
	230 V 50 Hz kintama

	
	24 V pastovi

	Kelto elektros aparatūra ir įranga

	Pagrindinis paskirstymo elektros energijos skydas A:B:C:D (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.1 (skydas A) 3x400V/50Hz/32A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Apšvietimo sistemos elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.2 (skydas D) 3x220V/50Hz/ 16A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.3 (skydas A) 3x 400V/50Hz/25A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Šildymo sistemos elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.4 (skydas A) 3x400V/50Hz/50A (MS Nr.2) –1vnt.

	Triumų šildymo elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.5 (skydas D) 3x220V/50Hz/25A (MS Nr.2) – 1vnt.

	Antstato patalpų šildymo sistemos elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.6 (skydas D) 3x220V/50Hz/40A (PG denis, akumuliatorinė) – 1 vnt.

	Apšvietimo sistemos elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.7 (skydas D) 3x220V/50Hz/ 16A (PG denis, akumuliatorių patalpa) - 1vnt.

	24V DC vartotojų pagalbinis paskirstymo skydas Nr.8 24DC/120A (PG denis, akumuliatorių patalpa) –1 vnt.

	Elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.9 (skydas D) 3x220V/50Hz/40A (II-as denis, kambuzas) - 1 vnt.

	Elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.10 (skydas D) 3x220V/50Hz/10A ir 24V DC (Vairinė, sekcija Nr.1) - 1 vnt.

	Elektros energijos tiekimo iš kranto skydas (skydas A) 3x 400V/50Hz/160A (PG denis) – 1 vnt.

	Pagrindinio variklio Nr.1 valdymo skydas (24V) (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Pagrindinio variklio Nr.2 valdymo skydas (24V) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.1 valdymo skydas (skydas B) 3x400V/50Hz/125A/69kW (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.2 valdymo skydas (skydas C) 3x400V/50Hz/125A/69kW (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.1 signalizacijos skydas (24V) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.2 signalizacijos skydas (24V) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Sraigto vairo kolonėlės Nr.1 valdymo skydas („vietinis/distancinis“) (24V) (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Sraigto vairo kolonėlės Nr.2 valdymo skydas („vietinis/distancinis“) (24V) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Priešgaisrinio siurblio Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/50A (MS Nr.1) – 1 vnt. 

	Priešgaisrinio siurblio Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/50A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Nusausinimo siurblio Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/10A (MS Nr.1) – 1 vnt. 

	Nusausinimo siurblio Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/10A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Lijalinio vandens siurblio Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt. 

	Lijalinio vandens siurblio Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Kuro perpumpavimo siurblio Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt. 

	Kuro perpumpavimo siurblio Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Alyvos siurblio valdymo skydas Nr.1 (skydas A) 3x400V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Alyvos siurblio valdymo skydas Nr.2 (skydas A) 3x400V/50Hz (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Kuro separatoriaus valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/10A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Nuotekų (fekalijų) siurblio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Gėlo vandens hidroforo siurblio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Užbortinio vandens hidroforo siurblio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Oro ištraukimo ventiliatorius Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Oro ištraukimo ventiliatorius Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Oro įputimo ventiliatorius Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Oro įputimo ventiliatorius Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Signalinės kolonėlės Nr.1 valdymo skydas (24V) (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Signalinės kolonėlės Nr.2 valdymo skydas (24V) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Signalinė perspėjimo kolonėlė (24V) (MS Nr.1)  – 1 vnt.

	Signalinė perspėjimo kolonėlė (24V) (MS Nr.2)  – 1 vnt.

	Pavojaus signalizacijos valdymo skydas (24V) (PG denis, akumuliatorių patalpa) –1 vnt.

	Įrenginio INTERKOM valdymo skydas (24V) (PG denis, akumuliatorių patalpa) -1 vnt.

	Avarinio apšvietimo akumuliatorių saugiklių skydas 24V/125A (PG denis, akumuliatorių patalpa) – 1 vnt.

	Švartavimo/inkaravimo špilio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (forpikas) – 1 vnt.

	Švartavimo/inkaravimo špilio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (achterpikas) – 1 vnt.

	Nuovažų (aparelių) gervių valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (forpikas) – 2 vnt.

	Nuovažų (aparelių) gervių valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (achterpikas) – 2 vnt..

	Laivapriekio kelio užtvaro valdymo skydas (skydas D) 3x230V/50Hz/10A (PG denis) – 1 vnt.

	Laivagalio kelio užtvaro valdymo skydas (skydas D) 3x230V/50Hz/10A (PG denis) – 1 vnt.

	Transformatorius 400/230V 3x400/230V/50Hz/160A (skydas A) (MS Nr.2) – 2 vnt.

	Transformatorius 230V/12V 3x 230V/50Hz/63W (skydas D) – 8 vnt.

	Įtampos lygintuvas 3x220V/50Hz/20A) (MASS-24DC/100A) (skydas D) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Įtampos lygintuvas 3x220V/50Hz/20A) (MASS-24DC/100A) (skydas D) (PG denis, el. skydinė) – 1 vnt.

	Įtampos lygintuvas 3x220V/50Hz/10A) (MASS-24DC/25A) (skydas D) (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Įtampos lygintuvas 3x220V/50Hz/10A) (MASS-24DC/25A) (skydas D) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Pagrindinės elektros energijos tiekimo sistemos valdymas 3x220V/50Hz/32A (Vairinė)

	

	Atsarginės elektros energijos tiekimo sistemos valdymas 3x220V/50Hz/32A (Vairinė)

	Pagrindinės 24V DC/100 A elektros energijos tiekimo sistemos valdymas (Vairinė)

	Atsarginės 24V DC/100 A elektros energijos tiekimo sistemos valdymas (Vairinė)

	CO2 priešgaisrinės signalizacijos sistemos valdymas (24V) (MS Nr.1, Nr.2, vairinė)

	Laivo signalinių žiburių valdymas 24V DC/10A (Vairinė)

	Laivo signalinių skiriamųjų žiburių/signalizacijos valdymas 24V DC/10A (Vairinė)

	Laivo radiolokatoriaus valdymas 24V DC/16A (Vairinė)

	Perspėjimo signalizacija CAMOS 2000 24V DC/6A (Vairinė) – 2 vnt.

	Apšvietimo valdymas 24V DC/10A (Vairinė)

	Navigacinio prožektoriaus valdymas 24V DC/16A (Vairinė)

	Vairinės langų valytuvų valdymas 24V DC/16A (Vairinė) – 7 vnt.

	Dyzelinių generatorių Nr.1 ir Nr.2 distancinio valdymo skydelis 24V DC/16A (Vairinė)

	Signalinių lempų valdymas 24V DC/10A (Vairinė)

	Eigos prožektoriaus valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Vairinės lauko apšvietimo valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė) 

	Antro denio lauko apšvietimo valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Pagrindinio denio laivapriekio lauko apšvietimo valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Pagrindinio denio laivagalio lauko apšvietimo valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Lauko laiptų apšvietimo valdymas 220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Vairinės langų šildytuvai 0,7kW/16A/3x220V/50Hz (Vairinė) – 7 vnt.

	Laivo radijo stotis UKV-2 24V DC/6A (Vairinė)

	Laivo echolotas 24V DC/6A (Vairinė)

	Tifonas 24V DC/6A (Vairinė)

	Ryšio įrenginys INTERKOM 24V DC/6A (Vairinė)

	Aerometras (Vairinė) – 1 vnt.

	Distancinis gaisrinių siurblių valdymas 24V DC (Vairinė) – 2 vnt.

	Distancinis gaisrui pavojingų įrenginių išjungimas 24V DC (Vairinė) – 2 vnt.

	Distancinis signalinių lempučių patikrinimas 24V DC (Vairinė) – 2 vnt.

	Distancinis špilių ir inkarinių špilių valdymas 24V DC (Vairinė) – 4 vnt.

	Distancinis nuovažų (aparelių) valdymas 24V DC (Vairinė) – 2 vnt.

	CO2  signalizacija 24V DC/6A (MS Nr.1, Nr.2, vairinė)

	Priešgaisrinė signalizacija SALWICO C-300 (24V) (Vairinė)

	Priešgaisrinė signalizacija SALWICO šarminiai akumuliatoriai 12V (Vairinė) – 2 vnt.

	Telefoninio ryšio su MS Nr.1 ir Nr.2 tinklas 24 V (Vairinė) – 4 vnt.

	Keleiviu salono avarinio išėjimo „EXIT“ akumuliatorinis šviestuvas 24V – 2 vnt.

	Sekcija Nr.1 (Vairinė, valdymo panelė)

	Sekcija Nr.2 (Vairinė, valdymo panelė)

	Sekcija Nr.2-kairė (Vairinė, valdymo panelė)

	Sekcija Nr.2-dešinė (Vairinė, valdymo panelė)

	Sekcija Nr.3 (Vairinė, valdymo panelė)

	Keleivių salono oro ištraukimo ventiliatoriai 110W/220V/50Hz - 2vnt.

	CO2 ištraukimo ventiliatorius 75W/220V/50Hz (PG denis) - 1vnt.

	Laivapriekio priešgaisrinis siurblys 22,0kW/41,8A/3x380V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Laivagalio priešgaisrinis siurblys 7,5kW/14,3A/3x380V/50Hz (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Triumų nusausinimo siurblys 4,0kW/7,6A/3x380V/50Hz (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Oro padavimo ventiliatorius 7,5kW/14,3A/3x380V/50Hz (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Oro ištraukimo ventiliatorius 0,35kW/0,7A/3x380V/50 Hz. (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Elektrinis švartavimo - inkaravimo špilius 3,0kW/6,5A/3x380V/50Hz (PG denis) – 2 vnt.

	Elektrinė nuovažos (aparelės) gervė 11,0kW/21A/3x380 50Hz (laivapriekio ir laivagalio triumai) – 2 vnt.

	Kuro perpumpavimo siurblys 1,5kW/2,9A/3x380V/50Hz (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Lijalinių vandenų nusausinimo siurblys 1,5kW/2,85A/3x380V/50Hz (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Fekalinių nuotekų siurblys 1,1kW/2,1A/3x380V/50Hz (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Gėlo vandens hidroforo siurblys 1,0kW/1,9A/3x380V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Užbortinio vandens hidroforo siurblys 1,0kW/1,9A/3x380V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Alyvos perpumpavimo siurblys 0,75kW/1,5A/3x380v/50Hz. (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Kuro separatorius 0,9kW/4,0A/3x380/420V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Laivapriekio ir laivagalio kelio užtvaras 1,0kW/4,5A (PG denis) – 2 vnt. 

	Stacionarios gręžimo staklės 1,0kW/1,9A (MS Nr.2 (dirbtuvės) – 1 vnt.

	Stacionarios galandinimo staklės 0,8kW/1,5A (MS Nr.2 (dirbtuvės)) – 1 vnt.

	El. boileris 2,0kW/9,0A/220V (denio Nr.2 WC) – 1 vnt.

	Mašinų skyriaus šildymo kaloriferis 5,0kW/7,6A/3x400V/50Hz (skydas A) (MS Nr.1, Nr.2 ) – 4 vnt.

	Patalpų šildymo elektriniai kaitintuvai 500W/3x220V/50Hz - 9vnt.  

	Patalpų šildymo elektriniai kaitintuvai 1,0kW/3x220V/50Hz - 10vnt.  

	Dyzelinių generatorių pašildymo sistema 2,5kW/10A (MS Nr.2) – 2 vnt.

	Avarinio apšvietimo akumuliatoriai ir įranga 100Ah 24V (Pagr. denis akumuliatorių patalpa) – 8 vnt.

	Eigos variklių startiniai akumuliatoriai 180Ah 24V (MS Nr.1, Nr.2) – 4 vnt.

	Pagalbinių variklių startiniai akumuliatoriai 100Ah 24V (MS Nr.1, Nr.2) – 4 vnt.

	Lauko apšvietimo tinklas 1,4kW/220V/50Hz

	Vidaus patalpų apšvietimo tinklas 6,48kW/220V/50Hz

	Avarinio apšvietimo tinklas (24V)

	Signalinių šviesų komutatorius 24V (Vairinė)

	Distancinis priešgaisrinis el. įrenginių maitinimo išjungimas (PG denis laivapriekis/laivagalis) – 2 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (Vairinė) – 3 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (Kapitono/mechaniko kajutės) – 6 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (Kambuzas) – 4 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (MS Nr.1, Nr.2) – 4 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (PG denis)  – 4 vnt.

	Triumų patalpų apšvietimas 220V/50Hz (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 24 vnt.

	Triumų patalpų apšvietimas 220V/50Hz – 24V/DC (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 25 vnt.

	Triumų patalpų apšvietimas 75W/220V/50Hz - 14 vnt.

	Lauko apšvietimas 220V/50Hz (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 9 vnt.

	Lauko apšvietimas 220V/50Hz – 24V/DC (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 12 vnt.

	Lauko apšvietimo halogenai 300W/220V/50Hz – 11 vnt.

	Antstato patalpų apšvietimas 220V/50Hz (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 22 vnt.

	Antstato patalpų apšvietimas 220V/50Hz – 24V/DC (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 12 vnt.

	Antstato patalpų apšvietimas 60W/220V/50Hz – 2 vnt.

	Laivo variklių avarinės-perspėjimo signalizacijos kritinių parametrų patikra – 1 kompl.

	Keltų elektros įrenginių (elektros laidų, kabelių virš 50V) izoliacijos varžų matavimas.

	S K  “N E R I N G A“

	P a g r i n d i n i a i   d u o m e n y s

	Tipas ir paskirtis
	Savaeigis keleivinis – krovininis keltas

	Pastatymo metai
	2004 (projektas 603L)

	Eigos varikliai
	Markė
	Volvo Penta D16C1-E MH

	
	Kuro tipas
	Dyzelis

	
	Kiekis, vnt.
	2

	
	Galingumas, kW
	2 x 478 kW (956 kW) n=1800 rpm

	Pagalbiniai varikliai
	Markė
	SISU DIESEL 420 DSGM

	
	Kuro tipas
	Dyzelis

	
	Kiekis, vnt.
	2

	
	Galingumas, kW
	2 x 75,0 kW (150,0 kW) n=1500 rpm

	Generatoriai
	Markė
	UCM 274D2

	
	Kiekis, vnt.
	2

	
	Galingumas, kW
	2 x 68,7 kW (137,4 kW) 3x400V 50 Hz

	Elektros sistemos
	400 V 50 Hz kintama

	
	230 V 50 Hz kintama

	
	24 V pastovi

	Kelto elektros aparatūra ir įranga

	Pagrindinis paskirstymo elektros energijos skydas A:B:C:D (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.1 (skydas A) 3x400V/50Hz/32A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Apšvietimo sistemos elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.2 (skydas D) 3x220V/50Hz/ 16A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.3 (skydas A) 3x 400V/50Hz/25A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Šildymo sistemos elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.4 (skydas A) 3x400V/50Hz/50A (MS Nr.2) –1vnt.

	Triumų šildymo elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.5 (skydas D) 3x220V/50Hz/25A (MS Nr.2) – 1vnt.

	Antstato patalpų šildymo sistemos elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.6 (skydas D) 3x220V/50Hz/40A (PG denis, akumuliatorinė) – 1 vnt.

	Apšvietimo sistemos elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.7 (skydas D) 3x220V/50Hz/ 16A (PG denis, akumuliatorių patalpa) - 1vnt.

	24V DC vartotojų pagalbinis paskirstymo skydas Nr.8 24DC/120A (PG denis, akumuliatorių patalpa) –1 vnt.

	Elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.9 (skydas D) 3x220V/50Hz/40A (II-as denis, kambuzas) - 1 vnt.

	Elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.10 (skydas D) 3x220V/50Hz/10A ir 24V DC (Vairinė, sekcija Nr.1) - 1 vnt.

	Elektros energijos tiekimo iš kranto skydas (skydas A) 3x 400V/50Hz/160A (PG denis) – 1vnt.

	Pagrindinio variklio Nr.1 valdymo skydas (24V) (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Pagrindinio variklio Nr.2 valdymo skydas (24V) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.1 valdymo skydas (skydas B) 3x400V/50Hz/125A/69kW (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.2 valdymo skydas (skydas C) 3x400V/50Hz/125A/69kW (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.1 signalizacijos skydas (24V) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.2 signalizacijos skydas (24V) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Sraigto vairo kolonėlės Nr.1 valdymo skydas („vietinis/distancinis“) (24V) (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Sraigto vairo kolonėlės Nr.2 valdymo skydas („vietinis/distancinis“) (24V) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Priešgaisrinio siurblio Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/50A (MS Nr.1) – 1 vnt. 

	Priešgaisrinio siurblio Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/50A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Nusausinimo siurblio Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/10A (MS Nr.1) – 1 vnt. 

	Nusausinimo siurblio Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/10A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Lijalinio vandens siurblio Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt. 

	Lijalinio vandens siurblio Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Kuro perpumpavimo siurblio Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt. 

	Kuro perpumpavimo siurblio Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Kuro separatoriaus valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/10A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Nuotekų (fekalijų) siurblio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Gėlo vandens hidroforo siurblio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Užbortinio vandens hidroforo siurblio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Oro ištraukimo ventiliatorius Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Oro ištraukimo ventiliatorius Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Oro įputimo ventiliatorius Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Oro įputimo ventiliatorius Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Signalinės kolonėlės Nr.1 valdymo skydas (24V) (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Signalinės kolonėlės Nr.2 valdymo skydas (24V) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Signalinė perspėjimo kolonėlė (24V) (MS Nr.1)  – 1 vnt.

	Signalinė perspėjimo kolonėlė (24V) (MS Nr.2)  – 1 vnt.

	Pavojaus signalizacijos valdymo skydas (24V) (PG denis, akumuliatorinė) –1 vnt.

	Įrenginio INTERKOM valdymo skydas (24V) (PG denis, akumuliatorinė) -1 vnt.

	Avarinio apšvietimo akumuliatorių saugiklių skydas 24V/125A (PG denis, akumuliatorinė) – 1 vnt.

	Švartavimo špilio valdymo skydas Nr.1 (skydas A) 3x400V/50Hz/32A (forpikas) –1 vnt.

	Švartavimo špilio valdymo skydas Nr.2 (skydas A) 3x400V/50Hz/32A (achterpikas) – 1 vnt.

	Švartavimo/inkaravimo špilio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (forpikas) – 1 vnt.

	Švartavimo/inkaravimo špilio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (achterpikas) – 1 vnt.

	Nuovažų (aparelių) gervių valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (forpikas) – 2 vnt.

	Nuovažų (aparelių) gervių valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (achterpikas) – 2 vnt..

	Laivapriekio kelio užtvaro valdymo skydas (skydas D) 3x230V/50Hz/10A (PG denis) – 1 vnt.

	Laivagalio kelio užtvaro valdymo skydas (skydas D) 3x230V/50Hz/10A (PG denis) – 1 vnt.

	Transformatorius 400/230V 3x400/230V/50Hz/160A (skydas A) (MS Nr.2) – 2 vnt.

	Transformatorius 230V/12V 3x 230V/50Hz/63W (skydas D) – 8 vnt.

	Įtampos lygintuvas 3x220V/50Hz/20A) (MASS-24DC/100A) (skydas D) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Įtampos lygintuvas 3x220V/50Hz/20A) (MASS-24DC/100A) (skydas D) (PG denis, el. skydinė) – 1 vnt.

	Įtampos lygintuvas 3x220V/50Hz/10A) (MASS-24DC/25A) (skydas D) (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Įtampos lygintuvas 3x220V/50Hz/10A) (MASS-24DC/25A) (skydas D) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Pagrindinės elektros energijos tiekimo sistemos valdymas 3x220V/50Hz/32A (Vairinė)

	Atsarginės elektros energijos tiekimo sistemos valdymas 3x220V/50Hz/32A (Vairinė)

	Pagrindinės 24V DC/100 A elektros energijos tiekimo sistemos valdymas (Vairinė)

	Atsarginės 24V DC/100 A elektros energijos tiekimo sistemos valdymas (Vairinė)

	CO2 priešgaisrinės signalizacijos sistemos valdymas (24V) (MS Nr.1, Nr.2, vairinė)

	Laivo signalinių žiburių valdymas 24V DC/10A (Vairinė)

	Laivo signalinių skiriamųjų žiburių/signalizacijos valdymas 24V DC/10A (Vairinė)

	Laivo radiolokatoriaus valdymas 24V DC/16A (Vairinė)

	Perspėjimo signalizacija CAMOS 2000 24V DC/6A (Vairinė) – 2 vnt.

	Apšvietimo valdymas 24V DC/10A (Vairinė)

	Navigacinio prožektoriaus valdymas 24V DC/16A (Vairinė)

	Vairinės langų valytuvų valdymas 24V DC/16A (Vairinė) – 7 vnt.

	Dyzelinių generatorių Nr.1 ir Nr.2 distancinio valdymo skydelis 24V DC/16A (Vairinė)

	Signalinių lempų valdymas 24V DC/10A (Vairinė)

	Eigos prožektoriaus valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Vairinės lauko apšvietimo valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė) 

	Antro denio lauko apšvietimo valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Pagrindinio denio laivapriekio lauko apšvietimo valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Pagrindinio denio laivagalio lauko apšvietimo valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Lauko laiptų apšvietimo valdymas 220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Vairinės langų šildytuvai 0,7kW/16A/3x220V/50Hz (Vairinė) – 7 vnt.

	Laivo radijo stotis UKV-2 24V DC/6A (Vairinė)

	Laivo echolotas 24V DC/6A (Vairinė)

	Tifonas 24V DC/6A (Vairinė)

	Ryšio įrenginys INTERKOM 24V DC/6A (Vairinė)

	Aerometras (Vairinė) – 1 vnt.

	Distancinis gaisrinių siurblių valdymas 24V DC (Vairinė) – 2 vnt.

	Distancinis gaisrui pavojingų įrenginių išjungimas 24V DC (Vairinė) – 2 vnt.

	Distancinis signalinių lempučių patikrinimas 24V DC (Vairinė) – 2 vnt.

	Distancinis špilių ir inkarinių špilių valdymas 24V DC (Vairinė) – 4 vnt.

	Distancinis nuovažų (aparelių) valdymas 24V DC (Vairinė) – 2 vnt.

	CO2  signalizacija 24V DC/6A (MS Nr.1, Nr.2, vairinė)

	Priešgaisrinė signalizacija SALWICO C-300 (24V) (Vairinė)

	Priešgaisrinė signalizacija SALWICO šarminiai akumuliatoriai 12V (Vairinė) – 2 vnt.

	Telefoninio ryšio su MS Nr.1 ir Nr.2 tinklas 24 V (Vairinė) – 4 vnt.

	Keleiviu salono avarinio išėjimo „EXIT“ akumuliatorinis šviestuvas 24V – 2 vnt.

	Sekcija Nr.1 (Vairinė, valdymo panelė)

	Sekcija Nr.2 (Vairinė, valdymo panelė)

	Sekcija Nr.2-kairė (Vairinė, valdymo panelė)

	Sekcija Nr.2-dešinė (Vairinė, valdymo panelė)

	Sekcija Nr.3 (Vairinė, valdymo panelė)

	Keleivių salono oro ištraukimo ventiliatoriai 110W/220V/50Hz – 2 vnt.

	CO2 ištraukimo ventiliatorius 75W/220V/50Hz (PG denis) – 1 vnt.

	Laivapriekio priešgaisrinis siurblys 22,0kW/41,8A/3x380V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Laivagalio priešgaisrinis siurblys 7,5kW/14,3A/3x380V/50Hz (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Triumų nusausinimo siurblys 4,0kW/7,6A/3x380V/50Hz (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Oro padavimo ventiliatorius 7,5kW/14,3A/3x380V/50Hz (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Oro ištraukimo ventiliatorius 0,35kW/0,7A/3x380V/50 Hz. (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Elektrinis švartavimo - inkaravimo špilius 3,0kW/6,5A/3x380V/50Hz (PG denis) – 2 vnt.

	Elektrinis švartavimo špilius 12,0kW/3x380V/50Hz (PG denis) – 2 vnt.

	Elektrinė nuovažos (aparelės) gervė 11,0kW/21A/3x380 50Hz (laivapriekio ir laivagalio triumai) – 2 vnt.

	Kuro perpumpavimo siurblys 1,5kW/2,9A/3x380V/50Hz (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Lijalinių vandenų nusausinimo siurblys 1,5kW/2,85A/3x380V/50Hz (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Fekalinių nuotekų siurblys 1,1kW/2,1A/3x380V/50Hz (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Gėlo vandens hidroforo siurblys 1,0kW/1,9A/3x380V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Užbortinio vandens hidroforo siurblys 1,0kW/1,9A/3x380V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Kuro separatorius 0,9kW/4,0A/3x380/420V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Laivapriekio ir laivagalio kelio užtvaras 1,0kW/4,5A (PG denis) – 2 vnt. 

	Stacionarios gręžimo staklės 1,0kW/1,9A (MS Nr.2 (dirbtuvės)) – 1 vnt.

	Stacionarios galandinimo staklės 0,8kW/1,5A (MS Nr.2 (dirbtuvės)) – 1 vnt.

	El. boileris 2,0kW/9,0A/220V (denio Nr.2 WC) – 1 vnt.

	Mašinų skyriaus šildymo kaloriferis 5,0kW/7,6A/3x400V/50Hz (skydas A) (MS Nr.1, Nr.2) – 4 vnt.

	Patalpų šildymo elektriniai kaitintuvai 500W/3x220V/50Hz – 9 vnt.  

	Patalpų šildymo elektriniai kaitintuvai 1,0kW/3x220V/50Hz – 10 vnt.  

	Dyzelinių generatorių pašildymo sistema 2,5kW/10A (MS Nr.2) – 2 vnt.

	Avarinio apšvietimo akumuliatoriai ir įranga 100Ah 24V (P.D. akumuliatorinė) – 8 vnt.

	Eigos variklių startiniai akumuliatoriai 100Ah 24V (MS Nr.1, Nr.2) – 4 vnt.

	Pagalbinių variklių startiniai akumuliatoriai 100Ah 24V (MS Nr.1, Nr.2) – 4 vnt.

	Vidaus patalpų apšvietimo tinklas 6,48kW/220V/50Hz

	Lauko apšvietimo tinklas 1,4kW/220V/50Hz

	Avarinio apšvietimo tinklas (24V)

	Signalinių šviesų komutatorius 24V (Vairinė)

	Distancinis priešgaisrinis el. įrenginių maitinimo išjungimas (PG denis laivapriekis/laivagalis) – 2 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (Vairinė) – 3 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (Kapitono/mechaniko kajutės) – 6 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (Kambuzas) – 4 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (MS Nr.1, Nr.2) – 4 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (PG denis)  – 4 vnt.

	Triumų patalpų apšvietimas 220V/50Hz (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 24 vnt.

	Triumų patalpų apšvietimas 220V/50Hz – 24V/DC (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 25 vnt.

	Triumų patalpų apšvietimas 75W/220V/50Hz - 14 vnt.

	Lauko apšvietimas 220V/50Hz (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 9 vnt.

	Lauko apšvietimas 220V/50Hz – 24V/DC (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 12 vnt.

	Lauko apšvietimo halogenai 300W/220V/50Hz – 11 vnt.

	Antstato patalpų apšvietimas 220V/50Hz (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 22 vnt.

	Antstato patalpų apšvietimas 220V/50Hz – 24V/DC (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 12 vnt.

	Antstato patalpų apšvietimas 60W/220V/50Hz – 2 vnt.

	Laivo variklių avarinės-perspėjimo signalizacijos kritinių parametrų patikra – 1 kompl.

	Keltų elektros įrenginių (elektros laidų, kabelių virš 50V) izoliacijos varžų matavimas.

	S K  “Ž A L G I R I S“

	P a g r i n d i n i a i   d u o m e n y s

	Tipas ir paskirtis
	Savaeigis keleivinis – krovininis keltas

	Pastatymo metai
	2009 (projektas 603L)

	Eigos varikliai
	Markė
	Volvo Penta D16C-D MH

	
	Kuro tipas
	Dyzelis

	
	Kiekis, vnt.
	2

	
	Galingumas, kW
	2 x 478 kW (956 kW)

	Pagalbiniai varikliai
	Markė
	SISU DIESEL 420 DSGM

	
	Kuro tipas
	Dyzelis

	
	Kiekis, vnt.
	2

	
	Galingumas, kW
	2 x 75,0 kW (150,0 kW) n=1500 rpm

	Generatoriai
	Markė
	UCM 274D2

	
	Kiekis, vnt.
	2

	
	Galingumas, kW
	2 x 68,7 kW (137,4 kW) 3x400V 50 Hz

	Elektros sistemos
	400 V 50 Hz kintama

	
	230 V 50 Hz kintama

	
	24 V pastovi

	Kelto elektros aparatūra ir įranga

	Pagrindinis paskirstymo elektros energijos skydas A:B:C:D (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.1 (skydas A) 3x400V/50Hz/32A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Apšvietimo sistemos elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.2 (skydas D) 3x220V/50Hz/ 16A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.3 (skydas A) 3x 400V/50Hz/25A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Šildymo sistemos elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.4 (skydas A) 3x400V/50Hz/50A (MS Nr.2) –1vnt.

	Triumų šildymo elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.5 (skydas D) 3x220V/50Hz/25A (MS Nr.2) – 1vnt.

	Antstato patalpų šildymo sistemos elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.6 (skydas D) 3x220V/50Hz/40A (PG denis, akumuliatorinė) – 1 vnt.

	Apšvietimo sistemos elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.7 (skydas D) 3x220V/50Hz/ 16A (PG denis, akumuliatorinė) - 1vnt.

	24V DC vartotojų pagalbinis paskirstymo skydas Nr.8 24DC/120A (PG denis, akumuliatorinė) –1 vnt.

	Elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.9 (skydas D) 3x220V/50Hz/40A (II-as denis, kambuzas) - 1 vnt.

	Elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.10 (skydas D) 3x220V/50Hz/10A ir 24V DC (Vairinė, sekcija Nr.1) - 1 vnt.

	Elektros energijos tiekimo iš kranto skydas (skydas A) 3x 400V/50Hz/125A (PG denis) – 1 vnt.

	Pagrindinio variklio Nr.1 valdymo skydas (24V) (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Pagrindinio variklio Nr.2 valdymo skydas (24V) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.1 valdymo skydas (skydas B) 3x400V/50Hz/125A/69kW (MS Nr.2) – 1 vnt

	Dyzelinio generatoriaus Nr.2 valdymo skydas (skydas C) 3x400V/50Hz/125A/69kW (MS Nr.2) – 1 vnt

	Dyzelinio generatoriaus Nr.1 signalizacijos skydas (24V) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.2 signalizacijos skydas (24V) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Sraigto vairo kolonėlės Nr.1 valdymo skydas („vietinis/distancinis“) (24V) (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Sraigto vairo kolonėlės Nr.2 valdymo skydas („vietinis/distancinis“) (24V) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Priešgaisrinio siurblio Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/50A (MS Nr.1) – 1 vnt. 

	Priešgaisrinio siurblio Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/50A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Nusausinimo siurblio Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/10A (MS Nr.1) – 1 vnt. 

	Nusausinimo siurblio Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/10A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Lijalinio vandens siurblio Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt. 

	Lijalinio vandens siurblio Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Kuro perpumpavimo siurblio Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt. 

	Kuro perpumpavimo siurblio Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Alyvos siurblio valdymo skydas Nr.1 (skydas A) 3x400V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Alyvos siurblio valdymo skydas Nr.2 (skydas A) 3x400V/50Hz (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Kuro separatoriaus valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/10A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Nuotekų (fekalijų) siurblio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Gėlo vandens hidroforo siurblio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Užbortinio vandens hidroforo siurblio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Oro ištraukimo ventiliatorius Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Oro ištraukimo ventiliatorius Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Oro įputimo ventiliatorius Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Oro įputimo ventiliatorius Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Signalinės kolonėlės Nr.1 valdymo skydas (24V) (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Signalinės kolonėlės Nr.2 valdymo skydas (24V) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Signalinė perspėjimo kolonėlė (24V) (MS Nr.1)  – 1 vnt.

	Signalinė perspėjimo kolonėlė (24V) (MS Nr.2)  – 1 vnt.

	Pavojaus signalizacijos valdymo skydas (24V) (PG denis, akumuliatorinė) –1 vnt.

	Įrenginio INTERKOM valdymo skydas (24V) (PG denis, akumuliatorinė) -1vnt.

	Avarinio apšvietimo akumuliatorių saugiklių skydas 24V/125A (PG denis, akumuliatorinė) – 1 vnt.

	Švartavimo/inkaravimo špilio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (forpikas) – 1 vnt.

	Švartavimo/inkaravimo špilio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (achterpikas) – 1 vnt.

	Nuovažų (aparelių) gervių valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (forpikas) – 2 vnt.

	Nuovažų (aparelių) gervių valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (achterpikas) – 2 vnt..

	Laivapriekio kelio užtvaro valdymo skydas (skydas D) 3x230V/50Hz/10A (PG denis) – 1 vnt.

	Laivagalio kelio užtvaro valdymo skydas (skydas D) 3x230V/50Hz/10A (PG denis) – 1 vnt.

	Transformatorius 400/230V 3x400/230V/50Hz/105A (skydas A) (MS Nr.2) – 2 vnt.

	Transformatorius 230V/12V 3x 230V/50Hz/63W (skydas D) – 8 vnt.

	Įtampos lygintuvas 3x220V/50Hz/20A) (MASS-24DC/100A) (skydas D) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Įtampos lygintuvas 3x220V/50Hz/20A) (MASS-24DC/100A) (skydas D) (PG denis, el. skydinė) – 1 vnt.

	Įtampos lygintuvas 3x220V/50Hz/10A) (MASS-24DC/25A) (skydas D) (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Įtampos lygintuvas 3x220V/50Hz/10A) (MASS-24DC/25A) (skydas D) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Laivo signalinių žiburių valdymas 24V DC/10A (Vairinė)

	Pagrindinės elektros energijos tiekimo sistemos valdymas 3x220V/50Hz/32A (Vairinė)

	Atsarginės elektros energijos tiekimo sistemos valdymas 3x220V/50Hz/32A (Vairinė)

	Pagrindinės 24V DC/100 A elektros energijos tiekimo sistemos valdymas (Vairinė)

	Atsarginio 24V DC/100 A elektros energijos tiekimo sistemos valdymas (Vairinė)

	CO2 priešgaisrinės signalizacijos sistemos valdymas (24V) (MS Nr.1, Nr.2, vairinė)

	Laivo signalinių žiburių valdymas 24V DC/10A (Vairinė)

	Laivo signalinių skiriamųjų žiburių/signalizacijos valdymas 24V DC/10A (Vairinė)

	Laivo radiolokatoriaus valdymas 24V DC/16A (Vairinė)

	Perspėjimo signalizacija CAMOS 2000 24V DC/6A (Vairinė) – 2 vnt.

	Apšvietimo valdymas 24V DC/10A (Vairinė)

	Navigacinio prožektoriaus valdymas 24V DC/16A (Vairinė)

	Vairinės langų valytuvų valdymas 24V DC/16A (Vairinė) – 7 vnt.

	Dyzelinių generatorių Nr.1 ir Nr.2 distancinio valdymo skydelis 24V DC/16A (Vairinė)

	Signalinių lempų valdymas 24V DC/10A (Vairinė)

	Eigos prožektoriaus valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Vairinės lauko apšvietimo valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė) 

	Antro denio lauko apšvietimo valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Pagrindinio denio laivapriekio lauko apšvietimo valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Pagrindinio denio laivagalio lauko apšvietimo valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Lauko laiptų apšvietimo valdymas 220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Vairinės langų šildytuvai 0,7kW/16A/3x220V/50Hz (Vairinė) – 7 vnt.

	Laivo radijo stotis UKV-2 24V DC/6A (Vairinė)

	Laivo echolotas 24V DC/6A (Vairinė)

	Tifonas 24V DC/6A (Vairinė)

	Ryšio įrenginys INTERKOM 24V DC/6A (Vairinė)

	Aerometras (Vairinė) – 1 vnt.

	Distancinis gaisrinių siurblių valdymas 24V DC (Vairinė) – 2 vnt.

	Distancinis gaisrui pavojingų įrenginių išjungimas 24V DC (Vairinė) – 2 vnt.

	Distancinis signalinių lempučių patikrinimas 24V DC (Vairinė) – 2 vnt.

	Distancinis špilių ir inkarinių špilių valdymas 24V DC (Vairinė) – 4 vnt.

	Distancinis nuovažų (aparelių) valdymas 24V DC (Vairinė) – 2 vnt.

	CO2  signalizacija 24V DC/6A (MS Nr.1, Nr.2, vairinė)

	Priešgaisrinė signalizacija SALWICO C-300 (24V) (Vairinė)

	Priešgaisrinė signalizacija SALWICO šarminiai akumuliatoriai 12V (Vairinė) – 2 vnt.

	Telefoninio ryšio su MS Nr.1 ir Nr.2 tinklas 24 V (Vairinė) – 4 vnt.

	Keleiviu salono avarinio išėjimo „EXIT“ akumuliatorinis šviestuvas 24V – 2 vnt.

	Sekcija Nr.1 (Vairinė, valdymo panelė)

	Sekcija Nr.2 (Vairinė, valdymo panelė)

	Sekcija Nr.2-kairė (Vairinė, valdymo panelė)

	Sekcija Nr.2-dešinė (Vairinė, valdymo panelė)

	Sekcija Nr.3 (Vairinė, valdymo panelė)

	Keleivių salono oro ištraukimo ventiliatoriai 110W/220V/50Hz – 2 vnt.

	CO2 ištraukimo ventiliatorius 75W/220V/50Hz (PG denis) – 1 vnt.

	Laivapriekio priešgaisrinis siurblys 22,0kW/41,8A/3x380V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Laivagalio priešgaisrinis siurblys 7,5kW/14,3A/3x380V/50Hz (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Triumų nusausinimo siurblys 4,0kW/7,6A/3x380V/50Hz (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Oro padavimo ventiliatorius 7,5kW/14,3A/3x380V/50Hz (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Oro ištraukimo ventiliatorius 0,35kW/0,7A/3x380V/50 Hz. (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Elektrinis švartavimo - inkaravimo špilius 3,0kWw/6,5A/3x380V/50Hz (PG denis) – 2 vnt.

	Elektrinė nuovažos (aparelės) gervė 11,0kW/21A/3x380 50Hz (laivapriekio ir laivagalio triumai) – 2 vnt.

	Kuro perpumpavimo siurblys 1,5kW/2,9A/3x380V/50Hz (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Lijalinių vandenų nusausinimo siurblys 1,5kW/2,85A/3x380V/50Hz (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Fekalinių nuotekų siurblys 1,1kW/2,1A/3x380V/50Hz (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Gėlo vandens hidroforo siurblys 1,0kW/1,9A/3x380V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Užbortinio vandens hidroforo siurblys 1,0kW/1,9A/3x380V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Alyvos siurblys 0,7kW/1,5A/3x380V/50Hz (MS Nr.1, MS Nr.2) – 2 vnt.

	Kuro separatorius 0,9kW/4,0A/3x380/420V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Laivapriekio ir laivagalio kelio užtvaras 1,0kW/4,5A (PG denis) – 2 vnt. 

	Stacionarios gręžimo staklės 1,0kW/1,9A (MS Nr.2 (dirbtuvės)) – 1 vnt.

	Stacionarios galandinimo staklės 0,8kW/1,5A (MS Nr.2 (dirbtuvės)) – 1 vnt.

	El. boileris 2,0kW/9,0A/220V (denio Nr.2 WC) – 1 vnt.

	Mašinų skyriaus šildymo kaloriferis 5,0kW/7,6A/3x400V/50Hz (skydas A) (MS Nr.1, Nr.2) – 4 vnt.

	Patalpų šildymo elektriniai kaitintuvai 500W/3x220V/50Hz – 9 vnt.  

	Patalpų šildymo elektriniai kaitintuvai 1,0kW/3x220V/50Hz – 10 vnt.  

	Dyzelinių generatorių pašildymo sistema 2,5kW/10A (MS Nr.2) – 2 vnt.

	Avarinio apšvietimo akumuliatoriai ir įranga 100Ah 24V (P.D. akumuliatorinė) – 8 vnt.

	Eigos variklių startiniai akumuliatoriai 100Ah 24V (MS Nr.1, Nr.2) – 4 vnt.

	Pagalbinių variklių startiniai akumuliatoriai 100Ah 24V (MS Nr.1, Nr.2) – 4 vnt.

	Lauko apšvietimo tinklas 1,4kW/220V/50Hz

	Vidaus patalpų apšvietimo tinklas 6,48kW/220V/50Hz

	Avarinio apšvietimo tinklas (24V)

	Signalinių šviesų komutatorius 24V (Vairinė)

	Distancinis priešgaisrinis el. įrenginių maitinimo išjungimas (PG denis laivapriekis/laivagalis) – 2 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (Vairinė) – 3 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (Kapitono/mechaniko kajutės) – 6 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (Kambuzas) – 4 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (MS Nr.1, Nr.2) – 4 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (PG denis)  – 4 vnt.

	Triumų patalpų apšvietimas 220V/50Hz (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 24 vnt.

	Triumų patalpų apšvietimas 220V/50Hz – 24V/DC (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 25 vnt.

	Triumų patalpų apšvietimas 75W/220V/50Hz - 14 vnt.

	Lauko apšvietimas 220V/50Hz (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 9 vnt.

	Lauko apšvietimas 220V/50Hz – 24V/DC (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 12 vnt.

	Lauko apšvietimo halogenai 300W/220V/50Hz – 11 vnt.

	Antstato patalpų apšvietimas 220V/50Hz (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 22 vnt.

	Antstato patalpų apšvietimas 220V/50Hz – 24V/DC (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 12 vnt.

	Antstato patalpų apšvietimas 60W/220V/50Hz – 2 vnt.

	Laivo variklių avarinės-perspėjimo signalizacijos kritinių parametrų patikra – 1 kompl.

	Keltų elektros įrenginių (elektros laidų, kabelių virš 50V) izoliacijos varžų matavimas.

	S K  “N I D A“

	P a g r i n d i n i a i   d u o m e n y s

	Tipas ir paskirtis
	Savaeigis keleivinis keltas

	Pastatymo metai
	2006 (projektas MB-001)

	Eigos varikliai
	Markė
	Volvo Penta D8A6-A MH

	
	Kuro tipas
	Dyzelis

	
	Kiekis, vnt.
	4

	
	Galingumas, kW
	4 x 154 kW (616 kW) n=1800 rpm

	Pagalbiniai varikliai
	Markė
	SISU DIESEL 420 DSGM

	
	Kuro tipas
	Dyzelis

	
	Kiekis, vnt.
	2

	
	Galingumas, kW
	2 x 75,0 kW (150,0 kW) n=1500 rpm

	Generatoriai
	Markė
	UCM 274D2

	
	Kiekis, vnt.
	2

	
	Galingumas, kW
	2 x 68,7 kW (137,4 kW) 3x400V 50 Hz

	Elektros sistemos
	400 V 50 Hz kintama

	
	230 V 50 Hz kintama

	
	24 V pastovi

	Kelto elektros aparatūra ir įranga

	Pagrindinis paskirstymo elektros energijos skydas A:B:C:D (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.1 (skydas A) 3x400V/50Hz/32A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Apšvietimo sistemos elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.2 (skydas D) 3x220V/50Hz/ 16A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.3 (skydas A) 3x 400V/50Hz/25A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Šildymo sistemos elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.4 (skydas A) 3x400V/50Hz/50A (MS Nr.2) –1vnt.

	Triumų šildymo elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.5 (skydas D) 3x220V/50Hz/25A (MS Nr.2) – 1vnt.

	Antstato patalpų šildymo sistemos elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.6 (skydas D) 3x220V/50Hz/40A (PG denis, akumuliatorinė) – 1 vnt.

	Apšvietimo sistemos elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.7 (skydas D) 3x220V/50Hz/ 16A (PG denis, akumuliatorinė) - 1vnt.

	24V DC vartotojų pagalbinis paskirstymo skydas Nr.8 24DC/120A (PG denis, akumuliatorinė) –1 vnt.

	Elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.9 (skydas D) 3x220V/50Hz/40A (II-as denis, kambuzas) - 1 vnt.

	Elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas Nr.10 (skydas D) 3x220V/50Hz/10A ir 24V DC (Vairinė, sekcija Nr.1) - 1 vnt.

	Elektros energijos tiekimo iš kranto skydas (skydas A) 3x 400V/50Hz/160A (PG denis) – 1 vnt.

	Pagrindinio variklio Nr.1 valdymo skydas (24V) (MS Nr.1) – 2 vnt.

	Pagrindinio variklio Nr.2 valdymo skydas (24V) (MS Nr.2) – 2 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.1 valdymo skydas (skydas B) 3x400V/50Hz/125A/69kW (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.2 valdymo skydas (skydas C) 3x400V/50Hz/125A/69kW (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.1 signalizacijos skydas (24V) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.2 signalizacijos skydas (24V) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Sraigto vairo kolonėlės Nr.1 valdymo skydas („vietinis/distancinis“) (24V) (MS Nr.1) – 2 vnt.

	Sraigto vairo kolonėlės Nr.2 valdymo skydas („vietinis/distancinis“) (24V) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Priešgaisrinio siurblio Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/50A (MS Nr.1) – 1 vnt. 

	Priešgaisrinio siurblio Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/50A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Nusausinimo siurblio Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/10A (MS Nr.1) – 1 vnt. 

	Nusausinimo siurblio Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/10A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Lijalinio vandens siurblio Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt. 

	Lijalinio vandens siurblio Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Kuro perpumpavimo siurblio Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt. 

	Kuro perpumpavimo siurblio Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Alyvos siurblio valdymo skydas Nr.1 (skydas A) 3x400V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Alyvos siurblio valdymo skydas Nr.2 (skydas A) 3x400V/50Hz (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Kuro separatoriaus valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/10A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Nuotekų (fekalijų) siurblio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Gėlo vandens hidroforo siurblio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Užbortinio vandens hidroforo siurblio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Oro ištraukimo ventiliatorius Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Oro ištraukimo ventiliatorius Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/6A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Oro įputimo ventiliatorius Nr.1 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Oro įputimo ventiliatorius Nr.2 valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Signalinės kolonėlės Nr.1 valdymo skydas (24V) (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Signalinės kolonėlės Nr.2 valdymo skydas (24V) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Signalinė perspėjimo kolonėlė (24V) (MS Nr.1)  – 1 vnt.

	Signalinė perspėjimo kolonėlė (24V) (MS Nr.2)  – 1 vnt.

	Pavojaus signalizacijos valdymo skydas (24V) (PG denis, akumuliatorinė) –1 vnt.

	Įrenginio INTERKOM valdymo skydas (24V) (PG denis, akumuliatorinė) -1 vnt.

	Avarinio apšvietimo akumuliatorių saugiklių skydas 24V/125A (PG denis, akumuliatorinė) – 1 vnt.

	Švartavimo/inkaravimo špilio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (forpikas) – 1 vnt.

	Švartavimo/inkaravimo špilio valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (achterpikas) – 1 vnt.

	Nuovažų (aparelių) gervių valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (forpikas) – 2 vnt.

	Nuovažų (aparelių) gervių valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz/16A (achterpikas) – 2 vnt..

	Šoninės borto nuovažos valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz (forpikas) – 1 vnt.

	Šoninės borto nuovažos valdymo skydas (skydas A) 3x400V/50Hz (atherpikas) – 1 vnt.

	Laivapriekio kelio užtvaro valdymo skydas (skydas D) 3x230V/50Hz/10A (PG denis) – 1 vnt.

	Laivagalio kelio užtvaro valdymo skydas (skydas D) 3x230V/50Hz/10A (PG denis) – 1 vnt.

	Transformatorius 400/230V 3x400/230V/50Hz/160A (skydas A) (MS Nr.2) – 2 vnt.

	Transformatorius 230V/12V 3x 230V/50Hz/63W (skydas D) – 8 vnt.

	Įtampos lygintuvas 3x220V/50Hz/20A) (MASS-24DC/100A) (skydas D) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Įtampos lygintuvas 3x220V/50Hz/20A) (MASS-24DC/100A) (skydas D) (PG denis, el. skydinė) – 1 vnt.

	Įtampos lygintuvas 3x220V/50Hz/10A) (MASS-24DC/25A) (skydas D) (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Įtampos lygintuvas 3x220V/50Hz/10A) (MASS-24DC/25A) (skydas D) (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Laivo signalinių žiburių valdymas 24V DC/10A (Vairinė)

	Pagrindinės elektros energijos tiekimo sistemos valdymas 3x220V/50Hz/32A (Vairinė)

	Atsarginės elektros energijos tiekimo sistemos valdymas 3x220V/50Hz/32A (Vairinė)

	Pagrindinės 24V DC/100 A elektros energijos tiekimo sistemos valdymas (Vairinė)

	Atsarginio 24V DC/100 A elektros energijos tiekimo sistemos valdymas (Vairinė)

	CO2 priešgaisrinės signalizacijos sistemos valdymas (24V) (MS Nr.1, Nr.2, vairinė)

	Laivo signalinių žiburių valdymas 24V DC/10A (Vairinė)

	Laivo signalinių skiriamųjų žiburių/signalizacijos valdymas 24V DC/10A (Vairinė)

	Laivo radiolokatoriaus valdymas 24V DC/16A (Vairinė)

	Perspėjimo signalizacija CAMOS 2000 24V DC/6A (Vairinė) – 2 vnt.

	Apšvietimo valdymas 24V DC/10A (Vairinė)

	Navigacinio prožektoriaus valdymas 24V DC/16A (Vairinė)

	Vairinės langų valytuvų valdymas 24V DC/16A (Vairinė) – 7 vnt.

	Dyzelinių generatorių Nr.1 ir Nr.2 distancinio valdymo skydelis 24V DC/16A (Vairinė)

	Signalinių lempų valdymas 24V DC/10A (Vairinė)

	Eigos prožektoriaus valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Vairinės lauko apšvietimo valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė) 

	Antro denio lauko apšvietimo valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Pagrindinio denio laivapriekio lauko apšvietimo valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Pagrindinio denio laivagalio lauko apšvietimo valdymas 3x220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Lauko laiptų apšvietimo valdymas 220V/50Hz/10A (Vairinė)

	Vairinės langų šildytuvai 0,7kW/16A/3x220V/50Hz (Vairinė) – 7 vnt.

	Laivo radijo stotis UKV-2 24V DC/6A (Vairinė)

	Laivo echolotas 24V DC/6A (Vairinė)

	Tifonas 24V DC/6A (Vairinė)

	Ryšio įrenginys INTERKOM 24V DC/6A (Vairinė)

	Aerometras (Vairinė) – 1 vnt.

	Distancinis gaisrinių siurblių valdymas 24V DC (Vairinė) – 2 vnt.

	Distancinis gaisrui pavojingų įrenginių išjungimas 24V DC (Vairinė) – 2 vnt.

	Distancinis signalinių lempučių patikrinimas 24V DC (Vairinė) – 2 vnt.

	Distancinis špilių ir inkarinių špilių valdymas 24V DC (Vairinė) – 4 vnt.

	Distancinis nuovažų (aparelių) valdymas 24V DC (Vairinė) – 2 vnt.

	CO2  signalizacija 24V DC/6A (MS Nr.1, Nr.2, vairinė)

	Priešgaisrinė signalizacija CONSILIUM (24V) (Vairinė)

	Priešgaisrinė signalizacija CONSILIUM šarminiai akumuliatoriai 12V (Vairinė) – 2 vnt.

	Telefoninio ryšio su MS Nr.1 ir Nr.2 tinklas 24 V (Vairinė) – 4 vnt.

	Keleiviu salono avarinio išėjimo „EXIT“ akumuliatorinis šviestuvas 24V – 2 vnt.

	Sekcija Nr.1 (Vairinė, valdymo panelė)

	Sekcija Nr.2 (Vairinė, valdymo panelė)

	Sekcija Nr.2-kairė (Vairinė, valdymo panelė)

	Sekcija Nr.2-dešinė (Vairinė, valdymo panelė)

	Sekcija Nr.3 (Vairinė, valdymo panelė)

	Keleivių salono oro ištraukimo ventiliatoriai 120W/220V/50Hz - 2vnt.

	CO2 ištraukimo ventiliatorius 75W/220V/50Hz (PG denis) - 1vnt.

	Laivapriekio priešgaisrinis siurblys 18,0kW/32,5A/3x380V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Laivagalio priešgaisrinis siurblys 7,5kW/14,3A/3x380V/50Hz (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Triumų nusausinimo siurblys 4,0kW/7,6A/3x380V/50Hz (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Oro padavimo ventiliatorius 7,5kW/14,3A/3x380V/50Hz (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Oro ištraukimo ventiliatorius 0,28kW/0,6A/3x380V/50 Hz. (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Elektrinis švartavimo - inkaravimo špilius 3,0kW/6,5A/3x380V/50Hz (PG denis) – 2 vnt.

	Elektrinė nuovažos (aparelės) gervė 11,0kW/21A/3x380 50Hz (laivapriekio ir laivagalio triumai) – 2 vnt.

	Šoninių borto nuovažų (aparelių) gervė 5,5kW/3x380/50Hz (laivapriekio ir laivagalio triumai) – 2 vnt.

	Kuro perpumpavimo siurblys 1,5kW/3,5A/3x380V/50Hz (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Lijalinių vandenų nusausinimo siurblys 1,5kW/3,5A/3x380V/50Hz (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Fekalinių nuotekų siurblys 1,3kW/2,5A/3x380V/50Hz (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Gėlo vandens hidroforo siurblys 1,0kW/1,9A/3x380V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Užbortinio vandens hidroforo siurblys 1,0kW/1,9A/3x380V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Alyvos perpumpavimo siurblys 0,75kW/1,5A/3x380v/50Hz. (MS Nr.1, Nr.2) – 2 vnt.

	Kuro separatorius 0,9kW/4,0A/3x380/420V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Laivapriekio ir laivagalio kelio užtvaras 1,0kW/4,5A (PG denis) – 2 vnt. 

	Stacionarios gręžimo staklės 1,0kW/1,9A (MS Nr.2 (dirbtuvės)) – 1 vnt.

	Stacionarios galandinimo staklės 0,8kW/1,5A (MS Nr.2 (dirbtuvės)) – 1 vnt.

	El. boileris 2,0kW/9,0A/220V/50Hz (denio Nr.2 WC) – 1 vnt.

	Mašinų skyriaus šildymo kaloriferis 5,0kW/7,6A/3x400V/50Hz (skydas A) (MS Nr.1, Nr.2 ) – 4 vnt.

	Patalpų šildymo elektriniai kaitintuvai 500W/3x220V/50Hz – 10 vnt.  

	Patalpų šildymo elektriniai kaitintuvai 1,0kW/3x220V/50Hz – 12 vnt.  

	Avarinio apšvietimo akumuliatoriai ir įranga 90Ah 24V (P.D. akumuliatorinė) – 10 vnt.

	Dyzelinių generatorių pašildymo sistema 2,5kW/10A (MS Nr.2) – 2 vnt.

	Eigos variklių startiniai akumuliatoriai 180Ah 24V (MS Nr.1, Nr.2) – 8 vnt.

	Pagalbinių variklių startiniai akumuliatoriai 100Ah 24V (MS Nr.1, Nr.2) – 4 vnt.

	Lauko apšvietimo tinklas 2,0kW/220V/50Hz

	Vidaus patalpų apšvietimo tinklas 7,7kW/220V/50Hz

	Avarinio apšvietimo tinklas (24V)

	Signalinių šviesų komutatorius 24V (Vairinė)

	Distancinis priešgaisrinis el. įrenginių maitinimo išjungimas (PG denis laivapriekis/laivagalis) – 2 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (Vairinė) – 3 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (Kapitono/mechaniko kajutės) – 6 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (Kambuzas) – 4 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (MS Nr.1, Nr.2) – 4 vnt.

	Patalpų kištukinės rozetės 3x230V/50Hz/6A (PG denis)  – 4 vnt.

	Triumų patalpų apšvietimas 220V/50Hz (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 24 vnt.

	Triumų patalpų apšvietimas 220V/50Hz – 24V/DC (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 25 vnt.

	Triumų patalpų apšvietimas 75W/220V/50Hz - 14 vnt.

	Lauko apšvietimas 220V/50Hz (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 9 vnt.

	Lauko apšvietimas 220V/50Hz – 24V/DC (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 12 vnt.

	Lauko apšvietimo halogenai 300W/220V/50Hz – 11 vnt.

	Antstato patalpų apšvietimas 220V/50Hz (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 22 vnt.

	Antstato patalpų apšvietimas 220V/50Hz – 24V/DC (liuminescenciniai šviestuvai 2x18W) – 12 vnt.

	Antstato patalpų apšvietimas 60W/220V/50Hz – 2 vnt.

	Laivo variklių avarinės-perspėjimo signalizacijos kritinių parametrų patikra – 1 kompl.

	Keltų elektros įrenginių (elektros laidų, kabelių virš 50V) izoliacijos varžų matavimas.

	S K  “K L A I P Ė D A“

	P a g r i n d i n i a i   d u o m e n y s

	Tipas ir paskirtis
	Savaeigis keleivinis – krovininis keltas

	Pastatymo metai
	2021 (projektas NB70)

	Eigos varikliai
	Markė
	  Caterpillar C18

	
	Kuro tipas
	Dyzelis

	
	Kiekis, vnt.
	2

	
	Galingumas, kW
	2 x 447,5 kW (895 kW) n=1800 rpm

	Pagalbiniai varikliai
	Markė
	Caterpillar C4.4 DITA

	
	Kuro tipas
	Dyzelis

	
	Kiekis, vnt.
	2

	
	Galingumas, kW
	2 x 74,5 kW (149 kW) n=1500 rpm

	Generatoriai
	Markė
	M 44.3 M6 C6/4

	
	Kiekis, vnt.
	2

	
	Galingumas, kW
	2 x 69 kW (138 kW) 3x400V 50 Hz

	Elektros sistemos
	400 V 50 Hz kintama

	
	230 V 50 Hz kintama

	
	24 V pastovi

	Kelto elektros aparatūra ir įranga

	MAŠINŲ SKYRIUS Nr. 1

	Pagrindinis paskirstymo elektros energijos skydas 400/230/24V/50Hz (MS Nr.1) – 1 vnt.

	Pagrindinio variklio Nr.1 baterijų įkroviklis 230V – 1 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.1 baterijų įkroviklis 230V – 1 vnt.

	Ventiliacijos valdymas 400V – 1 vnt.

	Švartavimo špilio valdymo skydas 400V – 1 vnt.

	Švartavimo/inkaravimo špilio valdymo skydas 400V – 1 vnt.

	Hidraulikos valdymo skydas 400V – 1 vnt.

	PDF filtro valdymo skydas 400V – 1 vnt.

	Aliarmo monitorius 24V – 1 vnt.

	Eismo valdymo skydas 230V – 1 vnt.

	Aliarmo valdymo skydas (24V) – 1 vnt.

	Pagrindinio variklio Nr.1 valdymo skydas 24V – 1 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.1 signalizacijos skydas (valdiklis) 24V – 1 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.1 valdymo skydas (valdiklis MSB1) 24V – 1 vnt.

	Azimuto Nr.1 valdymo skydas 24/230/400V – 1 vnt.

	Įspėjamųjų šviesų kolona – 1 vnt.

	Telefonas Vingtor – 1 vnt.

	Ryšio įrenginys Jotron – 1 vnt.

	Šildymo kaloriferis 400V/9,0kW – 1 vnt.

	Šildymo kaloriferis  400V/3,0kW – 1 vnt.

	Hidraulikos stotelės siurblys 400V/7,5kW – 1 vnt.

	Hidraulikos alyvos perpumpavimo siurblys 400V/0,75kW – 1 vnt.

	Ventiliatorius 3x400V/7,5kW – 1 vnt.

	Lijalinių vandenų siurblys 400V/2,2kW – 1 vnt.

	Priešgaisrinis siurblys 400V/11kW – 1 vnt.

	Nusausinimo siurblys 400V/5,5kW – 1 vnt.

	Aušinimo siurblys 400V/1,5kW – 1 vnt.

	Kuro siurblys 400V/1,5kW – 1 vnt.

	Kištukinės rozetės 230V/16A – 4 vnt.

	Rozetės 380V/16A – 2 vnt.

	Gaisro aliarmas 24V – 1 vnt.

	CO2 aliarmas 24V/22W – 1 vnt.

	Pagrindinio variklio Nr.1 startiniai akumuliatoriai 12V/95Ah – 2 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.1 startiniai akumuliatoriai 12V/70Ah – 2 vnt.

	Apšvietimas 230V/15W – 8 vnt., 230V/15W/E – 3 vnt.

	Ventiliacinė priešgaisrinė sklendė 230V – 1 vnt.

	Priešgaisrinės signalizacijos mygtukas – 1 vnt.

	MAŠINŲ SKYRIUS Nr. 2

	Pagrindinis paskirstymo elektros energijos skydas 400/230/24V/50Hz (MS Nr.2) – 1 vnt.

	Pagrindinio variklio Nr.2 baterijų įkroviklis 230V – 1 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.2 baterijų įkroviklis 230V – 1 vnt.

	Ventiliacijos valdymas 400V – 1 vnt.

	Švartavimo špilio valdymo skydas 400V – 1 vnt.

	Švartavimo/inkaravimo špilio valdymo skydas 400V – 1 vnt.

	Hidraulikos valdymo skydas 400V – 1 vnt.

	PDF filtro valdymo skydas 400V – 1 vnt.

	Aliarmo monitorius 24V – 1 vnt.

	Eismo valdymo skydas 230V – 1 vnt.

	Aliarmo valdymo skydas (24V) – 1 vnt.

	Pagrindinio variklio Nr.2 valdymo skydas 24V – 1 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.2 signalizacijos skydas (valdiklis) 24V – 1 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.2 valdymo skydas (valdiklis MSB2) 24V – 1 vnt.

	Azimuto Nr.2 valdymo skydas 24/230/400V – 1 vnt.

	Įspėjamųjų šviesų kolona – 1 vnt.

	Telefonas Vingtor – 1 vnt.

	Ryšio įrenginys Jotron – 1 vnt.

	Šildymo kaloriferis 400V/9,0kW – 1 vnt.

	Šildymo kaloriferis  400V/3,0kW – 1 vnt.

	Kranto transformatorius 3x400V/63kVA – 1 vnt.

	Hidraulikos stotelės siurblys 400V/7,5kW – 1 vnt.

	Ventiliatorius 3x400V/7,5kW – 1 vnt.

	Kuro separatoriaus valdymo skydas 400V – 1 vnt.

	Kuro separatorius 400V/2,2kW – 1 vnt., siurblys 400V/0,75kW – 1 vnt., šildytuvas 400V/14kW – 1 vnt.

	Lijalinių vandenų siurblys 400V/2,2kW – 1 vnt.

	Bendrosios paskirties siurblys 400V/11kW – 1 vnt.

	Kuro siurblys 400V/1,5kW – 1 vnt.

	Nuotekų rezervuaras/siurblys 230V – 1 vnt.

	Kištukinės rozetės 230V/16A – 6 vnt.

	Rozetės 380V/16A – 3 vnt.

	Gręžimo staklės 400V/1,1kW – 1 vnt.

	Šlifavimo staklės 400V/0,75kW – 1 vnt.

	Gaisro aliarmas 24V – 1 vnt.

	CO2 aliarmas 24V/22W – 1 vnt.

	Pagrindinio variklio Nr.2 startiniai akumuliatoriai 12V/95Ah – 2 vnt.

	Dyzelinio generatoriaus Nr.2 startiniai akumuliatoriai 12V/70Ah – 2 vnt.

	Apšvietimas 230V/15W – 9 vnt., 230V/19W – 3 vnt., 230V/15W/E – 3 vnt.

	Ventiliacinė priešgaisrinė sklendė 230V – 1 vnt.

	Priešgaisrinės signalizacijos mygtukas – 1 vnt.

	PRAĖJIMAS TARP MS Nr.1 ir MS Nr.2

	Gėlo vandens hidroforas 230V/0,6kW – 1 vnt.

	Užbortinio vandens hidroforas 230V/0,6kW – 1 vnt.

	Cirkuliacinis siurblys 400V/0,55kW – 1 vnt.

	Vandens šildytuvo valdymo skydas 400V – 1 vnt.

	Vandens šildytuvas 400V – 1 vnt.

	Gesinimo putų maitinimo dėžutė 400V – 1 vnt.

	Gesinimo putų valdymo skydas 24/230/400V – 1 vnt.

	Gesinimo putų transformatorius 380/230V/2kVA – 1 vnt.

	Gesinimo putomis siurblys 400V/0,75kW – 1 vnt.

	Sprinklerinės sistemos priešgaisrinės signalizacijos valdymo skydas 24/230V – 1 vnt.

	Sprinklerinės sistemos siurblys Nr.1 400V/7,5kW – 1 vnt.

	Sprinklerinės sistemos siurblys Nr.2 400V/7,5kW – 1 vnt.

	Sprinklerinės sistemos pilotinis siurblys 400V/0,55kW – 1 vnt.

	Sprinklerinės sistemos siurblių valdymo skydas Nr.1 24/400V – 1 vnt.

	Sprinklerinės sistemos siurblių valdymo skydas Nr.2 24/400V – 1 vnt.

	CCTV skydas – 1 vnt.

	Oro ventiliatorius 400V/0,64kW – 3 vnt.

	Nuotekų siurblys 400V/3,0kW – 1 vnt.

	Šildymo kaloriferis  400V/3,0kW – 5 vnt.

	Priešgaisrinės signalizacijos mygtukas – 4 vnt.

	Kištukinės rozetės 230V/16A – 6 vnt.

	Apšvietimas 230V/15W – 6 vnt., 230V/15W/E – 4 vnt.

	ĮGULOS DENIS

	Elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas 230V – 1 vnt.

	Valties krano/gervės valdymo skydas 400V – 1 vnt.

	Valties kranas/gervė 400V/7,0kW – 1 vnt.

	Ventiliatorius WC 230V – 1 vnt.

	Šildytuvas ADAX 230V/1000W – 4 vnt.

	Šildytuvas TELCO 230V/500W – 2 vnt.

	Patalpų apšvietimas 230V/12W – 5 vnt.

	Patalpų apšvietimas 24V/12W – 6 vnt.

	Lauko apšvietimas 230V/15W – 4 vnt.

	Lauko apšvietimas 230V/20W – 1 vnt.

	MS Nr.1 ir MS Nr.2 aliarmo monitoriai 24V – 2 vnt.

	Rekuperatorius „Komfovent Domekt“ 230V – 1 vnt.

	Kištukinės rozetės 230V/16A – 20 vnt.

	Interneto laido lizdas – 4 vnt.

	Apsaugos sistemos skydelis – 1 vnt.

	Ryšio įrenginys Jotron – 4 vnt.

	Priešgaisrinės signalizacijos mygtukas – 4 vnt.

	PAGRINDINIS DENIS

	Elektros energijos pagalbinis paskirstymo skydas 24V – 1 vnt.

	Baterijų įkroviklis 230V – 2 vnt.

	Automatinės sistemos akumuliatoriai 12V/165Ah – 2 vnt.

	Avarinio apšvietimo akumuliatoriai 12V/110Ah – 2 vnt.

	Navigacinės ir radijo sistemos akumuliatoriai 12V/110Ah – 2 vnt.

	CO2 valdymo spintelė – 2 vnt.

	Oro ventiliatorius 400V/0,37kW (CO2 ir akumuliatorių patalpa) – 2 vnt.

	Gaisro aliarmas 24V – 2 vnt.

	CO2 aliarmas 24V/22W – 2 vnt.

	Neįgaliųjų WC pagalbos indikatorius – 1 vnt.

	Šildytuvas ELPE 230V/1000W – 1 vnt.

	Ventiliatorius WC 230V – 2 vnt.

	Kištukinės rozetės 230V/16A – 3 vnt.

	Laivapriekio ir laivagalio rampų valdymo skydas – 2 vnt.

	Šoninių rampų valdymo skydas – 2 vnt.

	Kranto maitinimo skydas 400V – 1 vnt.

	Eismo valdymo skydas 230V – 2 vnt.

	Eismo šviesoforai 230V – 16 vnt.

	Laivapriekio ir laivagalio užtvarai 230V – 2 vnt.

	Švartavimo/inkaravimo špilis 400V/6kW – 2 vnt.

	Švartavimo/inkaravimo špilio valdymo skydas – 2 vnt.

	Švartavimo špilis 400V/5,5kW – 2 vnt.

	Švartavimo špilio valdymo skydas – 2 vnt.

	Lauko apšvietimas 230V/15W – 18 vnt.

	Patalpų apšvietimas 230V/12W – 8 vnt.

	Patalpų apšvietimas 24V/12W – 10 vnt.

	Lauko apšvietimas 230V/15W/E – 1 vnt.

	Prožektorius 9-33V/18W – 10 vnt.

	Ryšio įrenginys Jotron – 6 vnt.

	Priešgaisrinės signalizacijos mygtukas – 2 vnt.

	VAIRINĖ

	Šviesoforų/užtvarų valdymo monitoriai – 2 vnt (230v)

	Kelto rampų valdymo skydai – 2 vnt

	DG1 ir DG2 monitoriai – 2vnt

	Telefonas ryšiui su MS

	Pavojaus signalizacijos stotis

	Priešgaisrinės signalizacijos stotis (230V)

	Tyfonas „Kockum Sonics“ (24V)

	Sprinklerinės sistemos „Survitec“ valdymo pultas (24V)

	Echalotas „Furuno FE-800“ (230V)

	GPS Navigator GP-170 Furuno (230V)

	Radio stotis „SAILOR 6222 ir 6248 VHF - 2 vnt (230V)

	Langų valytuvų valdymo pultas (230V)

	Radaras „Radio Holland RHRS-2014“ (24V)

	Navigacinių šviesų valdymo pultas (24V)

	MS aliarmų monitoriai – 2vnt (24V)

	Viešųjų pranešimų stotis „Jotron Phontech 3102“ (24V)

	Navigacinio paieškos prožektoriaus valdymo pultas (230V)

	Vėjamatis „Furuno RD-33“

	Vaizdo kamerų monitoriai – 2 vnt

	Langų šildymo pultas (230V)

	Įšorinio apšvietimo valdymo pultas (230V)

	Ventilacijos / vėdinimo valdymo pultas (230V)

	Gaisro gesinimo siurblio valdymo pultas (230V)

	DVD Radio magnetola „Pioneer“ su 2 AMC garso kolonėlėmis (230V)

	Neįgaliųjų WC skambutis „C-Tec call controller 800series“ (230V)

	Garso stiprintuvas RD-33 (230V)

	Vairinės durų spyna (24V)

	Navigacinės įrangos maitinimo blokas 6080 (230V)

	VHF 6222 maitinimo blokas (24V)

	VHF 6248 maitinimo blokas (24V)

	WIFI antena (230V)

	PV monitoriai – 2 vnt

	Sraigto apsukų davikliai – 2vnt

	Sraigto posūkio kampo davikliai – 2 vnt

	Sraigto valdymo pultas – 2 vnt

	Sraigto valdymo kolonėlė – 2vnt

	Elektrinis šildytuvas „ADAX“ – 2 vnt (220V)

	Rozetė 10 vnt (220V)

	Stiprintuvas „Inter M, PA 6312 – 2 vnt (220V)

	Apšvietimo valdymas

	Raudonos šviesos valdymas (220V)

	Interneto laido lizdas

	Patalpų apšvietimas 230V/12W – 1 vnt.

	Patalpų apšvietimas 24V/12W – 1 vnt.

	Patalpų apšvietimas 230V/12W (raudona) – 2 vnt.

	Paieškos prožektorius 230V/500W – 1 vnt.

	Prožektorius 230V/50W – 9 vnt.

	Lauko apšvietimas 230V/15W – 2 vnt.

	Lauko apšvietimas 230V/15W/E – 3 vnt.

	Navigacijos šviesos (balta) 24V – 7 vnt.

	Navigacijos šviesos (raudona) 24V – 5 vnt.

	Navigacijos šviesos (žalia) 24V – 2 vnt.

	Laivo variklių avarinės-perspėjimo signalizacijos kritinių parametrų patikra – 1 kompl.

	Keltų elektros įrenginių (elektros laidų, kabelių virš 50V) izoliacijos varžų matavimas.


Sutarties projektas 3 priedas

KELTŲ ELEKTROS, SIGNALIZACIJOS, AUTOMATIKOS SISTEMŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ  SUTARTIES PROJEKTAS 

2026 m. ......... . d.   Nr. 2F-26/.......

Klaipėda

AB „Smiltynės perkėla“, juridinio asmens kodas 140285526, kurios registruota buveinė yra Nemuno g. 8 Klaipėda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Čiako, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir
<.........>, juridinio asmens kodas <.........>, kurios registruota buveinė yra <.........>, duomenys apie įmonę (bendrovę) kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus <.........>, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas), 

 
           toliau kartu šioje paslaugų teikimo pirkimo - pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 
           sudarė šią paslaugų teikimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.
I. Sutarties objektas
1. Sutarties objektas – keltų elektros, signalizacijos, automatikos sistemų ir įrangos priežiūros ir remonto paslaugos (toliau – Paslaugos).

2. Detalesnė informacija apie sutaries objektą pateikta sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“.
II. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos
3. Maksimali sutarties kaina – 16 000 (šešiolika tūkstančių) Eur be PVM, PVM suma – 3 360 (trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt) Eur, bendra suma su PVM 19 360 (devyniolika tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt) Eur. 

4. Keltų elektros, signalizacijos, automatikos sistemų ir įrangos priežiūros ir remonto paslaugas darbo, poilsio ir švenčių dienomis Užsakovas  įsigyja pagal faktinį jų poreikį. Preliminarus priežiūros ir remonto valandų kiekis nurodytas sutarties priede Nr.1 „Techninė specifikacija“. Priede Nr.1 „Techninė specifikacija“ 2.5. punkte nurodyti Paslaugų kiekiai tarpusavyje gali keistis, tačiau neviršijant numatytos sutarties vertės be PVM.

5.  Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas.

6. Sutartyje nurodyti paslaugų įkainiai gali būti perskaičiuojami pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM). Perskaičiuota paslaugų kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

III. Atsiskaitymo tvarka

7. 
Paslaugų teikėjas, remdamasis Sutartyje nustatyta tvarka Užsakovo pasirašytu Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu, už faktiškai ir tinkamai pagal Sutartį suteiktas Paslaugas, pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą. 

8.
Paslaugų teikėjas pagal šią Sutartį teikiamą PVM sąskaitą–faktūrą privalo Užsakovui pateikti naudojantis elektronine paslauga „SABIS“. Elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt   . Už sąskaitų pateikimą apmoka Tiekėjas (jei taikoma).

9.
Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui už tinkamai suteiktas, Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nurodytus reikalavimus atitinkančias Paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Paslaugų priėmimo – perdavimo akto (ar kito priėmimą – perdavimą patvirtinančio dokumento, pvz. sąskaitos faktūros) pasirašymo dienos.

10.
Užsakovas nenumato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais/subteikėjais galimybės.

IV. Šalių įsipareigojimai

11. Užsakovas įsipareigoja:
11.1. Atsakingu asmeniu už šios Sutarties vykdymo kontrolę skirti laivyno techninės priežiūros vadovą Tomą Šniepį (tel. +370 612 30796, t.sniepis@keltas.lt ) bei įgalioti jį pasirašyti Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą (ar kitą priėmimą – perdavimą patvirtinantį dokumentą, pvz. sąskaitą faktūrą);

11.2. Suteikti Paslaugų teikėjui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytoms Paslaugoms teikti.

11.3. Nedelsiant informuoti Paslaugų teikėją raštu apie Paslaugos kokybę, jei ji netenkina Užsakovo;

11.4. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Paslaugų teikėjas atlygintų nuostolius, padarytus sutartinių įsipareigojimų nevykdymu ar netinkamu vykdymu;

11.5. Priimti kokybiškas, laiku ir tinkamai suteiktas Paslaugas, už kokybiškas, laiku ir tinkamai suteiktas Paslaugas apmokėti pagal šios Sutarties III skyriaus nuostatas, pasirašant Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą (ar kitą priėmimą – perdavimą patvirtinantį dokumentą, pvz. sąskaitą-faktūrą). Jei Užsakovas atsisako pasirašyti Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą (ar kitą priėmimą – perdavimą patvirtinantį dokumentą, pvz. sąskaitą-faktūrą), ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo priėmimo-perdavimo akto (ar kito priėmimą – perdavimą patvirtinančio dokumento, pvz. sąskaitos-faktūros) gavimo dienos informuoja Paslaugų teikėją apie atsisakymą priimti paslaugas, nurodydamas suteiktų paslaugų trūkumus arba nesuteiktas paslaugas.
11.6. Prieš darbų pradžią, Paslaugų teikėjo paskirtą atsakingą asmenį už darbuotojų saugą ir sveikatą ir darbuotojus, Užsakovas instruktuoja savo nustatyta tvarka pagal Įvadines instrukcijas (DSS, GS, CS). Instruktavimas vyksta sutartu laiku Užsakovo teritorijoje, instruktavimas įforminamas Užsakovo instruktavimo žurnale.

12.  Užsakovas turi teisę:

12.1. Reikšti pastabas, pretenzijas dėl teikiamų paslaugų kokybės, vėlavimo suteikti paslaugas ar paslaugų pagal Sutartį neteikimo, kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo/netinkamo vykdymo, reikalauti, kad suteiktų Paslaugų trūkumai būtų ištaisyti ir/ar reikalauti sumokėti Sutartyje numatytas netesybas, atlyginti žalą;

12.2.  Užsakovas turi teisę tikrinti Paslaugų kokybę, teikti pastabas, pretenzijas ir nurodymus Paslaugų teikėjui, jei tai būtina tinkamam sutarties įvykdymui ir reikalauti, kad Paslaugų teikėjas per ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas, jei kelto eksploatavimas negalimas, jei kelto eksploatavimas leidžiamas ir pastebėti defektai neturi įtakos sklandžiam kelto darbui, defektai per 8 (aštuonias) kalendorines dienas neatlygintinai pašalintų nurodytus Paslaugų trūkumus, o jų nepašalinus nutraukti sutartį XI skyriuje nustatyta tvarka;

12.3. Užsakovo nepasinaudojimas savo teise nuolat tikrinti Paslaugų kokybę neatima iš jo teisės atsisakyti pasirašyti Paslaugų teikėjo pateiktą Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, nurodant nustatytus trūkumus bei protingą terminą jiems pašalinti;

12.4. Nepriimti nesuteiktų ar netinkamai suteiktų Paslaugų, nurodytų Sutartyje;

12.5. Dėl pagrįstų priežasčių (pvz. asmuo, Paslaugų teikėjo paskirtas teikti paslaugas, neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, elgiasi agresyviai) neįleisti asmenų, Paslaugų teikėjo paskirtų teikti paslaugas, į patalpas ar teritoriją ir reikalauti Paslaugų teikėjo nedelsiant pakeisti šį asmenį kitu;

12.6.  Gauti visą su Paslaugų teikimu susijusią informaciją; 

12.7.  Paslaugų atlikimo vietoje  kontroliuoti paslaugų teikimo kokybę, patikrinti, ar Paslaugų teikėjas laikosi numatyto Paslaugų suteikimo laiko;

12.8.  Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises. 

13. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

12.1. Teikti Paslaugas Užsakovui nustatytais terminais ir apimtimis vadovaujantis Sutarties sąlygomis, Technine specifikacija (Sutarties priedas Nr. 1), Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties    aprašu, kitais normatyvinias teisės aktais, saugiai, kokybiškai, efektyviai, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias. Nukrypimai nuo Sutartyje nurodytų reikalavimų galimi tik Užsakovo sutikimu, kai tai leidžiama pagal Sutarties ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo  nuostatas.

12.2. Užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;
12.3. Paskirti reikiamos kvalifikacijos savo darbuotoją (-us)/darbų vadovą, atsakingą (-us) už Sutartyje nurodytų paslaugų  saugų vykdymą, atlikimą bei tiesiogiai jį (juos) supažindinti su visa dokumentacija bei kita informacija, reikalinga tinkamam, saugiam ir savalaikiam paslaugų atlikimui. Dirbti vadovaujantis techniniais reglamentais, darbo įrenginių, prietaisų naudojimo instrukcijomis bei Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, saugumo darbe reikalavimais;

12.4. Jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

12.5. Užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos  reikalavimų laikymąsi ir vykdymą, instruktuoti Paslaugas teikiančius darbuotojus bei tirti, apskaityti įvykusius nelaimingus atsitikimus, vykdyti „AB „Smiltynės perkėla“ teritorijoje dirbančių rangovinių organizacijų saugos darbe, gaisrinės saugos bei aplinkos apsaugos bendradarbiavimo tvarkoje nustatytus reikalavimus.

12.6. Užtikrinti darbuotojų teikiančių Paslaugas blaivumą (0,00 promilės), ar neapsvaigimą nuo narkotinių, psichotropinių, toksinių ar kitų medžiagų;
12.7. Informuoti savo darbuotojus apie profesinę riziką įmonėje bei jų darbo vietose, išaiškinti saugius veikimo būdus privalomus jiems atliekant pavestas paslaugas, taip pat aprūpinti darbuotojus kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis, užtikrinti jų naudojimą;
13.8. Suteikus paslaugas pateikti Užsakovui Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą. Abiem Šalims pasirašius  Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą laikoma, kad Paslaugos suteiktos tinkamai. Perdavimo – priėmimo akte turi būti nurodomas paslaugų atlikimo pradžios ir pabaigos laikas, atliktų paslaugų sąrašas. Išrašomuose paslaugų perdavimo–priėmimo aktuose bei PVM sąskaitoje–faktūroje vartoti tuos pačius paslaugų pavadinimus ir mato vnt., kokie yra nurodyti Sutarties priede Nr.2 „Pasiūlymas“.
13.9. Savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui, kurie atsirado dėl netinkamo Paslaugų teikimo, įskaitant bet neapsiribojant nuostolius, atsiradusius dėl komercinės paslapties ar konfidencialios informacijos, kurią Paslaugų teikėjas sužinojo teikdamas paslaugas ir atskleidė, pažeisdamas šios Sutarties sąlygas;

13.10. Nedelsdamas informuoti Užsakovą apie objektyvias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti vykdyti Sutartį.

13.11. Nenaudoti Užsakovo prekių ar paslaugų ženklų ar pavadinimo reklamoje, leidiniuose be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo.

13.12. Paslaugų teikėjas privalo atsakyti už tvarką, saugą ir higieną darbo vietose;
13.13. Paslaugas teikti vadovaujantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų (kokybei, aplinkosaugai, darbuotojų saugai ir sveikatai, priešgaisrinei saugai, elektrosaugai);

13.14. Užtikrinti, kad paslaugų teikimo metu, Paslaugų teikėjo darbuotojai atliktų tik su perkamomis paslaugomis susijusius darbus, užtikrinti tinkamą asmeninių apsaugos priemonių naudojimą darbo metu, palaikytų švarą, higieną ir tvarką darbo vietoje;

13.15. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jo darbuotojai laikytųsi saugos darbe reikalavimų, vidaus tvarkos, higienos reikalavimų, savo sveikatos įvertinimo darbui, gaisrinės, elektros saugos reikalavimų ir atsakingai vykdytų teisėtus nurodymus, kad dirbantys darbuotojai turi reikiamų žinių, yra pasitikrinę sveikatą ir turi sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, kad darbuotojas gali dirbti.

13.16. Informuoti savo darbuotojus apie profesinę riziką AB ,,Smiltynės perkėla“ įmonėje bei jų darbo vietose, išaiškinti saugius veikimo būdus privalomus jiems atliekant pavestas užduotis, planuojant darbus aukštyje, imtis visų saugumo priemonių pavojingų darbų atlikimui: apmokyti darbuotojus dirbti aukštyje, naudoti pagal paskirtį saugias apsaugos priemonės;

13.17. Raštiškai įsipareigoti už savo įmonės pavaldžių darbuotojų pilną instruktavimą saugiai dirbti naujoje darbo vietoje pagal savo nustatytą tvarką, informuoti savo darbuotojus apie Užsakovo darbo vietoje esančius, galimus rizikos veiksnius, saugius darbo metodus, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos, elektros saugos (neelektrotechniniam personalui), pirmosios pagalbos ir higienos teisės aktų darbo vietoje, darbo priemonių naudojimo ir asmeninių apsaugos priemonių dėvėjimo ir priežiūros reikalavimus;  

13.18. Paslaugų teikėjas privalo būti susipažinęs ir vykdydamas sutartį laikytis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių veiklos partnerių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3-585 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių svarbiausių atsparumo korupcijai dokumentų patvirtinimo“ (toliau – Kodeksas). Susipažinti su Kodeksu ir jo pakeitimais galima adresu https://www.keltas.lt/apie-mus/korupcijos-prevencija/aktualus-teises-aktai/ . Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad šio punkto ir Kodekso reikalavimų laikytųsi Paslaugų teikėjo darbuotojai ir sutarties vykdymui jo pasitelkiamų trečiųjų asmenų darbuotojai ir kiti atstovai.

13.19. Paslaugų teikėjas privalo susipažinti ir laikytis ,,Transporto priemonių ir pėsčiųjų eismo bendrovės teritorijoje taisyklėmis, patvirtintomis AB ,,Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr.1V-23/12 ir AB ,,Smiltynės perkėla“ teritorijoje dirbančių įmonių, rangovinių organizacijų, Tiekėjų, saugos darbe, gaisrinės ir civilinės saugos bei aplinkosaugos bendradarbiavimo tvarka, patvirtinta 2023-10-09 AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus  įsakymu Nr. 1V-23/80. Susipažinti su taisyklėmis adresu   https://keltas.lt/apie-mus/teisine-informacija/ .

13.20. Paslaugų teikėjas privalo susipažinti ir vykdydamas sutartį laikytis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 3-70-(E)  „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklių patvirtinimo“. Susipažinti su taisyklėmis ir jų pakeitimais galima adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36ae52c097d111e3bdd0a9c9ad8ce1bf/asr  .

13.21. Laikytis aplinkosauginių reikalavimų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu Užsakovas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus perkamoms paslaugoms:

· Išardytus gaminius ir medžiagas, tinkamas perdirbimui, nevežti į sąvartyną, bet atiduoti perdirbimui ir pakartotiniam panaudojimui; susidariusias atliekas sutvarkyti vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais;

· Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų spausdinimo ir kopijavimo. Ataskaitos, aktai, sąskaitos ir kiti su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Užsakovui turi būti pateikti elektroniniu formatu. Atspausdinti dokumentai gali būti pateikiami tik išimtinais atvejais, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus ir (ar) Užsakovas nurodo tokį būtinumą;

· Rūpestingai rūšiuoti atliekas;

· Užtikrinti, kad veikiant elektros įrenginiams nebus teršiamas gruntas ir vandens telkiniai; triukšmo lygis, elektrinio ir magnetinio lauko intensyvumas neviršys teisės aktais nustatyto leistino lygio;

· Teikiant paslaugas taikyti tokias technologijas, kurios nekenkia ar mažiausiai kenkia aplinkai.

13.22. Paslaugų teikėjas turi ir kitas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose nustatytas pareigas.

14. Paslaugos teikėjas turi teisę:

14.1. Reikalauti, kad Užsakovas priimtų kokybiškai suteiktas paslaugas ir sumokėtų už jas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

14.2. Paslaugos teikėjas turi ir kitas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises. 

V. Šalių atsakomybė
15. 
Praleidus Paslaugų teikimo terminus, nesuteikus Sutartyje numatytų Paslaugų arba Paslaugas suteikus netinkamai arba pažeidus kitas Sutarties sąlygas, Užsakovo reikalavimu, Paslaugų teikėjas moka 50 Eur (penkiasdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną planinių profilaktinės priežiūros paslaugų atlikimo atveju, 50 Eur (penkiasdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą valandą gedimų nustatymo ir remonto paslaugų atlikimo atveju ir atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu jų nepadengia netesybų suma. Baudos sumokėjimas neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo pareigos atlikti Paslaugas. 

16. Jeigu Paslaugų teikėjas Sutarties galiojimo metu pakartotinai netinkamai vykdo ar nevykdo Sutartyje išdėstytų įsipareigojimų pagal Sutartyje nustatytas sąlygas, jis, be priskaičiuotų netesybų (baudos) moka Užsakovui 10 (dešimties) procentų bendros Sutarties kainos dydžio baudą už Sutarties nevykdymą ir atlygina Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia nurodyta bauda. 

17. Jei Paslaugų teikėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu nepagrįstai nutraukia Sutartį savo iniciatyva ar Užsakovas yra priverstas ją nutraukti dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų teikėjas moka 10 (dešimties) procentų bendros Sutarties kainos dydžio baudą už Sutarties nutraukimą arba Užsakovas turi teisę pasilikti sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją – 10 (dešimt) proc. nuo sutarties vertės be PVM ir atlygina Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia nurodyta bauda. 

18. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Paslaugų teikėjo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti netesybas (baudas, delspinigius) iš Paslaugų teikėjui pagal šią Sutartį mokamų sumų arba reikalavimą dėl jų atlyginimo nukreipti į sutarties įvykdymo užtikrinimą. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Paslaugų teikėją.

19. Užsakovas, praleidęs terminą laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju pagal šią Sutartį už suteiktas paslaugas, Paslaugų teikėjui pareikalavus moka 0,3 (trijų dešimtųjų) procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

20. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas sistemingas Paslaugų nesuteikimas, ar suteikimas, nesilaikant nustatytų reikalavimų, sutarties vykdymo terminų nesilaikymas. 

VI. Nenugalimos jėgos aplinkybės
21. Šalys neatsako už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti, numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Išnykus nenugalimos jėgos aplinkybėms, šalys privalo vykdyti šios sutarties sąlygas.

22. Aplinkybės, kurios yra laikomos nenugalimos jėgos aplinkybėmis, nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.212 straipsniu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

23. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali vykdyti savo įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu pranešti apie tai kitai šaliai. Šalis, nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes, netenka teisės jomis remtis.

VII. Subtiekėjų keitimas

24. Iki Paslaugų teikimo pradžios Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti subteikėjo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jo atstovus. Paslaugų teikėjas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu ir apie naują subteikėją, kurį ketinama pasitelkti paslaugų teikimui.

25. Paslaugų teikėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. 

26. Paslaugų teikėjas subteikėjas/subteikėjai gali būti keičiamas šiais atvejais:

26.1. kai Paslaugų teikėjo subteikėjas/subteikėjai bankrutuoja ar yra likviduojamas;

26.2. kai Paslaugų teikėjo subteikėjas/subteikėjai dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Paslaugų teikėju, subteikėjui/subteikėjams atsisakius teikti paslaugas, prekes ir pan.) nebegali teikti visų ar dalies Sutartyje ir jos prieduose nurodytų paslaugų ir (ar) prekių;

     26.3.kai tai numatyta galiojančiame Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme ir Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme.

27. Paslaugų teikėjas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naują subteikėją/subteikėją, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Naujas (keičiamas) subteikėjas/subteikėjas privalo atitikti visus atitinkamam subteikėjui/subteikėjui Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Paslaugų teikėjas privalo pateikti subteikėjo/subteikėjų kvalifikacijos atitiktį ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus Užsakovui, tam kad gautų Užsakovo pritarimą. Užsakovui sutikus su subteikėjo/subteikėjo pakeitimu ar naujo subteikėjo/subteikėjo pasitelkimu, Užsakovas kartu su Paslaugų teikėju raštu sudaro susitarimą dėl subteikėjo/subteikėjo pakeitimo ar naujo subteikėjo/subteikėjo pasitelkimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

28. Subteikėjo/subteikėjų keitimo ir naujos subteikėjo/subteikėjų pasitelkimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

VIII. Konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga

29. Konfidencialia informacija pagal šią Sutartį laikoma:

29.1. bet kokiu būdu išreikšta informacija (raštu ar elektronine forma), kuri gaunama vykdant šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir kuri yra susijusi su Šalių atliekamomis funkcijomis;

29.2. asmens duomenys, elektroniniai dokumentai (duomenų bazės, duomenų failai ir kt.), sistemų dokumentai, archyvuota informacija ar kiti dokumentai, paruošti Sutarties šalies ar jos darbuotojų, kuriuose yra Sutarties 29.1.  punkte paminėtos informacijos, ar kurie yra parengti remiantis aukščiau minėta informacija.

30. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

30.1. naudotis konfidencialia informacija tik sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais;

30.2. neskleisti, negarsinti ir neperduoti tretiesiems asmenims bei nenaudoti trečiųjų fizinių ar juridinių asmenų interesams konfidencialios informacijos, kuri bet kokia forma sutartinių įsipareigojimų tikslais buvo gauta iš Užsakovo, Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po Sutarties įvykdymo ar jos nutraukimo be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai nenustato kitaip, ir informuoti Užsakovą apie reikalavimą įstatymų nustatyta tvarka atskleisti konfidencialią informaciją;

30.3. užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą, t. y. užkirsti galimybę tretiesiems asmenims sužinoti tokią informaciją;

30.4. visais atvejais pranešti Užsakovui apie nesankcionuotą konfidencialios informacijos atskleidimą, informacijos saugumo įvykius ir silpnąsias vietas, taip pat kitą Sutarties šalį nedelsiant informuoti apie aukščiau nurodytų nesklandumų pašalinimą.

31. Pasibaigus Sutarties galiojimui / nutraukus Sutartį, Paslaugų teikėjas nedelsiant privalo:

31.1. grąžinti konfidencialią informaciją Užsakovui arba sunaikinti pateiktą konfidencialią informaciją;

31.2. įpareigoti asmenis, kuriems konfidenciali informacija buvo atskleista, sunaikinti ar galutinai ištrinti visas elektronines bylas, pastabas ir kitus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios informacijos ar kurie yra parengti remiantis konfidencialia informacija;

31.3. patvirtinti Užsakovui šioje dalyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymą raštu.

31.4. Paslaugų teikėjas turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją ar jos dalis tik tiems savo darbuotojams, kurie yra susipažinę su konfidencialios informacijos reikalavimais, nustatytais šioje Sutartyje ir teisės aktuose, kurie susiję su duomenų apsauga. Konfidencialios informacijos atskleidimas šioje dalyje nurodytiems asmenims vykdomas pateikiant jiems informaciją pasirašytinai.

32. Vykdydamos Sutartį, Šalys keičiasi informacija, kuri gali apimti asmens duomenis. Gaudamas iš Užsakovo ir toliau tvarkydamas asmens duomenis, reikalingus ar susijusius su Paslaugų teikėjo pareigų pagal šią Sutartį teikimu, Paslaugų teikėjas yra savarankiškas asmens duomenų valdytojas Užsakovo, kaip teikiamų asmens duomenų valdytojo, atžvilgiu.

33. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

34. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

35. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.  

36. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

37. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

38. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

39. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subteikėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

40.  Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

IX. Sutarties galiojimas ir keitimas

41. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja kol bus išnaudota maksimali sutarties vertė, nurodyta Sutarties 3 punkte, arba iki sutartis pasibaigia kitais sutartyje numatytais pagrindais, bet ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius.

42. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio nuostatomis.

43. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

44. Sutarties keitimas įforminamas raštu, šalių susitarimu.

X. Garantija 

45. Paslaugų teikėjas garantuoja Paslaugų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Paslaugų kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus.
46.   Paslaugoms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 6 (šešių) mėn. garantija.

47.  Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo dokumento pasirašymo dienos. Jeigu Paslaugų patikrinimo metu Užsakovas nustatys trūkumų Sutarties reikalavimams, Garantinio laikotarpio skaičiavimo pradžia bus laikoma diena, kai Paslaugos teikėjas ištaisys trūkumus.

48.  Garantija turi būti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems Paslaugų trūkumams ir gedimams išskyrus tokius trūkumus ir gedimus, kurie atsiranda Užsakovui pažeidus Laivo eksploatavimo sąlygas. Garantija taikoma visam Techninėje specifikacijoje ir Pasiūlyme nurodytam Pirkimo objektui.
49.  Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad garantinio laikotarpio metu būtų užtikrintas garantinis aptarnavimas ir remontas. Paslaugų teikėjas apmoka visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas. 
50.  Garantijos termino metu pastebėjus, kad suteiktų Paslaugų kokybė neatitinka sutarties reikalavimų, Pasalugų teikėjas po raštiško Užsakovo pranešimo gavimo dienos, trūkumus savo lėšomis turi pašalinti ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas, jei kelto eksploatavimas negalimas, jei kelto eksploatavimas leidžiamas ir pastebėti defektai neturi įtakos sklandžiam kelto darbui, defektai pašalinami ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) kalendorines dienas. Pavėlavus pašalinti trūkumus šiame punkte nustatytais terminais, Paslaugos teikėjas moka Užsakovui 50 (penkiasdešimt) Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną. 

 XI. Sutarties nutraukimas

51. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų šiais atvejais: 

51.1. kai Paslaugų teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka nebevykdo ūkinės komercinės veiklos;

51.2. kai keičiasi Paslaugų teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra, ir tai gali turėti įtakos tinkamai vykdyti Sutartį;
51.3. kai Paslaugų teikėjas be Užsakovo sutikimo perleidžia Sutarties vykdymą tretiesiems asmenims ar sudaro subteikimo sutartį;
51.4. jeigu Paslaugų teikėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;
51.5. jeigu Paslaugų teikėjas nesilaiko Sutarties sąlygų, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti Sutarties vykdymo trūkumus ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

51.6. dėl Paslaugų teikėjo vėlavimo įvykdyti sutartį, kai tolimesnis sutarties vykdymas Užsakovui praranda aktualumą;

51.7. iš konkrečių aplinkybių tampa akivaizdu, kad Paslaugų teikėjas nebepajėgs tinkamai ir laiku vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus Paslaugų teikėjas nepatvirtina, kad sugebės toliau tinkamai vykdyti Sutartį;

51.8. Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais;

51.9. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį ir kitais Sutartyje nurodytais atvejais.
52. Sutarties nutraukimas dėl Paslaugų teikėjo kaltės nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo.

53. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.

54. Sutartį nutraukus dėl Paslaugų teikėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už kokybiškai ir laiku atliktas paslaugas ar jų dalį, Paslaugų teikėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

55. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį įspėjęs Užsakovą raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų šiais atvejais:

55.1. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose numatyta tvarka nebevykdo ūkinės komercinės veiklos;
55.2. Užsakovui iš esmės pažeidus Sutartį ir kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

56. Šalys turi teisę nutraukti sutartį vienos Šalies sprendimu (vienašališkai) prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio nuostatomis. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas sistemingas Paslaugų nesuteikimas ar suteikimas, nesilaikant Sutartyje nustatytų reikalavimų, nekokybiškai suteiktų Paslaugų trūkumų nepašalinimas, Paslaugų teikimo ir apmokėjimo už Paslaugas terminų nesilaikymas, sutarties kainos keitimas, subteikėjo keitimo tvarkos pažeidimas. 

57. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesant Paslaugų teikėjo kaltės. Apie tokį sutarties nutraukimą Užsakovas praneša Paslaugų teikėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

58. Užsakovas taip pat turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Paslaugų teikėjui raštu prieš 15 (penkiolika) dienų, jei Paslaugų teikėjas (įskaitant bet kurį iš Paslaugų teikėjo darbuotojų, tarpininkų, subtiekėjų, atstovų ir kt.) duoda ar pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo darbuotojui bet kokią naudą daikto, piniginio atlygio, komisinių, paslaugų arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su šia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti (kyšį) bet kuriam su šia Sutartimi susijusiam asmeniui. Užsakovui nutraukus Sutartį šiuo pagrindu, paslaugos teikėjas privalo atlyginti Užsakovui visas patirtas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymo užbaigimu, bei kompensuoti visus dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

59. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo netesybų (delspinigių, baudų) priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.
60. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

61. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

62. Abi Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos negali vykdyti savo įsipareigojimų ir šios aplinkybės tęsiasi ilgiau nei du mėnesius.
XII. Kitos nuostatos
63. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra laivyno techninės priežiūros vadovas Tomas Šniepis. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra viešųjų pirkimų specialistė Milda Vaivadienė.
64. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

65.  Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
66.  Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis teismingumas parenkamas pagal Užsakovo buveinės vietą. 
67.  Sutartis sudaryta lietuvių kalba, sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.
68.  Šios Sutarties neatskiriama dalis yra ją sudarantys dokumentai: 

68.1. Techninė specifikacija (Priedas Nr. 1);

68.2. Paslaugų teikėjo pasiūlymas (Priedas Nr. 2).

XIII. Šalių rekvizitai:

	Užsakovas                                                               
	Paslaugos teikėjas

	AB „Smiltynės perkėla“
	

	Adresas: Nemuno g. 8, 91191, Klaipėda

Įmonės kodas: 140285526

PVM kodas: LT402855219

Tel.: (+370 46) 367003

El. paštas: info@keltas.lt 
A.s. Nr.  LT957300010002324794

AB Swedbank

Banko kodas: 73000 arba

A.s. Nr. LT30 2150 0510 0006 5793

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
	

	Generalinis direktorius Mindaugas Čiakas
	

	
	


�Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkantysis subjektas laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.
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